
EDIFICIO Matrícula Código Denominación Tipo de Componente
ETSE LEG-ASA043 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF043 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE AFM011 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM011 Mitsubishi. U.Ext: PUHZ-RP35VHA4. y U.int:PEAD-RP35JAQ. (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM012 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM012 Mitsubishi. Ud. Ext: SUZ-KA71VA2. y Ud: int: PEAD-RP71JAQ. (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE LEG-ASA044 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF044 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA045 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF045 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA047 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF047 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA048 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF048 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA050 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF050 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA051 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF051 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA052 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF052 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA053 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF053 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA054 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF054 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA056 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF056 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA055 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF055 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE AFM013 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM013 Mitsubishi. U.ext:SUZ-KA71VA2. y U.int:PEAD-RP71JAQ, (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM014 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM014 Mitsubishi. Ud. Ext: PUHZ-RP35VHA4. y Ud: int: PEAD-RP35JAQ. (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE LEG-ASA057 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF057 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA058 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF058 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA059 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF059 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA060 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF060 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA061 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF061 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA062 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF062 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA063 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF063 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA064 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF064 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE AFM015 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM015 Mitsubishi. Ud. Ext: PUHZ-RP35VHA4. y Ud: int: PEAD-RP35JAQ.  (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE LEG-ASA065 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF065 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA066 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF066 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICBIBE/ICMUV MIG003 LBY087.ICB.PLB.MIG003 MANTA IGNÍFUGA LAB 0.70 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ICBIBE/ICMUV MIG006 LBY087.ICB.P01.MIG006 MANTA IGNÍFUGA LAB 1.6.0 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ICBIBE/ICMUV ACE001 LBY087.ICB.PLB.ACE001 TERMO 30L JUNKERS ES030-1M WIV-B LAB 0.6.0 NECROPSIAS IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ETSE LEG-ASA067 LBY087.BL3.BL3.ASBL.PTF067 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE TPO002 LBY087.APU.PLB.SBOM.TPO002 EQUIPO DE ÓSMOSIS OSMOSIS MOD. RO-A140BV CD 200 L/H IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

ICBIBE/ICMUV BFP001 LBY087.ICB.PLS.BFP001 BOMBA DE ACHIQUE SÓTANO IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

ICBIBE/ICMUV BFP002 LBY087.ICB.PLS.BFP002 BOMBA DE ACHIQUE SÓTANO IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

ETSE AFM016 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM016 Mitsubishi. U.Ext: SUZ-KA71VA2. y U.int:PEAD-RP71JAQ.  (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICBIBE/ICMUV AFS010 LBY087.ICB.PLC.AFS001 CIATESA IPC-095 02B0255 ZONA 6 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV MIG001 LBY087.ICB.PLB.MIG001 MANTA IGNÍFUGA LAB 0.54 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ICBIBE/ICMUV MIG002 LBY087.ICB.PLB.MIG002 MANTA IGNÍFUGA LAB 0.60 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ICBIBE/ICMUV MIG004 LBY087.ICB.P01.MIG004 MANTA IGNÍFUGA LAB 1.90 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ICBIBE/ICMUV MIG005 LBY087.ICB.P01.MIG005 MANTA IGNÍFUGA LAB 1.11.0 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ICBIBE/ICMUV MIG007 LBY087.ICB.P01.MIG007 MANTA IGNÍFUGA LAB 1.6.4 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ICBIBE/ICMUV GF1020 LBY087.ICB.PLC.GF1001 EFICIENCIA ENERGÉTICA CIATESA ZONA 6 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

EDIFICIO 4 ACE.01 LBY087.I2S.PLS.PSFI.ACE002 TERMO ELÉCTRICO FITOTRONES NOFER 50L 2KW IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

EDIFICIO 4 ACE.02 LBY087.I2S.PLS.PSIN.ACE003 TERMO ELÉCTRICO INSECTOS NOFER 50L 2KW IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

EDIFICIO 4 ACE.03 LBY087.I2S.PLB.ASEO.ACE004 TERMO ELÉCTRICO IDROGAS 50L 1500W (714PB005 ducha PB) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

EDIFICIO 4 GEL.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.GEL001 HIMOINSA ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

EDIFICIO 4 CAC.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.CAC001 COMPRESOR ATLAS COPCO GA11FF (714PC905) IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

EDIFICIO 4 FCO.138 LBY087.I2S.P01.0VES.FCO001 AERMEC  FCLI62VL VERS.2 1503003562390016 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ETSE AFM018 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM018 Mitsubishi. U.Ext: MUZ-GE50VA-E1 U.int: MSZ-GE50VA. (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM019 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM019 Mitsubishi. U.ext:PUHZ-RP35VHA4, U.int:PEAD-RP35JAQ (233PB/091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AII004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.AII004 Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE CCT004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.CCT004 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE SAA004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.SDA004 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 004 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE SMA004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.SMA004 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE EXT100 LBY087.VAS.P01.PAT1.EXT100 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04008 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT101 LBY087.VAS.PLB.SINS.EXT101 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C. Nº serie: 04312 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 SFR.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.SFR001 SECADOR  INTEGRADO EN EL GA11FF (714PC905) IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - SFR - SECADOR FRIGORIFICO

EDIFICIO 4 AAC.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.AAC001 ACUMULADOR AIRE COMPRIMIDO (714PC905) IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - AAC - ACUMULADOR DE AIRE COMPRIMIDO

EDIFICIO 4 FCO.139 LBY087.I2S.P01.0VES.FCO002 AERMEC  FCLI62VL VERS.2 1503003562390017 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.140 LBY087.I2S.P01.0VES.FCO003 AERMEC  FCLI62VL VERS.2 1503003562390032 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ETSE AFM017 LBY087.VAS.PLB.SCL1.AFM017 Mitsubishi. Ud. Exterior: MUZ-GE60VA-E1. y Ud: int: MSZ-GE60VA.  (233PB091 - sala clima bloque 1 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE EXT103 LBY087.VAS.P01.PAT1.EXT103 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C. Nº serie: 03008 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE041 LBY087.VAS.P01.0VES.BIE041 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE PPE001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PM5001 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE002 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PM5002 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE004 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PM5004 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE005 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE005 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 FCO.145 LBY087.I2S.P01.D121.FCO008 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1502003554320030 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.146 LBY087.I2S.P01.D122.FCO009 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1503003562380044 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.141 LBY087.I2S.P01.0VES.FCO004 AERMEC  FCLI62VL VERS.2 1503003562390022 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.142 LBY087.I2S.P01.SARE.FCO005 AERMEC  FCLI82VL VERS.2 1503003562430002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.143 LBY087.I2S.P01.LA16.FCO006 AERMEC  FCLI12VL VERS.2 1503003562510024 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.144 LBY087.I2S.P01.SIRE.FCO007 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1502003554320017 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.147 LBY087.I2S.P01.D123.FCO010 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 150200355320020 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.148 LBY087.I2S.P01.D124.FCO011 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1502003554320022 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.150 LBY087.I2S.P01.D126.FCO013 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1502003554320026 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.152 LBY087.I2S.P01.D113.FCO015 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1502003554320028 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.153 LBY087.I2S.P01.D112.FCO016 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1502003554320032 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.149 LBY087.I2S.P01.D125.FCO012 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1502003554320025 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.151 LBY087.I2S.P01.D127.FCO014 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1503003562380038 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.154 LBY087.I2S.P01.D111.FCO017 AERMEC  FCLI42VL VERS.2 1503003562380028 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

IRTIC AFM002 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM002 Mitsubishi. 2X1 U.ext:MXZ-2A52VA Uds.int: MSZ-GC25VA (704PB025 Dcho 0.6.9, 704P1030 Dcho 1.6.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC VRI002 LBY087.IRT.P01.D169.VRI002 Mitsubishi. Unidad exterior: VRE-03. Unidad interior: MSZ-GC25VA 7035877T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC VRI003 LBY087.IRT.PLB.D069.VRI003 Mitsubishi. Unidad exterior: VRE-03. Unidad interior: MSZ-GC25VA 7035872T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC VRE003 LBY087.IRT.PLC.0SCL.VRE003 Mitsubishi. Unidad exterior: MU-18NV  9000991T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.155 LBY087.I2S.P01.0L11.FCO018 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.156 LBY087.I2S.P01.0L11.FCO019 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.157 LBY087.I2S.P01.0L11.FCO020 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.158 LBY087.I2S.P01.0L11.FCO021 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440024 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.159 LBY087.I2S.P01.0L11.FCO022 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440029 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

IRTIC AFM004 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM004 Mitsubishi. 2X1 U.ext:MXZ-2A52VA Uds.int: MSZ-GC25VA (Ext:704PC901 Int: 704PB034 Dcho 0.1.9 y 704P1035 Dcho 1.1.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC VRI004 LBY087.IRT.P01.D119.VRI004 Mitsubishi.  MSZ-GC25VA 7035871T (704P1053 Dcho 1.1.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC VRI005 LBY087.IRT.PLB.D019.VRI005 Mitsubishi. Unidad exterior: VRE-04. Unidad interior: MSZ-GC25VA 7036026T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.160 LBY087.I2S.P01.0L12.FCO023 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

IRTIC VEX015 LBY087.IRT.PLC.0CUB.VEX015 Sodeca CPV-1325-4T/BUR 230-240V, 1,89/1,09A, 1370rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

IRTIC ALI002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ALI002 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

IRTIC ALS002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ALS002 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

EDIFICIO 4 FCO.161 LBY087.I2S.P01.0L12.FCO024 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1412003533780008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.162 LBY087.I2S.P01.0L12.FCO025 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1412003533780007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.164 LBY087.I2S.P01.0L12.FCO027 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440030 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 SRU.01 LBY087.I2S.PLB.ASEO.SRU001 SILLA DE RUEDAS SUNRISE MEDICAL BASIX2 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

EDIFICIO 4 MIG.01 LBY087.I2S.PLB.0VES.MIG008 MANTA IGNIFUGA PLANTA BAJA HALL IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

EDIFICIO 4 MIG.02 LBY087.I2S.P01.0PAS.MIG009 MANTA IGNÍFUGA PASILLO PLANTA 1 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

EDIFICIO 4 MIG.03 LBY087.I2S.P02.0PAS.MIG010 MANTA IGNÍFUGA PASILLO PLANTA 2 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

EDIFICIO 4 MIG.04 LBY087.I2S.P03.0PAS.MIG011 MANTA IGNÍFUGA PASILLO PLANTA 3 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

EDIFICIO 4 FCO.163 LBY087.I2S.P01.0L12.FCO026 AERMEC FCLI122VL VERS.2 1503003562440023 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 MIG.05 LBY087.I2S.P04.0PAS.MIG012 MANTA IGNÍFUGA PASILLO PLANTA 4 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

IRTIC AFM005 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM005 Mitsubishi. 2x1 U.ext: MXZ-2A52VA Uds.int: MSZ-GC25VA (Ext:704PC901. Int: 704PB007 Dcho 0.1.1 y 704P1008 Dcho 1.1.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC VRI006 LBY087.IRT.P01.D111.VRI006 Mitsubishi. MSZ-GC25VA 7035879T (704P1008 Dcho 0.1.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC VRI007 LBY087.IRT.PLB.D011.VRI007 Mitsubishi. Unidad exterior: VRE-05. Unidad interior: MSZ-GC25VA 7035868T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

CAFETERIA AFM003 LBY087.CAF.PLC.0CUB.AFM003 CIATESA ISK-0200-3U HOMBRES (707PC902 Hombres) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

CAFETERIA GF101 LBY087.CAF.PLC.0CUB.GF1002 EFICIENCIA ENERGÉTICA ROOFTOP CIATESA IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

CABECERA DES.02 LBY087.CAB.PLB.0VES.092002 Desfibrilador Cabecera 701PB009 EEMD - EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA - 092 - DESFIBRILADOR AED - 11-132 - DESFIBRILADORES

CABECERA SRU001 LBY087.CAB.PLB.0VES.SRU002 SILLA DE EVACUACIÓN EVAC CHAIR (701PB009) ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

CABECERA SRU002 LBY087.CAB.PLB.0CON.SRU003 SILLA DE RUEDAS BREEZY SUNRISE MEDICAL ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

ETSE SRU001 LBY087.BL0.P01.CONS.SRU004 SILLA DE RUEDAS SUNRISE MEDICAL B105 49 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

BIOTEC ACE001 LBY087.BIO.P02.ASMU.ACE005 TERMO JUNIOR NEU NTS 80 (711P2001- ducha mujeres planta2) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

BIOTEC ACE002 LBY087.BIO.PLB.FERM.ACE006 Termo APARICI SIE75 75L (711PB026 - termo cámara fermentados) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ARAS DE LOS OLMO DES.04 LBY087.ARA.ARA.092004 Desfibrilador ARAS 713PB002 EEMD - EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA - 092 - DESFIBRILADOR AED - 11-132 - DESFIBRILADORES

IRTIC AFM006 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM006 Mitsubishi. 2x1 U.ext: MXZ-2A52VA Uds.int: MSZ-GC25VA (704PB016 Dcho 0.6.1, 704P1018 Dcho 1.6.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC VRI008 LBY087.IRT.PLB.D061.VRI008 Mitsubishi. Unidad exterior: VRE-06. Unidad interior: MSZ-GC25VA 7036012T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC VRI009 LBY087.IRT.P01.D161.VRI009 Mitsubishi. Unidad exterior: VRE-06. Unidad interior: MSZ-GC25VA 7035885T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC AFM007 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM007 Mitsubishi. U.ext: MUZ-GC25VA U.int: MSZ-GC25VA (704P1031 Control visionario P1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC VRI010 LBY087.IRT.P01.0SCV.VRI010 Mitsubishi. MSZ-GC25VA 7036010T (704P1031 control visionario P1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC ETA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ETA002 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

IRTIC RCA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.RCA002 RCA - RED DE CONDUCTOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ARAS DE LOS OLMO MIG013 LBY087.ARA.ARA.MIG013 MANTA IGNÍFUGA VIVIENDA IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

ARAS DE LOS OLMO MIG015 LBY087.ARA.ARA.MIG015 MANTA IGNÍFUGA T40 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

SSCC SRU001 LBY087.SCT.PLB.VEZA.SRU006 SILLA DE RUEDAS ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

SSCC MIG001 LBY087.SCT.P01.118B.MIG016 MANTA IGNÍFUGA IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

IFIC AFM051 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM051 Daikin. U.ext: RZQ200C7Y1B AUT8  U.int: FDQ200B8V3B9 AUT17. (706PC902, 706P1019 Pasillo 1 Despachos 101-108) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IFIC AFM052 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM052 Daikin. U.ext: RZQ200C7Y1B AUT7 U.int: FDQ200B8V3B9 AUT22 (706PC902, 706P1024 Almacén 137) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IFIC AFM053 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM053 Daikin. U.ext: RKS3503VM8 AUT58 U.int: FTKS35D3VMW (706PC902, Planta 1 Sala SAI) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IFIC AFM054 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM054 Climaveneta. RLN-0041 AUT72 (706PC902, Planta 1 Sala Audiovisuales) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IFIC AFM055 LBY087.IFI.PLB.LMET.AFM055 General Electric. U.ext: A0HR24LCL AUT80, U.int.:ASH A24LCC AUT81 (706PC902, 706PB011 Laborat 030) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC ACE002 LBY087.SCT.P03.ASMU.ACE007 Termo IRON GILS 50L (710P3004 Aseo mujeres) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

SSCC ACE003 LBY087.SCT.P03.ASHO.ACE008 Termo NOFER SB050N 50L (710P3002  aseo hombres) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

SSCC ACE004 LBY087.SCT.P03.SCUA.ACE009 Termo NOFER SB050N 50L (710P3026 cocina Analog) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

SSCC SFR.001 LBY087.SCT.PLS.SMAQ.SFR002 SECADOR MTA DEITECH IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - SFR - SECADOR FRIGORIFICO

SSCC AFS0100 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM001 LG U.ext: UU61W AUUW608D2 (710PC904, 710P3041 sala servidores 1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC AFS0101 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM002 LG U.ext: UU61W AUUW608D2 (710PC904, 710P3041 sala servidores 2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC AFS0102 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM003 LG U.ext: UU61W AUUW608D2 (710PC904, 710P3041 sala servidores 3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC AFS0103 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM004 LG U.ext: UU61W AUUW608D2 (710PC904, 710P3041 sala servidores 4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC GF1001 LBY087.SCT.P03.SCUB.GF1003 RENDIMIENTO AFS 1 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL AFM064 LBY087.ICM.PLB.S062.AFM064 Mitsubishi Uext: PUZ-SM 100-VKA Uint: PLA-SM100EA (702CC901, 702PB013 Lab. 0.6.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM065 LBY087.ICM.PLB.CC05.AFM065 Daitsu Uext: DOS-24UIEK  Uint: DS 24UI-P (702PC903, 702PB030 Sala cálculo 0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFS067 LBY087.ICM.PLC.PAT1.AFS067 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 067 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFM066 LBY087.ICM.P01.DC18.AFM066 Mitsubishi Uext: SRC63ZE-S1 Uint: SRK 63ZE-SI (702PC902, 701P1009 Lab 1.8.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM068 LBY087.ICM.PLB.0L06.AFM068 Mitsubishi  2x1 Uext: PUMY-P100YHA  Uint: PKFY-P50VGM-E  (702PC904, 702PB010 Lab 0.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC GF1002 LBY087.SCT.P03.SCUB.GF1004 RENDIMIENTO AFS 2 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1004 LBY087.SCT.P03.SCUB.GF1006 RENDIMIENTO AFS 4 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC DES.05 LBY087.SCT.PLB.VEZA.092005 Desfibrilador SSCC 710PB011 EEMD - EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA - 092 - DESFIBRILADOR AED - 11-132 - DESFIBRILADORES

Inventario



SSCC VRI012 LBY087.SCT.P03.VRI012 VRI LG ARNU24GBHA2 (710P3010) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI014 LBY087.SCT.P03.VRI014 VRI LG LZ-H100GXH0 (710P3010) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI015 LBY087.SCT.P03.VRI015 VRI LG ARNU76GB8A2 (710P3010) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI017 LBY087.SCT.P03.VRI017 VRI LG ARNU18GTTC2 (710P3017) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ICMOL GF2012 LBY087.ICM.PSC.PAT2.GF2012 Daikin Uext:RXB60CV1B Uint:FTXC60CV1B (702CC901, 702P2015 Sala Limpia 2.4) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2013 LBY087.ICM.PSC.PAT2.GF2013 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM50VKA Uint:PKA-M50HAL (702CC901, 702SS013  Lab. 13 Vivero) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2014 LBY087.ICM.PSC.PAT2.GF2014 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP50VKA2 Uint:PKA-M50HAL (702CC901, 702SS009  Lab. 16 Vivero) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL AFM069 LBY087.ICM.P03.L371.AFM069 Daikin Uext: RXS71E3V1B  Uint: FTKS71EV1B (702PC903, 702P3022 Lab 3.7.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL GF2015 LBY087.ICM.PSC.PAT2.GF2015 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP50VKA2 Uint:PKA-M50HAL (702CC901, 702P2013  Lab. 2.6.3) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2016 LBY087.ICM.PSC.PAT2.GF2016 Daikin Uext: RXC60BV1B Uint: FTXC60BV1B (702CC901, 702P2016 Rack 2.4) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2018 LBY087.ICM.PLC.PAT2.GF2018 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM60VKA Uint:PKA-M60KAL (702PC904, 702SS015  Lab. 11 Vivero) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2019 LBY087.ICM.PLC.PAT3.GF2019 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM50VKA Uint:PKA-M50HAL (702PC903, 702PB033  Lab. 0.9.6) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2020 LBY087.ICM.PLC.PAT3.GF2020 Daikin Uext:RXB60CV1B Uint:FTX B60 CV1B (702PC903, 702SS024  Lab. 5 Vivero) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2021 LBY087.ICM.PLC.PAT3.GF2021 Mitsubishi Uext:MUZ-GE60VA Uint:MSZ-GE60VA (702PC903, 702SS043  Lab. 4 Vivero) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL AFS071 LBY087.ICM.P03.L351.AFS071 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 071 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFS072 LBY087.ICM.P03.L351.AFS072 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 072 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFS073 LBY087.ICM.P03.L351.AFS073 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 073 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFM074 LBY087.ICM.P03.S395.AFM074 Daikin Uext: RXS71E3V1B Uint: FTKS71EV1B (702PC903, 702P3030 Rack 0.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM076 LBY087.ICM.P03.0S38.AFM076 Daikin Uext: RKS71E3V1E Uint: FTKS71EV1B (702PC902, 702P3049 Lab 3.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM070 LBY087.ICM.P03.L371.AFM070 Daikin Uext: RXS71E3V1B Uint: FTKS71EV1B (702PC903, 702P3022 Lab 3.7.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFS075 LBY087.ICM.P03.S341.AFS075 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 075 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFM079 LBY087.ICM.P03.S341.AFM079 Daikin Uext: RKS71E3V1B Uint: FTKS71EV1B (702PC901, 702P3054 Rack 3.4.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL GF2017 LBY087.ICM.PLC.PAT2.GF2017 Mitsubishi Uext:PUZ-SM125YKA Uint:PLA-SM125EA (702PC904, 702P2013  Lab.2.6.3) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2026 LBY087.ICM.PSC.PAT4.GF2026 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP50VKA2 Uint:PKA-M50HAL (702CC902, 702SS002 Lab.21 Vivero) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2027 LBY087.ICM.PLC.PAT4.GF2027 Daikin Uext: RKS71E3V1E Uint: FTKS71EV1B (702PC902, 702P3049 Lab.3.8) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2031 LBY087.ICM.PLB.PAT2.GF2031 Mitsubishi Uext:MUZ-GA35VA Uint:MSZ-GA35VA (702PB012, 702SS010  Lab. 0.4) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2022 LBY087.ICM.PLC.PAT3.GF2022 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZM50VKA Uint:PLA-ZM50EA (702PC903, 702PB034   Rack 0.7) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2023 LBY087.ICM.PLC.PAT3.GF2023 Daikin Uext:RZQ56140L9V1B Uint:FVQ140CVEB (702PC903, 702PB030 Sala Cálculo 0.5) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2024 LBY087.ICM.PSC.PAT4.GF2024 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP71VHA2 Uint:PKA-M71KAL (702CC902, 702SS008 Lab.17 Vivero 1) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2025 LBY087.ICM.PSC.PAT4.GF2025 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP71VHA2 Uint:PKA-M71KAL (702CC902, 702SS008 Lab.17 Vivero 2) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2028 LBY087.ICM.PLC.PAT1.GF2028 Enfriadora Climaveneta FOCS/B (702PC903 patinillo 1) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2029 LBY087.ICM.PLC.PAT3.GF2029 Enfriadora Climaveneta FOCS/B (702PC903 patinillo 3) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2030 LBY087.ICM.PLC.PAT1.GF2030 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM71VHAR1 Uint:PLA-M71EA2 (702PC904, 702SS010  Lab. 15 Vivero) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2032 LBY087.ICM.PLB.PAT2.GF2032 Daikin Uext: RXS60E2V1B Uint: FTXS60 EV1B (702PB012, 702PB013 Lab. 0.6.2) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2033 LBY087.ICM.PLB.PAT1.GF2033 Mitsubishi Uext: SUZ-KA60VAZ Uint: PCA-RP60KAQ (702PB027, 702SS018 Lab.2 Vivero ) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2034 LBY087.ICM.PLC.PAT2.GF2034 Daikin Uext: RZQSG71L3V1B  Uint:FHQ71CAVEB (702PC904, 702P3059 Sala Servidores 3.4) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

BIOTEC ACH.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ACH1143 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ACH001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ACH1144 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ACH002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ACH1145 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ACH003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ACH1146 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 003 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ACH005 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ACH1148 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 005 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

CABECERA ACH006 LBY087.CAB.PLB.0OFF.ACH1149 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 006 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

CAFETERIA AFH007 LBY087.CAF.CAF.EDCO.ACH1150 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 007 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

CUE AFH.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ACH1151 30LLY806M-X230-055, P 68KW, Q 250-40, 8Kg,. LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

EDIFICIO 4 AFH.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ACH1152 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ICBIBE/ICMUV ACH001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ACH1153 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ICMOL ACH004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ACH1154 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 004 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

IFIC ACH003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ACH1155 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 003 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

INSTITUTOS ACH005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ACH1156 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 005 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

IRTIC ACH002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ACH1157 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

SSCC ACH001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ACH1158 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE AFH008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.ACH1160 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 008 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

EDIFICIO 4 UTA.13 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA013 CL13- TROX TECHNIK  Mod: ES2001425 NS: EEU31689 (NUEVA SALA P2) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE ACH004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.ACH1159 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 004 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

SSCC AFM008 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM008 Daikin Uext: RXYQ12TZY1B, Uint: FTK571FV1B (710PC904, 710P3012 rack P3 sector B) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC QCG002 LBY087.SCT.P03.SCAL.QCG002 Quemador Ebmpapst. G3G250-GN44-01 (710P3905) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - QCG - QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS P>70kW

SSCC ALG001 LBY087.SCT.PLS.SBOM.ALG001 Ibaiondo.24-AMR-E. 24L, Pmax 8bar, Ptest 12bar, Ppre 1,5bar.Nº 4189180825 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

SSCC EXT006 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT006 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº160976 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT008 LBY087.SCT.P03.CUBI.EXT008 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº767416 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT013 LBY087.SCT.P02.VESA.EXT013 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160843 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT015 LBY087.SCT.P02.VESA.EXT015 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161137 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT016 LBY087.SCT.P02.SRZA.EXT016 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161115 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT017 LBY087.SCT.P02.PDZB.EXT017 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160651 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC AFM009 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM009 Mitsubishi Uext: PUHC-ZRP100YKA, Uint: PKA-RP100KAL (710PC904, 710PB014 sala SAI ampliación PB) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC AFM010 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM010 Daikin Uext: RZQSG100L9V1B Uint: FAQ100CVEB (710PC904, 710PB015 Sala SAI PB Sector B) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

SSCC CSM001 LBY087.SCT.P03.SCAL.COS001 Caldera Adisa BT inox 500 (710P3905) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - COS - CALDERA AGUA SOBRECALENTADA P>70kW

SSCC AII001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.AII001 AII - ANTI-INTRUSION - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

SSCC CCT001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.CCT001 CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

SSCC CYB001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.CYB001 Vivotek. 18 CAMARAS EXTERIORES, 3INTERIORES ED 1, 1 INTERIOR ED 2, 2 INTERIORES ED3 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CYB - CIERRES Y BARRERAS

SSCC ITF001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ITF001 Ditec ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - ITF - INTERFONIA

EDIFICIO 4 AFS.03 LBY087.I2S.P02.RKP2.AFS003 SPLIT DAIKIN U.ext: RX35J3V1B U.int:FTX35J2V1B-J102641 (714P2902, 714P2019 RACK P2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

EDIFICIO 4 DES.01 LBY087.I2S.PLB.DIRE.092001 Desfibrilador Edificio 4 714PB044 EEMD - EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA - 092 - DESFIBRILADOR AED - 11-132 - DESFIBRILADORES

EDIFICIO 4 DCL.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.DCL001 DESCALCIFICADOR CULLIGAN  ADD ULTRA-LINE IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - DCL - DESCALCIFICADORA

ETSE SRU002 LBY087.BL0.P01.CONS.SRU005 SILLA DE EVACUACIÓN EVAC CHAIR (233P1028) ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

ETSE DES.03 LBY087.BL0.P01.HACO.092003 Desfibrilador ETSE 233P1030 EEMD - EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA - 092 - DESFIBRILADOR AED - 11-132 - DESFIBRILADORES

ARAS DE LOS OLMO MIG014 LBY087.ARA.ARA.MIG014 MANTA IGNÍFUGA T60 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - MIG - MANTA IGNIFUGA

SSCC SRU007 LBY087.SCT.PLB.SCZA.SRU007 SILLA DE RUEDAS SUNRISE MEDICAL BASI X2 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

SSCC GF1003 LBY087.SCT.P03.SCUB.GF1005 RENDIMIENTO AFS 3 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL DES.06 LBY087.ICM.P02.0PCE.092006 Desfibrilador ICMOL 702P2045 EEMD - EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA - 092 - DESFIBRILADOR AED - 11-132 - DESFIBRILADORES

CUE AFM004 LBY087.CUE.PLC.PATN.AFM004 Mitsubishi E U.ext PUZ-M100YKA U.int PCA-100KA (703PC902, 703PC002 Sala SAI P3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

EDIFICIO 4 AFS.06 LBY087.I2S.PLB.RKPB.AFS006 Daikin U.ext RX35KMV1VB U.int FTX35KNV1B (714PB903, 714PB024 VESTUARIO) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

EDIFICIO 4 AFS.07 LBY087.I2S.P02.RKP2.AFS007 Mitsubishi U.ext PUZ-ZM100YKA U.int PLA-M100EA.UK (714P2902, 714P2017 Laboratorio 2.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

EDIFICIO 4 AFS.08 LBY087.I2S.P02.RKP2.AFS008 Mitsubishi U.ext PUZ-ZM100YKA U.int PLA-M100EA (714P2902, 714P2018 Laboratorio 2.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

EDIFICIO 4 AFS.10 LBY087.I2S.PLC.AFS010 Daikin U.ext RXB50CV1B U.int FTXB50CV1B  (714PC905, 714PC003 Sala cuadros) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

EDIFICIO 4 AFS.11 LBY087.I2S.PLC.AFS011 Daikin U.ext RXB50CV1B U.int FTXB50CV1B  (714PC905, 714PC004 Sala bateria condensadores) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

INSTITUTOS AFM001 LBY087.IIP.PSS.PAT3.AFM001 Mitsubishi E U.ext MUH-A12YV U.int MSC-A12VV(703SS050, 703SS053 SS5.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM003 LBY087.IIP.PLC.PAT1.AFM003 Mitsubishi E U.ext PUHZ-ZRP140 U.int PLA-RP140BA2 (703PC909, 703SS071 Sala cong dcha) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM004 LBY087.IIP.PLC.PAT1.AFM004 Mitsubishi E U.ext PUHZ-ZRP140 U.int PLA-RP140BA2 (703PC909, 703SS071 Sala cong izq) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM005 LBY087.IIP.PLC.PAT1.AFM005 Mitsubishi E U.ext PUHZ-RP200 U.int PLA-RP100BA (703PC909, 703SS068 SS2 maq1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM006 LBY087.IIP.PLC.PAT1.AFM006 Mitsubishi E U.ext PUHZ-RP200 U.int PLA-RP100BA (703PC909, 703SS068 SS2 maq2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

EDIFICIO 4 AFS.09 LBY087.I2S.PLC.AFS009 Daikin U.ext RXB50CV1B U.int FTXB50CV1B  (714PC905, 714PC003 Sala cuadros) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

INSTITUTOS AFM002 LBY087.IIP.PLC.PAT6.AFM002 Mitsubishi E U.ext SUZ-M71 U.int PLA-M71EA.UK (703PC, 703P2038 LAB 263) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM007 LBY087.IIP.PLC.PAT3.AFM007 DAIKIN U.ext: RXD25C5V1B U.int: FTXB25C2V1B (703PC902, 703P3053 Lab 3.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM001 LBY087.BL3.PLC.0CUB.AFM001 Mitsubishi E U.ext PUZ-ZM71VHA U.int: PMKA-M71KAL (233PC004, 233P3324) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS CFR001 LBY087.IIP.PLC.PAT1.CFR001 Cámara U.ext: PECOMARK USME B-202 ECD 2DES-2YF.I.P U.int KOXKA (703PC903 703P2016 Cámara 22D) INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

INSTITUTOS AFM008 LBY087.IIP.PSS.DMTO.AFM008 Mitsubishi E U.ext MUZ-HR35VF-E2-CE U.int MSZ-HR35VF-E7-CE (703SS011, 703SS070 Oficina mto gestor) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE ECM001 LBY087.BL4.PLC.0CUB.ECM001 CIATESA IWED 960 (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE AFM001 LBY087.BL4.PLC.0CUB.AFM001 Mitsubishi U.ext SUZ-KAZ1VA2 (233PC002, 233P3427 - Dcho 4.3.0B) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IFIC AFM002 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM002 EAS ELECTRIC Ud.ext: EADVAS2EX2, Ud.int: EADVA52NT2 (706PC902, 706PB028 Sala Blanca 0.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

BIOTEC SAI003 LBY087.BIO.PLC.SSAI.SAI003 SAI RIELLO UPS S3T 40 XTD AO (711PC002) ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

SSCC VRI002 LBY087.SCT.P03.VRI002 VRI Daikin FXSQ632A2VEB (710P3037) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI003 LBY087.SCT.P03.VRI003 VRI Daikin FXSQ100P7VEB (710P3037) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI004 LBY087.SCT.P03.VRI004 VRI Daikin FXSQ32P7EB (710P3040) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI006 LBY087.SCT.P03.VRI006 VRI Daikin FXSQ80P7VEB (710P3040) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

BIOTEC AFM003 LBY087.BIO.PLC.CUBI.AFM003 Mitsubishi E U.ext PUZ-M100YKA Ud.int: PCA-M100KA (711PC001, 711PC002 sala SAI planta 3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

BIOTEC AFM004 LBY087.BIO.PLC.CUBI.AFM004 Mitsubishi E U.ext PUZ-M100YKA Ud.int: PLA-ZM100EA (711PC001,711P2007 CASSETTE LAB 2.07) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

BIOTEC ECM001 LBY087.BIO.PLC.CUBI.ECM001 AERMEC NRB1000AV (711PC903) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

SSCC VRI001 LBY087.SCT.P03.VRI001 VRI Daikin FXMQ200MAVE (710P3045) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI005 LBY087.SCT.P03.VRI005 VRI Daikin FXMQ200MAVE (710P3040) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI007 LBY087.SCT.P03.VRI007 VRI Daikin FXSQ80P7VEB (710P3040) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI008 LBY087.SCT.P03.VRI008 VRI Daikin FXSQ100P7VEB (710P3037) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI009 LBY087.SCT.P03.VRI009 VRI Daikin FXFQ40 (710P3043) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI010 LBY087.SCT.P03.VRI010 VRI Daikin FXFQ40 (710P3039) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI011 LBY087.SCT.P03.VRI011 VRI Daikin FXFQ40 (710P3039) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI013 LBY087.SCT.P03.VRI013 VRI LG LZ-H100GXH0 (710P3010) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI016 LBY087.SCT.P03.VRI016 VRI LG ARNU12GTUC2 (710P3042) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI018 LBY087.SCT.P03.VRI018 VRI LG ARNU12GTUC2 (710P3018) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI019 LBY087.SCT.P03.VRI019 VRI LG ARNU07GTUC2 (710P3020) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI020 LBY087.SCT.P03.VRI020 VRI LG 412KCBD02241 (710P3019) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI021 LBY087.SCT.P03.VRI021 VRI LG 412CVU0DL15 (710P3021) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI022 LBY087.SCT.P03.VRI022 VRI LG LZH100GXH0 (710P3026) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC VRI023 LBY087.SCT.P03.VRI023 VRI LG ARNU76GB8A2 (710P3007) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

SSCC AFM006 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM006 Mitsubishi Uext:PUZ-M125YKA Uint:PLA-M125EA (710PC901, 710PB022 Sala Petalo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM001 LBY087.ICM.PLC.PAT2.AFM001 Mitsubishi Uext:SRC63ZE-S1 Uint:SRK63ZE-S1 (702PC901, 702P1016  Lab.1.4.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM002 LBY087.ICM.PLC.PAT1.AFM002 Mitsubishi Uext:SUZ-M50VA Uint:PLA-M50 EA (702PC903, 702PB029  0.3 IZQ.) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM003 LBY087.ICM.PLC.PAT1.AFM003 Mitsubishi Uext:SUZ-M50VA Uint:PLA-M50 EA (702PC903, 702PB029  0.3 Derecha) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM005 LBY087.ICM.PSC.PAT2.AFM005 Daikin Uext:RXB60CV1B Uint:FTXC60CV1B (702CC901, 702P2015 Sala Limpia 2.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM006 LBY087.ICM.PSC.PAT2.AFM006 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM50VKA Uint:PKA-M50HAL (702CC901, 702SS013  Lab. 13 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM007 LBY087.ICM.PSC.PAT2.AFM007 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP50VKA2 Uint:PKA-M50HAL (702CC901, 702SS009  Lab. 16 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM008 LBY087.ICM.PSC.PAT2.AFM008 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP50VKA2 Uint:PKA-M50HAL (702CC901, 702P2013  Lab. 2.6.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM009 LBY087.ICM.PSC.PAT2.AFM009 Daikin Uext: RXC60BV1B Uint: FTXC60BV1B (702CC901, 702P2016 Rack 2.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM010 LBY087.ICM.PLC.PAT2.AFM010 Mitsubishi Uext:PUZ-SM125YKA Uint:PLA-SM125EA (702PC904, 702P2013  Lab.2.6.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM011 LBY087.ICM.PLC.PAT2.AFM011 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM60VKA Uint:PKA-M60KAL (702PC904, 702SS015  Lab. 11 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM012 LBY087.ICM.PLC.PAT3.AFM012 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM50VKA Uint:PKA-M50HAL (702PC903, 702PB033  Lab. 0.9.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM013 LBY087.ICM.PLC.PAT3.AFM013 Daikin Uext:RXB60CV1B Uint:FTX B60 CV1B (702PC903, 702SS024  Lab. 5 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM014 LBY087.ICM.PLC.PAT3.AFM014 Mitsubishi Uext:MUZ-GE60VA Uint:MSZ-GE60VA (702PC903, 702SS043  Lab. 4 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM016 LBY087.ICM.PLC.PAT3.AFM016 Daikin Uext:RZQ56140L9V1B Uint:FVQ140CVEB (702PC903, 702PB030 Sala Cálculo 0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM017 LBY087.ICM.PSC.PAT4.AFM017 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP71VHA2 Uint:PKA-M71KAL (702CC902, 702SS008 Lab.17 Vivero 1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM018 LBY087.ICM.PSC.PAT4.AFM018 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP71VHA2 Uint:PKA-M71KAL (702CC902, 702SS008 Lab.17 Vivero 2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL ECM011 LBY087.ICM.PLC.PAT3.ECM011 Enfriadora Climaveneta FOCS/B (702PC903 patinillo 3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL AFM019 LBY087.ICM.PSC.PAT4.AFM019 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZRP50VKA2 Uint:PKA-M50HAL (702CC902, 702SS002 Lab.21 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM020 LBY087.ICM.PLC.PAT4.AFM020 Daikin Uext: RKS71E3V1E Uint: FTKS71EV1B (702PC902, 702P3049 Lab.3.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL ECM010 LBY087.ICM.PLC.PAT1.ECM010 Enfriadora Climaveneta FOCS/B (702PC903 patinillo 1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL AFM025 LBY087.ICM.PLC.PAT2.AFM025 Daikin Uext: RZQSG71L3V1B  Uint:FHQ71CAVEB (702PC904, 702P3059 Sala Servidores 3.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM022 LBY087.ICM.PLB.PAT2.AFM022 Mitsubishi Uext:MUZ-GA35VA Uint:MSZ-GA35VA (702PB012, 702SS010  Lab. 0.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM023 LBY087.ICM.PLB.PAT2.AFM023 Daikin Uext: RXS60E2V1B Uint: FTXS60 EV1B (702PB012, 702PB013 Lab. 0.6.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM026 LBY087.ICM.PLC.PAT1.AFM026 Mitsubishi Uext: PUZ-ZM140YKA ns: 2D00499  Uint: PLA-M140EA  ns: 2E00473    (702PC903, 702PB028 Lab.0.3 Recto) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL GF2009 LBY087.ICM.PLC.PAT1.GF2009 Mitsubishi Uext:SUZ-M50VA Uint:PLA-M50 EA (702PC903, 702PB029  0.3 IZQ.) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2010 LBY087.ICM.PLC.PAT1.GF2010 Mitsubishi Uext:SUZ-M50VA Uint:PLA-M50 EA (702PC903, 702PB029  0.3 Derecha) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2011 LBY087.ICM.PSC.PAT2.GF2011 Daikin Uext:RXB60CV1B Uint:FTXC60CV1B (702CC901, 702P2015 Sala Limpia 2.4) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL AFM024 LBY087.ICM.PLB.PAT1.AFM024 Mitsubishi Uext: SUZ-KA60VAZ Uint: PCA-RP60KAQ (702PB027, 702SS018 Lab.2 Vivero ) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL GF2008 LBY087.ICM.PLC.PAT2.GF2008 Mitsubishi Uext:SRC63ZE-S1 Uint:SRK63ZE-S1 (702PC901, 702P1016  Lab.1.4.1) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2035 LBY087.ICM.PLC.PAT1.GF2035 Mitsubishi Uext: PUZ-ZM140YKA ns: 2D00499  Uint: PLA-M140EA  ns: 2E00473    (702PC903, 702PB028 Lab.0.3 Recto) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2036 LBY087.ICM.PLC.PAT1.GF2036 Mitsubishi Uext: PUZ-ZM71VHA ns: 1D01515  Uint: PLA-M71EA  ns: 2D01495    (702PC903, 702PB028 Lab.0.3 Recto) IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

IRTIC AFM003 LBY087.IRT.PLC.0SCL.AFM003 Ciatesa IPJ-0180 105. (704PC002 ZONA 6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFH007 LBY087.APU.PLB.SBOM.ACH1141 Diehl Matering SAPPEL Nº serie: C11FA339384 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA



ARAS DE LOS OLMO ACH001 LBY087.ARA.ARA.ACH1142 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

EDIFICIO 4 SRU002 LBY087.I2S.P04.0VES.SRU002 SILLA DE EVACUACIÓN EVAC CHAIR (714P4030) ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - SRU - SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION

ETSE ACH006 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ACH1147 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 006 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE VEX003 LBY087.BL0.P01.PATI.VEX003 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,55KW Nº serie: 5138418800 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX006 LBY087.BL0.P02.PATI.VEX006 Soler y Palau, CVTT-12/12-1,1KW CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE COE001 LBY087.BL0.PLB.0SCT.COE001 Landis+Gry Dialog ZMD405CTSAT V.c3 3x63.5/110V Nr. 94969552 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

ETSE CTP001 LBY087.BL0.PLB.0SCT.CTP001 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: France Tranfo, 20000/400V, 400KVA Nº fabricación: 776277-01.CELDAS:: Merlin Guerin RM6 NE-IQI COMPACTA. T  ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

ETSE CDS002 LBY087.BL0.PLB.SINS.CDS002 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS005 LBY087.BL0.P01.PATI.CDS005 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE VEX004 LBY087.BL0.P01.PATI.VEX004 Soler y Palau, CVTT-10/10-0,75KW Nº serie: 5138612600 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX005 LBY087.BL0.P02.PATI.VEX005 Soler y Palau, 1,5KW, Nº serie: 5137564000 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE CDS001 LBY087.BL0.PLB.PATI.CDS001 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS003 LBY087.BL0.PLB.SINS.CDS003 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CGB001 LBY087.BL0.PLB.SINS.CGB001 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CDS004 LBY087.BL0.PLB.P003.CDS004 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS006 LBY087.BL0.P01.CONS.CDS006 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS007 LBY087.BL0.P01.SGRA.CDS007 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS009 LBY087.BL0.P02.PATI.CDS009 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 009 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS008 LBY087.BL0.P01.SEGU.CDS008 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS010 LBY087.BL0.P02.SEXP.CDS010 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 010 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS011 LBY087.BL0.P02.S024.CDS011 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 011 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS012 LBY087.BL0.PLB.B0N0.CDS012 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 012 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE GEL001 LBY087.BL0.PLB.0SGE.GEL001 Electra Molins. EMV2-145, AUT-MP12 INSO, 400 V, F. potencia 0.8, Pot. Emerg. 145 KVA/116KW, Nº serie: 818239 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ETSE ALI001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ALI001 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALS001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ALS001 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE SAI001 LBY087.BL0.P01.PATI.SAI001 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ETSE RDA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.RDA001 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE RSA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.RSA001 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ETSE BCM001 LBY087.BL0.PLB.SCLI.AFM001 Ciatesa IN-315 W0-11006115 (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFH001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.AFH001 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE AFM006 LBY087.BL0.P01.PATI.AFM006 Mitsubishi. MR Slim, 410A, PUHZ-RP100VKA. (233P1033 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM003 LBY087.BL0.PLB.SCLI.AFM003 Mitsubishi  PUMY-P140HMB (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM004 LBY087.BL0.PLB.SCLI.AFM004 Ciatesa IN-195 W0-10059914 (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM005 LBY087.BL0.P01.SEGU.AFM005 Mitsubishi U.ext: MUZSF50VE, U.int: MSZSF50VE (233P1001 - Garita Seguridad) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM002 LBY087.BL0.PLB.SCLI.AFM002 Ciatesa IN-315 W0-11006115 (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AII001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.AII001 Central Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE EXT006 LBY087.BL0.PLB.P003.EXT006 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04314 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT007 LBY087.BL0.PLB.BIBL.EXT007 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05123 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT008 LBY087.BL0.PLB.BIBL.EXT008 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 01720 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT011 LBY087.BL0.PLB.BIBL.EXT011 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02976 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT013 LBY087.BL0.P01.CONS.EXT013 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02649 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT001 LBY087.BL0.PLB.PATI.EXT001 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 30858 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT009 LBY087.BL0.PLB.BIBL.EXT009 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04307 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT010 LBY087.BL0.PLB.BIBL.EXT010 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 00211 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT012 LBY087.BL0.PLB.0SCT.EXT012 CO2 (5 kg) 89B IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT014 LBY087.BL0.P01.0PAS.EXT014 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 00224 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT015 LBY087.BL0.P01.PASA.EXT015 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 26586 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT016 LBY087.BL0.P01.PASA.EXT016 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05558 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT018 LBY087.BL0.P01.PASA.EXT018 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06831 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT020 LBY087.BL0.P01.0PAS.EXT020 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03012 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT021 LBY087.BL0.P01.PATI.EXT021 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 26773 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT023 LBY087.BL0.P02.PATI.EXT023 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 26571 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT024 LBY087.BL0.P02.0PAS.EXT024 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02987 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT025 LBY087.BL0.P02.SEXP.EXT025 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04340 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT028 LBY087.BL0.P02.S022.EXT028 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03374 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT029 LBY087.BL0.P02.0PAS.EXT029 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03962 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE001 LBY087.BL0.PLB.0PAS.BIE001 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE002 LBY087.BL0.PLB.BIBL.BIE002 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-19 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE003 LBY087.BL0.PLB.BIBL.BIE003 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie:044d-20 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE004 LBY087.BL0.PLB.BIBL.BIE004 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 085d-96 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE005 LBY087.BL0.P01.CONS.BIE005 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-21 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE006 LBY087.BL0.P01.0PAS.BIE006 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE007 LBY087.BL0.P01.0PAS.BIE007 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE008 LBY087.BL0.P01.0PAS.BIE008 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE009 LBY087.BL0.P02.0PAS.BIE009 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE011 LBY087.BL0.P02.0PAS.BIE011 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE SAA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.SDA001 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 001 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE SMA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.SMA001 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE AEL001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.AEL001 RAE 64092, Orona, 1000 kg, 13 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ETSE UTA016 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA016 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1105-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA017 LBY087.BL1.P02.PATI.UTA017 Tecnivel. CHF-5-BE. Ref: CL-1172-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE DEX001 LBY087.BL1.PLC.0CUB.DEX001 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4272920077 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX002 LBY087.BL1.PLC.0CUB.DEX002 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4278670088 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA003 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA003 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1151-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA005 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA005 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1124-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA006 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA006 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1108-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA007 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA007 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1123-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA008 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA008 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1107-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA009 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA009 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1160-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA010 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA010 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1139-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA011 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA011 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1159-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA012 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA012 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1140-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA013 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA013 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1128-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA014 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA014 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1106-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE EXT017 LBY087.BL0.P01.PASA.EXT017 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 27102 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT019 LBY087.BL0.P01.0PAS.EXT019 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04025 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT022 LBY087.BL0.P02.PATI.EXT022 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 26702 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT027 LBY087.BL0.P02.S022.EXT027 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06822 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE ACE003 LBY087.BL1.P03.ASED.ACE003 CentroConfort. 100 litros. (233P3137 - aseo discap) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ETSE BOM001 LBY087.BL1.PLC.0CUB.BOM001 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087566P21009004 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM002 LBY087.BL1.PLC.0CUB.BOM002 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087566P21009004-2 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM003 LBY087.BL1.PLC.0CUB.BOM003 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087564P21009003-2 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM004 LBY087.BL1.PLC.0CUB.BOM004 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087564P21009003 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA001 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA001 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1152-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA002 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA002 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1133-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA004 LBY087.BL1.PLB.PATI.UTA004 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1134-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA015 LBY087.BL1.P01.PATI.UTA015 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1127-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRE007 LBY087.BL1.P02.PATI.VRE007 Mitsubishi. PUHY-P450YHM-A. (233P2102 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRI052 LBY087.BL1.P02.D128.VRI052 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2134 - Dcho 1.2.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI054 LBY087.BL1.P02.1212.VRI054 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2132 - Dcho 1.2.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI056 LBY087.BL1.P02.SIMP.VRI056 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2101 - Sala 1.2.16) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI060 LBY087.BL1.P02.1224.VRI060 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2127 - Dcho 1.2.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI062 LBY087.BL1.P02.1228.VRI062 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2125 - Dcho 1.2.28) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE UTA018 LBY087.BL1.P03.PATI.UTA018 Tecnivel. CHF-1-ME. Ref: CL-0104 (EDIFCO), Código: CL-0173-A-10 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRE008 LBY087.BL1.P02.PATI.VRE008 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P2102 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE009 LBY087.BL1.P02.PATI.VRE009 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P2102 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE010 LBY087.BL1.P03.PATI.VRE010 Mitsubishi. PUHY-P450YHM-A. (233P3130 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE011 LBY087.BL1.P03.PATI.VRE011 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P3130 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE012 LBY087.BL1.P03.PATI.VRE012 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P3130 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRI050 LBY087.BL1.P02.D124.VRI050 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2137 - Dcho 1.2.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI051 LBY087.BL1.P02.D126.VRI051 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2135 - Dcho 1.2.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI053 LBY087.BL1.P02.1210.VRI053 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2133 Despacho 1.2.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI055 LBY087.BL1.P02.1214.VRI055 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2131 - Dcho 1.2.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI057 LBY087.BL1.P02.SREU.VRI057 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2101 - Sala 1.2.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI058 LBY087.BL1.P02.SREU.VRI058 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2101 - Sala 1.2.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI059 LBY087.BL1.P02.1222.VRI059 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P228 - Dcho 1.2.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI061 LBY087.BL1.P02.1226.VRI061 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2126 - Dcho 1.2.26) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI063 LBY087.BL1.P02.1230.VRI063 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P2123 - Dcho 1.2.30) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI064 LBY087.BL1.P02.1232.VRI064 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2123 - Dcho 1.2.32) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI065 LBY087.BL1.P02.1234.VRI065 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2122 - Almacén 1.2.34) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI078 LBY087.BL1.P02.L127.VRI078 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2112 - Lab 1.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI081 LBY087.BL1.P02.L121.VRI081 Mitsubishi.  PFFY-P50VLRMM-3. (233P2111 - Lab 1.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI083 LBY087.BL1.P03.D132.VRI083 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3137 - Dcho 1.3.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI084 LBY087.BL1.P03.D134.VRI084 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3126 - Dcho 1.3.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI066 LBY087.BL1.P02.1229.VRI066 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2119 - Lab 1.2.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI067 LBY087.BL1.P02.1229.VRI067 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2119 - Lab 1.2.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI068 LBY087.BL1.P02.1229.VRI068 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2119 - Lab 1.2.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI069 LBY087.BL1.P02.1227.VRI069 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2118 - Dcho 1.2.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI070 LBY087.BL1.P02.1223.VRI070 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2117 - Lab 1.2.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI071 LBY087.BL1.P02.1223.VRI071 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2117 - Lab 1.2.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI076 LBY087.BL1.P02.1213.VRI076 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2113 - Dcho 1.2.13) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI077 LBY087.BL1.P02.L127.VRI077 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2112 - Lab 1.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI079 LBY087.BL1.P02.L127.VRI079 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2112 - Lab 1.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI080 LBY087.BL1.P02.L121.VRI080 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2111 - Lab 1.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI082 LBY087.BL1.P02.L121.VRI082 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2111 - Lab 1.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI087 LBY087.BL1.P03.1310.VRI087 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3124 - Dcho 1.3.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI088 LBY087.BL1.P03.1312.VRI088 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3123 - Dcho 1.3.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI072 LBY087.BL1.P02.1221.VRI072 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2116 - Dcho 1.2.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI073 LBY087.BL1.P02.1217.VRI073 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2115 - Dcho 1.2.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI074 LBY087.BL1.P02.1217.VRI074 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2115- - Dcho 1.2.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI075 LBY087.BL1.P02.1215.VRI075 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2114 - Dcho 1.2.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI085 LBY087.BL1.P03.S136.VRI085 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P3125 - sala 1.3.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI086 LBY087.BL1.P03.S136.VRI086 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P3125 - sala 1.3.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI089 LBY087.BL1.P03.1314.VRI089 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3122 - Dcho 1.3.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI090 LBY087.BL1.P03.1316.VRI090 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3105 - Dcho 1.3.16 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI091 LBY087.BL1.P03.1318.VRI091 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3120 - Repro 1.3.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI092 LBY087.BL1.P03.1320.VRI092 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3119 - Dcho 1.3.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI096 LBY087.BL1.P03.1328.VRI096 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3115 - Dcho 1.3.28) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI097 LBY087.BL1.P03.1330.VRI097 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3114 - Dcho 1.3.30) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI098 LBY087.BL1.P03.1332.VRI098 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3113 - Dcho 1.3.32) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI099 LBY087.BL1.P03.1334.VRI099 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3112 - Almacen 1.3.34) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI093 LBY087.BL1.P03.1322.VRI093 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3118 - Dcho 1.3.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE RCA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.RCA002 RCA - RED DE CONDUCTOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE CTP002 LBY087.BL1.PLB.PPBP.CTP002 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: France Tranfo S/N 1034924, 20000/400V, 1000KVA Nº fabricación: 776276-01.CELDAS:: Merlin Guerin RM6 NE-IQI  ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

ETSE CDS014 LBY087.BL1.PLB.PPBP.CDS014 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 014 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE VRI094 LBY087.BL1.P03.1324.VRI094 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3117 - Dcho 1.3.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW



ETSE VRI102 LBY087.BL1.P03.1329.VRI102 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3109 - Lab 1.3.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI103 LBY087.BL1.P03.1327.VRI103 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3108 - Dcho 1.3.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI106 LBY087.BL1.P03.1321.VRI106 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3106 - Dcho 1.3.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI114 LBY087.BL1.P03.S131.VRI114 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3101 - Secretaria 1.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI115 LBY087.BL1.P03.S131.VRI115 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3101 - Secretaría 1.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI116 LBY087.BL1.P03.S131.VRI116 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3101 - Secretaría 1.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE ETA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ETA002 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ETSE RTA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.RTA002 RTA - RED DE TUBERIAS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VAC002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.VAC002 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VEX007 LBY087.BL1.PLB.S102.VEX007 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX008 LBY087.BL1.PLB.S102.VEX008 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX009 LBY087.BL1.P01.0VES.VEX009 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX010 LBY087.BL1.P01.0VES.VEX010 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX011 LBY087.BL1.P02.PATI.VEX011 Soler y Palau, CVTT-10/10-1,5KW-1200-H Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX012 LBY087.BL1.P03.PATI.VEX012 Soler y Palau, CVTT-10/10-1,5KW-1200-H Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE CGB002 LBY087.BL1.PLB.PPBP.CGB002 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CGB003 LBY087.BL1.PLB.PPBP.CGB003 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CDS013 LBY087.BL1.PLB.PPBP.CDS013 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 013 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS015 LBY087.BL1.PLB.PATI.CDS015 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 015 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS017 LBY087.BL1.PLB.PATI.CDS017 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 017 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS018 LBY087.BL1.PLB.A101.CDS018 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 018 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS024 LBY087.BL1.PLB.L108.CDS024 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 024 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS027 LBY087.BL1.P01.A112.CDS027 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 027 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS028 LBY087.BL1.P01.PATI.CDS028 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 028 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS031 LBY087.BL1.P01.L114.CDS031 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 031 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS032 LBY087.BL1.P01.L116.CDS032 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 032 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS033 LBY087.BL1.P01.L118.CDS033 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 033 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS034 LBY087.BL1.P01.L117.CDS034 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 034 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS039 LBY087.BL1.P02.L121.CDS039 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 039 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS040 LBY087.BL1.P02.L127.CDS040 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 040 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS042 LBY087.BL1.P02.SREU.CDS042 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 042 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS019 LBY087.BL1.PLB.A101.CDS019 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 019 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS020 LBY087.BL1.PLB.L104.CDS020 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 020 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS021 LBY087.BL1.PLB.L106.CDS021 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 021 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS022 LBY087.BL1.PLB.L105.CDS022 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 022 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS023 LBY087.BL1.PLB.L107.CDS023 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 023 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS025 LBY087.BL1.PLB.PPBP.CDS025 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 025 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS026 LBY087.BL1.P01.A111.CDS026 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 026 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS029 LBY087.BL1.P01.PATI.CDS029 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 029 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS030 LBY087.BL1.P01.L112.CDS030 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 030 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS041 LBY087.BL1.P02.1217.CDS041 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 041 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS043 LBY087.BL1.P02.1223.CDS043 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 043 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS046 LBY087.BL1.P03.S131.CDS046 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 046 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS047 LBY087.BL1.P03.S136.CDS047 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 047 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS048 LBY087.BL1.P03.L139.CDS048 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 048 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS049 LBY087.BL1.P03.1315.CDS049 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 049 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS050 LBY087.BL1.P03.1323.CDS050 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 050 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS051 LBY087.BL1.P03.1329.CDS051 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 051 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS052 LBY087.BL1.PLC.0CUB.CDS052 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 052 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS044 LBY087.BL1.P02.1229.CDS044 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 044 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS045 LBY087.BL1.P03.PATI.CDS045 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 045 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS053 LBY087.BL1.P02.SSER.CDS053 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 053 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE GEL002 LBY087.BL1.PLC.0CUB.GEL002 Electra Molins. EMJ-200, AUT-MP12, (98'4KW), 200 KVA, Nº serie: 818186. ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ETSE ALE002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ALE002 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE AFH002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.AFH002 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE RSA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.RSA002 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ETSE AFM006 LBY087.BL1.PLC.0CUB.AFM006 Mitsubishi. U.ext:PUHZ-P125VHA-3, U.int:PEAD-RT125JAU (233PC008 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM007 LBY087.BL1.PLC.0CUB.AFM007 Mitsubishi. U.ext: PUHZ-RP60VHA-4, U.int: PLA-RP60BA (233PC008 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE EXT045 LBY087.BL1.P01.0PAS.EXT045 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02551 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT050 LBY087.BL1.P02.0PAS.EXT050 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02667 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT053 LBY087.BL1.P02.0PAS.EXT053 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 04416 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE AFH004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.AFH004 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 004 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE RDA004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.RDA004 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 004 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE RSA004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.RSA004 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 004 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ETSE AFM008 LBY087.BL1.PLB.S105.AFM008 Ciatesa. U.ext: RSN-30. U.int: CN-30 (233PB117 - Sala 1.0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM003 LBY087.BL1.PLC.0CUB.ECM003 Ciatesa IWED-1250 (233PC008 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE BCM004 LBY087.BL1.PLC.0CUB.ECM004 Ciatesa IWED-960  (233PC008 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE AII002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.AII002 Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE EXT039 LBY087.BL1.P01.PZNA.EXT039 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 04043 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT040 LBY087.BL1.P01.PZNA.EXT040 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02986 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT041 LBY087.BL1.P01.0VES.EXT041 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 03006 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT042 LBY087.BL1.P01.PATI.EXT042 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 26749 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT043 LBY087.BL1.P01.0PAS.EXT043 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 03941 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT044 LBY087.BL1.P01.0PAS.EXT044 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 05986 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT046 LBY087.BL1.P01.0PAS.EXT046 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02988 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE CCT002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.CCT002 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE EXT037 LBY087.BL1.PLB.0PAS.EXT037 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02646 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT038 LBY087.BL1.PLB.0SCT.EXT038 CO2 (5 kg) 89B IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT055 LBY087.BL1.P03.PATI.EXT055 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 29843 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BOM006 LBY087.BL2.PLC.0CUB.BOM006 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087564P209480002-2 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM007 LBY087.BL2.PLC.0CUB.BOM007 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087566P21009001 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX003 LBY087.BL2.PLC.0CUB.DEX003 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4272920074 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX004 LBY087.BL2.PLC.0CUB.DEX004 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4278670090 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA021 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA021 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1147-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE EXT031 LBY087.BL1.PLB.PPBP.EXT031 CO2 (5 kg) 89B. Nº Serie: 31268 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT032 LBY087.BL1.PLB.ACCE.EXT032 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02997 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT033 LBY087.BL1.PLB.PATI.EXT033 CO2 (5 kg) 89B. Nº Serie: 26694 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT034 LBY087.BL1.PLB.0PAS.EXT034 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02687 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT035 LBY087.BL1.PLB.0PAS.EXT035 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 06009 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT036 LBY087.BL1.PLB.0PAS.EXT036 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 03302 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT047 LBY087.BL1.P02.PATI.EXT047 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 29426 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT048 LBY087.BL1.P02.0PAS.EXT048 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 26564 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT049 LBY087.BL1.P02.0PAS.EXT049 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 05580 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT054 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT054 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 04408 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT056 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT056 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 28857 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT057 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT057 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 05625 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT058 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT058 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 03999 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT059 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT059 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02305 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT060 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT060 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02697 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT061 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT061 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 06356 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT062 LBY087.BL1.P03.0PAS.EXT062 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 02705 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT051 LBY087.BL1.P02.0PAS.EXT051 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 03030 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT052 LBY087.BL1.P02.0PAS.EXT052 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 03951 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT063 LBY087.BL1.PLC.0CUB.EXT063 CO2 (5Kg) 89B.   Nº Serie: 30849 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT064 LBY087.BL1.PLC.0CUB.EXT064 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, Nº serie: 06087 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE012 LBY087.BL1.PLB.0PAS.BIE012 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE013 LBY087.BL1.PLB.0PAS.BIE013 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE014 LBY087.BL1.PLB.0PAS.BIE014 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE020 LBY087.BL1.P02.0PAS.BIE020 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE024 LBY087.BL1.P03.0PAS.BIE024 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE025 LBY087.BL1.PLC.0CUB.BIE025 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE SAA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.SDA002 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 002 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE BIE015 LBY087.BL1.P01.PZNA.BIE015 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE016 LBY087.BL1.P01.0PAS.BIE016 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-17 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE017 LBY087.BL1.P01.0PAS.BIE017 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE018 LBY087.BL1.P01.0PAS.BIE018 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE019 LBY087.BL1.P02.0PAS.BIE019 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE021 LBY087.BL1.P02.0PAS.BIE021 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE022 LBY087.BL1.P03.0PAS.BIE022 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE023 LBY087.BL1.P03.0PAS.BIE023 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE SMA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.SMA002 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE AEL002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.AEL002 RAE 64091 Orona, 1000 kg, 13 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ETSE ACE004 LBY087.BL2.P02.ASED.ACE004 CentroConfort. 100 litros. (233P2210 - Aseo Discapacitados) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ETSE BOM005 LBY087.BL2.PLC.0CUB.BOM005 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087564P209480002 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE VRE013 LBY087.BL2.P02.PATI.VRE013 Mitsubishi. PUHY-P450YHM-A. (233P2203 - Patinillo 2ª) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE014 LBY087.BL2.P02.PATI.VRE014 Mitsubishi. PUHY-P400YHM-A. (233P2203 - Patinillo 2ª) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE015 LBY087.BL2.P02.PATI.VRE015 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P2203 - Patinillo 2ª) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE016 LBY087.BL2.P03.PATI.VRE016 Mitsubishi. PUHY-P450YHM-A. (233P3229 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE BOM008 LBY087.BL2.PLC.0CUB.BOM008 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087566P21009001-2 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA019 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA019 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1148-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA020 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA020 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1141-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRI140 LBY087.BL2.P02.2221.VRI140 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2216 Lab.2.2.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI143 LBY087.BL2.P02.2217.VRI143 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2215 Lab.2.2.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI144 LBY087.BL2.P02.2217.VRI144 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2215 Lab.2.2.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE UTA022 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA022 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1142-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA024 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA024 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1110-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA025 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA025 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1121-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA026 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA026 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1109-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA023 LBY087.BL2.PLB.PATI.UTA023 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1122-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA027 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA027 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1156-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA028 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA028 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1145-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA029 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA029 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1155-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA030 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA030 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1146-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA032 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA032 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1114-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA033 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA033 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1119-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA036 LBY087.BL2.P03.PATI.UTA036 Tecnivel. CHF-5-BE. Ref: CL-1169-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRE018 LBY087.BL2.P03.PATI.VRE018 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P3229 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRI117 LBY087.BL2.P02.A220.VRI117 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2202 - Alm-2.2.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE UTA031 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA031 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1120-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA034 LBY087.BL2.P01.PATI.UTA034 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1113-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA035 LBY087.BL2.P02.PATI.UTA035 Tecnivel. CHF-5-BE. Ref: CL-1170-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRE017 LBY087.BL2.P03.PATI.VRE017 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P3229 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRI118 LBY087.BL2.P02.A220.VRI118 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2202 - Alm-2.2.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI122 LBY087.BL2.P02.D228.VRI122 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2234 - Dcho 2.2.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI153 LBY087.BL2.P03.O230.VRI153 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3228 - Office 2.3.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI155 LBY087.BL2.P03.D234.VRI155 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3226 - Dcho 2.3.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW



ETSE VRI156 LBY087.BL2.P03.D236.VRI156 Mitsubishi. Modelo:PFFY-P25VLRMM-3. (233P3225 - Dcho 2.3.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI157 LBY087.BL2.P03.D238.VRI157 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3202 - Dcho 2.3.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI163 LBY087.BL2.P03.SR18.VRI163 Mitsubishi.  PFFY-P50VLRMM-3. (233PB215 - S.R.2.3.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI119 LBY087.BL2.P02.D222.VRI119 Mitsubishi.  PFFY-P25WLRMM-3. (233P2237 - Dcho 2.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI120 LBY087.BL2.P02.D224.VRI120 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2236 - Dcho 2.2.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI121 LBY087.BL2.P02.D226.VRI121 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2235 - Dcho 2.2.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI123 LBY087.BL2.P02.2210.VRI123 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2233 Dcho.2.2.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI124 LBY087.BL2.P02.2212.VRI124 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2232 Dcho 2.2.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI125 LBY087.BL2.P02.2214.VRI125 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2231 Dcho.2.2.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI126 LBY087.BL2.P02.2216.VRI126 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2230 Dcho.2.2.16) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI127 LBY087.BL2.P02.2218.VRI127 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2229 Lab.2.2.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI128 LBY087.BL2.P02.2220.VRI128 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2228 D.2.2.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI129 LBY087.BL2.P02.2222.VRI129 Mitsubishi. PFFY-P25WLRMM-3. (233P2227 Dcho 2.2.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI130 LBY087.BL2.P02.2224.VRI130 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2226 Dcho 2.2.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI131 LBY087.BL2.P02.2226.VRI131 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2217 Dcho 2.2.26) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI132 LBY087.BL2.P02.2228.VRI132 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2224 - Dcho 2.2.28) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI133 LBY087.BL2.P02.2230.VRI133 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2223 Dcho 2.2.30) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI135 LBY087.BL2.P02.2234.VRI135 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2221 - Dcho 2.2.34) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI136 LBY087.BL2.P02.2229.VRI136 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2218 - Lab.2.2.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI137 LBY087.BL2.P02.2229.VRI137 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2218 - Lab.2.2.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI138 LBY087.BL2.P02.2229.VRI138 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2218 - Lab.2.2.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI139 LBY087.BL2.P02.2227.VRI139 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3. (233P2217 Dcho 2.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI141 LBY087.BL2.P02.2221.VRI141 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2216 Lab.2.2.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI142 LBY087.BL2.P02.2221.VRI142 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2216 Lab2.2.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI145 LBY087.BL2.P02.2213.VRI145 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P214 Seminario 2.2.13) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI134 LBY087.BL2.P02.2232.VRI134 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2222 - Dcho 2.2.32) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI146 LBY087.BL2.P02.2213.VRI146 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2214 Seminario 2.2.13) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI147 LBY087.BL2.P02.L227.VRI147 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2213 - Lab. 2.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI148 LBY087.BL2.P02.L227.VRI148 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2213 - Lab.2.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI149 LBY087.BL2.P02.L227.VRI149 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2213 - Lab.2.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI150 LBY087.BL2.P02.L221.VRI150 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2212 - Lab. 2.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI151 LBY087.BL2.P02.L221.VRI151 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2212 - Lab. 2.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE ETA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ETA003 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ETSE RCA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.RCA003 RCA - RED DE CONDUCTOS - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE RTA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.RTA003 RTA - RED DE TUBERIAS - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VAC003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.VAC003 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VEX014 LBY087.BL2.PLB.D202.VEX014 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX015 LBY087.BL2.P01.0VES.VEX015 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX016 LBY087.BL2.P01.0VES.VEX016 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE CTP003 LBY087.BL2.PLB.PPBP.CTP003 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: France Tranfo S/N 1034922, 20000/400V, 1000KVA, Nº fabricación: 776275-01.CELDAS: Merlin Guerin RM6 NE-IQI  ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

ETSE CGB005 LBY087.BL2.PLB.PPBP.CGB005 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE EXT079 LBY087.BL2.P01.0PAS.EXT079 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02703 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT098 LBY087.BL2.PLC.0CUB.EXT098 CO2 (5Kg) 89B.   Nº Serie: 28759 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT099 LBY087.BL2.PLC.0CUB.EXT099 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03367 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE026 LBY087.BL2.PLB.0PAS.BIE026 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE027 LBY087.BL2.PLB.0PAS.BIE027 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE039 LBY087.BL2.P03.0PAS.BIE039 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-06 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE SAA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.SDA003 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 003 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE CDS095 LBY087.VAS.P01.PAT1.CDS095 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 095 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE VRI152 LBY087.BL2.P02.L221.VRI152 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2212 - Lab. 2.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI154 LBY087.BL2.P03.A232.VRI154 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3212 - Almacen 2.3.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI158 LBY087.BL2.P03.2310.VRI158 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3223 - Dcho 2.3.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI159 LBY087.BL2.P03.2312.VRI159 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3222 - Dcho 2.3.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI160 LBY087.BL2.P03.2314.VRI160 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3203 - Dcho 2.3.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI161 LBY087.BL2.P03.2316.VRI161 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3220 - Sala Impresoras 2.3.16) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI162 LBY087.BL2.P03.SR18.VRI162 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P32019 - S.R. 2.3.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI164 LBY087.BL2.P03.2322.VRI164 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3218 - Dcho 2.3.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI167 LBY087.BL2.P03.2328.VRI167 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3209 - Dcho2.3.28) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI169 LBY087.BL2.P03.2332.VRI169 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3213 - Dcho 2.3.32) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI170 LBY087.BL2.P03.2334.VRI170 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3212 - Dcho 2.3.34) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI171 LBY087.BL2.P03.2329.VRI171 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3209 Lab 2.3.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI175 LBY087.BL2.P03.2323.VRI175 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3207 - Lab.2.3.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI176 LBY087.BL2.P03.2323.VRI176 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3207 - Lab.2.3.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI183 LBY087.BL2.P03.L237.VRI183 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3202 - Lab 2.3.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI187 LBY087.BL2.P03.S231.VRI187 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3201 - S. 2.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VEX013 LBY087.BL2.PLB.D202.VEX013 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX017 LBY087.BL2.P02.PATI.VEX017 Soler y Palau, CVTT-10, Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX018 LBY087.BL2.P03.PATI.VEX018 Soler y Palau, CVTT-10, Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE CGB004 LBY087.BL2.PLB.PPBP.CGB004 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CDS059 LBY087.BL2.PLB.L206.CDS059 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 059 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS060 LBY087.BL2.PLB.L208.CDS060 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 060 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS063 LBY087.BL2.PLB.A203.CDS063 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 063 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS064 LBY087.BL2.PLB.A201.CDS064 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 064 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS065 LBY087.BL2.PLB.PPBP.CDS065 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 065 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS066 LBY087.BL2.P01.A211.CDS066 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 066 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS067 LBY087.BL2.P01.A212.CDS067 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 067 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS070 LBY087.BL2.P01.PATI.CDS070 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 070 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS072 LBY087.BL2.P01.A212.CDS072 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 072 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS073 LBY087.BL2.P01.A214.CDS073 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 073 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS074 LBY087.BL2.P01.A216.CDS074 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 074 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE VRI165 LBY087.BL2.P03.2324.VRI165 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3217 - Dcho 2.3.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI166 LBY087.BL2.P03.2326.VRI166 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3216 - Dcho 2.3.26) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

INSTITUTOS HSC005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.HSC005 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

INSTITUTOS SRC005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.SRC005 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 005 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CAFETERIA EXT245 LBY087.CAF.PLB.COCG.EXT245 Polvo ABC 6 kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC AFM007 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM007 Daikin Uext:RX871PV1B, U.int: FTK571FV1B (710P3905, 710P2010 sala rack P2 sector A) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

BIOTEC AFM005 LBY087.BIO.PLC.CUBI.AFM005 Daikin. U.ext: RKS71FV1B U.int:FTKS71FV1B (711PC001, split Rack planta 2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

BIOTEC PCF.05 LBY087.BIO.P02.VEST.PCF012 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 FCO.40 LBY087.I2S.P02.0VES.FCO040 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390020 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 AFS.04 LBY087.I2S.P03.RKP3.AFS004 SPLIT DAIKIN U.ext: RX35J3V1B U.int:FTX35J2V1B-J102633 (714P3902, 714P3022 RACK P3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

EDIFICIO 4 AFS.05 LBY087.I2S.P04.RKP4.AFS005 SPLIT DAIKIN U.ext: RX35J3V1B U.int:FTX35J2V1B-J98462 (714P4902, 714P4019 RACK P4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

IFIC AFM001 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM001 Mitsubishi Ud.ext: MVZ-AP24VG, Ud.int: MSZ-AP35VGK (7006PV902, 706P1007 Lab.1.2.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM004 LBY087.ICM.PSC.PAT2.AFM004 Daikin Uext:RXB60CV1B Uint:FTXC60CV1B (702CC901, 702P2015 Sala Limpia 2.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM015 LBY087.ICM.PLC.PAT3.AFM015 Mitsubishi Uext:PUHZ-ZM50VKA Uint:PLA-ZM50EA (702PC903, 702PB034   Rack 0.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM021 LBY087.ICM.PLC.PAT1.AFM021 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM71VHAR1 Uint:PLA-M71EA2 (702PC904, 702SS010  Lab. 15 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM027 LBY087.ICM.PLC.PAT1.AFM027 Mitsubishi Uext: PUZ-ZM71VHA ns: 1D01515  Uint: PLA-M71EA  ns: 2D01495    (702PC903, 702PB028 Lab.0.3 Recto) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE VRI168 LBY087.BL2.P03.2330.VRI168 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3214 - Dcho 2.3.30) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI310 LBY087.BL4.P03.4311.VRI310 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P3406 - Dcho 4.3.11) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ICMOL FCO032 LBY087.ICM.P01.D123.FCO032 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ETSE VRI172 LBY087.BL2.P03.2329.VRI172 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3209 Lab 2.3.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI173 LBY087.BL2.P03.2329.VRI173 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3209 Lab 2.3.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI174 LBY087.BL2.P03.2327.VRI174 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3208 Dcho 2.3.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ARAS DE LOS OLMO CDS001 LBY087.ARA.ARA.CDS001 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ARAS DE LOS OLMO CDS003 LBY087.ARA.ARA.CDS003 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ARAS DE LOS OLMO ITC001 LBY087.ARA.ARA.ITC001 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 001 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ARAS DE LOS OLMO ASA001 LBY087.ARA.ARA.ASA001 Aseo Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ARAS DE LOS OLMO ASA002 LBY087.ARA.ARA.ASA002 Aseo Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ARAS DE LOS OLMO GPA002 LBY087.ARA.ARA.GPA002 GPA - GRUPO PRESION AGUA SANITARIA - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

ARAS DE LOS OLMO ALS001 LBY087.ARA.ARA.ALS001 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ARAS DE LOS OLMO SRC001 LBY087.ARA.ARA.SRC001 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 001 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE ACE001 LBY087.BL0.P01.ASEC.ACE001 CentroConfort. 100 litros. IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ETSE ACE002 LBY087.BL0.P01.CACC.ACE002 Chaffoteaux. CHX 30 R ES. 30 litros IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ETSE VRE001 LBY087.BL0.PLB.SCLI.VRE001 Mitsubishi PUHY-P400YHM-A  (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE002 LBY087.BL0.PLB.SCLI.VRE002 Mitsubishi PUHY-P300YHM-A. (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE003 LBY087.BL0.PLB.SCLI.VRE003 Mitsubishi PUHY-P250YHM-A (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE004 LBY087.BL0.PLB.SCLI.VRE004 Mitsubishi PUHY-P350YHM-A. (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE005 LBY087.BL0.PLB.SCLI.VRE005 Mitsubishi PUHY-P250YHM-A (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE006 LBY087.BL0.PLB.SCLI.VRE006 Mitsubishi PUHY-P450YHM-A (233PB098 - sala clima) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRI001 LBY087.BL0.PLB.SES4.VRI001 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E. (233PB009 - sala estudio4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI002 LBY087.BL0.PLB.SES3.VRI002 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E. (233PB008 - sala estudio3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI003 LBY087.BL0.PLB.SES2.VRI003 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E. (233PB007 - sala estudio2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI005 LBY087.BL0.PLB.SES5.VRI005 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E. (233PB005 - sala estudio5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE CDS035 LBY087.BL1.P01.L115.CDS035 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 035 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS036 LBY087.BL1.P01.L113.CDS036 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 036 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS037 LBY087.BL1.P01.L111.CDS037 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 037 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS038 LBY087.BL1.P02.PATI.CDS038 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 038 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE ALI002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ALI002 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALS002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ALS002 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE BCD002 LBY087.BL1.PLB.PPBP.BCD002 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

ETSE PAR001 LBY087.BL1.PLC.0CUB.PAR001 PAR - PARARRAYOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - PAR - PARARRAYOS

ETSE RDA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.RDA002 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE VRI177 LBY087.BL2.P03.2321.VRI177 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3205 -Dcho 2.3.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI178 LBY087.BL2.P03.2317.VRI178 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3220 - Lab 2.3.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI179 LBY087.BL2.P03.2317.VRI179 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3.  (233P3205 - Lab 2.3.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI180 LBY087.BL2.P03.2315.VRI180 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3203 - Dcho 2.3.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI181 LBY087.BL2.P03.2313.VRI181 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3203 - Dcho 2.3.13) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI182 LBY087.BL2.P03.L237.VRI182 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3202 - Lab 2.3.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI184 LBY087.BL2.P03.L237.VRI184 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3228 - Lab 2.3.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI185 LBY087.BL2.P03.S231.VRI185 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3201 - S. 2.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI186 LBY087.BL2.P03.S231.VRI186 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3201 - S. 2.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE CDS054 LBY087.BL2.PLB.PPBP.CDS054 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 054 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS055 LBY087.BL2.PLB.PPBP.CDS055 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 055 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS056 LBY087.BL2.PLB.PATI.CDS056 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 056 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS057 LBY087.BL2.PLB.PATI.CDS057 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 057 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS058 LBY087.BL2.PLB.L204.CDS058 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 058 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS061 LBY087.BL2.PLB.L207.CDS061 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 061 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS062 LBY087.BL2.PLB.L205.CDS062 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 062 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS068 LBY087.BL2.P01.A213.CDS068 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 068 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS069 LBY087.BL2.P01.A214.CDS069 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 069 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS071 LBY087.BL2.P01.PATI.CDS071 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 071 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS075 LBY087.BL2.P01.A218.CDS075 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 075 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS076 LBY087.BL2.P01.A217.CDS076 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 076 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE EXT073 LBY087.BL2.P01.PZNA.EXT073 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04022 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT074 LBY087.BL2.P01.PZNA.EXT074 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02330 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT075 LBY087.BL2.P01.A214.EXT075 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 00578 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT076 LBY087.BL2.P01.PATI.EXT076 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 31113 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



ETSE EXT077 LBY087.BL2.P01.0VES.EXT077 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02472 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT078 LBY087.BL2.P01.0PAS.EXT078 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04011 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT080 LBY087.BL2.P01.0PAS.EXT080 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 00579 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT081 LBY087.BL2.P01.0PAS.EXT081 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02258 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT082 LBY087.BL2.P02.PATI.EXT082 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 26134 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT083 LBY087.BL2.P02.0PAS.EXT083 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 26413 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT084 LBY087.BL2.P02.0PAS.EXT084 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06074 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT085 LBY087.BL2.P02.0PAS.EXT085 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02672 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT086 LBY087.BL2.P02.0PAS.EXT086 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03333 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT087 LBY087.BL2.P02.0PAS.EXT087 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 00567 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT088 LBY087.BL2.P02.0PAS.EXT088 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04328 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT089 LBY087.BL2.P02.0PAS.EXT089 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02642 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT090 LBY087.BL2.P03.PATI.EXT090 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29557 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT091 LBY087.BL2.P03.0PAS.EXT091 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 31098 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT092 LBY087.BL2.P03.0PAS.EXT092 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05546 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT093 LBY087.BL2.P03.0PAS.EXT093 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04070 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT094 LBY087.BL2.P03.0PAS.EXT094 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03038 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT095 LBY087.BL2.P03.0PAS.EXT095 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02717 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE CDS077 LBY087.BL2.P01.A215.CDS077 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 077 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS078 LBY087.BL2.P01.A213.CDS078 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 078 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS083 LBY087.BL2.P02.2213.CDS083 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 083 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS079 LBY087.BL2.P01.A211.CDS079 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 079 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS080 LBY087.BL2.P02.PATI.CDS080 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 080 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS081 LBY087.BL2.P02.L221.CDS081 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 081 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS082 LBY087.BL2.P02.L227.CDS082 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 082 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS084 LBY087.BL2.P02.2217.CDS084 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 084 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS087 LBY087.BL2.P03.PATI.CDS087 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 087 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS090 LBY087.BL2.P03.2317.CDS090 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 090 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS092 LBY087.BL2.P03.2329.CDS092 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 092 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS093 LBY087.BL2.P03.LA18.CDS093 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 093 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS094 LBY087.BL2.PLC.0CUB.CDS094 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 094 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE GEL003 LBY087.BL2.PLC.0CUB.GEL003 Electra Molins. EMJ-200-AUT-MP12, 200 KVA, Nº serie: 818241 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ETSE CDS085 LBY087.BL2.P02.2221.CDS085 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 085 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS086 LBY087.BL2.P02.2229.CDS086 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 086 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS088 LBY087.BL2.P03.S231.CDS088 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 088 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS089 LBY087.BL2.P03.L237.CDS089 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 089 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS091 LBY087.BL2.P03.2323.CDS091 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 091 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE ALI003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ALI003 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALS003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ALS003 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE RSA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.RSA003 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 003 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ETSE AFM009 LBY087.BL2.PLC.0CUB.AFM009 Mitsubishi. U.ext: PUHZ-RP60VHA-4. U.int: PLA-RP60BA (233PC006 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM005 LBY087.BL2.PLC.0CUB.ECM005 Ciatesa IWED-960, (233PC006 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE BCM006 LBY087.BL2.PLC.0CUB.ECM006 Ciatesa IWED-1250 (233PC006 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE AII003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.AII003 Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE EXT068 LBY087.BL2.PLB.PATI.EXT068 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 29631 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE RDT001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.RDT001 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ETSE ASA006 LBY087.BL0.BL0.ASBL.ASA006 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA008 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA008 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA010 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA010 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA012 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA012 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA013 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA013 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA018 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA018 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA019 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA019 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA020 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA020 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA022 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA022 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE VRI188 LBY087.BL3.P02.O320.VRI188 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2301 - 3.2.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE CDS106 LBY087.BL3.PLB.L306.CDS106 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 106 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS111 LBY087.BL3.P01.A311.CDS111 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 111 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE ALE003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ALE003 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE BCD003 LBY087.BL2.PLB.PPBP.BCD003 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

ETSE PAR002 LBY087.BL2.PLC.0CUB.PAR002 PAR - PARARRAYOS - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - PAR - PARARRAYOS

ETSE RDA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.RDA003 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 003 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE AFH003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.AFH003 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 003 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE AFM010 LBY087.BL2.PLB.S205.AFM010 Ciatesa. U.ext: RSN-30 U.Int: CN-30 (233PB215 - S.C 2.0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE CCT003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.CCT003 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE EXT065 LBY087.BL2.PLB.PPBP.EXT065 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 28676 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT066 LBY087.BL2.PLB.0SCT.EXT066 CO2 (5 kg) 89B IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT067 LBY087.BL2.PLB.ACCE.EXT067 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03002 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT069 LBY087.BL2.PLB.0PAS.EXT069 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05914 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT070 LBY087.BL2.PLB.0PAS.EXT070 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02684 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT071 LBY087.BL2.PLB.0PAS.EXT071 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02710 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT072 LBY087.BL2.PLB.0PAS.EXT072 Polvo ABC  (5 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03363 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT096 LBY087.BL2.P03.0PAS.EXT096 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02484 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT097 LBY087.BL2.P03.0PAS.EXT097 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02657 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE028 LBY087.BL2.PLB.0PAS.BIE028 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE029 LBY087.BL2.P01.PZNA.BIE029 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-26 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE030 LBY087.BL2.P01.A214.BIE030 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-13 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE031 LBY087.BL2.P01.0PAS.BIE031 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE032 LBY087.BL2.P01.0PAS.BIE032 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE033 LBY087.BL2.P01.0PAS.BIE033 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE034 LBY087.BL2.P02.0PAS.BIE034 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE035 LBY087.BL2.P02.0PAS.BIE035 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE036 LBY087.BL2.P02.0PAS.BIE036 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE037 LBY087.BL2.P03.0PAS.BIE037 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-03 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE038 LBY087.BL2.P03.0PAS.BIE038 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-08 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE040 LBY087.BL2.PLC.0CUB.BIE040 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-16 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE SMA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.SMA003 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE AEL003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.AEL003 RAE 64090 Orona, 1000 kg, 13 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ETSE CDS097 LBY087.VAS.PLB.SINS.CDS097 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 097 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE ALI004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.ALI004 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALS004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.ALS004 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE CDS096 LBY087.VAS.PLB.SINS.CDS096 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 096 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE SAI002 LBY087.VAS.PLB.SSAI.SAI002 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ETSE SAI003 LBY087.VAS.PLB.SSAI.SAI003 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ETSE EXT102 LBY087.VAS.PLB.SSAI.EXT102 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02673 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT104 LBY087.VAS.PLB.SINS.EXT104 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C. Nº serie: 04377 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE PPE003 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PM5003 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PRF002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PRF002 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF006 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PRF006 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF007 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PRF007 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF011 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PRF011 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PPE022 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE022 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 022 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE ALB001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ALB001 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 001 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ETSE CEJ001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.CEJ001 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 001 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ETSE FON002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.FON002 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 002 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ETSE CAP003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.CAP003 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 003 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ETSE CAP004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.CAP004 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 004 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ETSE GF1003 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1003 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF2002 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2003 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF2003 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1008 LBY087.BL2.BL2.EDCO.GF1008 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 008 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1009 LBY087.BL2.BL2.EDCO.GF1009 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 009 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2004 LBY087.BL2.BL2.EDCO.GF2004 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 004 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2005 LBY087.BL2.BL2.EDCO.GF2005 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 005 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1012 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1012 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 012 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1015 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1015 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 015 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1016 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1016 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 016 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE SRC003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.SRC003 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 003 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE ACH002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ACH002 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE PPE006 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE006 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE007 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE007 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE008 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE008 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE009 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE009 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE010 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE010 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PRF001 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PRF001 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF003 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PRF003 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF004 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PRF004 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF005 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PRF005 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PPE011 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE011 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE012 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE012 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE013 LBY087.BL1.BL1.EDCO.PPE013 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE014 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE014 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 014 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE015 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE015 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 015 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE016 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE016 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 016 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE017 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE017 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 017 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE018 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE018 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 018 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE019 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE019 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 019 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PRF008 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PRF008 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF009 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PRF009 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF010 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PRF010 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF012 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PRF012 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PPE020 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE020 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 020 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE021 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE021 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 021 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE023 LBY087.BL2.BL2.EDCO.PPE023 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 023 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE CAP001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.CAP001 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 001 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ETSE FON001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.FON001 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 001 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ETSE ALB002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ALB002 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 002 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ETSE CAP002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.CAP002 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 002 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ETSE CEJ002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.CEJ002 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 002 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ETSE GF1017 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1017 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 017 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1018 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1018 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 018 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE LDA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.LDA001 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ETSE RDT002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.RDT002 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ETSE LDA002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.LDA002 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ETSE RDT003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.RDT003 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ETSE LDA003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.LDA003 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS



ETSE ASA014 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA014 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA015 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA015 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA016 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA016 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA017 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA017 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA021 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA021 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE GF1022 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1022 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 022 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1023 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1023 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 023 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1024 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1024 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 024 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE HSC001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.HSC001 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE IAQ001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.IAQ001 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ETSE GF2006 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF2006 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 006 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE PRF013 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PRF013 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF014 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PRF014 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 014 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF015 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PRF015 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 015 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF016 LBY087.BL0.BL0.EDCO.PRF016 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 016 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE HSC002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.HSC002 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE IAQ002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.IAQ002 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ETSE GF1025 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1025 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 025 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1026 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1026 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 026 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1027 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1027 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 027 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1028 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1028 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 028 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1030 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1030 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 030 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE ALB003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ALB003 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 003 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ETSE CEJ003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.CEJ003 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 003 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ETSE FON003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.FON003 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 003 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ETSE ALB004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.ALB004 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 004 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ETSE CEJ004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.CEJ004 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 004 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ETSE FON004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.FON004 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 004 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ETSE GF1001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1001 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1002 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1002 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1004 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1004 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 004 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF2001 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1005 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1005 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 005 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1006 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1006 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 006 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1007 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1007 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 007 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1010 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1010 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 010 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1011 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1011 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 011 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1013 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1013 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 013 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1014 LBY087.VAS.VAS.0VAS.GF1014 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 014 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE RDT004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.RDT004 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ETSE LDA004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.LDA004 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ETSE ITC001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ITC001 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 001 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE ITC002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.ITC002 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 002 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE ITC003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ITC003 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 003 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE ITC004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.ITC004 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 004 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE SRC001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.SRC001 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 001 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE SRC002 LBY087.BL1.BL1.EDCO.SRC002 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 002 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE SRC004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.SRC004 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 004 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE ACH001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ACH001 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ACH003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.ACH003 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 003 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ASA001 LBY087.BL0.BL0.ASBL.ASA001 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA002 LBY087.BL0.BL0.ASBL.ASA002 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA003 LBY087.BL0.BL0.ASBL.ASA003 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA029 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA029 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA031 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA031 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA034 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA034 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE GF1019 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1019 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 019 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1020 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1020 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 020 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1029 LBY087.BL1.BL1.EDCO.GF1029 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 029 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE RCA004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.RCA004 RCA - RED DE CONDUCTOS - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE HSC004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.HSC004 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE ACH004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.ACH004 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 004 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE BOM011 LBY087.BL3.PLC.0CUB.BOM011 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087564P210090001 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX005 LBY087.BL3.PLC.0CUB.DEX005 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4272920078 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX006 LBY087.BL3.PLC.0CUB.DEX006 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4272920075 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA038 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA038 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1143-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA042 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA042 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1104-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA044 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA044 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1103-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA045 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA045 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1158-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA046 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA046 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1137-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRI191 LBY087.BL3.P02.D326.VRI191 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2334 - Dcho 3.2.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI192 LBY087.BL3.P02.D328.VRI192 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2333 - Dcho 3.2.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI195 LBY087.BL3.P02.3214.VRI195 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3. (233P2330 - Dcho 3.2.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI196 LBY087.BL3.P02.3216.VRI196 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2329 - Dcho 3.2.16) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI198 LBY087.BL3.P02.3220.VRI198 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2327 Dcho 3.2.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI199 LBY087.BL3.P02.3222.VRI199 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P2326 - Dcho 3.2.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI203 LBY087.BL3.P02.3230.VRI203 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P2322- Dcho 3.2.30) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI205 LBY087.BL3.P02.3234.VRI205 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2320 - Dcho 3.2.34) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI206 LBY087.BL3.P02.3227.VRI206 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2317 - Lab 3.2.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI210 LBY087.BL3.P02.3219.VRI210 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2316 - Lab 3.2.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI212 LBY087.BL3.P02.3215.VRI212 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2315 - Lab 3.2.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE ASA004 LBY087.BL0.BL0.ASBL.ASA004 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA005 LBY087.BL0.BL0.ASBL.ASA005 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA007 LBY087.BL0.BL0.ASBL.ASA007 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA009 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA009 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA011 LBY087.BL1.BL1.ASBL.ASA011 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA023 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA023 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA024 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA024 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA025 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA025 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA026 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA026 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA027 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA027 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA028 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA028 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA030 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA030 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA032 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA032 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA033 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA033 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA035 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA035 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA036 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA036 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA037 LBY087.BL2.BL2.ASBL.ASA037 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE GF1021 LBY087.BL0.BL0.EDCO.GF1021 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 021 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE ACE005 LBY087.BL3.P03.ASED.ACE005 CentroConfort. 100 litros. (233P3332 - aseo discap) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ETSE BOM009 LBY087.BL3.PLC.0CUB.BOM009 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087566P210060002 1. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM010 LBY087.BL3.PLC.0CUB.BOM010 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087566P210060002-2 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM012 LBY087.BL3.PLC.0CUB.BOM012 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo: A96087564P210090001-2 1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA037 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA037 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1154-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA039 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA039 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1153-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA040 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA040 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1144-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA041 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA041 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1118-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA043 LBY087.BL3.PLB.PATI.UTA043 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1117-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA047 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA047 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1157-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA048 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA048 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1138-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA049 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA049 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1126-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE HSC003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.HSC003 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE IAQ003 LBY087.BL2.BL2.EDCO.IAQ003 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ETSE ETA004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.ETA004 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ETSE VAC004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.VAC004 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE IAQ004 LBY087.VAS.VAS.0VAS.IAQ004 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ETSE UTA050 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA050 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1116-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE CDS103 LBY087.BL3.PLB.L301.CDS103 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 103 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS104 LBY087.BL3.PLB.L303.CDS104 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 104 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS105 LBY087.BL3.PLB.L304.CDS105 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 105 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS107 LBY087.BL3.PLB.L305.CDS107 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 107 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS108 LBY087.BL3.PLB.L308.CDS108 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 108 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS109 LBY087.BL3.PLB.L307.CDS109 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 109 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS110 LBY087.BL3.PLB.PPBP.CDS110 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 110 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS112 LBY087.BL3.P01.A312.CDS112 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 112 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS113 LBY087.BL3.P01.A313.CDS113 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 113 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE UTA051 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA051 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1125-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA052 LBY087.BL3.P01.PATI.UTA052 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1115-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA053 LBY087.BL3.P02.PATI.UTA053 Tecnivel. CHF-5-BE. Ref: CL-1168-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA054 LBY087.BL3.P03.PATI.UTA054 Tecnivel. CHF-5-BE. Ref: CL-1171-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRE019 LBY087.BL3.P02.PATI.VRE019 Mitsubishi. PUHY-P450YHM-A. (233P2302 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE020 LBY087.BL3.P02.PATI.VRE020 Mitsubishi. PUHY-P400YHM-A. (233P2302 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE021 LBY087.BL3.P02.PATI.VRE021 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P2302 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE022 LBY087.BL3.P03.PATI.VRE022 Mitsubishi. PUHY-P400YHM-A. (233P3326 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE023 LBY087.BL3.P03.PATI.VRE023 Mitsubishi. PUHY-P450YHM-A. (233P3326 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE024 LBY087.BL3.P03.PATI.VRE024 Mitsubishi.  PUHY-P350YHM-A.  (233P3326 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRI189 LBY087.BL3.P02.D322.VRI189 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2336 - Dcho 3.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI190 LBY087.BL3.P02.D324.VRI190 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2335 - Dcho 3.2.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI193 LBY087.BL3.P02.3210.VRI193 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2332 - Dcho 3.2.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI194 LBY087.BL3.P02.3212.VRI194 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2331 - Dcho 3.2.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI197 LBY087.BL3.P02.3218.VRI197 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2328 - Dcho 3.2.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI200 LBY087.BL3.P02.3224.VRI200 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2325 - Dcho 3.2.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI201 LBY087.BL3.P02.3226.VRI201 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2324 - Dcho 3.2.26) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI202 LBY087.BL3.P02.3228.VRI202 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P2323 - Dcho 3.2.28) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI204 LBY087.BL3.P02.3232.VRI204 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2321 - Dcho 3.2.32) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI207 LBY087.BL3.P02.3227.VRI207 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2317 - Lab 3.2.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI208 LBY087.BL3.P02.3227.VRI208 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2317 - Lab 3.2.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI209 LBY087.BL3.P02.3219.VRI209 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3.  (233P2316 - Lab 3.2.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI211 LBY087.BL3.P02.3219.VRI211 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2327 - Lab 3.2.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI213 LBY087.BL3.P02.3215.VRI213 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2315 - Lab 3.2.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI221 LBY087.BL3.P03.D332.VRI221 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3323 - Dcho 3.3.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI226 LBY087.BL3.P03.3312.VRI226 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3318 - Dcho 3.3.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI231 LBY087.BL3.P03.3322.VRI231 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3313 - Dcho 3.3.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI232 LBY087.BL3.P03.3324.VRI232 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3312 - Dcho 3.3.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI234 LBY087.BL3.P03.3328.VRI234 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3310 - Dcho 3.3.28) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI236 LBY087.BL3.P03.3332.VRI236 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3308 - Dcho 3.3.32) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW



ETSE VRI238 LBY087.BL3.P03.3327.VRI238 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3.  (233P3304 - Lab 3.3.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI240 LBY087.BL3.P03.3327.VRI240 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3304 - Lab 3.3.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI241 LBY087.BL3.P03.3319.VRI241 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3303 -  Lab 3.3.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI244 LBY087.BL3.P03.L339.VRI244 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3320 - Lab 3.3.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI246 LBY087.BL3.P03.L339.VRI246 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3302 - Lab 3.3.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI247 LBY087.BL3.P03.L339.VRI247 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3302 - Lab 3.3.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE ETA005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ETA005 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ETSE RCA005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.RCA005 RCA - RED DE CONDUCTOS - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE RTA004 LBY087.BL3.BL3.EDCO.RTA004 RTA - RED DE TUBERIAS - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VAC005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.VAC005 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VEX019 LBY087.BL3.PLB.S302.VEX019 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX020 LBY087.BL3.PLB.S302.VEX020 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX022 LBY087.BL3.P01.0VES.VEX022 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX024 LBY087.BL3.P03.PATI.VEX024 Soler y Palau, CVTT-10/10-1,5KW-1200H, Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX025 LBY087.BL3.PLC.0CUB.VEX025 Ventiladores Chaysol S.A. UPDN 18/18 3.0kW 850H. Nº serie: 5147066600 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX026 LBY087.BL3.PLC.0CUB.VEX026 Ventiladores Chaysol S.A. UPDN 10/10 1.1kW 1400H. Nº serie: 5147144200 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE CTP004 LBY087.BL3.PLB.PPBP.CTP004 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: France Tranfo S/N 1034923, 20000/400V, 1000KVA, Nº fabricación: 776275-02.CELDAS: Merlin Guerin RM6 NE-IQI  ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

ETSE CGB007 LBY087.BL3.PLB.PPBP.CGB007 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CDS100 LBY087.BL3.PLB.PATI.CDS100 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 100 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS101 LBY087.BL3.PLB.PATI.CDS101 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 101 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE VRI214 LBY087.BL3.P02.S329.VRI214 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3.  (233P2314 - SR 3.2.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI215 LBY087.BL3.P02.S329.VRI215 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P2314 - S.R.3.2.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI216 LBY087.BL3.P02.D327.VRI216 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2313 - Dcho 3.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI217 LBY087.BL3.P02.S323.VRI217 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3.  (233P2312 - Secretaría 3.2.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI218 LBY087.BL3.P02.S323.VRI218 Mitsubishi.  PFFY-P50VLRMM-3.  (233P2312 - Secretaría 3.2.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI219 LBY087.BL3.P02.R321.VRI219 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2311 - Reprografia 3.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI220 LBY087.BL3.P03.S330.VRI220 Mitsubishi. PEAD-RP71JAQ. (233P3325 - S.S.3.3.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI222 LBY087.BL3.P03.D334.VRI222 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3322 - Dcho 3.3.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI223 LBY087.BL3.P03.D336.VRI223 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3321 - Dcho 3.3.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI224 LBY087.BL3.P03.D338.VRI224 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3320 - Dcho 3.3.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI225 LBY087.BL3.P03.3310.VRI225 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3319 - Dcho 3.3.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI227 LBY087.BL3.P03.3314.VRI227 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3317 - Dcho 3.3.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI228 LBY087.BL3.P03.3316.VRI228 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3316 - Dcho 3.3.16) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI229 LBY087.BL3.P03.3318.VRI229 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3315 - Dcho 3.3.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI230 LBY087.BL3.P03.3320.VRI230 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3314 - Dcho 3.3.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI233 LBY087.BL3.P03.3326.VRI233 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3311 - Dcho 3.3.26) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI237 LBY087.BL3.P03.3334.VRI237 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3307 - Dcho 3.3.34) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI239 LBY087.BL3.P03.3327.VRI239 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3304 - Lab 3.3.27) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI242 LBY087.BL3.P03.3319.VRI242 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3.  (233P3303 - Lab 3.3.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI243 LBY087.BL3.P03.3319.VRI243 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3303 - Lab 3.3.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI245 LBY087.BL3.P03.L339.VRI245 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3302 - Lab 3.3.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI248 LBY087.BL3.P03.S331.VRI248 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3301 - S.R.3.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI249 LBY087.BL3.P03.S331.VRI249 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3301 - S.R.3.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI250 LBY087.BL3.P03.S331.VRI250 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3301 - S.R.3.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VEX021 LBY087.BL3.P01.0VES.VEX021 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX023 LBY087.BL3.P02.PATI.VEX023 Soler y Palau, CVTT-10/10-1,5KW-1200H, Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE CDS098 LBY087.BL3.PLB.PPBP.CDS098 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 098 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS099 LBY087.BL3.PLB.PPBP.CDS099 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 099 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CGB006 LBY087.BL3.PLB.PPBP.CGB006 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CDS102 LBY087.BL3.PLB.PATI.CDS102 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 102 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE BIE047 LBY087.BL3.P01.0PAS.BIE047 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-26 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE048 LBY087.BL3.P01.0PAS.BIE048 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-27 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE050 LBY087.BL3.P02.0PAS.BIE050 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-37 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE051 LBY087.BL3.P02.0PAS.BIE051 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-29 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE053 LBY087.BL3.P03.0PAS.BIE053 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-30 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE054 LBY087.BL3.P03.0PAS.BIE054 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-31 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE CDS114 LBY087.BL3.P01.A314.CDS114 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 114 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS131 LBY087.BL3.P03.3327.CDS131 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 131 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE BIE043 LBY087.BL3.PLB.0PAS.BIE043 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 059d-23 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE046 LBY087.BL3.P01.A314.BIE046 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-24 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE049 LBY087.BL3.P01.0PAS.BIE049 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 057d-28 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE052 LBY087.BL3.P02.0PAS.BIE052 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-24 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE AEL004 LBY087.BL3.BL3.EDCO.AEL004 RAE 64089 Orona, 1000 kg, 13 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ETSE ACE006 LBY087.BL4.P02.ASED.ACE006 CentroConfort. 100 litros (233P2410 - Aseo discap) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ETSE BOM013 LBY087.BL4.PLC.0CUB.BOM013 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo A96087566P210090003-2 1. Q:68 m3/h. H:34,6m CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM014 LBY087.BL4.PLC.0CUB.BOM014 Grundfos TPD 65-460/2 A-F-A-BAQE. Modelo A96087566P210090003 1. Q:68 m3/h. H:34,6m CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE BOM015 LBY087.BL4.PLC.0CUB.BOM015 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo A96087564P21009004 1. Q:50,1 M3/h. H:24,5m CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX008 LBY087.BL4.PLC.0CUB.DEX008 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4278670087 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA055 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA055 Tecnivel. CHF-4-ME. Ref: CL-1163-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA061 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA061 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1162-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA062 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA062 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1135-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA064 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA064 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1131-A09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA066 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA066 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1132-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA067 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA067 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1130-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA068 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA068 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1112-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA070 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA070 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1111-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRI254 LBY087.BL4.P02.D426.VRI254 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3. (233P2437 - Dcho 4.2.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI287 LBY087.BL4.P03.D438.VRI287 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3423 - Dcho 4.3.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE CDS141 LBY087.BL4.PLB.SGAS.CDS141 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 141 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS145 LBY087.BL4.PLB.L406.CDS145 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 145 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS165 LBY087.BL4.P01.A411.CDS165 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 165 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS167 LBY087.BL4.P01.L415.CDS167 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 167 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS170 LBY087.BL4.P02.4217.CDS170 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 170 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS177 LBY087.BL4.P03.PATI.CDS177 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 177 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS115 LBY087.BL3.P01.PATI.CDS115 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 115 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS116 LBY087.BL3.P01.PATI.CDS116 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 116 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS117 LBY087.BL3.P01.PATI.CDS117 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 117 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS118 LBY087.BL3.P01.L312.CDS118 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 118 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS119 LBY087.BL3.P01.L311.CDS119 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 119 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS120 LBY087.BL3.P01.L313.CDS120 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 120 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS122 LBY087.BL3.P01.L315.CDS122 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 122 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS123 LBY087.BL3.P01.L316.CDS123 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 123 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS124 LBY087.BL3.P01.L317.CDS124 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 124 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS125 LBY087.BL3.P01.L318.CDS125 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 125 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS126 LBY087.BL3.P02.PATI.CDS126 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 126 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS127 LBY087.BL3.P02.S323.CDS127 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 127 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS128 LBY087.BL3.P02.L329.CDS128 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 128 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS129 LBY087.BL3.P02.3215.CDS129 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 129 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS130 LBY087.BL3.P02.3219.CDS130 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 130 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS132 LBY087.BL3.P03.PATI.CDS132 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 132 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS133 LBY087.BL3.P03.S331.CDS133 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 133 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS134 LBY087.BL3.P03.L339.CDS134 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 134 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS135 LBY087.BL3.P03.3319.CDS135 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 135 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS136 LBY087.BL3.PLC.0CUB.CDS136 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 136 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS138 LBY087.BL3.PLB.PATI.CDS138 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 138 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE GEL004 LBY087.BL3.PLC.0CUB.GEL004 Electra Molins. EMJ-200-AUT-MP12 INSO, 200 KVA, Nº serie: 818127 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ETSE ALE004 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ALE004 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE BCD004 LBY087.BL3.PLB.PPBP.BCD004 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

ETSE AFH005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.AFH005 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 005 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE EXT106 LBY087.BL3.PLB.0SCT.EXT106 CO2 (5 kg) 89B. Nº Serie: 1729 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT108 LBY087.BL3.PLB.PATI.EXT108 CO2 (5 kg) 89B.   Nº Serie: 26750 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT109 LBY087.BL3.PLB.0PAS.EXT109 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03966 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT110 LBY087.BL3.PLB.0PAS.EXT110 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04002 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT111 LBY087.BL3.PLB.0PAS.EXT111 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02643 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT112 LBY087.BL3.PLB.0PAS.EXT112 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03056 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT113 LBY087.BL3.P01.PZNA.EXT113 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02675 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT114 LBY087.BL3.P01.PZNA.EXT114 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03055 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE CDS121 LBY087.BL3.P01.L314.CDS121 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 121 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS137 LBY087.BL3.PLB.PATI.CDS137 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 137 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE ALI005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ALI005 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALS005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ALS005 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE PAR003 LBY087.BL3.PLC.0CUB.PAR003 PAR - PARARRAYOS - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - PAR - PARARRAYOS

ETSE RDA005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.RDA005 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 005 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE RSA005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.RSA005 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 005 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ETSE AFM020 LBY087.BL3.PLC.0CUB.AFM020 Mitsubishi. U.ext:PUHZ-RF60UHAY. U.int:PLA-RP60BA. (233PC004 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM021 LBY087.BL3.PLC.0CUB.AFM021 Mitsubishi. U.ext: SUZ-KA71VA2-TH. U.Int: PEAD-RP71JQ (233PC004 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM022 LBY087.BL3.PLB.S305.AFM022 Ciatesa. U.ext: RSN-30; U.int: CN-30 (233PB313 - S.C.3.0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM007 LBY087.BL3.PLC.0CUB.ECM007 Ciatesa IWED-1250 (233PC004 - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE BCM008 LBY087.BL3.PLC.0CUB.ECM008 Ciatesa IWED-960 (233PC004 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE AII005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.AII005 Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE CCT005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.CCT005 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE EXT105 LBY087.BL3.PLB.PPBP.EXT105 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29664 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT107 LBY087.BL3.PLB.ACCE.EXT107 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02989 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT117 LBY087.BL3.P01.PATI.EXT117 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29540 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT121 LBY087.BL3.P01.0PAS.EXT121 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03358 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT126 LBY087.BL3.P02.0PAS.EXT126 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03063 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT127 LBY087.BL3.P02.0PAS.EXT127 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05992 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT128 LBY087.BL3.P02.0PAS.EXT128 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06788 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT129 LBY087.BL3.P02.0PAS.EXT129 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02662 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT130 LBY087.BL3.P03.PATI.EXT130 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 28840 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT131 LBY087.BL3.P03.0PAS.EXT131 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 31148 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT134 LBY087.BL3.P03.0PAS.EXT134 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03015 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT135 LBY087.BL3.P03.0PAS.EXT135 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03958 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT136 LBY087.BL3.P03.0PAS.EXT136 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03359 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT115 LBY087.BL3.P01.A314.EXT115 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03354 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT116 LBY087.BL3.P01.0VES.EXT116 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05464 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT118 LBY087.BL3.P01.0PAS.EXT118 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03997 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT119 LBY087.BL3.P01.0PAS.EXT119 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02716 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT120 LBY087.BL3.P01.0PAS.EXT120 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03988 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT122 LBY087.BL3.P02.PATI.EXT122 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29844 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT123 LBY087.BL3.P02.0PAS.EXT123 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 26460 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT124 LBY087.BL3.P02.0PAS.EXT124 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03366 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT125 LBY087.BL3.P02.0PAS.EXT125 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02637 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT132 LBY087.BL3.P03.0PAS.EXT132 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06827 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT133 LBY087.BL3.P03.0PAS.EXT133 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03928 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT137 LBY087.BL3.P03.0PAS.EXT137 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02645 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



ETSE EXT138 LBY087.BL3.PLC.0CUB.EXT138 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 30696 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT139 LBY087.BL3.PLC.0CUB.EXT139 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06052 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE VRE025 LBY087.BL4.P02.PATI.VRE025 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P2403 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE026 LBY087.BL4.P02.PATI.VRE026 Mitsubishi. PUHY-P250YHM-A. (233P2403 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ARAS DE LOS OLMO ALF002 LBY087.ARA.ARA.ALF002 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

ARAS DE LOS OLMO FSE001 LBY087.ARA.ARA.FSE001 FSE - FOSA SEPTICA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - FSE - FOSA SEPTICA

ARAS DE LOS OLMO GPA001 LBY087.ARA.ARA.GPA001 GPA - GRUPO PRESION AGUA SANITARIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

ARAS DE LOS OLMO AFS001 LBY087.ARA.ARA.AFS001 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 001 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ARAS DE LOS OLMO AFS002 LBY087.ARA.ARA.AFS002 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 002 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ARAS DE LOS OLMO AFS003 LBY087.ARA.ARA.AFS003 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 003 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ARAS DE LOS OLMO AFS004 LBY087.ARA.ARA.AFS004 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 004 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ARAS DE LOS OLMO AFS005 LBY087.ARA.ARA.AFS005 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 005 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ARAS DE LOS OLMO AII001 LBY087.ARA.ARA.AII001 AII - ANTI-INTRUSION - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ARAS DE LOS OLMO CCT001 LBY087.ARA.ARA.CCT001 CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ARAS DE LOS OLMO EXT001 LBY087.ARA.ARA.EXT001 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 001 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ARAS DE LOS OLMO EXT002 LBY087.ARA.ARA.EXT002 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 002 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ARAS DE LOS OLMO EXT004 LBY087.ARA.ARA.EXT004 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 004 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ARAS DE LOS OLMO EXT005 LBY087.ARA.ARA.EXT005 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 005 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ARAS DE LOS OLMO LDA001 LBY087.ARA.ARA.LDA001 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ETSE VRI011 LBY087.BL0.P01.PATI.VRI011 Mitsubishi. PEFY-P63VMH-E. (233P1033 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI012 LBY087.BL0.P01.SECR.VRI012 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P1021 - Secretaria) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI013 LBY087.BL0.P01.SECR.VRI013 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P1021 -Secretaría) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI034 LBY087.BL0.P02.S022.VRI034 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI035 LBY087.BL0.P02.S022.VRI035 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI040 LBY087.BL0.P02.S022.VRI040 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI041 LBY087.BL0.P02.S022.VRI041 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI042 LBY087.BL0.P02.D025.VRI042 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P2009 - D.0.2.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI044 LBY087.BL0.P02.D027.VRI044 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E.    (233P2011-D 0.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI046 LBY087.BL0.P02.S029.VRI046 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P2013 - S.R.0.2.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE ETA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ETA001 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ETSE RTA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.RTA001 RTA - RED DE TUBERIAS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VAC001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.VAC001 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VEX001 LBY087.BL0.PLB.PATI.VEX001 Soler y Palau, CVTT-10/10-1,5KW-1200-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE BIE042 LBY087.BL3.PLB.0PAS.BIE042 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE044 LBY087.BL3.PLB.0PAS.BIE044 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-25 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE045 LBY087.BL3.P01.PZNA.BIE045 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 004d-15 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE055 LBY087.BL3.P03.0PAS.BIE055 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-32 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE056 LBY087.BL3.PLC.0CUB.BIE056 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-27 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE VRI259 LBY087.BL4.P02.4216.VRI259 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P2432 - Dcho 4.2.16) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI261 LBY087.BL4.P02.4220.VRI261 Mitsubishi.  PFFY-P63VLRMM-3.  (233P2430 - Lab 4.2.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI291 LBY087.BL4.P03.4316.VRI291 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3419 - Dcho 4.3.16) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI292 LBY087.BL4.P03.4318.VRI292 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3418 - Dcho 4.3.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI293 LBY087.BL4.P03.4320.VRI293 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3417 - Lab 4.3.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI295 LBY087.BL4.P03.4320.VRI295 Mitsubishi: PFFY-P63VLRMM-3.(233P3417 - Lab 4.3.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI304 LBY087.BL4.P03.4319.VRI304 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3410 - Lab 4.3.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI311 LBY087.BL4.P03.D439.VRI311 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3405 - Dcho 4.3.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE SAA005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.SDA005 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 005 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE SMA005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.SMA005 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE UTA060 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA060 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1136-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA063 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA063 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1150-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA065 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA065 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1149-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA069 LBY087.BL4.P01.PATI.UTA069 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1129-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA071 LBY087.BL4.P02.PATI.UTA071 Tecnivel. CHF-5-BE. Ref: CL-1166-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA072 LBY087.BL4.P03.PATI.UTA072 Tecnivel. CHF-5-BE. Ref: CL-1167-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE BOM016 LBY087.BL4.PLC.0CUB.BOM016 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo A96087564P21009004-2 1. Q:50,1 M3/h. H:24,5m CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX007 LBY087.BL4.PLC.0CUB.DEX007 Ibaiondo 50 AMR-P 50l. Pmáx: 10bar, Ptest: 15bar. Nº serie: 4278670082 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA056 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA056 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-0018-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA057 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA057 Tecnivel. CHF-4-ME. Ref: CL-1164-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA058 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA058 Tecnivel. CHF-4-BE. Ref: CL-1165-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA059 LBY087.BL4.PLB.PATI.UTA059 Tecnivel. CHF-4-ME. Ref: CL-1164-A-09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE VRE027 LBY087.BL4.P03.PATI.VRE027 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A. (233P3429 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE028 LBY087.BL4.P03.PATI.VRE028 Mitsubishi. PUHY-P250YHM-A. (233P3429 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE029 LBY087.BL4.PLC.0CUB.VRE029 Mitsubishi PUHY-P350YHM-A.  (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE030 LBY087.BL4.PLC.0CUB.VRE030 Mitsubishi PUHY-P250YHM-A. (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRE031 LBY087.BL4.PLC.0CUB.VRE031 Mitsubishi. PUHY-P350YHM-A (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE VRI251 LBY087.BL4.P02.O420.VRI251 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-3. (233P2416 - Office 4.2.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI252 LBY087.BL4.P02.S422.VRI252 Mitsubishi. PFFY-P40VLRMM-3. (233P2438 - Secretaría 4.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI253 LBY087.BL4.P02.S422.VRI253 Mitsubishi. PFFY-P40VLRMM-3. (233P2438 -  Secretaría 4.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI255 LBY087.BL4.P02.D428.VRI255 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2436 - Dcho 4.2.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI256 LBY087.BL4.P02.4210.VRI256 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3 (233P2435 - Dcho 4.2.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI257 LBY087.BL4.P02.4212.VRI257 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2434 - Dcho 4.2.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI258 LBY087.BL4.P02.4214.VRI258 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2433 - Dcho 4.2.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE AFM036 LBY087.APU.PLB.SCL4.AFM036 Ciatesa IN-195 (233PB094 - sala clima bloque 4 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM037 LBY087.APU.PLB.SCL4.AFM037 Ciatesa IN-195 (233PB094 - sala clima bloque 4 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM038 LBY087.APU.PLB.SCL4.AFM038 Ciatesa IN-195  (233PB094 - sala clima bloque 4 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM039 LBY087.APU.PLB.SCL4.AFM039 Ciatesa IN-195  (233PB094 - sala clima bloque 4 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE EXT026 LBY087.BL0.P02.0PAS.EXT026 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02718 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE VRI235 LBY087.BL3.P03.3330.VRI235 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3309 - Dcho 3.3.30) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRE032 LBY087.BL4.PLC.0CUB.VRE032 Mitsubishi. PUHY-P250YHM-A. (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

ETSE PPE042 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE042 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 042 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE VRI260 LBY087.BL4.P02.4218.VRI260 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3 (233P2431 - Almacén 4.2.18) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI262 LBY087.BL4.P02.4220.VRI262 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3.  (233P2430 - Lab 4.2.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI263 LBY087.BL4.P02.4220.VRI263 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3.  (233P2430 - Lab 4.2.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI264 LBY087.BL4.P02.4222.VRI264 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2428 - Lab 4.2.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI265 LBY087.BL4.P02.4222.VRI265 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2428 - Lab 4.2.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI266 LBY087.BL4.P02.4224.VRI266 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2427 - Lab 4.2.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI267 LBY087.BL4.P02.4224.VRI267 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2427 - Lab 4.2.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI268 LBY087.BL4.P02.4221.VRI268 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3 (233P2423 - Lab 4.2.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI269 LBY087.BL4.P02.4221.VRI269 Mitsubishi.  PFFY-P50VLRMM-3.  (233P2423 - Lab 4.2.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI270 LBY087.BL4.P02.4219.VRI270 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2421 - Lab 4.2.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI271 LBY087.BL4.P02.4219.VRI271 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3.  (233P2421 - Lab 4.2.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI272 LBY087.BL4.P02.4219.VRI272 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P2421 - Lab 4.2.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI273 LBY087.BL4.P02.4217.VRI273 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3 (233P2420 - Lab 4.2.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI274 LBY087.BL4.P02.4217.VRI274 Mitsubishi.  PFFY-P50VLRMM-3.  (233P2420 - Lab 4.2.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI275 LBY087.BL4.P02.4217.VRI275 Mitsubishi.  PFFY-P50VLRMM-3 (233P2420  - Lab 4.2.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI280 LBY087.BL4.P02.D427.VRI280 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2415 - Dcho 4.2.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI281 LBY087.BL4.P02.D425.VRI281 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3. (233P2414 - Dcho 4.2.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI282 LBY087.BL4.P02.D423.VRI282 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2413 - Dcho 4.2.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI276 LBY087.BL4.P02.4215.VRI276 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P2419 - Dcho 4.2.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI277 LBY087.BL4.P02.4213.VRI277 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2418 - Dcho 4.2.13) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI278 LBY087.BL4.P02.4211.VRI278 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2417 - Dcho 4.2.11) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI279 LBY087.BL4.P02.D429.VRI279 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2416 - Dcho 4.2.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI283 LBY087.BL4.P02.D421.VRI283 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2412 - Dcho 4.2.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI284 LBY087.BL4.P03.D432.VRI284 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3 (233P3426 - Dcho 4.3.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI285 LBY087.BL4.P03.D434.VRI285 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3. (233P3425 - Dcho 4.3.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI286 LBY087.BL4.P03.D436.VRI286 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3 (233P3424 - Dcho 4.3.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI288 LBY087.BL4.P03.4310.VRI288 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P3422 - Dcho 4.3.10) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI294 LBY087.BL4.P03.4320.VRI294 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3417 - Lab 4.3.20) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE GPA003 LBY087.APU.PLB.SBOM.GPA003 Bombas Ideal VIPV 10-75T Nº 04/2011, RPM 2900, 400/690V, 5.5KW, Mp=7.5, Q=2/23 m3/h IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

CUE ITC.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ITC001 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 001 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE VRI289 LBY087.BL4.P03.4312.VRI289 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3421 - Dcho 4.3.12) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI290 LBY087.BL4.P03.4314.VRI290 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3.  (233P3420 - Dcho 4.3.14) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI296 LBY087.BL4.P03.4322.VRI296 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3416 - Lab 4.3.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI297 LBY087.BL4.P03.4322.VRI297 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3416 - Lab 4.3.22) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI298 LBY087.BL4.P03.4324.VRI298 Mitsubishi.  PFFY-P63VLRMM-3. (233P3415 - Lab 4.3.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI299 LBY087.BL4.P03.4324.VRI299 Mitsubishi.  PFFY-P63VLRMM-3.  (233P3415 - Lab 4.3.24) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI300 LBY087.BL4.P03.4323.VRI300 Mitsubishi.  PFFY-P63VLRMM-3. (233P3412 - Lab 4.3.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI301 LBY087.BL4.P03.4323.VRI301 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3412 -Lab 4.3.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI302 LBY087.BL4.P03.4321.VRI302 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3411 - Lab 4.3.21) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI303 LBY087.BL4.P03.4319.VRI303 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3.  (233P3410 - Lab 4.3.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI305 LBY087.BL4.P03.4319.VRI305 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-3. (233P3410 - Lab 4.3.19) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI306 LBY087.BL4.P03.4317.VRI306 Mitsubishi. PFFY-P30VLRMM-3.  (233P3409 - S.R.4.3.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI307 LBY087.BL4.P03.4317.VRI307 Mitsubishi. PFFY-P40VLRMM-3.  (233P3409 - S.R.4.3.17) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI308 LBY087.BL4.P03.4315.VRI308 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P3408 - Dcho 4.3.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI309 LBY087.BL4.P03.4313.VRI309 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3407 - Dcho 4.3.13) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI312 LBY087.BL4.P03.D437.VRI312 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3.  (233P3404 - Dcho 4.3.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI313 LBY087.BL4.P03.D435.VRI313 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3.  (233P3403 - Dcho 4.3.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI315 LBY087.BL4.P03.D431.VRI315 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3401 - Dcho 4.3.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE ETA006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ETA006 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ETSE RCA006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.RCA006 RCA - RED DE CONDUCTOS - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE VRI314 LBY087.BL4.P03.D433.VRI314 Mitsubishi.  PFFY-P25VLRMM-3.  (233P3402 - Dcho 4.3.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE RTA005 LBY087.BL4.BL4.EDCO.RTA005 RTA - RED DE TUBERIAS - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VAC006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.VAC006 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VEX030 LBY087.BL4.PLB.L407.VEX030 VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES - 030 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX033 LBY087.BL4.P01.0VES.VEX033 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX027 LBY087.BL4.PLB.S402.VEX027 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX028 LBY087.BL4.PLB.S402.VEX028 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX029 LBY087.BL4.PLB.L407.VEX029 VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES - 029 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX031 LBY087.BL4.PLB.L407.VEX031 VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES - 031 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX032 LBY087.BL4.PLB.L407.VEX032 VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES - 032 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX034 LBY087.BL4.P01.0VES.VEX034 Soler y Palau, CVTT-9/9-0,37KW-1000-H CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX035 LBY087.BL4.P02.PATI.VEX035 Soler y Palau, CVTT-10/10-1,5KW-1200H, Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE VEX036 LBY087.BL4.P03.PATI.VEX036 Soler y Palau, CVTT-10/10-1,5KW-1200H, Nº serie: 5137547500 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ETSE CTP005 LBY087.BL4.PLB.PPBP.CTP005 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: France Tranfo S/N 1022448, 20000/400V, 1250kVA, Nº fabricación: 775027-0.CELDAS:: Merlin Guerin RM6 NE-IDI C  ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

ETSE CDS139 LBY087.BL4.PLB.PPBP.CDS139 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 139 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS140 LBY087.BL4.PLB.PPBP.CDS140 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 140 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CGB008 LBY087.BL4.PLB.PPBP.CGB008 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CGB009 LBY087.BL4.PLB.PPBP.CGB009 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 009 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ETSE CDS146 LBY087.BL4.PLB.L403.CDS146 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 146 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS147 LBY087.BL4.PLB.L404.CDS147 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 147 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS148 LBY087.BL4.PLB.A401.CDS148 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 148 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS149 LBY087.BL4.PLB.PATI.CDS149 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 149 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS150 LBY087.BL4.PLB.PATI.CDS150 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 150 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS152 LBY087.BL4.PLB.PPBP.CDS152 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 152 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS153 LBY087.BL4.P01.A414.CDS153 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 153 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS154 LBY087.BL4.P01.A413.CDS154 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 154 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND



ETSE CDS155 LBY087.BL4.P01.A412.CDS155 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 155 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS151 LBY087.BL4.PLB.PATI.CDS151 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 151 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS142 LBY087.BL4.PLB.SGAS.CDS142 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 142 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS143 LBY087.BL4.PLB.L407.CDS143 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 143 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS144 LBY087.BL4.PLB.L407.CDS144 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 144 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS157 LBY087.BL4.P01.PATI.CDS157 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 157 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS158 LBY087.BL4.P01.PATI.CDS158 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 158 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS159 LBY087.BL4.P01.PATI.CDS159 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 159 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS160 LBY087.BL4.P01.A412.CDS160 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 160 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS161 LBY087.BL4.P01.A414.CDS161 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 161 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS162 LBY087.BL4.P01.L416.CDS162 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 162 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS163 LBY087.BL4.P01.L418.CDS163 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 163 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS164 LBY087.BL4.P01.T417.CDS164 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 164 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS166 LBY087.BL4.P01.A413.CDS166 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 166 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS168 LBY087.BL4.P02.4221.CDS168 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 168 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS169 LBY087.BL4.P02.4219.CDS169 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 169 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS171 LBY087.BL4.P02.4220.CDS171 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 171 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS172 LBY087.BL4.P02.4222.CDS172 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 172 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS173 LBY087.BL4.P02.4224.CDS173 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 173 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS174 LBY087.BL4.P02.S422.CDS174 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 174 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS175 LBY087.BL4.P02.PATI.CDS175 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 175 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS176 LBY087.BL4.P02.PATI.CDS176 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 176 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE EXT154 LBY087.BL4.P01.PATI.EXT154 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29553 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT155 LBY087.BL4.P01.0PAS.EXT155 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03956 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT156 LBY087.BL4.P01.0PAS.EXT156 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06099 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT157 LBY087.BL4.P01.0PAS.EXT157 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04000 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT158 LBY087.BL4.P02.0PAS.EXT158 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04029 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT159 LBY087.BL4.P02.0PAS.EXT159 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03036 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT160 LBY087.BL4.P02.0PAS.EXT160 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06089 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT161 LBY087.BL4.P02.0PAS.EXT161 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02299 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE CDS178 LBY087.BL4.P03.PATI.CDS178 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 178 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS179 LBY087.BL4.P03.4317.CDS179 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 179 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS182 LBY087.BL4.P03.4321.CDS182 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 182 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS183 LBY087.BL4.P03.4322.CDS183 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 183 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS184 LBY087.BL4.P03.4324.CDS184 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 184 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS180 LBY087.BL4.P03.4319.CDS180 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 180 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS181 LBY087.BL4.P03.4320.CDS181 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 181 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS185 LBY087.BL4.P03.4323.CDS185 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 185 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS186 LBY087.BL4.PLC.0CUB.CDS186 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 186 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE GEL005 LBY087.BL4.PLC.0CUB.GEL005 Electra Molins. EMJ-300-AUT-MP12 INSO, 300 KVA, Nº serie: 818314 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ETSE ALE005 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ALE005 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALI006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ALI006 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALS006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ALS006 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE PAR004 LBY087.BL4.PLC.0CUB.PAR004 PAR - PARARRAYOS - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - PAR - PARARRAYOS

ETSE RDA006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.RDA006 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 006 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE BCD005 LBY087.BL4.BL4.EDCO.BCD005 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

ETSE RSA006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.RSA006 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 006 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ETSE AFM025 LBY087.BL4.PLC.0CUB.AFM025 Mitsubishi. U.ext: PUHZ-RP60VHA4. U.int: PLA-RP60BA. (233PC002- cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM009 LBY087.BL4.PLC.0CUB.ECM009 Ciatesa. Ud. Exterior: RSN-30 nº serie: 11006103. Ud. Interior: CN-30 nº serie: 11006110 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE AFH006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.AFH006 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 006 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE GPA001 LBY087.BL4.PLB.SGAS.GPA001 Ebara. MVXE 120/4. Q 30-165 l/min, H 65-20 m, P 2.2kW, I 6.5/3.8 A, IP44, 2.800rpm. Nº R-00040 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE GPA002 LBY087.BL4.PLB.SGAS.GPA002 Ebara. MVXE 120/4. Q 30-165 l/min, H 65-20 m, P 2.2kW, I 6.5/3.8 A, IP44, 2.800rpm. Nº R-00039 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE ALF001 LBY087.BL4.PLB.SGAS.ALF001 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

ETSE ALF002 LBY087.BL4.PLB.SGAS.ALF002 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

ETSE AFM023 LBY087.BL4.PLC.0CUB.AFM023 Ibaiondo. 80 AMR-P. 80L (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM024 LBY087.BL4.PLC.0CUB.AFM024 Mitsubishi. U.ext: SUZ-KA71VA2. U.int: PEAD-RP71JAQ. (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM026 LBY087.BL4.PLB.S405.AFM026 Mitsubishi. U.ext:SUZ-KA71VA2 U.int:PEAD-RP71JAQ. (233PB412 - S.C.4.0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM010 LBY087.BL4.PLC.0CUB.ECM010 Ciatesa IWED-1250 (233PC002 - cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE EXT142 LBY087.BL4.PLB.L407.EXT142 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05610 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT143 LBY087.BL4.PLB.0PAS.EXT143 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02632 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT147 LBY087.BL4.PLB.0SCT.EXT147 CO2 (5 kg) 89B. Nº Serie: 46090 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT153 LBY087.BL4.P01.0VES.EXT153 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02314 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT163 LBY087.BL4.P02.0PAS.EXT163 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04259 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT171 LBY087.BL4.P03.0PAS.EXT171 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06098 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE CFR001 LBY087.BL4.P02.4221.CFR001 CFR - CAMARAS FRIGORIFICAS - 001 INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ETSE AII006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.AII006 Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE CCT006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.CCT006 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE EXT140 LBY087.BL4.PLB.PPBP.EXT140 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 26747 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT141 LBY087.BL4.PLB.L407.EXT141 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04010 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT144 LBY087.BL4.PLB.0PAS.EXT144 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02628 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT145 LBY087.BL4.PLB.0PAS.EXT145 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04300 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT146 LBY087.BL4.PLB.PATI.EXT146 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 26768 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT148 LBY087.BL4.PLB.L407.EXT148 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C. Nº serie: 666058 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT149 LBY087.BL4.PLB.L407.EXT149 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 1619592 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT150 LBY087.BL4.P01.PZNA.EXT150 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02647 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT151 LBY087.BL4.P01.PZNA.EXT151 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04305 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT152 LBY087.BL4.P01.A414.EXT152 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04040 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT162 LBY087.BL4.P02.0PAS.EXT162 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06091 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE CCT007 LBY087.APU.URB.0URB.CCT007 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE BIP001 LBY087.APU.PLB.SBOM.BIP001 ITUR KSB Mod: IN-32/250A Nº de serie: 7618671. Motor DMT By Techtop Mod: T1CR 160M2-2 Nº serie: 10070361521 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA

ETSE BIP002 LBY087.APU.PLB.SBOM.BIP002 ITUR KSB Mod: IN-32/250A Nº de serie: 7618663. Motor DMT By Techtop Mod: T1CR 160M2-2 Nº serie: 10070361518 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA

ETSE BIJ001 LBY087.APU.PLB.SBOM.BIJ001 ITUR Mod: Silen 05/09/280T, Q: 30-140 l/min, 2.1 KW, 230/400 V, 7.6-4.4 A ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIJ - BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY

ETSE SAA007 LBY087.APU.URB.0URB.SDA007 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 007 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE SMA007 LBY087.APU.URB.0URB.SMA007 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE ALG001 LBY087.APU.PLB.SBOM.ALG001 ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN. - 001 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

ETSE EXT176 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT176 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05566 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT177 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT177 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03359 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT164 LBY087.BL4.P02.0PAS.EXT164 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29600 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT165 LBY087.BL4.P02.PATI.EXT165 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 31084 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT166 LBY087.BL4.P03.PATI.EXT166 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29612 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT167 LBY087.BL4.P03.0PAS.EXT167 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 28710 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT168 LBY087.BL4.P03.0PAS.EXT168 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02304 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT169 LBY087.BL4.P03.0PAS.EXT169 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06090 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT170 LBY087.BL4.P03.0PAS.EXT170 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02999 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT172 LBY087.BL4.P03.0PAS.EXT172 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02320 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT173 LBY087.BL4.P03.0PAS.EXT173 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06054 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT174 LBY087.BL4.PLC.0CUB.EXT174 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 26721 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT175 LBY087.BL4.PLC.0CUB.EXT175 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04026 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE060 LBY087.BL4.P01.PZNA.BIE060 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE061 LBY087.BL4.P01.A414.BIE061 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-25 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE062 LBY087.BL4.P01.0PAS.BIE062 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-04 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE063 LBY087.BL4.P01.0PAS.BIE063 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-07 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE057 LBY087.BL4.PLB.L407.BIE057 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-14 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE058 LBY087.BL4.PLB.0PAS.BIE058 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-09 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE059 LBY087.BL4.PLB.0PAS.BIE059 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-02 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE064 LBY087.BL4.P01.0PAS.BIE064 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 978c-05 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE066 LBY087.BL4.P02.0PAS.BIE066 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-36 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE070 LBY087.BL4.P03.0PAS.BIE070 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-22 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE071 LBY087.BL4.PLC.0CUB.BIE071 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-23 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE065 LBY087.BL4.P02.0PAS.BIE065 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-21 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE067 LBY087.BL4.P02.0PAS.BIE067 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-35 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE068 LBY087.BL4.P03.0PAS.BIE068 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-33 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE069 LBY087.BL4.P03.0PAS.BIE069 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 054d-34 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE SAA006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.SDA006 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 006 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE SMA006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.SMA006 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE AEL005 LBY087.BL4.BL4.EDCO.AEL005 RAE 64088 Orona, 1000 kg, 13 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ETSE CVX001 LBY087.BL4.PLB.SGAS.CVP001 RCB Minor 2000. Modelo 600-8. Nº serie: 1467 INCA - INSTALACIONES DE CALOR INDUSTRIAL - CVP - CALDERA DE VAPOR INDUSTRIAL

ETSE ALE006 LBY087.APU.URB.0URB.ALE006 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALI007 LBY087.APU.URB.0URB.ALI007 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE GPA004 LBY087.APU.PLB.SBOM.GPA004 BLOCH Jet 1501M, Qmax=5,4m3/h, 1.1KW, 8A,220-240V. Nº serie: 11/2011 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE CAC001 LBY087.BL4.PLB.SGAS.CAC001 Atlas Copco ZT 37-FF Nº serie: API786893 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

ETSE AAC001 LBY087.BL4.PLB.SGAS.AAC001 FICAL FIC-900/8-M Nº serie: 9065 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - AAC - ACUMULADOR DE AIRE COMPRIMIDO

ETSE ALS007 LBY087.APU.URB.0URB.ALS007 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE TPO001 LBY087.APU.PLB.SBOM.TPO001 Ibaiondo 50 AMR-P 50l, Pmáx 10bar, Ptest 15bar, S.N. 434268 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

ETSE COA001 LBY087.APU.PLB.SCOM.COA001 Bomba de recirculación DAB VSA 35/130 N 1.0814, 230V, TF110S1. Bomba de impulsión DAB Euroinox 25/30M, 220-240V, N.5.1113, TF 40S1, 24A, C  EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

ETSE COA002 LBY087.APU.PLB.SCOM.COA002 Modelo 1008006475 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

ETSE AFH007 LBY087.APU.PLB.SBOM.AFH007 Diehl Matering SAPPEL Nº serie: C11FA339384 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE AFM027 LBY087.APU.PAR.0PAR.AFM027 Ciatesa. Uext: ISV-195 Uint: ICH-195  (233PB - Parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM029 LBY087.APU.PLB.SCL2.AFM029 Ciatesa IN-195  (233PB092 - Sala clima Bloque 2 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM030 LBY087.APU.PLB.SCL2.AFM030 Ciatesa. Uext: ISK-0100 Uint: ICK-0100 (233PB092 - sala clima.Bloque 2 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE ALF003 LBY087.APU.URB.0URB.ALF003 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 003 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

ETSE AFM028 LBY087.APU.PAR.0PAR.AFM028 Ciatesa. Uext:: ISV-195 Uint: ICH-195 (233PB - Parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM032 LBY087.APU.PLB.SCL3.AFM032 Ciatesa IN-195 (233PB093 - sala clima Bloque 3 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM031 LBY087.APU.PLB.SCL2.AFM031 Ciatesa IN-195 (233PB092 - sala clima Bloque 2 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM033 LBY087.APU.PLB.SCL3.AFM033 Ciatesa IN-195 (233PB093 - sala clima Bloque 3 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM034 LBY087.APU.PLB.SCL3.AFM034 Ciatesa IN-195 (233PB093 - sala clima Bloque 3 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM035 LBY087.APU.PLB.SCL3.AFM035 Ciatesa IN-195 (233PB093 - sala clima Bloque 3 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM011 LBY087.APU.PLB.SCL2.AFM011 Ciatesa IN-315 (233PB092 - sala clima Bloque 2 parking) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AII007 LBY087.APU.URB.0URB.AII007 Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE EXT178 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT178 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03043 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT179 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT179 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05510 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT180 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT180 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03353 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT181 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT181 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03362 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT182 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT182 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 06341 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT183 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT183 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03375 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE082 LBY087.ZSE.PLB.COME.BIE082 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-18 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE SMA008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.SMA008 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ETSE GF1031 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1031 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 031 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE EXT184 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT184 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03347 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT185 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT185 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04221 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT186 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT186 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03348 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT187 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT187 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05068 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT188 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT188 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03320 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT189 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT189 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 00303 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT190 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT190 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03344 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT191 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT191 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04317 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



ETSE EXT192 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT192 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03351 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT193 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT193 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C. Nº serie: 04967 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE SAA008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.SDA008 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 008 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ETSE GF1032 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1032 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 032 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1033 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1033 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 033 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2007 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF2007 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 007 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2008 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF2008 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 008 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE EXT194 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT194 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03017 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT195 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT195 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C. Nº serie: 04429 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT196 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT196 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 05574 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT197 LBY087.APU.PAR.0PAR.EXT197 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03340 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT198 LBY087.APU.PLB.SBOM.EXT198 CO2 (5 kg) 89B.  Nº Serie: 29572 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE072 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE072 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE073 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE073 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE074 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE074 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE075 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE075 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 667c-43 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE076 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE076 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE077 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE077 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE078 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE078 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE079 LBY087.APU.PAR.0PAR.BIE079 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE AEL006 LBY087.APU.URB.0URB.AEL006 RAE 64206, Orona, 1000 kg, 13 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ETSE BOM017 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.BOM017 Grundfos TPD 65-340/2 A-F-A-BAQE. Modelo A96087504P2100001. Q:49,1 M3/h. H:28m CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEX009 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.DEX009 Ibaiondo 50 AMR-P 50l Nº serie: 432665 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ETSE DEI001 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.DEI001 Iberboilers ARN-PLUS 500l Nº serie: 110283 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEI - DEPOSITO DE INERCIA CLIMATIZACION P>70kW

ETSE UTA073 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.UTA073 Tecnivel. CHF-8-B. Ref: CL-0221-A-11 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA074 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.UTA074 Tecnivel. CHF-6-BE. Ref: CL-0222-A-11 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE UTA075 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.UTA075 Tecnivel. CHF-15-M. Ref: CL-0223-A-11 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ETSE ETA007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.ETA007 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ETSE RCA007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.RCA007 RCA - RED DE CONDUCTOS - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE RTA006 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.RTA006 RTA - RED DE TUBERIAS - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE VAC007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.VAC007 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ETSE CDS187 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.CDS187 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 187 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS188 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.CDS188 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 188 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS189 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.CDS189 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 189 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS190 LBY087.ZSE.PLB.ALMP.CDS190 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 190 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS191 LBY087.ZSE.PLB.LIBR.CDS191 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 191 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS192 LBY087.ZSE.PLB.CAFE.CDS192 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 192 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS193 LBY087.ZSE.PLB.SLIM.CDS193 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 193 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE ALE007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.ALE007 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALI008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.ALI008 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE ALS008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.ALS008 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ETSE COE002 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.COE002 PM800 BE25_ETS_285G EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

ETSE COE003 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.COE003 PM800 BE25_ETS_283X EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

ETSE COE004 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.COE004 PM800 BE25_ETS_284A EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

ETSE COE005 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.COE005 A9M17070 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

ETSE COE006 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.COE006 COE - CONTADORES Y CAMARA CONT. - 006 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

ETSE RDA007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.RDA007 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 007 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ETSE RSA007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.RSA007 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 007 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ETSE AFH008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.AFH008 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 008 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ETSE AFM040 LBY087.ZSE.PLB.LIBR.AFM040 Mitsubishi PUHZ-P125VHA3 (233PB028 - Librería) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM041 LBY087.ZSE.PLB.SLIM.AFM041 Mitsubishi Cond: SUZ-KA60VA2, Evap: PCA-RP60KAQ (233PB/039 - Sala Limpieza) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE AFM042 LBY087.ZSE.PLB.OMTO.AFM042 Mitsubishi Cond: MUZGE35VA, Evap: MSZG35VA  (233PB028 - Of.Mantenimiento) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE BCM012 LBY087.ZSE.PLB.SMAQ.ECM012 Ciatesa IWED-1100 (233PB095 - Sala Máquinas) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ETSE AII008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.AII008 Honewywell ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

ETSE CCT008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.CCT008 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE EXT199 LBY087.ZSE.PLB.CAFE.EXT199 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04020 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT200 LBY087.ZSE.PLB.COME.EXT200 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02648 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT201 LBY087.ZSE.PLB.COME.EXT201 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02663 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT202 LBY087.ZSE.PLB.LIBR.EXT202 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 29596 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT203 LBY087.ZSE.PLB.CAFE.EXT203 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02978 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT204 LBY087.ZSE.PLB.CAFE.EXT204 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04332 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT205 LBY087.ZSE.PLB.COME.EXT205 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 03364 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE080 LBY087.ZSE.PLB.CAFE.BIE080 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 044d-22 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE BIE081 LBY087.ZSE.PLB.COME.BIE081 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE ITC005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ITC005 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 005 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE ASA055 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA055 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA057 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA057 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA058 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA058 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA059 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA059 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA060 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA060 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA061 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA061 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA062 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA062 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA063 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA063 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE RDT005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.RDT005 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ETSE LDA005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.LDA005 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ETSE SRC005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.SRC005 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 005 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE HSC005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.HSC005 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE IAQ005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.IAQ005 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ETSE GF1034 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1034 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 034 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1035 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1035 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 035 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1037 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1037 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 037 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2009 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF2009 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 009 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2010 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF2010 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 010 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE ITC006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ITC006 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 006 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE RDT006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.RDT006 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ETSE LDA006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.LDA006 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ETSE SRC006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.SRC006 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 006 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE IAQ006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.IAQ006 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ETSE PPE024 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE024 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 024 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE025 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE025 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 025 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE026 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE026 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 026 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE027 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE027 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 027 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE028 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE028 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 028 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE029 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE029 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 029 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PRF017 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PRF017 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 017 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF018 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PRF018 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 018 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF019 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PRF019 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 019 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF020 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PRF020 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 020 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF021 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PRF021 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 021 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF001 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PF5001 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF002 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PF5002 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE GF1036 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1036 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 036 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE HSC006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.HSC006 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE PRF022 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PRF022 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 022 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF004 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PF5004 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF026 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PRF026 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 026 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF012 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PF5012 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE ALF004 LBY087.APU.URB.0URB.ALF004 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 004 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

ETSE GF1038 LBY087.APU.URB.0URB.GF1038 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 038 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE ITC007 LBY087.APU.URB.0URB.ITC007 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 007 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE GF2012 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.GF2012 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 012 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE ACH006 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ACH006 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 006 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ASA038 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA038 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA041 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA041 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA047 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA047 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE PCF003 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PF5003 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF005 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PF5005 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PF5006 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PPE030 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE030 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 030 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE031 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE031 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 031 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE032 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE032 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 032 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE033 LBY087.BL4.BL4.EDCO.PPE033 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 033 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE034 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE034 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 034 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE035 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE035 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 035 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE036 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE036 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 036 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE037 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE037 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 037 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE038 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE038 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 038 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE039 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE039 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 039 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PRF023 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PRF023 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 023 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF024 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PRF024 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 024 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF025 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PRF025 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 025 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF027 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PRF027 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 027 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PRF028 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PRF028 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 028 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF007 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PF5007 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF008 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PF5008 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF009 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PF5009 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF010 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PF5010 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PCF011 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PF5011 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ETSE PPE040 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE040 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 040 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE041 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE041 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 041 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE PPE043 LBY087.BL3.BL3.EDCO.PPE043 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 043 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ETSE GF1039 LBY087.APU.URB.0URB.GF1039 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 039 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1040 LBY087.APU.URB.0URB.GF1040 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 040 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1041 LBY087.APU.URB.0URB.GF1041 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 041 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1042 LBY087.APU.URB.0URB.GF1042 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 042 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1043 LBY087.APU.URB.0URB.GF1043 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 043 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1044 LBY087.APU.URB.0URB.GF1044 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 044 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1045 LBY087.APU.URB.0URB.GF1045 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 045 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1046 LBY087.APU.URB.0URB.GF1046 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 046 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1047 LBY087.APU.URB.0URB.GF1047 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 047 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1048 LBY087.APU.URB.0URB.GF1048 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 048 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1049 LBY087.APU.URB.0URB.GF1049 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 049 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1050 LBY087.APU.URB.0URB.GF1050 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 050 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF2011 LBY087.APU.URB.0URB.GF2011 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 011 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1051 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.GF1051 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 051 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1052 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.GF1052 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 052 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO



ETSE GF1053 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.GF1053 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 053 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE ITC008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.ITC008 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 008 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ETSE ALB005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.ALB005 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 005 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ETSE CEJ005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.CEJ005 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 005 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ETSE FON005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.FON005 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 005 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ETSE CAP005 LBY087.BL3.BL3.EDCO.CAP005 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 005 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ETSE ALB006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ALB006 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 006 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ETSE CAP006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.CAP006 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 006 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ETSE CEJ006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.CEJ006 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 006 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ETSE FON006 LBY087.BL4.BL4.EDCO.FON006 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 006 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ETSE RAC001 LBY087.BL4.BL4.EDCO.RAC001 RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO - 001 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO

ETSE ACH005 LBY087.BL4.BL4.EDCO.ACH005 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 005 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ETSE ALF005 LBY087.APU.PLB.SBOM.ALF005 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 005 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

ETSE TAI001 LBY087.APU.PLB.SBOM.TAI001 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

ETSE ASA039 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA039 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA040 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA040 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA042 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA042 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA043 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA043 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA044 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA044 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA045 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA045 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA046 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA046 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA048 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA048 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA049 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA049 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA050 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA050 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA051 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA051 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA052 LBY087.BL4.BL4.ASBL.ASA052 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA056 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA056 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA064 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA064 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA053 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA053 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA054 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA054 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA065 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA065 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE GF1060 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1060 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 060 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1063 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1063 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 063 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE ASA066 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA066 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE ASA067 LBY087.BL3.BL3.ASBL.ASA067 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ETSE LDA007 LBY087.APU.PAR.0PAR.LDA007 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ETSE GF1054 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1054 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 054 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1055 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1055 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 055 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1056 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1056 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 056 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1057 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1057 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 057 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1058 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1058 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 058 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1059 LBY087.BL4.BL4.EDCO.GF1059 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 059 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE HSC007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.HSC007 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE SRC007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.SRC007 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 007 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ETSE IAQ007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.IAQ007 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ETSE GF1061 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1061 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 061 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1062 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1062 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 062 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1064 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1064 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 064 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE GF1065 LBY087.BL3.BL3.EDCO.GF1065 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 065 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE ALB007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.ALB007 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 007 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ETSE CAP007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.CAP007 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 007 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ETSE CEJ007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.CEJ007 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 007 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ETSE FON007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.FON007 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 007 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ETSE RDT007 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.RDT007 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ETSE LDA008 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.LDA008 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ICBIBE/ICMUV ACE001 LBY087.ICB.P01.0ASE.ACE001 TERMO P1 CUARTO LIMPIEZA ARISTON RRO ECO IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ICBIBE/ICMUV CFR001 LBY087.ICB.P01.L180.CFR001 CÁMARA 1.8.0 Eco Refrigerazione EVS290ED, E200230383. Condens: Kobol GPC-22, 9917729, 373w INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV CFR002 LBY087.ICB.PLB.L060.CFR002 CÁMARA 0.7.0 Condensador Kobol GPC-22, 99\7728 373w, Evaporador cubico CR-25 E Ventilador 105w Resistencia 1803w INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV CFR003 LBY087.ICB.PLB.L060.CFR003 Kobol GPC-92, 99\7727 INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV ACE002 LBY087.ICB.P01.1110.ACE002 TERMO LAB 1.11.0 CENTRO SLIM 30L IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX003 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX003 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX004 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX004 Sodeca CPV-1020-2T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV CFR004 LBY087.ICB.PLB.L070.CFR004 CÁMARA 0.6.0 Evaporador  Kobol Plafon XR-41 E, 2x80w, 1954w 02/29279. Condens: Kobol GPC-52-SIP, 2131701, 370w INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV CFR005 LBY087.ICB.P01.C162.CFR005 CÁMARA 1.6.2 Condensador Kobol GPC-72 SIP, 02/28400 250w, Evaporador Cubico CR-67E Vent 23x110, Resistencia 4521w INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV CFR006 LBY087.ICB.P01.C163.CFR006 CÁMARA 1.6.3 Condensador Kobol GPC-162V 2200w, Evaporador. CR-67E Ventilador 3x105w, Resistencia 4521w INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV CFR007 LBY087.ICB.P01.C165.CFR007 CÁMARA 1.6.5 Condensador Kobol GPC-62 HC SIP 02/31904 250w,Evaporador CR-25-E Ventilador 105w NW1377w INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV CFR008 LBY087.ICB.P01.C161.CFR008 CÁMARA 1.6.0 Condensador Kobol GPC-62 HC, P-43048/01 250w, Evaporador  Cubico CR67E Vent 3x105w Resistencia 4521w INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV CFR009 LBY087.ICB.PLB.L042.CFR009 Zanotti SPA SAS2353TR80F 0322037A INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICBIBE/ICMUV ETA001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ETA001 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX001 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX001 CMP-616-2M/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX002 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX002 SODECA CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX005 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX005 Sodeca CMA-218-2M CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX006 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX006 SODECA CMP-514-2M/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX007 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX007 Sodeca CMP-616-2M/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX008 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX008 VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES - 008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX009 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX009 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX010 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX010 Sodeca CPV-1325-4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX011 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX011 Sodeca CPV-1325-4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX012 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX012 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV VEX013 LBY087.ICB.PLC.0CUB.VEX013 Sodeca CPV-815-4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICBIBE/ICMUV RCA001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.RCA001 RCA - RED DE CONDUCTOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ICBIBE/ICMUV CVB001 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CVB001 Busch RA0040E 501 TIPO 02023275 P05 HPA IVAC - INSTALACIONES DE VACIO - CVB - BOMBA DE VACIO

ICBIBE/ICMUV CVB002 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CVB002 Busch RA0040E 501 TIPO 02025415 P05 HPA IVAC - INSTALACIONES DE VACIO - CVB - BOMBA DE VACIO

ICBIBE/ICMUV DVA001 LBY087.ICB.PLC.0SCL.DVA001 Busch nº 468. 300L IVAC - INSTALACIONES DE VACIO - DVA - DEPOSITO DE VACIO

ICBIBE/ICMUV CDS002 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS002 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS003 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS003 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS004 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS004 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS005 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS005 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS006 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS006 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS001 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS001 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS016 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS016 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 016 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS019 LBY087.ICB.PLB.L040.CDS019 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 019 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS021 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS021 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 021 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV ALS001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ALS001 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ICBIBE/ICMUV EAM001 LBY087.ICB.PLS.SOTA.ECM001 Ciatesa LD-0300C0022 R410A 7kg  Climatiza ACUARIOS. - EXTERIOR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICBIBE/ICMUV CDS007 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS007 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS008 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS008 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS009 LBY087.ICB.PLB.0PCE.CDS009 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 009 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS010 LBY087.ICB.PLS.0VES.CDS010 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 010 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS011 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS011 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 011 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS012 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS012 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 012 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS013 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS013 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 013 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS014 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS014 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 014 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS015 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS015 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 015 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CGB001 LBY087.ICB.PLC.0CUB.CGB001 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ICBIBE/ICMUV CDS017 LBY087.ICB.PLS.SAIS.CDS017 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 017 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS018 LBY087.ICB.PLS.SAIS.CDS018 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 018 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS020 LBY087.ICB.PLB.L070.CDS020 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 020 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV CDS022 LBY087.ICB.PLC.0SCL.CDS022 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 022 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV GEL001 LBY087.ICB.PLB.URBA.GEL001 ELECTRAMOLINS EMV-550 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ICBIBE/ICMUV SAI001 LBY087.ICB.PLS.SAIS.SAI001 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICBIBE/ICMUV SAI002 LBY087.ICB.PLS.SAIS.SAI002 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICBIBE/ICMUV SAI003 LBY087.ICB.PLS.SAIS.SAI003 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICBIBE/ICMUV ALE001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ALE001 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ICBIBE/ICMUV ALI001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ALI001 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ICBIBE/ICMUV ACH001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ACH001 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ICBIBE/ICMUV AFH001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.AFH001 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ICBIBE/ICMUV RDA001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.RDA001 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ICBIBE/ICMUV RSA001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.RSA001 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ICBIBE/ICMUV EAM002 LBY087.ICB.PLC.0SCL.ECM002 Ciatesa RWD-095 02K6392 R407, 8,46KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICBIBE/ICMUV AFS001 LBY087.ICB.PLC.0SCL.AFS001 Ciatesa-Mod-IPJ-180-200111088E ZONA 5 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS002 LBY087.ICB.PLC.0SCL.AFS002 AERMEC RTX11651867 ZONA 2 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS003 LBY087.ICB.PLC.0SCL.AFS003 Ciatesa-Mod-IPC-185 43 KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS004 LBY087.ICB.PLC.0SCL.AFS004 Ciatesa-Mod-IP-155 37,3 KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS005 LBY087.ICB.PLC.0SCL.AFS005 Ciatesa-Mod-IPC-185 43 KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS006 LBY087.ICB.PLC.0SCL.AFS006 Ciatesa-Mod-RNB-095 22 KW Enfriadora camara sala blanca IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS007 LBY087.ICB.PLC.0SCL.AFS007 Ciatesa-Mod-IPC-080 18 KW Necrosias ZONA 7 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS008 LBY087.ICB.P01.S110.AFS008 General. Unidad interior: ASH12ASGC W, gas R-22. Unidad exterior: A0H12ASGC E0154551 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS009 LBY087.ICB.P01.S110.AFS009 General. Unidad interior: FJITSU ASYG12LLCA. Unidad exterior: A0YG12LLC R410A IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS012 LBY087.ICB.PLB.LESP.AFS012 Mitsubishi Mr Slim. Unidad interior: PK-2GKL 24G00230, gas R-22. Unidad exterior: PU-2VJA, 10000587 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS013 LBY087.ICB.P01.S172.AFS013 Mitsubishi. Unidad interior: MSC-09RV-E4, 2021006 T. Unidad exterior: MU-09RV, 2004548 T, gas R-22 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS011 LBY087.ICB.PLB.LESP.AFS011 Mitsubishi Mr Slim. Unidad interior: PK-2GKL 24G00229, gas R-22. Uniodad exterior: PU-2VJA, 10000583 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS018 LBY087.ICB.PLB.L070.AFS018 DAIKIN RXN35V1B9 gas R-410A LAB 0.7.0 Camara dentro IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV EXT006 LBY087.ICB.PLB.0PCE.EXT006 Alerta, Polvo ABC 6 kg 256883 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT010 LBY087.ICB.PLB.0PCE.EXT010 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422601 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT012 LBY087.ICB.PLB.S040.EXT012 Guipons, Polvo ABC 6 kg 125-159 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT020 LBY087.ICB.P01.PZOM.EXT020 Gupons, Polvo ABC 6 kg 1422573 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV AFS014 LBY087.ICB.PLB.LESP.AFS014 Mitsubishi Mr Slim. Unidad interior: PK-2GKL 24G00234, gas R-22. Unidad exterior: PU-2VJA, 00101317 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS015 LBY087.ICB.PLB.LESP.AFS015 Mitsubishi Mr Slim. Unidad interior: PK-2GKL 24G00231, gas R-22. Unidad exterior: PU-2VJA, 00101315 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS016 LBY087.ICB.P01.L180.AFS016 Mitsubishi Mr Slim. Unidad interior: PK-3FLA, gas R-22, 24600325. Unidad exterior: PU-3YJC, 90100201 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS017 LBY087.ICB.P01.D113.AFS017 General. Unidad interior: ASH112USCCW, E0398874. Unidad exterior: A0H12USCC, E040099 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS019 LBY087.ICB.PLB.L031.AFS019 Mitsubishi MUZ-HJ50VA LAB 0.3.1 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS020 LBY087.ICB.P01.SCPU.AFS020 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA 140HKXES4R IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS021 LBY087.ICB.P01.1101.AFS021 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCVA151HENR R410A IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS022 LBY087.ICB.P01.SCPU.AFS022 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA 140HKXES4R IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS023 LBY087.ICB.P01.D113.AFS023 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA224HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS024 LBY087.ICB.P01.D111.AFS024 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA224HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS025 LBY087.ICB.P01.D191.AFS025 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA224HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS026 LBY087.ICB.P01.D192.AFS026 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA224HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS027 LBY087.ICB.P01.D193.AFS027 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA224HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS028 LBY087.ICB.P01.D194.AFS028 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA224HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS029 LBY087.ICB.P01.D150.AFS029 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS030 LBY087.ICB.P01.D150.AFS030 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS031 LBY087.ICB.P01.D151.AFS031 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS032 LBY087.ICB.P01.D151.AFS032 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS033 LBY087.ICB.P01.D152.AFS033 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW



ICBIBE/ICMUV AFS034 LBY087.ICB.P01.D153.AFS034 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS035 LBY087.ICB.P01.D131.AFS035 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS036 LBY087.ICB.P01.D132.AFS036 Mitsubishi Heaven. Unidad externa mod.FDCA335HKXE4BR IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS037 LBY087.ICB.PLS.SAIS.AFS037 Mitsubishi . Unidad externa mod.PKA-RPI00KAL. Unidad exterior PUHZ-P100VHA3R2 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS038 LBY087.ICB.PLS.SAIS.AFS038 Mitsubishi . Unidad externa mod.PKA-RPI00KAL. Unidad exterior PUHZ-P100VHA3R2 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV AFS039 LBY087.ICB.P01.SCPU.AFS039 Mitsubishi Mr Slim. Unidad interior: PKA-RP71FAL, gas R407/410, 62A02256. Unidad exterior: PUHZ-RP71VHA2, 6ZU06627 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICBIBE/ICMUV BIE001 LBY087.ICB.PLB.0PCE.BIE001 Fire Ice Ø25mm L20m 12492 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICBIBE/ICMUV BIE002 LBY087.ICB.PLB.0PCE.BIE002 Fire Ice Ø25mm L20m 12491 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICBIBE/ICMUV BIE003 LBY087.ICB.P01.0PCE.BIE003 Fire Ice Ø25mm L20m 12489 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICBIBE/ICMUV BIE004 LBY087.ICB.P01.0PCE.BIE004 Fire Ice Ø25mm L20m 12490 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICBIBE/ICMUV EXT001 LBY087.ICB.PLB.0VES.EXT001 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422608 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT002 LBY087.ICB.PLS.0PAS.EXT002 Guipons, Polvo ABC 6 kg 125-161 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT003 LBY087.ICB.PLS.0PAS.EXT003 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422610 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT004 LBY087.ICB.PLS.0PAS.EXT004 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422572 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT005 LBY087.ICB.PLB.0PCE.EXT005 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422611 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT007 LBY087.ICB.PLB.V040.EXT007 Alerta, Polvo ABC 6 kg 256907 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT008 LBY087.ICB.PLB.0PCE.EXT008 Fire Ice, Nieve carbónica 5 kg CO2 583078 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT009 LBY087.ICB.PLB.0PCE.EXT009 Fire Ice, Nieve carbónica 5 kg CO2 584540 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT011 LBY087.ICB.PLB.V030.EXT011 Fire Ice, Polvo ABC 6 kg 1422604 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT013 LBY087.ICB.P01.0PCE.EXT013 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422607 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT014 LBY087.ICB.P01.0PCE.EXT014 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422599 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT015 LBY087.ICB.P01.S150.EXT015 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422609 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT016 LBY087.ICB.P01.0PCE.EXT016 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422605 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT017 LBY087.ICB.P01.0PCE.EXT017 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 583567 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT018 LBY087.ICB.P01.0PCE.EXT018 Alerta, Polvo ABC 6 kg 256881 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT019 LBY087.ICB.P01.0PCE.EXT019 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 583561 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT021 LBY087.ICB.PLB.L060.EXT021 Guipons, Polvo ABC 6 kg 125-154 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT022 LBY087.ICB.P01.1110.EXT022 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422574 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT023 LBY087.ICB.PLB.S040.EXT023 Guipons, Polvo ABC 6 kg 1422570 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT025 LBY087.ICB.PLC.0SCL.EXT025 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 B183603 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT026 LBY087.ICB.PLB.URBA.EXT026 Auca, Nieve Carbónica 5kg CO2 028209 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT027 LBY087.ICB.P01.1100.EXT027 Guipons, Polvo ABC 6 kg 125-193 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT028 LBY087.ICB.P01.LBFO.EXT028 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 028 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV EXT024 LBY087.ICB.PLC.0SCL.EXT024 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 579509 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV SAA001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.SDA001 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 001 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ICBIBE/ICMUV SMA001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.SMA001 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ICBIBE/ICMUV AEL001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.AEL001 RAE 43353 Hidral T300 TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ICBIBE/ICMUV CAC001 LBY087.ICB.PLS.0PAS.CAC001 ABAC FC2/50 CM2 ABAC IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

ICBIBE/ICMUV RAC001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.RAC001 RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO - 001 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO

ICBIBE/ICMUV GF1001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1001 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1002 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1002 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1003 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1003 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1004 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1004 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 004 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1005 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1005 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 005 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1007 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1007 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 007 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF2001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF2001 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1010 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1010 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 010 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1006 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1006 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 006 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1008 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1008 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 008 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1009 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1009 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 009 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1011 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1011 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 011 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1012 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1012 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 012 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1013 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1013 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 013 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1014 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1014 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 014 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1015 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1015 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 015 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1016 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1016 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 016 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1017 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1017 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 017 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1018 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1018 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 018 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1019 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1019 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 019 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1030 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1030 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 030 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1020 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1020 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 020 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1021 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1021 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 021 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1022 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1022 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 022 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1023 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1023 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 023 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1024 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1024 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 024 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1025 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1025 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 025 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1026 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1026 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 026 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1027 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1027 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 027 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1028 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1028 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 028 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1029 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1029 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 029 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1031 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1031 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 031 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1032 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1032 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 032 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1036 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1036 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 036 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1033 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1033 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 033 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1034 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1034 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 034 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1035 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1035 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 035 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1037 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1037 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 037 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1038 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1038 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 038 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1039 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1039 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 039 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV GF1040 LBY087.ICB.ICB.EDCO.GF1040 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 040 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV ITC001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ITC001 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 001 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ICBIBE/ICMUV HSC001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.HSC001 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ICBIBE/ICMUV SRC001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.SRC001 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 001 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ICBIBE/ICMUV IAQ001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.IAQ001 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

IRTIC AFM001 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM001 Mitsubishi. U.ext:MUZ-GA71VA U.int:MSZ-GA71VA (704P1031 Dcho 1.5.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC VRI001 LBY087.IRT.P01.DSCO.VRI001 Mitsubishi.Unidad exterior: VRE-02. Unidad Interior: MSZ-GA71VA 7003316T IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IRTIC ACE003 LBY087.IRT.P01.0ASD.ACE003 Termo NOFER C030231 / SB030N IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

IRTIC VEX014 LBY087.IRT.PLC.0CUB.VEX014 Sodeca CPV-1325-6M/BUR, 220-240V, 1,5A, 950rpm, 0,5kW CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

IRTIC VEX016 LBY087.IRT.PLC.0CUB.VEX016 Tecnivel EMD-5 EA-039-7-05 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

IRTIC ALE002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ALE002 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

IRTIC CDS023 LBY087.IRT.PLB.0IN1.CDS023 CDS correspondientes a las salas 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3, 0.1.4, 0.1.6, 0.1.7, 0.1.8, 0.1.9, 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS024 LBY087.IRT.PLB.0IN2.CDS024 CDS correspondientes a las salas 0.2.6, 0.4.6, 0.5.6 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS025 LBY087.IRT.PLB.0IN3.CDS025 CDS correspondientes a las salas 0.5.1, 0.5.2, 0.5.7, 0.6.1, 0.6.2, 0.6.4, 0.6.6, 0.6.7, 0.6.8, 0.6.9 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS026 LBY087.IRT.PLB.0IN4.CDS026 CDS correspondientes a las salas 1.5.6, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS027 LBY087.IRT.PLB.0IN5.CDS027 CDS correspondientes a las salas 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS028 LBY087.IRT.PLB.0IN6.CDS028 CDS correspondientes a las salas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 1.2.3 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS029 LBY087.IRT.PLB.0IN7.CDS029 CDS correspondientes a las salas 0.3.1, 0.3.2 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS030 LBY087.IRT.PLB.0IN8.CDS030 CDS correspondientes a las salas 0.4.1 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS031 LBY087.IRT.PLB.0IN9.CDS031 CDS correspondientes a las salas 1.3.1, 1.3.2 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS032 LBY087.IRT.PLB.IN10.CDS032 CDS correspondientes a las salas 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS033 LBY087.IRT.PLB.0SSE.CDS033 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 033 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS034 LBY087.IRT.PLB.0SSE.CDS034 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 034 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS035 LBY087.IRT.PLB.0SSE.CDS035 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 035 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS036 LBY087.IRT.PLC.0SCL.CDS036 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 036 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS037 LBY087.IRT.PLC.0SCL.CDS037 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 037 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CDS038 LBY087.IRT.PLB.0SIM.CDS038 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 038 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IRTIC CGB002 LBY087.IRT.PLC.0CUB.CGB002 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

IRTIC RDA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.RDA002 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

IRTIC GEL002 LBY087.IRT.PLB.0EXT.GEL002 GRUPO ELECTRÓGENO SDMO GS250, 250KVAS ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

IRTIC ACH002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ACH002 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

IRTIC AFH002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.AFH002 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

IRTIC RSA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.RSA002 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

IRTIC BFP001 LBY087.IRT.PLS.0SBO.BFP001 BFP - BOMBEO AGUA FECAL Y PLUVIAL - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABF - BOMBEO AGUA FECAL

IRTIC BFP002 LBY087.IRT.PLS.0SBO.BFP002 BFP - BOMBEO AGUA FECAL Y PLUVIAL - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABF - BOMBEO AGUA FECAL

IRTIC BFP003 LBY087.IRT.PLS.0SBO.BFP003 DRAINEX 100M A IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

IRTIC AFM040 LBY087.IRT.PLC.0SCL.AFM040 Ciatesa IPC-155 02B0250. (704PC002 ZONA 6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM041 LBY087.IRT.PLC.0SCL.AFM041 Ciatesa IPC-155 02B0251. (704PC002 ZONA 1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM042 LBY087.IRT.PLC.0SCL.AFM042 Ciatesa IPC-255 02B0241. (704PC002 ZONA 4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM044 LBY087.IRT.PLC.0SCL.AFM044 Ciatesa IPC-255 02B0242. (704PC002 ZONA 3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM045 LBY087.IRT.PLC.0SCL.AFM045 Ciatesa IPC-155 02B0249. (704PC002 ZONA 2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM046 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM046 Mitsubishi. U.ext: MU-18NV 9000991T, U.int: MS-18NV (704PC901, 704PB015 Visionario Portátil 0.5.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM047 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM047 Daikin. U.ext: RZQ71D2V1B U.int: FHQ71BVV1B (704PC901, 704PB026 Sala 0.5.7 Servidores 1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM043 LBY087.IRT.PLC.0SCL.AFM043 Ciatesa IPC-120 02B0255. (704PC002 ZONA 5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC EXT031 LBY087.IRT.PLB.0SSE.EXT031 Polvo ABC 6 kg 125-164 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT044 LBY087.IRT.P01.0PNO.EXT044 Polvo ABC 6 kg 125-173 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC VRE010 LBY087.IRT.PLC.0CUB.VRE010 MITSUBISHI SRCSOZJ-S  Nº038002536 RE IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IRTIC HSC002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.HSC002 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

IRTIC AFM048 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM048 Daikin. U.ext: RZQ71D2V1B, U. int: FHQ71BVV1B (704PC901, 704PB026 Sala 0.5.7 Servidores 2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC AFM049 LBY087.IRT.PLC.0CUB.AFM049 Mitsubishi  Heaven. U.ext: SRC50Z-J-S U.int: SRK50Z-J-S (704PC901, 704S1003 sótano) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IRTIC BIE005 LBY087.IRT.PLB.0PCE.BIE005 Ø25mm L20m 130-15 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IRTIC BIE006 LBY087.IRT.PLB.0PCE.BIE006 Ø25mm L20m 130-14 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IRTIC BIE007 LBY087.IRT.P01.0PCE.BIE007 Ø25mm L20m 130-16 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IRTIC BIE008 LBY087.IRT.P01.0PCE.BIE008 Ø25mm L20m 130-17 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IRTIC EXT029 LBY087.IRT.PLB.0PNO.EXT029 Polvo ABC 6 kg 125-166 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT030 LBY087.IRT.PLB.0PSU.EXT030 Polvo ABC 6 kg 125-194 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT032 LBY087.IRT.PLB.LCIT.EXT032 Polvo ABC 6 kg 125-171 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT033 LBY087.IRT.PLB.0PCE.EXT033 CO2 5kg 617-187 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT034 LBY087.IRT.PLB.LCIP.EXT034 Polvo ABC 6 kg 125-170 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT035 LBY087.IRT.PLB.0SIM.EXT035 Polvo ABC 6 kg 125-168 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT036 LBY087.IRT.PLB.0PNO.EXT036 Polvo ABC 6 kg 125-162 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT037 LBY087.IRT.PLB.0PSU.EXT037 Polvo ABC 6 kg 125-155 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT038 LBY087.IRT.P01.0PNO.EXT038 Polvo ABC 6 kg 125-163 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICBIBE/ICMUV PRF005 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PRF005 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICBIBE/ICMUV PRF006 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PRF006 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICBIBE/ICMUV PRF007 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PRF007 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICBIBE/ICMUV ALB002 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ALB002 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 002 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ICBIBE/ICMUV CAP002 LBY087.ICB.ICB.EDCO.CAP002 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 002 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ICBIBE/ICMUV CEJ002 LBY087.ICB.ICB.EDCO.CEJ002 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 002 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

ICBIBE/ICMUV FON002 LBY087.ICB.ICB.EDCO.FON002 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 002 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

IFIC ACE004 LBY087.IFI.P01.ASEF.ACE004 TERMO NOFER 5B100 100L (706P1019) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

IRTIC EXT039 LBY087.IRT.P01.0PSU.EXT039 Polvo ABC 6 kg 125-160 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT040 LBY087.IRT.P01.0PCE.EXT040 CO2 5kg 617-177 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT041 LBY087.IRT.P01.LART.EXT041 Polvo ABC 6 kg 125-156 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT042 LBY087.IRT.P01.LLIS.EXT042 Polvo ABC 6 kg 125-172 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT043 LBY087.IRT.P01.0PCE.EXT043 Polvo ABC 6 kg 125-165 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT045 LBY087.IRT.P01.0PSU.EXT045 Polvo ABC 6 kg 125-153 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



IRTIC EXT046 LBY087.IRT.PLC.0SCL.EXT046 Polvo ABC 6 kg 125-169 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT047 LBY087.IRT.PLC.0SCL.EXT047 Polvo ABC 6 kg 125-158 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT048 LBY087.IRT.PLC.0SCL.EXT048 CO2 5kg B17175 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT049 LBY087.IRT.PLS.0PAS.EXT049 Polvo ABC 6 kg 125-167 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC EXT050 LBY087.IRT.PLS.0PAS.EXT050 Polvo ABC 6 kg 125-152 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC SAA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.SDA002 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 002 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

IRTIC SMA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.SMA002 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

IRTIC AHI001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.AHI001 RAE 43352 Pertor T300 nº serie MCH506. 26 personas (2000 kg), 3 paradas, doble embarque TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AHI - ASCENSOR HIDRAULICO

IRTIC CAC002 LBY087.IRT.PLB.0SIM.CAC002 Ingersoll-Rand SCDE 1120199 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

IRTIC EXT051 LBY087.IRT.PLB.0PCE.EXT051 Polvo ABC 6kg 258924 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IRTIC VRE008 LBY087.IRT.PLC.0CUB.VRE008 DAIKIN RZQ71D2V1B  Nº J005995 (704PB026 RACK 1 0.5.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IRTIC VRE009 LBY087.IRT.PLC.0CUB.VRE009 DAIKIN RZQ71D2V1B  Nº J005993 (704PB026 RACK 2 0.5.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IRTIC SRC002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.SRC002 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 002 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

IRTIC IAQ002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.IAQ002 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

IRTIC RAC002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.RAC002 RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO - 002 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO

IRTIC LDA001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.LDA001 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

IRTIC RDT001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.RDT001 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

IRTIC GF1041 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1041 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 041 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1042 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1042 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 042 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1044 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1044 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 044 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1045 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1045 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 045 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1043 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1043 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 043 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1046 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1046 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 046 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1050 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1050 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 050 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1047 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1047 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 047 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1048 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1048 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 048 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1049 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1049 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 049 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1051 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1051 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 051 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1052 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1052 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 052 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1053 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1053 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 053 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1054 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1054 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 054 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC ASA001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ASA001 Aseo correspondiente a Primera Planta Minusválidos IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

IRTIC PRF004 LBY087.IRT.PLS.0VES.PRF004 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICBIBE/ICMUV PPE006 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PM5006 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICBIBE/ICMUV PPE007 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PM5007 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC BOM001 LBY087.IFI.PLB.ANAV.BOM001 Grund Fos CH2-50-AA-CVBE A4351BEBD P10003, 3,8/3,4A, 780W, Q 2 m3/h, altura 33m, Pmáx 6bar, Tmáx 40ºC CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

IRTIC GF1055 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1055 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 055 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1056 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1056 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 056 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1057 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1057 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 057 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1058 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1058 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 058 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1059 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1059 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 059 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC GF1060 LBY087.IRT.IRT.EDCO.GF1060 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 060 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IRTIC ITC002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ITC002 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 002 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

IRTIC ASA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ASA002 Aseo correspondiente a Primera Planta Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

IRTIC ASA003 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ASA003 Aseo correspondiente a Primera Planta Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

IRTIC PPE001 LBY087.IRT.PLB.PM5001 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IRTIC PPE002 LBY087.IRT.PLB.PM5002 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IRTIC PPE003 LBY087.IRT.PLS.0VES.PM5003 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IRTIC PPE004 LBY087.IRT.PLS.0VES.PM5004 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IRTIC PRF001 LBY087.IRT.PLB.PF5001 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IRTIC PRF002 LBY087.IRT.PLB.PRF002 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IRTIC PRF003 LBY087.IRT.PLS.0VES.PRF003 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IRTIC ALB001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.ALB001 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 001 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

IRTIC CAP001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.CAP001 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 001 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

IRTIC CEJ001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.CEJ001 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 001 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

IRTIC FON001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.FON001 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 001 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

ICBIBE/ICMUV ASA004 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ASA004 Aseo correspondiente a Primera Planta Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICBIBE/ICMUV ASA005 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ASA005 Aseo correspondiente a Primera Planta Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICBIBE/ICMUV ASA006 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ASA006 Aseo correspondiente a Primera Planta Minusválidos IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICBIBE/ICMUV ASA007 LBY087.ICB.ICB.EDCO.ASA007 Aseo correspondiente a Primera Planta Duchas IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICBIBE/ICMUV PPE005 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PM5005 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC BOM002 LBY087.IFI.PLB.ANAV.BOM002 Grund Fos CH4-40-AA-CVBF A4441BEBD P100016, 4,7/3,9A, 1010W, Q 4m3/h, altura 35m, Pmáx 6bar, Tmáx 40ºC CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

IFIC DEX002 LBY087.IFI.PLB.ANAV.DEX002 Grund Fos PRO 24-H, 1,9bar CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

IFIC ETA003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ETA003 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

IFIC RCA003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.RCA003 RCA - RED DE CONDUCTOS - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

IFIC RTA001 LBY087.IFI.IFC.EDCO.RTA001 RTA - RED DE TUBERIAS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

IFIC VAC001 LBY087.IFI.IFC.EDCO.VAC001 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

IFIC VRE011 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE011 Daikin. RSXY10KR7W1 (902 - 706PC, Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRE013 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE013 Daikin. RSXY810KR7W1 (902-706PC - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC DEX001 LBY087.IFI.PLB.ANAV.DEX001 Grund Fos Pro 24-H 2573, 1,9bar CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

IFIC VRE012 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE012 Daikin. RSXY10KR7W1 (902-706PC - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRE014 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE014 Daikin. RQYQ180PY1 (902-706PC - Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC AFS.057 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE015 Daikin. Unidad exterior: RZQ200C7YB1. Interior en Baño chicas PB IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

IFIC VRE017 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE017 Daikin. RQYQ140PY1 - (902-706PC, Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRE018 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE018 Daikin. 4MXS80E7V3B1 - (902-706PC, Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRE019 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE019 Daikin. 4MXS80E7V3B1 - (902-706PC, Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRE020 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE020 Daikin. 4MXS80E7V3B1 - (902-706PC, Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRE021 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE021 Daikin. RXYQ10P7W1B - (902-706PC, Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRE016 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE016 Daikin. 4MXS80E2V3B, (902-706PC, Cubierta) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC VRI011 LBY087.IFI.PLB.LANT.VRI011 Daikin. Mod: FVXS35FV1B AUT11 (706PB020 Lab antares 012) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI017 LBY087.IFI.P01.D109.VRI017 Daikin FXYL63KJVE. AUT21 (706P1041 Despacho 109) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI021 LBY087.IFI.P01.L115.VRI021 Daikin FXYL40KJVE. AUT26 (706P1027 Laborat 115) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI012 LBY087.IFI.PLB.LANT.VRI012 Daikin. Mod: FVXS35FV1B. AUT12 (706PB020 Lab antares 012) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI013 LBY087.IFI.P01.0SRE.VRI013 Daikin FVXS50FV1B. AUT13 (706P1031 Sala reuniones 119) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI014 LBY087.IFI.P01.L112.VRI014 Daikin FXYL40KJVE. AUT18 (706P1044 Laborat 112) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI015 LBY087.IFI.P01.D111.VRI015 Daikin FXYL63KJVE. AUT19 (706P1043 Despacho 111) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI016 LBY087.IFI.P01.L110.VRI016 Daikin FXYL63KJVE. AUT20 (706P1042 Laborat 110) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI018 LBY087.IFI.P01.L118.VRI018 Daikin. FXYL25KJVE. AUT23 (706P1030 Laborat 118) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI019 LBY087.IFI.P01.L117.VRI019 Daikin FXYL25KJVE. AUT24 (706P1029 Laborat 117) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI020 LBY087.IFI.P01.L116.VRI020 Daikin FXYL25KJVE. AUT25 (706P1028 Laborat 116) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI022 LBY087.IFI.PLB.LSIL.VRI022 Daikin FXYL40KJVE. AUT27 (706PB034 Laborat 020) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI026 LBY087.IFI.PLB.LTIL.VRI026 Daikin FXYL40KJVE. AUT31 (706PB012 Laborat 031) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI027 LBY087.IFI.PLB.LTIL.VRI027 Daikin FXYL40KJVE. AUT32 (706PB012 Laborat 031) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI023 LBY087.IFI.PLB.L1AS.VRI023 Daikin FXLQ63P2VEB. AUT28 (706PB033 Laborat 019) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI024 LBY087.IFI.PLB.L2AS.VRI024 Daikin FXLQ50MAVE. AUT29 (706PB032 Laborat 018) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI025 LBY087.IFI.PLB.LTIL.VRI025 Daikin FXYL40KJVE. AUT30 (706PB012 Laborat 031) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI028 LBY087.IFI.PLB.LTIL.VRI028 Daikin FXYL40KJVE. AUT35 (706PB012 Laboratorio 031) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI032 LBY087.IFI.PLB.LEGM.VRI032 Daikin FXYL63KJVE. AUT38 (706PB006 Laborat 026 Esp Gamma) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI035 LBY087.IFI.PLB.LREN.VRI035 Daikin FXYL40KJVE. AUT40 (706PB005 Laborat 025) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI038 LBY087.IFI.PLB.L023.VRI038 Daikin FXYL40KJVE. AUT43 (706PB003 Laborat 023) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI029 LBY087.IFI.PLB.LMET.VRI029 Daikin FXYL40KJVE. AUT34 (706PB011 Laborat 030) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI030 LBY087.IFI.PLB.LTIL.VRI030 Daikin FXYL40KJVE. AUT33 (706PB008 Laborat 029) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI031 LBY087.IFI.PLB.LRAD.VRI031 Daikin FXYL40KJVE. AUT36 (706PB009 Laborat 028 radioactividad) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI033 LBY087.IFI.PLB.LEGM.VRI033 Daikin FXYL63KJVE. AUT39 (706PB006 Laborat 026 Esp Gamma) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI034 LBY087.IFI.PLB.LEGM.VRI034 Daikin FXYL40KJVE. AUT37 (706PB007 Laborat 027) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI036 LBY087.IFI.PLB.LREN.VRI036 Daikin FXYL40KJVE. AUT41 (706PB005 Laborat 025) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI037 LBY087.IFI.PLB.L024.VRI037 Daikin FXYL40KJVE. AUT42 (706PB002 Laborat 024) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI039 LBY087.IFI.PLB.LANT.VRI039 Daikin FXYL40KJVE. AUT 44 (706PB004 Laborat 022) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI040 LBY087.IFI.PLB.LANT.VRI040 Daikin FXYL40KJVE. AUT45 (706PB004 Laborat 022) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI041 LBY087.IFI.P01.L123.VRI041 Daikin FTXG25EV1BW. AUT 61 (706P1010 Laborat 123) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI042 LBY087.IFI.P01.L124.VRI042 Daikin. FTXG25EV1BW. AUT62 (706P1009 Laborat 124) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI043 LBY087.IFI.P01.L125.VRI043 Daikin FTXG25EV1BW. AUT63 (706P1008 Laborat 125) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI045 LBY087.IFI.P01.L127.VRI045 Daikin FTXG25EV1BW. AUT66 (706P1006 Laborat 127) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI044 LBY087.IFI.P01.L126.VRI044 Daikin. Mod: FTXG25EV1BW. Unidad Ext.: VRE-09 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI046 LBY087.IFI.P01.L128.VRI046 Daikin FTXG25EV1BW. AUT67 (706P1005 Laborat 128) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI049 LBY087.IFI.P01.L131.VRI049 Daikin FTXG25EV1BW. AUT 71 (706P1002 Laborat 131) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI050 LBY087.IFI.P01.L132.VRI050 Daikin FXLQ50MAVE. AUT 74 (706P1012 Laborat 132) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI051 LBY087.IFI.P01.L132.VRI051 Daikin FXLQ50MAVE. AUT 75 (706P1012 Laborat 132) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI052 LBY087.IFI.P01.L133.VRI052 Daikin FXLQ50MAVE. AUT76 (706P1013 Laborat 133) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI047 LBY087.IFI.P01.L129.VRI047 Daikin FTXG25EV1BW. AUT 69 (706P1004 Laborat 129) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI048 LBY087.IFI.P01.L130.VRI048 Daikin FTXG25EV1BW. AUT 70 (706P1003 Laborat 130) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC CVB003 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CVB003 BUSCH RA-25 E501 GKAQ nº de serie 493221 IVAC - INSTALACIONES DE VACIO - CVB - BOMBA DE VACIO

IFIC VRI053 LBY087.IFI.P01.L133.VRI053 Daikin FXLQ50MAVE. AUT77 (706P1013 Laborat 133) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI054 LBY087.IFI.P01.L134.VRI054 Daikin FXLQ50MAVE. AUT 78 (706P1014 Laborat 134) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI055 LBY087.IFI.P01.L134.VRI055 Daikin FXLQ50MAVE. AUT79 (706P1014 Laborat 134) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC DAC001 LBY087.IFI.PLB.ANAV.DAC001 DAC - D. GASOLEO AEREO (CON PROY.) - 001 COFU - INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE: GASOLEO - DAC - DEPOSITO DE GASOLEO AEREO (CON PROYECTO) - USO PROPIO -

IFIC CVB004 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CVB004 BUSCH modelo RA-25 E nº de serie 04022587 IVAC - INSTALACIONES DE VACIO - CVB - BOMBA DE VACIO

IFIC ALE003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ALE003 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

IFIC ALI003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ALI003 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

IFIC ALS003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ALS003 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

IFIC CDS039 LBY087.IFI.P01.0PCE.CDS039 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 039 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS040 LBY087.IFI.P01.D109.CDS040 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 040 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS041 LBY087.IFI.PLB.0PCE.CDS041 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 041 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS043 LBY087.IFI.PLB.PSIL.CDS043 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 043 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS044 LBY087.IFI.PLB.PLSI.CDS044 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 044 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS045 LBY087.IFI.PLB.P2PB.CDS045 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 045 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS042 LBY087.IFI.PLB.0PCE.CDS042 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 042 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS046 LBY087.IFI.PLB.P1PB.CDS046 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 046 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS047 LBY087.IFI.PLB.LREN.CDS047 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 047 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS048 LBY087.IFI.PLB.LREN.CDS048 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 048 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS049 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS049 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 049 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS050 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS050 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 050 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS051 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS051 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 051 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS052 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS052 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 052 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS053 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS053 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 053 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS058 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CDS058 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 058 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS054 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS054 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 054 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS055 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS055 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 055 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS056 LBY087.IFI.PLB.ANAV.CDS056 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 056 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS057 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CDS057 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 057 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS059 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CDS059 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 059 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS060 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CDS060 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 060 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS061 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CDS061 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 061 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CDS062 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CDS062 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 062 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

IFIC CTP001 LBY087.IFI.IFC.EDCO.CTP001 Con bobinado al descubierto, modelo 400/24B2, B.400V, 637A, nº 12660, conexión DYNII, aislamiento 50kW, tensión alta 400KVA, Tmáx de los devana  ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

IFIC GEL003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GEL003 Electra Molins EMZ-525 AUT-MP10 525 KVA 400V Nº serie: 815703 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO



IFIC SAI004 LBY087.IFI.PLB.SCCA.SAI004 General Electric IMV modelo Sitepro 40KVA nº de serie A5040-3501-2254-B, de ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

IFIC SAI005 LBY087.IFI.P01.SAI1.SAI005 SALICRU modelo SLC 30 CUBE nº de serie 06D0128562 , de 30 kVA ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

IFIC TPO001 LBY087.IFI.PLB.ANAV.TPO001 Descalcificador SNTE con válvula 5600 volumétrica, un sistema de 2 membranas de ósmosis inversa modelo RO-2.25.21 y un botellón de lecho mixto mIFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

IFIC RDA003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.RDA003 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 003 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

IFIC AFM055 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM056 Mitsubishi Daiya U.ext: FDC200VS AUT82 U.Int: AUT83 (706PC902, 706PB005 Laborat 025) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IFIC RSA003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.RSA003 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 003 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

IFIC AFH003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.AFH003 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 003 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

IFIC COA001 LBY087.IFI.PLB.0SBO.COA001 SAPPEL, 16 bar clase C, 001577 'C08AC001577 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

IFIC AFM050 LBY087.IFI.PLC.0CUB.AFM050 Daikin. U.ext: RZQ200C7Y1B AUT10 U.int: FDQ200B8V3B9 AUT10 (706PC902, 706PB023 WC mujeres PB) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

IFIC ECM001 LBY087.IFI.PLC.0CUB.ECM001 Ciatesa RWB-195 00F3230 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

IFIC EXT055 LBY087.IFI.PLB.LATL.EXT055 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 385818 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC SAA003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.SDA003 Central KILSEN NK 708 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

IFIC AHI002 LBY087.IFI.IFC.EDCO.AHI002 RAE 55498, con capacidad para 825Kg /11 personas y tiene dos paradas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AHI - ASCENSOR HIDRAULICO

IFIC ECM002 LBY087.IFI.PLC.0CUB.ECM002 Ciatesa RWB-195 00F3231 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

IFIC BID001 LBY087.IFI.PLB.0SBO.BID001 Calpeda N40-250B, Hmáx 71,5m, Hmín 62m, Qmáx 33 m3/h, Qmín 15 m3/h, tipo D303-1, nº E303.1.03001, 18,0 cv, 3000rpm ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BID - BOMBA DE INCENDIOS DIESEL

IFIC BIJ001 LBY087.IFI.PLB.0SBO.BIJ001 Calpeda N6 7/16E, Hmáx 89m, Hmín 54m, Qmáx 4 m3/h, Qmín 0,5m3/h, tensión 230/415V, frecuencia 50Hz, potencia 2,2kW, cos fi 0,81, A 9,15/5,3 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIJ - BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY

IFIC BIP001 LBY087.IFI.PLB.0SBO.BIP001 Calpeda N40-250B, Hmáx 71,5m, Hmín 62m, Qmáx 33 m3/h, Qmín 15 m3/h. Motor Alren nº 087, peso 110 kg, tipo 160 M1-2, 400VA/690VY, 50Hz/A:20ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA

IFIC BIE009 LBY087.IFI.PLB.P1PB.BIE009 Fire Ice Ø25mm L20m 005146 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IFIC BIE010 LBY087.IFI.PLB.P2PB.BIE010 Fire Ice Ø25mm L20m 004311 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IFIC BIE011 LBY087.IFI.PLB.ANAV.BIE011 Fire Ice Ø25mm L20m 005145 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IFIC BIE012 LBY087.IFI.P01.P1P1.BIE012 Fire Ice Ø25mm L20m 004479 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IFIC EXT052 LBY087.IFI.PLB.PSBL.EXT052 Fire Ice Polvo ABC 6 kg 385818 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT053 LBY087.IFI.PLB.LEGM.EXT053 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 377574 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT054 LBY087.IFI.PLB.0PCE.EXT054 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 418674 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT056 LBY087.IFI.PLB.ANAV.EXT056 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 385821 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT057 LBY087.IFI.PLB.ANAV.EXT057 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 38576 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT058 LBY087.IFI.P01.LELE.EXT058 Fire Ice Nieve carbónica 5 kg CO2 01416 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC SMA003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.SMA003 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

IFIC PGR001 LBY087.IFI.PLB.ANAV.PGR001 GH de 10 tn, nº serie 72174 TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - PGR - PUENTE GRUA

IFIC CAC003 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CAC003 Betico ER-22 1036700, año 2000, Pmáx 7,5bar, 22kW, 1500rpm, masa 550kg IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

IFIC SFR001 LBY087.IFI.PLB.0SBO.SFR001 DEiT 040/A y 4 filtros HEF-018 P - M - S - A IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - SFR - SECADOR FRIGORIFICO

IFIC EXT059 LBY087.IFI.PLB.P1PB.EXT059 CO2 5kg   Nº149948 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT060 LBY087.IFI.PLB.P1PB.EXT060 Polvo ABC 6kg   Nº77094 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT061 LBY087.IFI.PLB.P1PB.EXT061 Polvo ABC 6kg    Nº77100 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT062 LBY087.IFI.PLB.0PCE.EXT062 Polvo ABC 6kg   Nº01276 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT070 LBY087.IFI.P01.L110.EXT070 CO2 5kg Nº B149311 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC VRI056 LBY087.IFI.P01.ANAV.VRI056 VRI - VRV UNIDADES INTERIORES - 056 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRE022 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE022 VRE - VRV UNIDADES EXTERIORES - 022 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC EXT063 LBY087.IFI.PLB.P2PB.EXT063 Polvo ABC 6kg     Nº00427 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT064 LBY087.IFI.PLB.PSIL.EXT064 Polvo ABC 6kg    Nº1776 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT065 LBY087.IFI.PLB.ANAV.EXT065 Polvo ABC 6kg    Nº01414 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT066 LBY087.IFI.PLB.ANAV.EXT066 Polvo ABC 6kg     Nº01464 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT067 LBY087.IFI.P01.P1P1.EXT067 Polvo ABC 6kg     Nº00197 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT068 LBY087.IFI.P01.D109.EXT068 Polvo ABC 6kg     Nº01184 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT069 LBY087.IFI.P01.P1P1.EXT069 Polvo ABC 6kg     Nº77096 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT071 LBY087.IFI.P01.L110.EXT071 Polvo ABC 6kg     Nº01284 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT072 LBY087.IFI.P01.L110.EXT072 CO2 5kg Nº B149227 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT073 LBY087.IFI.P01.P1P1.EXT073 CO2 5kg Nº 385820 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC BIE013 LBY087.IFI.P01.0PCE.BIE013 Nº 02 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IFIC EXT074 LBY087.IFI.P01.0PCE.EXT074 CO2 5kg Nº B149347 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT075 LBY087.IFI.P01.P2P1.EXT075 Polvo ABC 6kg     Nº77089 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC BIE014 LBY087.IFI.P01.P2P1.BIE014 Nº03 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

IFIC VRE023 LBY087.IFI.PLC.0CUB.VRE023 VRE - VRV UNIDADES EXTERIORES - 023 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

IFIC EXT076 LBY087.IFI.PLC.0CUB.EXT076 CO2 5kg Nº B149260 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT077 LBY087.IFI.P01.LELE.EXT077 CO2 5kg Nº B149350 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT078 LBY087.IFI.PLB.LANT.EXT078 CO2 5kg Nº 377643 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT079 LBY087.IFI.PLB.PSBL.EXT079 Polvo ABC 6kg     Nº256905 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT080 LBY087.IFI.PLB.PSBL.EXT080 CO2 5kg Nº 385828 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC EXT081 LBY087.IFI.PLB.LMET.EXT081 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 081 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

IFIC HSC003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.HSC003 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

IFIC SRC003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.SRC003 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 003 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

IFIC IAQ003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.IAQ003 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

IFIC RAC003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.RAC003 RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO - 003 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO

IFIC ASA008 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ASA008 Aseo correspondiente a Planta Baja Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

IFIC ACH003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ACH003 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 003 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

IFIC ASA009 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ASA009 Aseo correspondiente a Planta Baja Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

IFIC ASA010 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ASA010 Aseo correspondiente a Planta Primera Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

IFIC ASA011 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ASA011 Aseo correspondiente a Planta Primera Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

IFIC PPE008 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PM5008 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC PPE010 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PM5010 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC PPE011 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PM5011 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC PPE012 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PM5012 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC PPE013 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PM5013 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC PPE009 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PM5009 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC PRF010 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PRF010 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IFIC GF1061 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1061 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 061 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC PPE014 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PM5014 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 014 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

IFIC PRF008 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PRF008 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IFIC PRF009 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PRF009 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IFIC PRF011 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PRF011 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IFIC PRF012 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PRF012 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IFIC PRF013 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PRF013 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IFIC PRF014 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PRF014 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 014 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IFIC ALB003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ALB003 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 003 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

IFIC CAP003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.CAP003 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 003 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

IFIC CEJ003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.CEJ003 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 003 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

IFIC FON003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.FON003 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 003 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

IFIC GF2002 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF2002 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

IFIC GF2003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF2003 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

IFIC ITC003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.ITC003 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 003 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

IFIC GF1062 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1062 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 062 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1063 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1063 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 063 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1076 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1076 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 076 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1064 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1064 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 064 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1065 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1065 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 065 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1066 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1066 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 066 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1067 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1067 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 067 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1068 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1068 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 068 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1069 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1069 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 069 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1070 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1070 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 070 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1071 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1071 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 071 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1072 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1072 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 072 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1073 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1073 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 073 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1074 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1074 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 074 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1075 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1075 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 075 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1077 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1077 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 077 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1078 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1078 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 078 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1079 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1079 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 079 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

IFIC GF1080 LBY087.IFI.IFC.EDCO.GF1080 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 080 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICBIBE/ICMUV LDA002 LBY087.ICB.ICB.EDCO.LDA002 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ICBIBE/ICMUV RDT002 LBY087.ICB.ICB.EDCO.RDT002 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

IFIC LDA003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.LDA003 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

IFIC RDT003 LBY087.IFI.IFC.EDCO.RDT003 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

IFIC ALG001 LBY087.IFI.PLB.0SBO.ALG001 ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN. - 001 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

IFIC TAI001 LBY087.IFI.IFC.EDCO.TAI001 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

IFIC CGB003 LBY087.IFI.PLB.0SBO.CGB003 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

IFIC VRI058 LBY087.IFI.IFC.EDCO.VRI058 VRI - VRV UNIDADES INTERIORES - 058 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI057 LBY087.IFI.IFC.EDCO.VRI057 VRI - VRV UNIDADES INTERIORES - 057 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

IFIC VRI059 LBY087.IFI.IFC.EDCO.VRI059 VRI - VRV UNIDADES INTERIORES - 059 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ICMOL ACE005 LBY087.ICM.PLB.ASEM.ACE005 TERMO PB NECKAR 50L (702PB046  Planta Baja) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ICMOL ACE006 LBY087.ICM.P01.ASM1.ACE006 TERMO NECKAR 50L (702P1051 planta 1) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ICMOL ACE007 LBY087.ICM.P02.ASM2.ACE007 TERMO NBGARRA 50L (702P2050 aseo hombres p2) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

ICMOL BOM003 LBY087.ICM.PLC.PAT1.BOM003 Dos bombas gemelas Sedical SDM/100/190-2,2k OKN-112C2F19 1425rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM004 LBY087.ICM.PLC.PAT3.BOM004 Dos bombas gemelas Sedical SDM/100/190-2,2k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM005 LBY087.ICM.PLC.PAT2.BOM005 Dos bombas gemelas Sedical SDM80/270.1-2.2/k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM006 LBY087.ICM.PLC.PAT2.BOM006 Dos bombas gemelas Sedical SDP50/150.3-1.5/k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM010 LBY087.ICM.PLC.PAT2.BOM010 Dos bombas gemelas Sedical SDM80/270.1-2.2/k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM007 LBY087.ICM.PLC.PAT2.BOM007 Dos bombas gemelas Sedical SDM80/270.1-2.2/k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM008 LBY087.ICM.PLC.PAT2.BOM008 Dos bombas gemelas Sedical SDP32/5.5.1-065/k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM009 LBY087.ICM.PLC.PAT2.BOM009 Dos bombas gemelas Sedical SDM80/270.1-2.2/k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM011 LBY087.ICM.PLC.PAT2.BOM011 Dos bombas gemelas Sedical SDM80/270.1-2.2/k CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM015 LBY087.ICM.PLC.PAT3.BOM015 Sedical 2D1M11B82- 0004-3P09 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM012 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM012 Dos bombas gemelas Sedical SP50/10-B 0501 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM013 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM013 Sedical SIM80/190,1-1,5/k 203417/05 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM014 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM014 Sedical SIM125/290-4.0/K CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM016 LBY087.ICM.PLC.PAT3.BOM016 Sedical 2D1M11B82- 0003-3809 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM017 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM017 Grundfos TPD 50/190/4 A96087145P207 050004-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM018 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM018 Grundfos TPD 50/190/4 A96087145P207 050004-21 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM019 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM019 Grundfos TPD 40/160/4 A-F-A-BAQE A96086897P207 01000-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM020 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM020 Grundfos TPD 40/160/4 A-F-A-BAQE A96086897P207 01000-21 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM021 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM021 Grundfos TPD 32/120/4 A-P-A-BAQE A96086753P207 01000-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM022 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM022 Grundfos TPD 32/120/4 A-P-A-BAQE A96086753P207 01000-21 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM023 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM023 Grundfos TPD 50/160/4 A-F-A-BAQE A96087144P207 04000-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM024 LBY087.ICM.P03.PAT2.BOM024 Grundfos TPD 50/160/4 A-F-A-BAQE A96087144P207 04000-21 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM025 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM025 WILO DPL 40/160-4/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM026 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM026 WILO DPL 40/160-4/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM027 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM027 WILO DPL 32/160-1' 1/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM028 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM028 WILO DPL 32/160-1' 1/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM032 LBY087.ICM.PLC.0CUB.BOM032 SEDICAL MODELO 2D1M11B82  00004-3809 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL DEX006 LBY087.ICM.PLC.PAT3.DEX006 Reflex NG100, serie: 081032560416 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM029 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM029 WILO DPL 32/110-0'75/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM030 LBY087.ICM.PLC.SCAL.BOM030 WILO DPL 32/110-0'75/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BOM031 LBY087.ICM.PLC.0CUB.BOM031 SEDICAL MODELO 2D1M11B82  00003-3809 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL DEX003 LBY087.ICM.PLC.SCAL.DEX003 Reflex Reflexmat RG 300L CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL DEX004 LBY087.ICM.PLC.SCAL.DEX004 Sedical UFP-102/54L 15032/05 10 bar CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL DEX005 LBY087.ICM.PLC.PAT2.DEX005 Reflex Reflexomat R6, volumen 300 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW



ICMOL ETA004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ETA004 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

ICMOL FCO001 LBY087.ICM.PLB.D011.FCO001 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO002 LBY087.ICM.PLB.D012FCO002 Tecnivel VUC-440-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO003 LBY087.ICM.PLB.D134.FCO003 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO004 LBY087.ICM.PLB.D134.FCO004 Tecnivel VUC-440-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO005 LBY087.ICM.PLB.D015.FCO005 Tecnivel VUC-880-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO006 LBY087.ICM.PLB.D021.FCO006 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO007 LBY087.ICM.PLB.D022.FCO007 Tecnivel VUC-440-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO008 LBY087.ICM.PLB.D234.FCO008 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO009 LBY087.ICM.PLB.D234.FCO009 Tecnivel VUC-440-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO010 LBY087.ICM.PLB.D025.FCO010 Tecnivel VUC-880-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO011 LBY087.ICM.PLB.D051.FCO011 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO012 LBY087.ICM.PLB.D052.FCO012 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO013 LBY087.ICM.PLB.D062.FCO013 Tecnivel VUC-880-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO015 LBY087.ICM.PLB.D092.FCO015 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO016 LBY087.ICM.PLB.D934.FCO016 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO017 LBY087.ICM.PLB.D934.FCO017 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO014 LBY087.ICM.PLB.D091.FCO014 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO021 LBY087.ICM.PLB.0103.FCO021 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO022 LBY087.ICM.PLB.0103.FCO022 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO018 LBY087.ICM.PLB.D095.FCO018 Tecnivel VUC-880-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO019 LBY087.ICM.PLB.0101.FCO019 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO020 LBY087.ICM.PLB.0102.FCO020 Tecnivel VUC-331-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO023 LBY087.ICM.PLB.0105.FCO023 Tecnivel VUC-880-2T-FH-DA-D-EB CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO024 LBY087.ICM.P01.1103.FCO024 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO025 LBY087.ICM.P01.1103.FCO025 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO026 LBY087.ICM.P01.1102.FCO026 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO027 LBY087.ICM.P01.1101.FCO027 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO028 LBY087.ICM.P01.D191.FCO028 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO029 LBY087.ICM.P01.D192.FCO029 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO030 LBY087.ICM.P01.D193.FCO030 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO031 LBY087.ICM.P01.D193.FCO031 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO033 LBY087.ICM.P01.D123.FCO033 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO034 LBY087.ICM.P01.D122.FCO034 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO035 LBY087.ICM.P01.D121.FCO035 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO038 LBY087.ICM.P01.D112.FCO038 Tecnivel VVC-440-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO039 LBY087.ICM.P01.DES.FCO039 Tecnivel VVC-440-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO036 LBY087.ICM.P01.D111.FCO036 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO037 LBY087.ICM.P01.DES.FCO037 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO040 LBY087.ICM.P01.1105.FCO040 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO041 LBY087.ICM.P01.D182.FCO041 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO042 LBY087.ICM.P01.D161.FCO042 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO043 LBY087.ICM.P01.D142.FCO043 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO044 LBY087.ICM.P01.D195.FCO044 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO045 LBY087.ICM.P01.D172.FCO045 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO046 LBY087.ICM.P01.D151.FCO046 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO047 LBY087.ICM.P01.D132.FCO047 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO048 LBY087.ICM.P01.D115.FCO048 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO049 LBY087.ICM.P01.D125.FCO049 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO050 LBY087.ICM.P02.D211.FCO050 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO051 LBY087.ICM.P02.D212.FCO051 Tecnivel VVC-440-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO055 LBY087.ICM.P02.D221.FCO055 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO059 LBY087.ICM.P02.D225.FCO059 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO063 LBY087.ICM.P02.2102.FCO063 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO068 LBY087.ICM.P02.D251.FCO068 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO069 LBY087.ICM.P02.D272.FCO069 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO070 LBY087.ICM.P02.D261.FCO070 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO083 LBY087.ICM.P03.D323.FCO083 Tecnivel VVC-40/4T/FH/I/D CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO084 LBY087.ICM.P03.D323.FCO084 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO090 LBY087.ICM.P03.D336.FCO090 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO052 LBY087.ICM.P02.D213.FCO052 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO053 LBY087.ICM.P02.D213.FCO053 Tecnivel VVC-440-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO054 LBY087.ICM.P02.D215.FCO054 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO056 LBY087.ICM.P02.D222.FCO056 Tecnivel VVC-440-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO057 LBY087.ICM.P02.D223.FCO057 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO058 LBY087.ICM.P02.D223.FCO058 Tecnivel VVC-440-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO060 LBY087.ICM.P02.D291.FCO060 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO061 LBY087.ICM.P02.D292.FCO061 Tecnivel VVC-440-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO062 LBY087.ICM.P02.2101.FCO062 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO064 LBY087.ICM.P02.2103.FCO064 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO065 LBY087.ICM.P02.2103.FCO065 Tecnivel VVC-331-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO066 LBY087.ICM.P02.2105.FCO066 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO067 LBY087.ICM.P02.D232.FCO067 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO071 LBY087.ICM.P02.L262.FCO071 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO072 LBY087.ICM.P02.D282.FCO072 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO073 LBY087.ICM.P02.D261.FCO073 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO074 LBY087.ICM.PLB.S031.FCO074 Tecnivel VVC-880-2T-FH-DA-D-EB FT-0006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO075 LBY087.ICM.P03.D311.FCO075 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO076 LBY087.ICM.P03.D312.FCO076 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO077 LBY087.ICM.P03.D313.FCO077 Tecnivel VVC-40/4T/FH/I/D CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO078 LBY087.ICM.P03.D313.FCO078 Tecnivel VVC-40/4T/FH/I/D CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO079 LBY087.ICM.P03.D314.FCO079 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO080 LBY087.ICM.P03.D315.FCO080 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO081 LBY087.ICM.P03.D321.FCO081 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO082 LBY087.ICM.P03.D322.FCO082 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO085 LBY087.ICM.P03.D324.FCO085 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO086 LBY087.ICM.P03.D332.FCO086 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO087 LBY087.ICM.P03.D333.FCO087 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO088 LBY087.ICM.P03.D334.FCO088 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO089 LBY087.ICM.P03.D335.FCO089 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO091 LBY087.ICM.P03.D337.FCO091 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO092 LBY087.ICM.P03.D342.FCO092 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO093 LBY087.ICM.P03.D343.FCO093 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO095 LBY087.ICM.P03.D345.FCO095 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO103 LBY087.ICM.P03.3102.FCO103 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO111 LBY087.ICM.PLS.10VE.FCO111 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO112 LBY087.ICM.PLS.09VE.FCO112 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO094 LBY087.ICM.P03.D344.FCO094 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO096 LBY087.ICM.P03.D346.FCO096 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO097 LBY087.ICM.P03.D347.FCO097 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO098 LBY087.ICM.P03.D391.FCO098 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO099 LBY087.ICM.P03.D392.FCO099 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO100 LBY087.ICM.P03.D393.FCO100 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO101 LBY087.ICM.P03.D394.FCO101 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO102 LBY087.ICM.P03.3101.FCO102 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO104 LBY087.ICM.P03.3103.FCO104 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO105 LBY087.ICM.P03.3104.FCO105 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO106 LBY087.ICM.PLS.20VE.FCO106 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO107 LBY087.ICM.PLS.20VE.FCO107 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO108 LBY087.ICM.PLS.21VE.FCO108 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO109 LBY087.ICM.PLS.22VE.FCO109 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO110 LBY087.ICM.PLS.07VE.FCO110 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO113 LBY087.ICM.PLS.08VE.FCO113 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO114 LBY087.ICM.PLS.0PVE.FCO114 Tecnivel VVC-85-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO115 LBY087.ICM.PLS.0PVE.FCO115 Tecnivel VVC-85-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO116 LBY087.ICM.PLS.D7VE.FCO116 Tecnivel VVC-95-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO117 LBY087.ICM.PLS.D7VE.FCO117 Tecnivel VVC-85-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO118 LBY087.ICM.PLS.D7VE.FCO118 Tecnivel VVC-85-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO119 LBY087.ICM.PLS.13VE.FCO119 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO120 LBY087.ICM.PLS.12VE.FCO120 Tecnivel VVC-85-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL FCO121 LBY087.ICM.PLS.P4VE.FCO121 Tecnivel VVC-85-E-4T/FH/DA/EB/I CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL RTA002 LBY087.ICM.ICM.EDCO.RTA002 RTA - RED DE TUBERIAS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ICMOL INT001 LBY087.ICM.PLC.SCAL.INT001 Sedical UFP-102/54L 15032/05 10 bar CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - INT - INTERCAMBIADOR AGUA-AGUA CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL RCA004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.RCA004 RCA - RED DE CONDUCTOS - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ICMOL UTA001 LBY087.ICM.PLB.PAT1.UTA001 Tecnivel CVF-1-BE CL-0092-A-05, motor TMD7/7 1/5cv, 4P3V, 54.1, 06769 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA002 LBY087.ICM.PLB.PAT1.UTA002 Tecnivel CL-4 CVF-5-BDE CL-0248-A-05, motor EGAA092001-A9E M2AA909-4 002449 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA003 LBY087.ICM.PLB.PAT2.UTA003 Tecnivel CL-4 CVF-5-BDE CL-0250-A-05, motor EGAA092001-ASE M2AA0904-A9E 002483 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA004 LBY087.ICM.PLB.PAT2.UTA004 Tecnivel CVF-1-BE CL-0258-A-05, motor M2VA71C-4, 3~ CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA005 LBY087.ICM.PLB.PAT2.UTA005 Tecnivel CVF-1-BE CL-0095-A-05, motor TMD 7/7, 1/5cv, 4P 3V, IP54.1, nº 06772 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA008 LBY087.ICM.PLB.PAT4.UTA008 Tecnivel CL-4 CVF-5-BDE CL-0247-A-05, motor EGAA092001-ASE M2AA0905-4 002475 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA006 LBY087.ICM.PLB.PAT3.UTA006 Tecnivel CL-4 CVF-5-BDE CL-0245-A-05, motor EGAA092001-ASE M2AA9001-A9E 002487 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA007 LBY087.ICM.PLB.PAT3.UTA007 Tecnivel CVF-1-BE CL-0094-A-05, motor TMD7/7, 1/5cv, 4P 3V, IP54.1, nº 06779 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA009 LBY087.ICM.PLB.PAT4.UTA009 Tecnivel CVF-1-BE CL-0091-A-05, motor TMD7/7, 1/5cv, 4P 3V, IP54.1, nº 06775 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA010 LBY087.ICM.P01.PAT4.UTA010 Tecnivel CVF-1-BE CL-0088-A-05, motor TMD7/7 1/5cv 4P.3V.IP54.1 06778 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA011 LBY087.ICM.P01.PAT4.UTA011 Tecnivel CL-1 CVF-8-BDE CL-0255-A-05, motor 3~ M3AA90LB-4 000483 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA012 LBY087.ICM.P01.PAT3.UTA012 Tecnivel CVF-1-BE CL-0097-A-05, motor TMD 7/7 1/5cv 4P.3V.IP54.1 06768 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA013 LBY087.ICM.P01.PAT3.UTA013 Tecnivel CVF-8-BDE CL-0251-A-05, motor 3~ M3AA90LB-4 000481 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA014 LBY087.ICM.P01.PAT2.UTA014 Tecnivel CVF-8-BDE CL-0252-A-05, motor 3~ M3AA90LB-4 000482 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA015 LBY087.ICM.P01.PAT2.UTA015 Tecnivel CVF-1-BE CL-0096-A-05, motor TMD 7/7 1/5cv 4P.3V.IP54.1 06770 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA016 LBY087.ICM.P01.PAT1.UTA016 Tecnivel CVF-1-BE CL-0093-A-05, motor TMD 7/7 1/5cv 4P.3V.IP54.1 06771 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA017 LBY087.ICM.P01.PAT1.UTA017 Tecnivel CVF-8-BDE CL-0256-A-05, motor 3~ M3AA90LB-4 000476 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA018 LBY087.ICM.P02.PAT1.UTA018 Tecnivel CVF-8-BDE CL-0254-A-05, 2,2kW, 1380rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA019 LBY087.ICM.P02.PAT1.UTA019 Tecnivel CVF-1-BE CL-0089-A-05, 1150rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA020 LBY087.ICM.P02.PAT2.UTA020 Tecnivel CVF-5-BDE CL-0249-A-05, 1,1kW, 1410rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA021 LBY087.ICM.P02.PAT2.UTA021 Tecnivel CVF-1-BE CL-0098-A-05, 1150rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA022 LBY087.ICM.P02.PAT3.UTA022 Tecnivel CVF-8-BDE CL-0253-A-05, 2,2kW, 1380rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA023 LBY087.ICM.P02.PAT3.UTA023 Tecnivel CVF-1-BE CL-0257-A-05, 2,2kW, 2500rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA034 LBY087.ICM.P03.PAT4.UTA034 Tecnivel CVF-3-BE CL-0038-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA035 LBY087.ICM.P03.PAT4.UTA035 Tecnivel CVF-1-BE CL-0042-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL VEX020 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX020 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX021 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX021 ABB MOTORS 1LA7107 4AA10 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL UTA024 LBY087.ICM.P02.PAT4.UTA024 Tecnivel CVF-5-BDE CL-0246-A-05, 1,1kW, 1410rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA025 LBY087.ICM.P02.PAT4.UTA025 Tecnivel CVF-1-BE CL-0090-A-05, 1150rpm CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA026 LBY087.ICM.PLC.PAT2.UTA026 Wolf KV63/0155 5500m3/h, motor 4kW, potencia calor 25kW, potencia frío 21,4kW, 8,2A CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA027 LBY087.ICM.P03.PAT1.UTA027 Tecnivel CVF-3-B CL-0039-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA028 LBY087.ICM.P03.PAT1.UTA028 Tecnivel CVF-1-BE CL-0041-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW



ICMOL UTA029 LBY087.ICM.P03.PAT2.UTA029 Tecnivel CVF-4-BDE CL-0040-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA030 LBY087.ICM.P03.PAT2.UTA030 Tecnivel CVF-1-BE CL-0044-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA031 LBY087.ICM.P03.PAT3.UTA031 Tecnivel CVF-3-BE CL-0037-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA032 LBY087.ICM.P03.PAT3.UTA032 Tecnivel CVF-1-BE CL-0043-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA033 LBY087.ICM.P03.PAT4.UTA033 Tecnivel CVF-3-BE CL-0036-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA036 LBY087.ICM.PLS.P1VE.UTA036 Tecnivel CHF-1-BE CL-0737-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA037 LBY087.ICM.PLS.P1VE.UTA037 Tecnivel CVF-S-BDE CL-0726-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA038 LBY087.ICM.PLS.P1VE.UTA038 Tecnivel CVF-1-BDE CL-0733-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA039 LBY087.ICM.PLS.P1VE.UTA039 Tecnivel CVF-3-BDE CL-0728-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA040 LBY087.ICM.PLS.P2VE.UTA040 Tecnivel CVF-4-BE CL-0727-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA041 LBY087.ICM.PLS.P2VE.UTA041 Tecnivel CVF-4-BE CL-0724-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA042 LBY087.ICM.PLS.P2VE.UTA042 Tecnivel CVF-1-BE CL-0734-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA043 LBY087.ICM.PLS.P3VE.UTA043 Tecnivel CVF-3-BE CL-0729-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA044 LBY087.ICM.PLS.P3VE.UTA044 Tecnivel CVF-1-BE CL-0732-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA045 LBY087.ICM.PLS.P3VE.UTA045 Tecnivel CVF-1-BE CL-0736-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL CDS107 LBY087.ICM.PLS.0PVE.CDS107 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 107 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS116 LBY087.ICM.PLS.P3VE.CDS116 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 116 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS117 LBY087.ICM.PLS.P4VE.CDS117 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 117 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS118 LBY087.ICM.PLS.P4VE.CDS118 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 118 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL GEL004 LBY087.ICM.PLC.PAT4.GEL004 Motor Volvo Penta TAD 722GE 869300, alternador Electra Molins EMV3-225 AUT-MP10/NSO 180kW 225 kVA factor de potencia 0,8 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ICMOL SAI006 LBY087.ICM.PLB.AL07.SAI006 Salicru 100KVAs ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICMOL SAI008 LBY087.ICM.PLS.04VE.SAI008 RIELLO UPS MULTIPLUS 40KVA MODELO MLT40X-M5 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICMOL SAI009 LBY087.ICM.P03.SIPL.SAI009 MGE UPS Systems Galaxy 3000. 30KVAs ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICMOL UTA046 LBY087.ICM.PLS.P4VE.UTA046 Tecnivel CHF-1-BE CL-0730-A-08 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA047 LBY087.ICM.PLS.P4VE.UTA047 Tecnivel CVF-1-BE CL-0731-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA048 LBY087.ICM.PLS.P4VE.UTA048 Tecnivel CVF-1-BE CL-0730-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL UTA049 LBY087.ICM.PLS.P4VE.UTA049 Tecnivel CVF-1-BE CL-0725-A-07 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

ICMOL VAC002 LBY087.ICM.ICM.EDCO.VAC002 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

ICMOL VEX017 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX017 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX018 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX018 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX019 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX019 ABB MOTORS M2VA 63 A-2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX022 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX022 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX023 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX023 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX024 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX024 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX025 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX025 ABB MOTORS M2AA 100 LB-6 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX026 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX026 ABB MOTORS M2VA 71 B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX027 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX027 ABB MOTORS M2VA 71 B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX028 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX028 ABB MOTORS AA 90L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX029 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX029 ABB MOTORS AA 90L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX030 LBY087.ICM.PLC.PAT1.VEX030 ABB MOTORS M2AA 90 L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX031 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX031 ABB MOTORS M2VA 71B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX032 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX032 ABB MOTORS M2VA 63A-2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX033 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX033 ABB MOTORS M2VA 71B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX034 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX034 ABB MOTORS AA 90L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX050 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX050 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX056 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX056 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL CDS063 LBY087.ICM.PLC.PAT4.CDS063 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 063 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL VEX035 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX035 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX036 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX036 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX037 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX037 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX038 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX038 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX039 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX039 ABB MOTORS M2VA 71B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX040 LBY087.ICM.PLC.PAT2.VEX040 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX041 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX041 ABB MOTORS M2VA 71B-1 t3 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX042 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX042 ABB MOTORS AA 90L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX043 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX043 ABB MOTORS M2VA 71 D-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX044 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX044 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX045 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX045 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX046 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX046 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX047 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX047 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX048 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX048 ABB MOTORS AA 90L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX049 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX049 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX051 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX051 ABB MOTORS M2VA 71B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX052 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX052 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX053 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX053 ABB MOTORS AA 90L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX054 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX054 ABB MOTORS AA 71-A CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX055 LBY087.ICM.PLC.PAT3.VEX055 ABB MOTORS AA 71-A CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL CDS084 LBY087.ICM.P01.PAT4.CDS084 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 084 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS085 LBY087.ICM.PLB.PAT1.CDS085 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 085 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS086 LBY087.ICM.PLB.PAT2.CDS086 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 086 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS087 LBY087.ICM.PLB.PAT3.CDS087 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 087 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS088 LBY087.ICM.PLB.PAT4.CDS088 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 088 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS089 LBY087.ICM.P02.0P24.CDS089 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 089 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS090 LBY087.ICM.PLC.PAT4.CDS090 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 090 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL VEX057 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX057 ABB MOTORS M2VA 71 B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX058 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX058 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX059 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX059 ABB MOTORS AA 90L-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX060 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX060 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX061 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX061 SIEMENS 1LA7107-4AA10 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX062 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX062 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX063 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX063 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX064 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX064 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX065 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX065 ABB MOTORS M2VA 71 B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX066 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX066 ABB MOTORS M2VA 71 A-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX067 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX067 ABB MOTORS M2VA 71 B-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL VEX068 LBY087.ICM.PLC.PAT4.VEX068 ABB MOTORS M2AA 100 LB-4 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

ICMOL ALE004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ALE004 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ICMOL ALI004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ALI004 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ICMOL ALS004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ALS004 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

ICMOL CDS064 LBY087.ICM.PLC.PAT4.CDS064 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 064 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS065 LBY087.ICM.PLC.PAT4.CDS065 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 065 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS066 LBY087.ICM.PLC.PAT4.CDS066 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 066 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS067 LBY087.ICM.PLC.PAT1.CDS067 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 067 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS068 LBY087.ICM.PLC.PAT1.CDS068 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 068 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS069 LBY087.ICM.PLC.PAT1.CDS069 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 069 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS070 LBY087.ICM.PLC.PAT1.CDS070 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 070 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS071 LBY087.ICM.PLC.0VES.CDS071 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 071 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS073 LBY087.ICM.P02.PAT1.CDS073 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 073 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS074 LBY087.ICM.P02.PAT2.CDS074 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 074 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS075 LBY087.ICM.P02.PAT3.CDS075 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 075 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS076 LBY087.ICM.P02.PAT4.CDS076 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 076 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS077 LBY087.ICM.P01.PAT1.CDS077 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 077 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS072 LBY087.ICM.PLC.SCAL.CDS072 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 072 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS078 LBY087.ICM.P01.PAT2.CDS078 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 078 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS079 LBY087.ICM.P01.PAT3.CDS079 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 079 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS080 LBY087.ICM.P01.PAT4.CDS080 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 080 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS081 LBY087.ICM.P01.PAT1.CDS081 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 081 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS104 LBY087.ICM.P03.PAT4.CDS104 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 104 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS105 LBY087.ICM.PLC.PAT4.CDS105 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 105 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS106 LBY087.ICM.PLC.PAT4.CDS106 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 106 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS082 LBY087.ICM.P01.PAT2.CDS082 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 082 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS083 LBY087.ICM.P01.PAT3.CDS083 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 083 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS091 LBY087.ICM.P03.PAT1.CDS091 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 091 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS092 LBY087.ICM.P03.PAT1.CDS092 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 092 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS094 LBY087.ICM.P03.PAT2.CDS094 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 094 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS097 LBY087.ICM.P03.PAT4.CDS097 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 097 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS098 LBY087.ICM.P03.PAT4.CDS098 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 098 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS093 LBY087.ICM.P03.PAT2.CDS093 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 093 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS095 LBY087.ICM.P03.PAT3.CDS095 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 095 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS096 LBY087.ICM.P03.PAT3.CDS096 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 096 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS099 LBY087.ICM.P03.0L33.CDS099 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 099 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS100 LBY087.ICM.P03.L351.CDS100 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 100 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS101 LBY087.ICM.P03.L371.CDS101 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 101 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS102 LBY087.ICM.P03.0S38.CDS102 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 102 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS103 LBY087.ICM.P03.0S34.CDS103 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 103 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS108 LBY087.ICM.PLS.03VE.CDS108 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 108 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS109 LBY087.ICM.PLS.14VE.CDS109 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 109 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS111 LBY087.ICM.PLS.17VE.CDS111 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 111 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS110 LBY087.ICM.PLS.04VE.CDS110 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 110 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS112 LBY087.ICM.PLS.05VE.CDS112 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 112 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS113 LBY087.ICM.PLS.18VE.CDS113 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 113 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS114 LBY087.ICM.PLS.P1VE.CDS114 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 114 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL CDS115 LBY087.ICM.PLS.P2VE.CDS115 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 115 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL GEL005 LBY087.ICM.PLC.0CUB.GEL005 SDMO J110K versión 1V 110KVA 88kW 159A año 2006 nº serie J110K06022315 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

ICMOL SAI007 LBY087.ICM.P02.0P24.SAI007 Salicru 06B0114937, entrada 400V, 27A, salida 400V, 29A, potencia activa 16000W, potencia aparente 20000VA, tensión máxima 400V, autonomía 10  ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICMOL SAI010 LBY087.ICM.PLB.0D07.SAI010 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 010 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

ICMOL RDA004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.RDA004 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 004 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ICMOL RSA004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.RSA004 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 004 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ICMOL ACH004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ACH004 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 004 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ICMOL AFH004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.AFH004 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 004 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ICMOL CSM001 LBY087.ICM.PLC.SCAL.COS001 Caledera Ygnis FBG300 Q062506642 300kW, (702PC001) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - COS - CALDERA AGUA SOBRECALENTADA P>70kW

ICMOL CSM002 LBY087.ICM.PLC.SCAL.COS002 Caldera Ygnis FBG300 Q022509602 300kW, (702PC001) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - COS - CALDERA AGUA SOBRECALENTADA P>70kW

ICMOL QCG001 LBY087.ICM.PLC.SCAL.QCG001 Quemador  Weishaupt WG40N/1-A ZM-LN 547127405 gas natural  (702PC001) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - QCG - QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS P>70kW

ICMOL QCG002 LBY087.ICM.PLC.SCAL.QCG002 Quemador Weishaupt WG40N/1-A ZM-LN 547127305 gas natural (702PC001) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - QCG - QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS P>70kW

ICMOL AFS057 LBY087.ICM.PLB.AL07.AFS057 Daikin Inverter. Unidad interior: FTK560BVMB 4905009. Unidad exterior: RK560F          *******BAJA***** IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFM059 LBY087.ICM.PLB.CC05.AFM059 Daikin Uext: RXB50CV1B Uint: FTXB50CV1B (702PC903, 702PB030 Sala cálculo 0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM061 LBY087.ICM.PLB.SR02.AFM061 Kaysun Uext: KAB S35 DN6  Uint: XXXXXXXX (702PC904, 702PB016 Rack 0.2.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM058 LBY087.ICM.PLB.CC05.AFM058 Daikin  Uext: RXB50CV1B  Uint: FTXB50CV1B (702PC903, 702PB030 Sala cálculo 0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM060 LBY087.ICM.PLB.CC05.AFM060 Mitsubishi  Uext: PUZ-M 125-YKA  Uint: PLA-M125EA (702CC901, 702PB030  Sala cálculo 0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFS062 LBY087.ICM.PLB.0S06.AFS062 Mitsubishi Exterior: PUHY-P200YNW-A Interior: PKFY-P50WGM-E         *******BAJA***** IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFS063 LBY087.ICM.PLB.0S06.AFS063 Mitsubishi Exterior: PUHY-P200YNW-A Interior: PKFY-P50WGM-E  *******BAJA***** IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFS077 LBY087.ICM.PLB.CC05.AFS077 Daitsu Uext: DOS-24UIEK Uint: DS 24UI-P (702PC903, 702PB030 Sala cálculo 0.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL EAM006 LBY087.ICM.PLC.PAT2.ECM006 RHOS ICAEB1003001007/ RHCOC0037G300002/ Gas R410A 11,93KW *******BAJA***** IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL AFS078 LBY087.ICM.PLC.PAT1.AFS078 AFS - EQUIPO AUTON. P<70 KW (P/V/T) - 078 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFM080 LBY087.ICM.P03.S351.AFM080 Daikin Uext: RXS71E3V1B Uint: FTKS71EV1B (702PC903, 702P3023 Servidores 3.5.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM081 LBY087.ICM.P03.S351.AFM081 Mitsubishi  Uext: MUZ-HR71VF 2002338T Uint: MSZ-HR71VF 2002604T (702PC903, 702P3023 Servidores 3.5.1 Derecha) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW



ICMOL ETM001 LBY087.ICM.PLC.PAT1.ECM001 Climaveneta FOCS/B1902 gas R134-A 190kw IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL ETM002 LBY087.ICM.PLC.PAT3.ECM002 Climaveneta FOCS/B1902 gas R134-A 190kw IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL EAM003 LBY087.ICM.PLC.PAT3.ECM003 Climaveneta HRAT 0021 FF/73015 6,1KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL EAM004 LBY087.ICM.PLC.PAT4.ECM004 Climaveneta HRAT 0011 FF/71815 4,7KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL EAM005 LBY087.ICM.PLC.PAT2.ECM005 RHOS ICAEB1003001007/ RHCOC0030G300003/ Gas R410A 11,93KW    *******BAJA***** IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL EAM007 LBY087.ICM.PLC.PAT3.ECM007 HRAT 0021FF 73615 BH439634 6,1KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL EAM008 LBY087.ICM.PLC.PAT3.ECM008 HRAT 0011FF 73615 BH422764 4,7KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL BIE016 LBY087.ICM.PLB.0PCE.BIE016 Macoin Bie-25 BMS-02 258C-83 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL EAM009 LBY087.ICM.PLC.PAT1.ECM009 HRAT 0021FF 73615 CH439630 6,1KW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

ICMOL INT002 LBY087.ICM.PLC.PAT2.INT002 ARN 500L 090776 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - INT - INTERCAMBIADOR AGUA-AGUA CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL BIE015 LBY087.ICM.PLB.0PCE.BIE015 Macoin Bie-25 BMS-02 258C-83 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE017 LBY087.ICM.P01.0PCE.BIE017 Macoin Bie-25 BMS-20 258C-88 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE018 LBY087.ICM.P01.0PCE.BIE018 Macoin Bie-25 BMS-20 258C-89 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE019 LBY087.ICM.P02.0PCE.BIE019 Macoin Bie-25 BMS-20 258C-90 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE020 LBY087.ICM.P02.0PCE.BIE020 Macoin Bie-25 BMS-20 258C-87 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE022 LBY087.ICM.P03.0VES.BIE022 Macoin 258C-86 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE023 LBY087.ICM.P03.0PCE.BIE023 AIRFEU PRASI 2520P IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE024 LBY087.ICM.P03.0PCE.BIE024 AIRFEU PRASI 2520P IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL EXT082 LBY087.ICM.PLB.0VES.EXT082 AIRFE Polvo ABC 6kg 00926 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT083 LBY087.ICM.PLB.0PCE.EXT083 Polvo ABC 6kg 14222603 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT084 LBY087.ICM.PLB.0PCE.EXT084 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00618 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL SAA004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.SDA004 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 004 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

ICMOL SMA004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.SMA004 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

ICMOL AEL002 LBY087.ICM.ICM.EDCO.AEL002 RAE 50330 Otis 18ATF AD027907 TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

ICMOL AHI003 LBY087.ICM.ICM.EDCO.AHI003 RAE 48425 Otis 18ATF AD027939 TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AHI - ASCENSOR HIDRAULICO

ICMOL HSC004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.HSC004 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ICMOL SCG001 LBY087.ICM.ICM.EDCO.SCG001 SCG - SALA DE CALDERAS DE GAS - 001 COGA - INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE: GAS - SCG - SALA DE CALDERAS DE GAS

ICMOL BIE021 LBY087.ICM.PLC.0PAS.BIE021 Macoin Bie-25 BMS-20 258C-85 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE025 LBY087.ICM.PLS.0PVE.BIE025 GISA PLUS 2520   NºControl 14196 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL BIE026 LBY087.ICM.PLS.0PVE.BIE026 GISA PLUS 2520   NºControl 14197 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ICMOL EXT085 LBY087.ICM.PLB.0P01.EXT085 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01453 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT086 LBY087.ICM.PLB.SI03.EXT086 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00549 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT087 LBY087.ICM.PLB.0P02.EXT087 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01311 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT088 LBY087.ICM.PLB.V026.EXT088 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00560 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT089 LBY087.ICM.PLB.CC05.EXT089 AIRFEU CO2 5kg RP22282 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT090 LBY087.ICM.PLB.S032.EXT090 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00015 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT091 LBY087.ICM.PLB.0L04.EXT091 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01401 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT092 LBY087.ICM.PLB.0L06.EXT092 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00940 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT094 LBY087.ICM.PLB.0P09.EXT094 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01744 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT097 LBY087.ICM.PLB.SE08.EXT097 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01305 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT099 LBY087.ICM.P01.0VES.EXT099 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01206 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT100 LBY087.ICM.P01.0PCE.EXT100 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01298 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT101 LBY087.ICM.P01.0P11.EXT101 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01360 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT102 LBY087.ICM.P01.0L13.EXT102 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00764 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT103 LBY087.ICM.P01.L131.EXT103 AIRFEU Polvo ABC 6kg 1422511 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT093 LBY087.ICM.PLB.AL07.EXT093 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01345 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT095 LBY087.ICM.PLB.S071.EXT095 AIRFEU Polvo ABC 6kg 61806 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT096 LBY087.ICM.PLB.P010.EXT096 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01024 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT098 LBY087.ICM.PLB.PAT1.EXT098 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01673 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT104 LBY087.ICM.P01.0L15.EXT104 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01392 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT105 LBY087.ICM.P01.L171.EXT105 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00037 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT106 LBY087.ICM.P01.0L17.EXT106 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00081 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT107 LBY087.ICM.P01.0P19.EXT107 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01046 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT108 LBY087.ICM.P01.0PCE.EXT108 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00708 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT109 LBY087.ICM.P01.P110.EXT109 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00512 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT110 LBY087.ICM.P01.0L18.EXT110 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00819 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT111 LBY087.ICM.PLB.PAT3.EXT111 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01678 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT113 LBY087.ICM.P01.L181.EXT113 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00174 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT114 LBY087.ICM.P01.0L16.EXT114 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00894 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT115 LBY087.ICM.P01.L142.EXT115 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00006 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT116 LBY087.ICM.P01.L141.EXT116 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01340 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT117 LBY087.ICM.P01.0P12.EXT117 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01176 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT118 LBY087.ICM.P01.PAT2.EXT118 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01318 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT112 LBY087.ICM.PLB.PAT4.EXT112 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01192 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT119 LBY087.ICM.P01.PAT1.EXT119 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01872 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT120 LBY087.ICM.P01.PAT4.EXT120 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00745 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT121 LBY087.ICM.P01.PAT3.EXT121 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00728 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT123 LBY087.ICM.P02.0P21.EXT123 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00036 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT124 LBY087.ICM.P02.PAT1.EXT124 AIRFEU Polvo ABC 6kg 60445 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT128 LBY087.ICM.P02.PAT2.EXT128 AIRFEU Polvo ABC 6kg 60443 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT122 LBY087.ICM.P02.0VES.EXT122 AIRFEU Polvo ABC 6kg 0090 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT125 LBY087.ICM.P02.L231.EXT125 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00714 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT126 LBY087.ICM.P02.L232.EXT126 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00644 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT127 LBY087.ICM.P02.0P22.EXT127 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01354 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT129 LBY087.ICM.P02.0P24.EXT129 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00737 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT130 LBY087.ICM.P02.0L25.EXT130 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01781 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT131 LBY087.ICM.P02.0L26.EXT131 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00076 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT132 LBY087.ICM.P02.0PCE.EXT132 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00010 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT133 LBY087.ICM.P02.0L27.EXT133 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00029 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT134 LBY087.ICM.P02.0PCE.EXT134 AIRFEU Polvo ABC 6kg 014680 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT139 LBY087.ICM.P02.L282.EXT139 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00544 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT135 LBY087.ICM.P02.L272.EXT135 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00087 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT136 LBY087.ICM.P02.L293.EXT136 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00033 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT137 LBY087.ICM.P02.PAT3.EXT137 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00306 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT138 LBY087.ICM.P02.L281.EXT138 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01688 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT140 LBY087.ICM.P02.P210.EXT140 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00018 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT143 LBY087.ICM.PLC.SCAL.EXT143 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00017 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT146 LBY087.ICM.PLC.0PAS.EXT146 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00644 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT141 LBY087.ICM.P02.PAT4.EXT141 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01144 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT142 LBY087.ICM.PLC.SCAL.EXT142 AIRFEU Polvo ABC 6kg 01221 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT144 LBY087.ICM.PLC.PAT1.EXT144 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00048 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT145 LBY087.ICM.PLC.PAT3.EXT145 AIRFEU Polvo ABC 6kg 246410 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT147 LBY087.ICM.P03.0VES.EXT147 AIRFEU Polvo ABC 6kg 00311 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT148 LBY087.ICM.P03.0PCE.EXT148 AIRFEU Polvo ABC 6kg 2131 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT149 LBY087.ICM.P03.0PCE.EXT149 AIRFEU Polvo ABC 6kg 2004 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT150 LBY087.ICM.P03.0PCE.EXT150 AIRFEU Polvo ABC 6kg 2007 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT151 LBY087.ICM.P03.0PCE.EXT151 AIRFEU Polvo ABC 6kg 2122 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT152 LBY087.ICM.P03.0P39.EXT152 AIRFEU Polvo ABC 6kg 1884 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT153 LBY087.ICM.P03.P310.EXT153 AIRFEU Polvo ABC 6kg 0418 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT154 LBY087.ICM.P03.0L36.EXT154 AIRFEU Polvo ABC 6kg 1985 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT155 LBY087.ICM.P03.0P31.EXT155 AIRFEU Polvo ABC 6kg 2003 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT156 LBY087.ICM.P03.0P32.EXT156 AIRFEU Polvo ABC 6kg 0905 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT157 LBY087.ICM.PLS.0PVE.EXT157 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 157 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL PPE019 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5019 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 019 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE020 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5020 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 020 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE021 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5021 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 021 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE026 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5026 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 026 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE027 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5027 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 027 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE029 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5029 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 029 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL EXT158 LBY087.ICM.PLS.0PVE.EXT158 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 158 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT159 LBY087.ICM.PLS.0PVE.EXT159 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 159 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT160 LBY087.ICM.PLS.0PVE.EXT160 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 160 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT161 LBY087.ICM.PLS.0PVE.EXT161 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 161 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT162 LBY087.ICM.PLS.PST4.EXT162 Firexfox Polvo ABC 6kg 4908 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL EXT163 LBY087.ICM.PLS.PST1.EXT163 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 163 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ICMOL SRC004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.SRC004 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 004 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

ICMOL IAQ004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.IAQ004 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

ICMOL LDA004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.LDA004 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

ICMOL RDT004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.RDT004 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ICMOL ASA013 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA013 Aseo correspondiente a Planta Sótano IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA014 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA014 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA012 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA012 Aseo correspondiente a Planta Sótano IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA015 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA015 Aseo correspondiente a Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA016 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA016 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA017 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA017 Aseo correspondiente a Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA018 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA018 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA019 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA019 Aseo correspondiente a Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL ASA020 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA020 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL GF1084 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1084 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 084 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1086 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1086 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 086 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL ASA021 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ASA021 Aseo correspondiente a Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

ICMOL GC2001 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GC2001 GC2 - GENERADOR DE CALOR RENDIM ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GC2 - GENERADOR DE CALOR 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GC2002 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GC2002 GC2 - GENERADOR DE CALOR RENDIM ENERG 70<P<1000 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GC2 - GENERADOR DE CALOR 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1081 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1081 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 081 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1082 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1082 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 082 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1083 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1083 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 083 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1085 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1085 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 085 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1087 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1087 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 087 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1088 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1088 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 088 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1089 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1089 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 089 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1093 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1093 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 093 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1097 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1097 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 097 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1098 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1098 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 098 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1090 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1090 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 090 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1091 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1091 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 091 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1092 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1092 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 092 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1094 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1094 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 094 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1095 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1095 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 095 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1096 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1096 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 096 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1099 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1099 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 099 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1100 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1100 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 100 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1101 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1101 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 101 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1102 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1102 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 102 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1103 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1103 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 103 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1104 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1104 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 104 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1105 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1105 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 105 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO



ICMOL GF1106 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1106 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 106 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1107 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1107 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 107 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1108 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1108 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 108 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1109 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1109 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 109 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1111 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1111 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 111 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1112 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1112 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 112 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1113 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1113 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 113 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF2004 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 004 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2005 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF2005 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 005 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF1110 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF1110 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 110 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ICMOL GF2006 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF2006 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 006 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL ITC004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ITC004 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 004 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

ICMOL PPE015 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5015 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 015 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE016 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5016 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 016 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE017 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5017 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 017 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

INSTITUTOS FCO135 LBY087.IIP.P03.D315.FCO135 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO136 LBY087.IIP.P03.D315.FCO136 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO137 LBY087.IIP.P03.D324.FCO137 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO138 LBY087.IIP.P03.D324.FCO138 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO139 LBY087.IIP.P03.D325.FCO139 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO140 LBY087.IIP.P03.D325.FCO140 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO141 LBY087.IIP.P03.0D3A.FCO141 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

ICMOL GF2007 LBY087.ICM.ICM.EDCO.GF2007 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 007 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

ICMOL PPE018 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5018 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 018 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE022 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5022 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 022 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE023 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5023 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 023 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE024 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5024 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 024 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE025 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5025 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 025 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PPE028 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PM5028 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 028 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

ICMOL PRF015 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF015 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 015 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF017 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF017 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 017 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF018 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF018 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 018 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF021 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF021 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 021 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF016 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF016 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 016 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF019 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF019 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 019 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF020 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF020 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 020 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF022 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF022 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 022 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF023 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF023 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 023 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF024 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF024 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 024 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PCF001 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PF5001 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PCF002 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PF5002 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PCF003 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PF5003 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF025 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF025 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 025 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF026 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF026 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 026 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF027 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF027 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 027 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF028 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF028 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 028 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PRF029 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PRF029 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 029 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PCF004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PF5004 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PCF005 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PF5005 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL PCF007 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PF5007 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL ALB004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.ALB004 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 004 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

ICMOL CAP004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.CAP004 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 004 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

ICMOL PCF006 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PF5006 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

ICMOL CEJ004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.CEJ004 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 004 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

INSTITUTOS BOM033 LBY087.IIP.P01.AULD.BOM033 Mitsubishi. LGH35RX4-E 00000565 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM034 LBY087.IIP.PLC.SCAL.BOM034 Sedical SPD80/12-B 0404 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

ICMOL FON004 LBY087.ICM.ICM.EDCO.FON004 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 004 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

INSTITUTOS ACE008 LBY087.IIP.P02.ASEM.ACE008 TERMO NOFER SB050N 50L (703P2006 Aseo planta2) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

INSTITUTOS ACE009 LBY087.IIP.PLB.ASEM.ACE009 TERMO PB Thermor GV ACI TEC 50L (703PB006 Aseo PB) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

INSTITUTOS BOM035 LBY087.IIP.PLC.SCAL.BOM035 Sedical SPD80/12-B 0404 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM036 LBY087.IIP.PLC.PAT3.BOM036 Grundfos CDM150-229-5.5-AFA-BBUE 1012703/1-P1-9737 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM038 LBY087.IIP.PLC.PAT2.BOM038 Wilo DPN 50/224-1.5/4G12 201858480005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM039 LBY087.IIP.PLC.PAT2.BOM039 Wilo DPN 50/224-1.5/4G12 201858480006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM040 LBY087.IIP.PLC.PAT4.BOM040 Grundfos CDM 125-155-2.2 / AFA-BAQE 506858/1-P2-9516 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM037 LBY087.IIP.PLC.PAT3.BOM037 Grundfos CDM150-229-5.5-AFA-BBUE 1012703/1-P1-9737 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM041 LBY087.IIP.PLC.PAT4.BOM041 Grundfos CDM 125-155-2.2 / AFA-BAQE 506858/2-P2-9516 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM042 LBY087.IIP.PLC.PAT3.BOM042 Grundfos TPD 100-60/4 AIFA-BUBE 96405214-P1-9741 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM043 LBY087.IIP.PLC.PAT3.BOM043 Grundfos TPD 100-60/4 AIFA-BUBE 96405214-P1-9741 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM044 LBY087.IIP.PLC.PAT4.BOM044 Grundfos LMD-100-200/200AFA-BBUE D480650S7-P1-9710 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM045 LBY087.IIP.PLC.PAT4.BOM045 Grundfos LMD-100-200/200AFA-BBUE D480650S7-P1-9710 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS DEX007 LBY087.IIP.PSS.0SBO.DEX007 Ibaiondo 200AMR M/F 4137940071 200 litros CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS DEX008 LBY087.IIP.PLC.PAT2.DEX008 Maxivarem LP FAR-3149 150033 250 litros CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS DEX009 LBY087.IIP.PLC.PAT2.DEX009 Ibaiondo 100 AMR-P 100 litros CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS DEX011 LBY087.IIP.PLC.SCAL.DEX011 Sedical Reflex N 04E032350145 400 litros CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM046 LBY087.IIP.PLC.PAT4.BOM046 Grundfos TPD 100-120/2 AI-F-A-BUBE 96405235-P1-9726 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS BOM047 LBY087.IIP.PLC.PAT4.BOM047 Grundfos TPD 100-120/2 AI-F-A-BUBE 96405235-P1-9726 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS DEX010 LBY087.IIP.PLC.PAT1.DEX010 Sedical Reflex Winkelmann 250 litros CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS ETA005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ETA005 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

INSTITUTOS FCO122 LBY087.IIP.PLB.DB13.FCO122 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO129 LBY087.IIP.PLB.DB24.FCO129 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO134 LBY087.IIP.P03.D314.FCO134 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO143 LBY087.IIP.P03.0D3A.FCO143 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO148 LBY087.IIP.P03.D33D.FCO148 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO152 LBY087.IIP.P03.D34I.FCO152 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO153 LBY087.IIP.PLB.SREU.FCO153 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO154 LBY087.IIP.P03.D34I.FCO154 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO157 LBY087.IIP.P03.0PCE.FCO157 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO160 LBY087.IIP.P03.SEM3.FCO160 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO123 LBY087.IIP.PLB.DB13.FCO123 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO124 LBY087.IIP.PLB.DB14.FCO124 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO125 LBY087.IIP.PLB.DB14.FCO125 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO126 LBY087.IIP.PLB.DB23.FCO126 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO127 LBY087.IIP.PLB.DB23.FCO127 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO128 LBY087.IIP.PLB.DB24.FCO128 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO130 LBY087.IIP.PLB.0PCE.FCO130 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO131 LBY087.IIP.PLB.0PCE.FCO131 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO132 LBY087.IIP.P02.D261.FCO132 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO133 LBY087.IIP.P03.D314.FCO133 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO142 LBY087.IIP.PLB.SREU.FCO142 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO144 LBY087.IIP.P03.0D3B.FCO144 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO145 LBY087.IIP.P03.0D3B.FCO145 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO146 LBY087.IIP.P03.0PCE.FCO146 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO147 LBY087.IIP.P03.0PCE.FCO147 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO149 LBY087.IIP.P03.D33D.FCO149 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO150 LBY087.IIP.P03.D335.FCO150 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO151 LBY087.IIP.P03.D336.FCO151 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO155 LBY087.IIP.P03.FCO155 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO156 LBY087.IIP.P03.FCO156 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO158 LBY087.IIP.P03.0PCE.FCO158 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO159 LBY087.IIP.P03.SEM3.FCO159 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO161 LBY087.IIP.P03.L352.FCO161 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO163 LBY087.IIP.P03.L353.FCO163 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO162 LBY087.IIP.P03.L352.FCO162 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO164 LBY087.IIP.PLB.DB33.FCO164 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO165 LBY087.IIP.P03.L353.FCO165 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO166 LBY087.IIP.P03.L363.FCO166 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO167 LBY087.IIP.P03.L363.FCO167 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO168 LBY087.IIP.P03.L362.FCO168 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO169 LBY087.IIP.P03.L362.FCO169 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO170 LBY087.IIP.P03.D320.FCO170 Tecnivel VVC-660/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO171 LBY087.IIP.P03.D321.FCO171 Tecnivel VVC-660/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO173 LBY087.IIP.P03.D323.FCO173 Tecnivel VVC-660/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO174 LBY087.IIP.P02.D220.FCO174 BTU VVC-660/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO172 LBY087.IIP.P03.D322.FCO172 Tecnivel VVC-660/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO175 LBY087.IIP.PLB.DB33.FCO175 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO176 LBY087.IIP.P01.D12I.FCO176 BTU VVC-660/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO177 LBY087.IIP.PLB.FCO177 BTU VVC-660/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO178 LBY087.IIP.P01.D121.FCO178 Tecnivel VVC-440/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V/TP CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO180 LBY087.IIP.PLB.DB21.FCO180 Tecnivel VVC-440/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V/TP CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO181 LBY087.IIP.PLB.DB12.FCO181 Tecnivel VVC-440/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V/TP CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO179 LBY087.IIP.P01.D122.FCO179 Tecnivel VVC-440/4T/FH/DA/I/KV/E/TSE/4T/3V/TP CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO182 LBY087.IIP.PSS.SS32.FCO182 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO183 LBY087.IIP.PSS.SS31.FCO183 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO184 LBY087.IIP.PSS.SS53.FCO184 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO187 LBY087.IIP.PSS.D712.FCO187 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO185 LBY087.IIP.PSS.SS52.FCO185 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO186 LBY087.IIP.PLB.DB34.FCO186 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO188 LBY087.IIP.PSS.D711.FCO188 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO190 LBY087.IIP.PSS.D102.FCO190 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO198 LBY087.IIP.PLB.DB44.FCO198 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO202 LBY087.IIP.PLB.SBEC.FCO202 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO210 LBY087.IIP.PLB.DB54.FCO210 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO189 LBY087.IIP.PSS.DSS9.FCO189 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO191 LBY087.IIP.PSS.D103.FCO191 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO192 LBY087.IIP.PSS.D104.FCO192 Otedisa NVC-400-ANV-F3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO193 LBY087.IIP.PSS.D105.FCO193 Otedisa NVC-1 001-ANV-F-3+1-1 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO194 LBY087.IIP.PLB.DB34.FCO194 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO195 LBY087.IIP.PLB.DB43.FCO195 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO196 LBY087.IIP.PLB.DB43.FCO196 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO197 LBY087.IIP.PLB.DB44.FCO197 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO199 LBY087.IIP.PLB.0PCE.FCO199 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO200 LBY087.IIP.PLB.0PCE.FCO200 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO201 LBY087.IIP.PLB.SBEC.FCO201 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO203 LBY087.IIP.PLB.DB63.FCO203 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO204 LBY087.IIP.PLB.DB63.FCO204 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO205 LBY087.IIP.PLB.DB64.FCO205 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW



INSTITUTOS FCO206 LBY087.IIP.PLB.DB64.FCO206 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO207 LBY087.IIP.PLB.DB53.FCO207 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO208 LBY087.IIP.PLB.DB53.FCO208 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO209 LBY087.IIP.PLB.DB54.FCO209 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO211 LBY087.IIP.P01.S111.FCO211 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO212 LBY087.IIP.P01.S111.FCO212 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO214 LBY087.IIP.P01.D122.FCO214 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO217 LBY087.IIP.P01.D124.FCO217 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO213 LBY087.IIP.P01.D112.FCO213 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO215 LBY087.IIP.P01.D123.FCO215 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO216 LBY087.IIP.P01.D123.FCO216 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO218 LBY087.IIP.P01.D124.FCO218 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO219 LBY087.IIP.P01.SR1B.FCO219 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO220 LBY087.IIP.P01.SR1B.FCO220 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO221 LBY087.IIP.P01.0PCE.FCO221 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO222 LBY087.IIP.P01.0PCE.FCO222 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO223 LBY087.IIP.P01.0D1A.FCO223 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO224 LBY087.IIP.P01.0D1A.FCO224 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO225 LBY087.IIP.P01.S13D.FCO225 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO226 LBY087.IIP.P01.S13D.FCO226 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO227 LBY087.IIP.P01.D131.FCO227 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO228 LBY087.IIP.P01.D132.FCO228 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO229 LBY087.IIP.P01.S141.FCO229 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO230 LBY087.IIP.P01.S141.FCO230 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO231 LBY087.IIP.P01.D142.FCO231 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO232 LBY087.IIP.P01.D142.FCO232 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO233 LBY087.IIP.P01.0PCE.FCO233 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO234 LBY087.IIP.P01.0PCE.FCO234 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO235 LBY087.IIP.P01.AULD.FCO235 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO236 LBY087.IIP.P01.AULD.FCO236 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO237 LBY087.IIP.P01.D151.FCO237 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO242 LBY087.IIP.P01.D163.FCO242 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO244 LBY087.IIP.P01.D164.FCO244 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO249 LBY087.IIP.P02.D221.FCO249 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO238 LBY087.IIP.P01.D150.FCO238 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO239 LBY087.IIP.P01.S152.FCO239 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO240 LBY087.IIP.P01.D153.FCO240 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO241 LBY087.IIP.P01.D163.FCO241 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO243 LBY087.IIP.P01.D164.FCO243 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO245 LBY087.IIP.P02.D211.FCO245 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO246 LBY087.IIP.P02.D212.FCO246 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO247 LBY087.IIP.P02.D213.FCO247 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO248 LBY087.IIP.P02.D213.FCO248 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO250 LBY087.IIP.P02.D222.FCO250 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO251 LBY087.IIP.P02.D223.FCO251 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO252 LBY087.IIP.P02.D224.FCO252 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO253 LBY087.IIP.P02.D2B1.FCO253 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO254 LBY087.IIP.P02.S2B2.FCO254 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO255 LBY087.IIP.P02.0PCE.FCO255 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO256 LBY087.IIP.P02.0PCE.FCO256 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO257 LBY087.IIP.P02.SECB.FCO257 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO259 LBY087.IIP.P02.D231.FCO259 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO258 LBY087.IIP.P02.SECB.FCO258 Tecnivel VVC-60-E-4T/FH/DA/EB/MC/0-KVZ CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO260 LBY087.IIP.P02.D232.FCO260 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO261 LBY087.IIP.P02.D233.FCO261 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO262 LBY087.IIP.P02.D234.FCO262 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO266 LBY087.IIP.P02.D243.FCO266 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO263 LBY087.IIP.P02.D241.FCO263 Tecnivel VVC-60/4T/E/DA/FH/DM/D CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO264 LBY087.IIP.P02.D242.FCO264 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO265 LBY087.IIP.P02.D243.FCO265 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO267 LBY087.IIP.P02.D2C1.FCO267 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO271 LBY087.IIP.P02.D250.FCO271 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO277 LBY087.IIP.P02.L262.FCO277 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS RCA005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.RCA005 RCA - RED DE CONDUCTOS - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

INSTITUTOS UTA058 LBY087.IIP.PSS.PAT5.UTA058 Tecnivel CVF-3-BE CL-497-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA064 LBY087.IIP.PLB.PAT2.UTA064 Tecnivel CVF-3-BE CL-521-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS FCO268 LBY087.IIP.P02.D2C2.FCO268 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO269 LBY087.IIP.P02.0PCE.FCO269 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO270 LBY087.IIP.P02.0PCE.FCO270 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO272 LBY087.IIP.P02.D251.FCO272 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO273 LBY087.IIP.P02.D252.FCO273 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO274 LBY087.IIP.P02.D252.FCO274 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO275 LBY087.IIP.P02.2631.FCO275 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS FCO276 LBY087.IIP.P02.L263.FCO276 Tecnivel VVC-440/FT/FH/DA/D+TB+KV 4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

INSTITUTOS INT003 LBY087.IIP.PLC.PAT4.INT003 Sedical UFP-102/42L, 465 kW, 13617/04 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - INT - INTERCAMBIADOR AGUA-AGUA CLIMATIZACION P>70kW

INSTITUTOS RTA003 LBY087.IIP.IIP.EDCO.RTA003 RTA - RED DE TUBERIAS - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

INSTITUTOS UTA050 LBY087.IIP.PSS.PAT1.UTA050 Tecnivel CVF-4-BE CL-461-A-2001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA051 LBY087.IIP.PSS.PAT2.UTA051 Tecnivel CVF-3-BE CL-494-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA052 LBY087.IIP.PSS.PAT3.UTA052 Tecnivel CVF-3-BE CL-1229-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA053 LBY087.IIP.PSS.PAT3.UTA053 Tecnivel CVF-3-BE CL-462-A/2001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA054 LBY087.IIP.PSS.PAT4.UTA054 Tecnivel CVF-3-BE CL-518-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA055 LBY087.IIP.PSS.PAT4.UTA055 Tecnivel CVF-3-BE CL-488-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA056 LBY087.IIP.PSS.PAT4.UTA056 Tecnivel (sin placa de características) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA057 LBY087.IIP.PSS.PAT5.UTA057 Tecnivel CVF-3-BE CL-508-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA059 LBY087.IIP.PSS.PAT6.UTA059 Tecnivel CVF-3-BE CL-1228-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA060 LBY087.IIP.PSS.PAT6.UTA060 Tecnivel CVF-3-BE CL-1135-A-04 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA061 LBY087.IIP.PLB.PAT1.UTA061 Tecnivel CVF-3-BE CL-482-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA062 LBY087.IIP.PLB.PAT1.UTA062 Tecnivel CVF-3-BE CL-505-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA063 LBY087.IIP.PLB.PAT2.UTA063 Tecnivel CVF-3-BE CL-504-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA065 LBY087.IIP.PLB.PAT3.UTA065 Tecnivel CVF-3-BE CL-509-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA066 LBY087.IIP.PLB.PAT3.UTA066 Tecnivel CVF-3-BE CL-487-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA067 LBY087.IIP.PLB.PAT4.UTA067 Tecnivel CVF-3-BE CL-511-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA068 LBY087.IIP.PLB.PAT4.UTA068 Tecnivel CVF-3-BE CL-503-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA069 LBY087.IIP.PLB.PAT5.UTA069 Tecnivel CVF-3-BE CL-481-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA070 LBY087.IIP.PLB.PAT5.UTA070 Tecnivel CVF-3-BE CL-485-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA072 LBY087.IIP.PLB.PAT6.UTA072 Tecnivel CVF-3-BE CL-526-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA071 LBY087.IIP.PLB.PAT6.UTA071 Tecnivel CVF-3-BE CL-474-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA075 LBY087.IIP.P01.PAT2.UTA075 Tecnivel CVF-3-BE CL-510-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA076 LBY087.IIP.P01.PAT2.UTA076 Tecnivel CVF-3-BE CL-484-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA073 LBY087.IIP.P01.PAT1.UTA073 Tecnivel CVF-3-BE CL-527-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA074 LBY087.IIP.P01.PAT1.UTA074 Tecnivel CVF-3-BE CL-492-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA077 LBY087.IIP.P01.PAT3.UTA077 Tecnivel CVF-3-BE CL-506-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA078 LBY087.IIP.P01.PAT3.UTA078 Tecnivel CVF-3-BE CL-483-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA079 LBY087.IIP.P01.PAT4.UTA079 Tecnivel CVF-3-BE CL-507-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA080 LBY087.IIP.P01.PAT4.UTA080 Tecnivel CVF-3-BE CL-493-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA081 LBY087.IIP.P01.PAT5.UTA081 Tecnivel CVF-3-BE CL-480-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA082 LBY087.IIP.P01.PAT5.UTA082 Tecnivel CVF-3-BE CL-486-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA083 LBY087.IIP.P01.PAT6.UTA083 Tecnivel CVF-3-BE CL-524-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA084 LBY087.IIP.P01.PAT6.UTA084 Tecnivel C-AHV-28-A CL 0098-19 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA085 LBY087.IIP.P02.PAT1.UTA085 Tecnivel CVF-3-BE CL-523-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA086 LBY087.IIP.P02.PAT1.UTA086 Tecnivel CVF-3-BE CL-500-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA087 LBY087.IIP.P02.PAT2.UTA087 Tecnivel CVF-3-BE CL-516-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA089 LBY087.IIP.P02.PAT3.UTA089 Tecnivel CVF-3-BE CL-514-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA090 LBY087.IIP.P02.PAT3.UTA090 Tecnivel CVF-3-BE CL-490-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA091 LBY087.IIP.P02.PAT4.UTA091 Tecnivel CVF-3-BE CL-513-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA088 LBY087.IIP.P02.PAT2.UTA088 Tecnivel CVF-3-BE CL-489-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA092 LBY087.IIP.P02.PAT4.UTA092 Tecnivel CVF-3-BE CL-499-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA093 LBY087.IIP.P02.PAT5.UTA093 Tecnivel CVF-3-BE CL-478-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA094 LBY087.IIP.P02.PAT5.UTA094 Tecnivel CVF-3-BE CL-491-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA096 LBY087.IIP.P02.PAT6.UTA096 Tecnivel CVF-3-BE CL-476-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA097 LBY087.IIP.P03.PAT1.UTA097 Tecnivel CVF-3-BE CL-522-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA098 LBY087.IIP.P03.PAT1.UTA098 Tecnivel CVF-3-BE CL-502-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA099 LBY087.IIP.P03.PAT2.UTA099 Tecnivel CVF-3-BE CL-520-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA100 LBY087.IIP.P03.PAT2.UTA100 Tecnivel CVF-3-BE CL-501-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA101 LBY087.IIP.P03.PAT3.UTA101 Tecnivel CVF-3-BE CL-517-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA095 LBY087.IIP.P02.PAT6.UTA095 Tecnivel CVF-3-BE CL-512-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA102 LBY087.IIP.P03.PAT3.UTA102 Tecnivel CVF-3-BE CL-496-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA103 LBY087.IIP.P03.PAT4.UTA103 Tecnivel CVF-3-BE CL-519-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA104 LBY087.IIP.P03.PAT4.UTA104 Tecnivel CVF-3-BE CL-495-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA105 LBY087.IIP.P03.PAT5.UTA105 Tecnivel CVF-3-BE CL-479-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA106 LBY087.IIP.P03.PAT5.UTA106 Tecnivel CVF-3-BE CL-498-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA107 LBY087.IIP.P03.PAT6.UTA107 Tecnivel CVF-3-BE CL-515-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA109 LBY087.IIP.PLC.PAT1.UTA109 Tecnivel CHF-4-BE CL-471-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA111 LBY087.IIP.PLC.PAT3.UTA111 Tecnivel CHF-4-BE CL-472-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA112 LBY087.IIP.PLC.PAT4.UTA112 Tecnivel CHF-4-BE CL-473-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA113 LBY087.IIP.PLC.PAT5.UTA113 Tecnivel CHF-4-BE CL-468-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS VAC003 LBY087.IIP.IIP.EDCO.VAC003 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

INSTITUTOS VEX069 LBY087.IIP.PLC.PAT1.VEX069 Sodeca CMP-820-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX070 LBY087.IIP.PLC.PAT1.VEX070 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX071 LBY087.IIP.PLC.PAT1.VEX071 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX072 LBY087.IIP.PLC.PAT2.VEX072 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS UTA108 LBY087.IIP.P03.PAT6.UTA108 Tecnivel CVF-3-BE CL-475-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA110 LBY087.IIP.PLC.PAT2.UTA110 Tecnivel CHF-4-BE CL-470-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS UTA114 LBY087.IIP.PLC.PAT6.UTA114 Tecnivel CHF-4-BE CL-469-A-97 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

INSTITUTOS VEX073 LBY087.IIP.PLC.PAT2.VEX073 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX079 LBY087.IIP.PLC.PAT3.VEX079 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX081 LBY087.IIP.PLC.PAT4.VEX081 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX091 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX091 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX095 LBY087.IIP.PLC.PAT6.VEX095 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX096 LBY087.IIP.PLC.PAT6.VEX096 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS COG001 LBY087.IIP.PLB.0GAS.COG001 Kromschroeder G4 704437864, nº precinto 0338780, membrana EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COG - CONTADOR DE GAS

INSTITUTOS ALS005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ALS005 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

INSTITUTOS VEX074 LBY087.IIP.PLC.PAT3.VEX074 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX075 LBY087.IIP.PLC.PAT3.VEX075 Sodeca CPV-1325-4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX076 LBY087.IIP.PLC.PAT3.VEX076 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX077 LBY087.IIP.PLC.PAT3.VEX077 Sodeca CPV-1020-2T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW



INSTITUTOS VEX078 LBY087.IIP.PLC.PAT3.VEX078 Sodeca CPV-1630-4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX080 LBY087.IIP.PLC.PAT4.VEX080 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX082 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX082 Sodeca CPV-1325-2T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX083 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX083 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX084 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX084 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX085 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX085 Sodeca CPV-1630-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX086 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX086 Sodeca CPV-1630-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX087 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX087 Sodeca CPV-1630-6T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX088 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX088 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX089 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX089 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX090 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX090 Sodeca CPV-1325-4T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX092 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX092 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX093 LBY087.IIP.PLC.PAT6.VEX093 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX094 LBY087.IIP.PLC.PAT6.VEX094 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX097 LBY087.IIP.PLC.PAT6.VEX097 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX098 LBY087.IIP.PLC.PAT6.VEX098 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX099 LBY087.IIP.PLC.PAT6.VEX099 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX100 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX100 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX101 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX101 Sodeca CPV-1630-6T/BUR CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX102 LBY087.IIP.PLC.PAT5.VEX102 Sodeca CPV-1630-4T CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS VEX103 LBY087.IIP.PLC.PAT3.VEX103 Sodeca CPV-1325-4T-1.5 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

INSTITUTOS COG002 LBY087.IIP.PLB.0GAS.COG002 Elster 75028810/2003 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COG - CONTADOR DE GAS

INSTITUTOS CVB005 LBY087.IIP.PSS.0SBO.CVB005 Busch RA0100 E501 495448/IFAU/OL, vacío 20.5mbar, oil ISO VG 100/2L. Motor Halter DIM100LA4-062010754, 119700067, 2.2 KW, 50 Hz, 230/400V   IVAC - INSTALACIONES DE VACIO - CVB - BOMBA DE VACIO

INSTITUTOS CVB006 LBY087.IIP.PSS.0SBO.CVB006 Busch RA0100 E501 495447/IFAU/OL, vacío 20.5mbar, oil ISO VG 100/2L, motor Halter DIM100LA4-062010754, 119700004, 2.2 KW, 50 Hz, 230/400V   IVAC - INSTALACIONES DE VACIO - CVB - BOMBA DE VACIO

INSTITUTOS ALE005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ALE005 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

INSTITUTOS ALI005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ALI005 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

INSTITUTOS BCD001 LBY087.IIP.PSS.TMTO.BCD001 Merlin Gerin Rectimat 2 STD Rectiphase Varlogic R6 400V, 50Hz, 240kVAr, 5 escalones, 3 baterías ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

INSTITUTOS CGB004 LBY087.IIP.PSS.TMTO.CGB004 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

INSTITUTOS CDS119 LBY087.IIP.PSS.TMTO.CDS119 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 119 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS120 LBY087.IIP.PSS.TMTO.CDS120 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 120 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS121 LBY087.IIP.PSS.TMTO.CDS121 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 121 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS122 LBY087.IIP.PSS.TMTO.CDS122 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 122 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS123 LBY087.IIP.PSS.TMTO.CDS123 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 123 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS124 LBY087.IIP.P03.AMP3.CDS124 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 124 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS125 LBY087.IIP.P03.0A31.CDS125 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 125 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS127 LBY087.IIP.P03.A33D.CDS127 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 127 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS128 LBY087.IIP.P03.L33I.CDS128 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 128 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS129 LBY087.IIP.P03.0A34.CDS129 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 129 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS131 LBY087.IIP.P03.A363.CDS131 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 131 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS132 LBY087.IIP.P03.A362.CDS132 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 132 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS134 LBY087.IIP.P02.0A21.CDS134 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 134 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS135 LBY087.IIP.P02.L22D.CDS135 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 135 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS136 LBY087.IIP.P02.L22I.CDS136 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 136 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS137 LBY087.IIP.P02.0A23.CDS137 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 137 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS138 LBY087.IIP.P02.0A23.CDS138 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 138 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS139 LBY087.IIP.P02.0A24.CDS139 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 139 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS140 LBY087.IIP.P02.0A24.CDS140 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 140 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS141 LBY087.IIP.P02.0L25.CDS141 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 141 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS143 LBY087.IIP.P02.L21I.CDS143 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 143 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS146 LBY087.IIP.P01.AMP1.CDS146 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 146 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS148 LBY087.IIP.P01.0A12.CDS148 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 148 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS149 LBY087.IIP.P01.SECR.CDS149 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 149 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS150 LBY087.IIP.P01.A132.CDS150 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 150 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS151 LBY087.IIP.P01.0A14.CDS151 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 151 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS152 LBY087.IIP.P01.0A15.CDS152 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 152 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS153 LBY087.IIP.P01.0A15.CDS153 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 153 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS154 LBY087.IIP.P01.0A16.CDS154 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 154 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CGB005 LBY087.IIP.PSS.TMTO.CGB005 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

INSTITUTOS CDS126 LBY087.IIP.P03.0A32.CDS126 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 126 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS130 LBY087.IIP.P03.A352.CDS130 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 130 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS133 LBY087.IIP.P02.0A21.CDS133 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 133 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS142 LBY087.IIP.P02.0L25.CDS142 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 142 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS144 LBY087.IIP.P02.L21D.CDS144 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 144 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS145 LBY087.IIP.P02.AMP2.CDS145 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 145 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS147 LBY087.IIP.P01.0A11.CDS147 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 147 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS160 LBY087.IIP.PLB.0AB5.CDS160 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 160 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS172 LBY087.IIP.PSS.PAT3.CDS172 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 172 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS178 LBY087.IIP.PSS.PSS9.CDS178 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 178 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS184 LBY087.IIP.PSS.PAT4.CDS184 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 184 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS RDA005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.RDA005 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 005 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

INSTITUTOS BFP005 LBY087.IIP.PSS.PAT2.BFP005 Espa Drainex 100M-A IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

INSTITUTOS BFP008 LBY087.IIP.PSS.PAT5.BFP008 Espa Drainex 100M-A IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

INSTITUTOS AFS085 LBY087.IIP.PSS.BIOT.AFS085 Mitsubishi. MSH-A18WY 4019633T, R22 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

INSTITUTOS AFM088 LBY087.IIP.PSS.ANIM.AFM088 Mitsubishi. U.ext: MSC-A12YV, U.int: PKARP50GAL (703PB058, 703SS045 SS7.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS CDS155 LBY087.IIP.PLB.AMPB.CDS155 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 155 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS156 LBY087.IIP.PLB.0AB1.CDS156 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 156 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS157 LBY087.IIP.PLB.0AB2.CDS157 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 157 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS158 LBY087.IIP.PLB.0AB3.CDS158 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 158 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS159 LBY087.IIP.PLB.0AB4.CDS159 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 159 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS161 LBY087.IIP.PLB.0AB6.CDS161 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 161 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS162 LBY087.IIP.PLC.0VES.CDS162 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 162 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS163 LBY087.IIP.PLC.PAT4.CDS163 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 163 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS164 LBY087.IIP.PLC.PAT4.CDS164 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 164 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS165 LBY087.IIP.PLC.PAT4.CDS165 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 165 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS166 LBY087.IIP.PSS.PAT1.CDS166 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 166 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS167 LBY087.IIP.PSS.PAT1.CDS167 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 167 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS168 LBY087.IIP.PSS.LSS3.CDS168 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 168 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS169 LBY087.IIP.PSS.VLIM.CDS169 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 169 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS170 LBY087.IIP.PSS.PAT2.CDS170 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 170 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS171 LBY087.IIP.PSS.PAT2.CDS171 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 171 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS173 LBY087.IIP.PSS.PAT3.CDS173 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 173 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS174 LBY087.IIP.PSS.PSS5.CDS174 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 174 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS175 LBY087.IIP.PSS.LS71.CDS175 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 175 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS176 LBY087.IIP.PSS.PAT5.CDS176 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 176 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS177 LBY087.IIP.PSS.PAT5.CDS177 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 177 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS179 LBY087.IIP.PSS.PAT6.CDS179 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 179 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS180 LBY087.IIP.PSS.PAT6.CDS180 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 180 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS181 LBY087.IIP.PSS.SS12.CDS181 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 181 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS182 LBY087.IIP.PSS.SHOR.CDS182 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 182 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS183 LBY087.IIP.PSS.PAT4.CDS183 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 183 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS CDS185 LBY087.IIP.PSS.ASS9.CDS185 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 185 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

INSTITUTOS GPA001 LBY087.IIP.PSS.0SBO.GPA001 Bomba 1: Itur IRV 4402/7 5529169, 2 cv, 2870 rpm. Bomba 2: Itur IRV 4402/7 5529151, 2 cv, 2870 rpm. Bomba 3: Itur IRV 4402/7 5529177, 2 cv, 2870 rpIFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

INSTITUTOS TPO002 LBY087.IIP.PSS.0SBO.TPO002 Vivendi Water MINI-118, 1150W, 220V/50Hz, descalcificador SIATA V-132E-05/05 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

INSTITUTOS ACH005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ACH005 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 005 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

INSTITUTOS AFH005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.AFH005 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 005 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

INSTITUTOS BFP004 LBY087.IIP.PSS.PAT1.BFP004 Espa Drainex 100M-A IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

INSTITUTOS BFP006 LBY087.IIP.PSS.PAT3.BFP006 Espa Drainex 100M-A IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

INSTITUTOS BFP007 LBY087.IIP.PSS.PAT4.BFP007 Espa Drainex 100M-A IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

INSTITUTOS BFP009 LBY087.IIP.PSS.PAT6.BFP009 Espa Drainex 100M-A IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

INSTITUTOS RSA005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.RSA005 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 005 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

INSTITUTOS CSM003 LBY087.IIP.PLC.SCAL.COS003 Caldera Roca CPA-400, 465.1 KW (703PC007) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - COS - CALDERA AGUA SOBRECALENTADA P>70kW

INSTITUTOS QCG003 LBY087.IIP.PLC.SCAL.QCG003 Quemador Roca TECNO 50G, 0,75kW (703PC007) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - QCG - QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS P>70kW

INSTITUTOS AFM086 LBY087.IIP.P01.A131AFM086 General  U.ext: ASO-18VCK  U.int: ASG-18AB-N - (703P1054, 703P1052 Lab 23I) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM087 LBY087.IIP.P01.OA15.AFM087 DAIKIN U.ext RXB5CV1B U.int FTXB50CV1B (703P1044, 703P1042 rack astronomía) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM089 LBY087.IIP.PLB.SB50.AFM089 LG U.ext: S12AC AS-C126RLA U. int: 512AC-AS-c126RLAO (703PB047, 703PB051 B.5.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFS090 LBY087.IIP.PLB.DB67.AFS090 LG S12LH LS-R126ABL, R407C IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

INSTITUTOS AFM091 LBY087.IIP.PLB.SB40.AFM091 Daikin U.ext: RXB50CV1B, U.int: FTX50CV1B (703PB024, 703PB025 B.4.0) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM092 LBY087.IIP.PLB.0AB2.AFM092 Daikin U.ext:RXS35K2V1B, U.int: FTXS35K2V1B (703PC007, 703PB011 RACK B2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFS093 LBY087.IIP.P02.L263.AFS093 Panasonic CU-71H1HPP, R407C/3,1kg, 2,5kW  (DE BAJA) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

INSTITUTOS AFM094 LBY087.IIP.P02.COCI.AFM094 DAIKIN  U.ext RKS50G2V1B U.int: FTXS50G2V1B (703P2035, 703P2032 Lab26I) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM095 LBY087.IIP.P03.L363.AFM095 Mitsubishi Mr. Slim.U.ext: PUH-P100YHA.UK U.int: PCA-RP100A (703PC902, 703P3040 Lab 363) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM096 LBY087.IIP.P02.D244.AFM096 DAIKIN  U.ext: RXS50F2V1B U.int: FTXS50D2V1N (703PC706, 703P2029 Lab244) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM097 LBY087.IIP.PSS.SS73.AFM097 Mitsubishi. U.ext: PUHZ-RP50VHA3 U.int: PKA-RP50GAL (703PB058, 703SS048 SS7.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM101 LBY087.IIP.PSS.TMTO.AFM101 Samsung U.ext: AQU09PSAX U.int: AQU12PSAN (703SS011, 703SS069  oficina mto encargado) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFS102 LBY087.IIP.PSS.TMTO.AFS102 Samsung U.ext: AQU09PSAX U.int: AQU12PSAN (703SS011, 703SS070 oficina mto gestor) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

INSTITUTOS CFR013 LBY087.IIP.P02.L22I.CFR013 Kobol GPC-52, 98/4123, 220 V, 373 W, 3.2 A. Evap: Insfri Mesal 2D, 65664/99, vent 80W (X2), 1900W, R22 (703PC903 703P2016) INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

INSTITUTOS EAM010 LBY087.IIP.PLC.PAT4.ECM010 Climaveneta WRAQ 1604 (703PC902 Recuperadora) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

INSTITUTOS AFM098 LBY087.IIP.PSS.SS71.AFS098 Mitsubishi Electric Mr.Slim IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

INSTITUTOS AFM099 LBY087.IIP.PSS.D713.AFM099 Mitsubishi. U.ext: PUHZ-RP50VHA2 U.int: MHS-A18WV-EI (703PC902, 703S064 SS5.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS AFM100 LBY087.IIP.P03.AFM100 FUJITSU U.ext:AOYG18 LFC U.int:ASYG18LFCA (703PC907, 703P3038 Lab 361) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS CFR012 LBY087.IIP.P02.L22D.CFR012 Kobol GPC-52, 98/4122, 220 V, 373 W, 3.2 A. Evap: Insfri Mesal 2D, 65664/99, vent 80W (X2), 1900W, R22 (703PC903 703P2017) INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

INSTITUTOS CFR014 LBY087.IIP.P02.E25D.CFR014 Cámara U.ext: Kobol GPC-82 U.int:Insfri Gregal 2D (703PC901, 703P2049 Lab 25D) INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

INSTITUTOS EAM011 LBY087.IIP.PLC.PAT3.ECM011 Climaveneta WRAT/HT 1402 B03.41.75.054, 2890Kg, R22/26kgx2 compresores, año 1997, 100 kW IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

INSTITUTOS EAM012 LBY087.IIP.PLC.PAT1.ECM012 Climaveneta HRN-0252  (703PC901 Enfriadora "necropsias") IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

INSTITUTOS AII001 LBY087.IIP.PSS.TMTO.AII001 Cerberus CT4-02 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

INSTITUTOS BIE027 LBY087.IIP.PSS.0PCE.BIE027 Ø25mm L20m 258130 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE028 LBY087.IIP.PSS.0PCE.BIE028 Ø25mm L20m 258133 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE029 LBY087.IIP.PLB.0PCE.BIE029 Ø25mm L20m 258129 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE030 LBY087.IIP.PLB.0PCE.BIE030 Ø25mm L20m 258136 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE031 LBY087.IIP.P01.0PCE.BIE031 Ø25mm L20m 258146 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE032 LBY087.IIP.P01.0PCE.BIE032 Ø25mm L20m 258132 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE034 LBY087.IIP.P02.0PCE.BIE034 Ø25mm L20m 258134 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE035 LBY087.IIP.P03.0PCE.BIE035 Ø25mm L20m 258145 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS EXT164 LBY087.IIP.PSS.TMTO.EXT164 CO2 3,5kg 579768 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT165 LBY087.IIP.PSS.0SBO.EXT165 CO2 3,5kg 579784 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT166 LBY087.IIP.PSS.LSS3.EXT166 Polvo ABC 6 kg 01461 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT167 LBY087.IIP.PSS.PSS5.EXT167 CO2 3,5kg 579468 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS BIE033 LBY087.IIP.P02.0PCE.BIE033 Ø25mm L20m 258135 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS BIE036 LBY087.IIP.P03.0PCE.BIE036 Ø25mm L20m 258131 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

INSTITUTOS EXT168 LBY087.IIP.PSS.LS71.EXT168 CO2 3,5kg 579773 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT169 LBY087.IIP.PSS.PSS9.EXT169 Polvo ABC 6 kg 00393 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT170 LBY087.IIP.PSS.SHOR.EXT170 Polvo ABC 6 kg 6337987 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT171 LBY087.IIP.PSS.0PCE.EXT171 Polvo ABC 6 kg 01752 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT172 LBY087.IIP.PSS.0P10.EXT172 Polvo ABC 6 kg 00173 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT173 LBY087.IIP.PSS.0PCE.EXT173 Polvo ABC 6 kg 01375 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT174 LBY087.IIP.PSS.VSS6.EXT174 Polvo ABC 6 kg 01533 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



INSTITUTOS EXT175 LBY087.IIP.PSS.VLIM.EXT175 CO2 3,5kg 579677 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT187 LBY087.IIP.P01.0VES.EXT187 Polvo ABC 6 kg L790467 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT191 LBY087.IIP.P01.A15D.EXT191 Polvo ABC 6 kg 01721 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT194 LBY087.IIP.P01.0PCE.EXT194 Polvo ABC 6 kg L7901512 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT176 LBY087.IIP.PSS.0PCE.EXT176 Polvo ABC 6 kg 01281 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT177 LBY087.IIP.PLB.0VES.EXT177 Polvo ABC 6 kg 00553 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT178 LBY087.IIP.PLB.0PB1.EXT178 Polvo ABC 6 kg 02633 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT179 LBY087.IIP.PLB.0PB3.EXT179 Polvo ABC 6 kg 01246 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT180 LBY087.IIP.PLB.0PB5.EXT180 Polvo ABC 6 kg 01450 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT181 LBY087.IIP.PLB.0PCE.EXT181 Polvo ABC 6 kg 01149 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT182 LBY087.IIP.PLB.0PB6.EXT182 Polvo ABC 6 kg 01779 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT183 LBY087.IIP.PLB.0PB4.EXT183 Polvo ABC 6 kg 01783 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT184 LBY087.IIP.PLB.0PCE.EXT184 Polvo ABC 6 kg01289 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT185 LBY087.IIP.PLB.0PB2.EXT185 Polvo ABC 6 kg 00406 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT186 LBY087.IIP.PLB.0PCE.EXT186 Polvo ABC 6 kg 01836 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT188 LBY087.IIP.P01.0P11.EXT188 Polvo ABC 6 kg L7901346 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT189 LBY087.IIP.P01.0PCE.EXT189 Polvo ABC 6 kg 5932471 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT190 LBY087.IIP.P01.BIBL.EXT190 Polvo ABC 6 kg L7901626 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT192 LBY087.IIP.P01.INST.EXT192 Polvo ABC 6 kg 01516 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT193 LBY087.IIP.P01.P16D.EXT193 Polvo ABC 6 kg 01777 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT195 LBY087.IIP.P01.P16I.EXT195 Polvo ABC 6 kg 00574 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT196 LBY087.IIP.P01.P14D.EXT196 Polvo ABC 6 kg L7901338 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT197 LBY087.IIP.P01.0PCE.EXT197 Polvo ABC 6 kg 01642 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT198 LBY087.IIP.P01.SECR.EXT198 Polvo ABC 6 kg 01541 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT199 LBY087.IIP.P01.0P12.EXT199 Polvo ABC 6 kg L7900582 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT200 LBY087.IIP.P02.0VES.EXT200 Polvo ABC 6 kg L7901551 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT201 LBY087.IIP.P02.L21I.EXT201 CO2 3,5kg 579267 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT202 LBY087.IIP.P02.L21D.EXT202 CO2 3,5kg 579520 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT203 LBY087.IIP.P02.L23D.EXT203 CO2 3,5kg 579237 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT205 LBY087.IIP.P02.0L25.EXT205 CO2 3,5kg 579304 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT206 LBY087.IIP.P02.L26D.EXT206 CO2 3,5kg 579350 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT204 LBY087.IIP.P02.L23I.EXT204 CO2 3,5kg 539358 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT208 LBY087.IIP.P02.L24D.EXT208 CO2 3,5kg 579388 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT207 LBY087.IIP.P02.L26I.EXT207 CO2 3,5kg 577707 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT209 LBY087.IIP.P02.L24I.EXT209 CO2 3,5kg 579252 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT210 LBY087.IIP.P02.L22I.EXT210 CO2 3,5kg 579251 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT211 LBY087.IIP.P02.L22D.EXT211 CO2 3,5kg 579297 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT214 LBY087.IIP.P02.0PCE.EXT214 Polvo ABC 6 kg L7901459 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT218 LBY087.IIP.P03.L352.EXT218 CO2 3,5kg 579279 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT221 LBY087.IIP.P03.0PCE.EXT221 Polvo ABC 6 kg 17901682 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT212 LBY087.IIP.P02.0PCE.EXT212 Polvo ABC 6 kg 1582 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT213 LBY087.IIP.P02.0PCE.EXT213 Polvo ABC 6 kg L7901451 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT215 LBY087.IIP.P03.0VES.EXT215 Polvo ABC 6 kg 17900506 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT216 LBY087.IIP.P03.0P31.EXT216 Polvo ABC 6 kg 17901849 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT217 LBY087.IIP.P03.P33D.EXT217 Polvo ABC 6 kg 17901708 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT219 LBY087.IIP.P03.L353.EXT219 CO2 3,5kg 579258 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT220 LBY087.IIP.P03.L363.EXT220 CO2 3,5kg 579234 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT222 LBY087.IIP.P03.L362.EXT222 CO2 3,5kg 579739 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT223 LBY087.IIP.P03.0P34.EXT223 Polvo ABC 6 kg L-7901468 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT224 LBY087.IIP.P03.0PCE.EXT224 Polvo ABC 6 kg L-7901420 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT225 LBY087.IIP.P03.0PCE.EXT225 Polvo ABC 6 kg L-7900424 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT226 LBY087.IIP.P03.0P32.EXT226 Polvo ABC 6 kg 6L-7901304 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT227 LBY087.IIP.P03.L33I.EXT227 CO2 3,5 kg 579805 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT229 LBY087.IIP.PLC.PAT1.EXT229 CO2 5kg 761915 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT231 LBY087.IIP.P01.CPAN.EXT231 Polvo ABC 6 kg01036 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS SMA005 LBY087.IIP.PSS.DMTO.SMA005 Cerberus ALGO REX, Algo Pilot CT11, 2 sirenas ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

INSTITUTOS SAA005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.SDA005 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 005 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

INSTITUTOS EXT228 LBY087.IIP.PLC.0VES.EXT228 CO2 5kg CO2 14187 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS EXT230 LBY087.IIP.PLC.SCAL.EXT230 Polvo ABC 6 kg 01603 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

INSTITUTOS AEL003 LBY087.IIP.IIP.EDCO.AEL003 RAE 36419 Otis TA A 20000, 1200 kg, 16 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

INSTITUTOS LDA005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.LDA005 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

INSTITUTOS IAQ005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.IAQ005 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

INSTITUTOS AEL004 LBY087.IIP.IIP.EDCO.AEL004 RAE 36420 Marelli I1D16F5AA 127, 1350 kg, 18 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

INSTITUTOS CAC004 LBY087.IIP.PSS.0SBO.CAC004 Genser KAESER AS47/7.5 1.7846.3/1260, 7.5 bar, 30 KW, 400 V, filtro de aceite 6.1985 1/A1, filtro de aire Luft Filter 6.3538.1/A1 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

INSTITUTOS SFR002 LBY087.IIP.PSS.0SBO.SFR002 Secador CD50F (703SS007) IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - SFR - SECADOR FRIGORIFICO

INSTITUTOS RDT005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.RDT005 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

INSTITUTOS RAC004 LBY087.IIP.IIP.EDCO.RAC004 RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO - 004 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO

INSTITUTOS ITC005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ITC005 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 005 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

INSTITUTOS GF1114 LBY087.IIP.PSS.BIOT.GF1114 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 114 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1115 LBY087.IIP.P01.A131GF1115 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 115 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1116 LBY087.IIP.P01.OA15.GF1116 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 116 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1118 LBY087.IIP.PLB.SB50.GF1118 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 118 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1117 LBY087.IIP.PSS.ANIM.GF1117 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 117 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1119 LBY087.IIP.PLB.DB67.GF1119 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 119 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1121 LBY087.IIP.PLB.0AB2.GF1121 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 121 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1122 LBY087.IIP.P02.L263.GF1122 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 122 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1123 LBY087.IIP.P02.COCI.GF1123 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 123 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1124 LBY087.IIP.P03.L363.GF1124 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 124 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1125 LBY087.IIP.P02.D244.GF1125 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 125 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1120 LBY087.IIP.PLB.SB40.GF1120 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 120 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1129 LBY087.IIP.P03.GF1129 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 129 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS SCG002 LBY087.IIP.PLB.0GAS.SCG002 SCG - SALA DE CALDERAS DE GAS - 002 COGA - INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE: GAS - SCG - SALA DE CALDERAS DE GAS

INSTITUTOS ASA025 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA025 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 025 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA026 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA026 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 026 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS GF1126 LBY087.IIP.PSS.SS73.GF1126 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 126 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1127 LBY087.IIP.PSS.SS71.GF1127 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 127 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1128 LBY087.IIP.PSS.D713.GF1128 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 128 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1130 LBY087.IIP.PSS.TMTO.GF1130 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 130 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GF1131 LBY087.IIP.PSS.TMTO.GF1131 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 131 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS GC2003 LBY087.IIP.PLC.SCAL.GC2003 GC2 - GENERADOR DE CALOR RENDIM ENERG 70<P<1000 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GC2 - GENERADOR DE CALOR 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

INSTITUTOS ALF001 LBY087.IIP.PSS.0SBO.ALF001 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

INSTITUTOS ASA022 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA022 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 022 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA023 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA023 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 023 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA024 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA024 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 024 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA027 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA027 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 027 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA028 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA028 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 028 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA029 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA029 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 029 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA030 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA030 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 030 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ASA031 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ASA031 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 031 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

INSTITUTOS ALB005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.ALB005 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 005 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

INSTITUTOS CAP005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.CAP005 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 005 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

INSTITUTOS CEJ005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.CEJ005 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 005 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

INSTITUTOS FON005 LBY087.IIP.IIP.EDCO.FON005 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 005 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

INSTITUTOS PPE030 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PM5030 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 030 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

INSTITUTOS PRF030 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PRF030 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 030 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PRF031 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PRF031 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 031 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PRF032 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PRF032 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 032 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PRF033 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PRF033 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 033 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PRF035 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PRF035 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 035 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PCF008 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PF5008 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PCF009 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PF5009 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PCF012 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PF5012 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PPE031 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PM5031 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 031 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

INSTITUTOS PRF034 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PRF034 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 034 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PCF010 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PF5010 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PCF011 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PF5011 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

INSTITUTOS PCF013 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PF5013 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CABECERA FCO279 LBY087.CAB.PLB.0VES.FCO279 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO284 LBY087.CAB.PLB.0OFF.FCO284 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO286 LBY087.CAB.PLB.0ADM.FCO286 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO287 LBY087.CAB.PLB.0ADM.FCO287 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO278 LBY087.CAB.PLB.0VES.FCO278 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO280 LBY087.CAB.PLB.0VES.FCO280 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO281 LBY087.CAB.PLB.0VES.FCO281 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO282 LBY087.CAB.PLB.0VES.FCO282 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO283 LBY087.CAB.PLB.0OFF.FCO283 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO285 LBY087.CAB.PLB.0ADM.FCO285 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO288 LBY087.CAB.PLB.0ADM.FCO288 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO290 LBY087.CAB.PLB.0ADM.FCO290 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO291 LBY087.CAB.PLB.DS04.FCO291 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO292 LBY087.CAB.PLB.DS04.FCO292 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO293 LBY087.CAB.PLB.0ADM.FCO293 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO294 LBY087.CAB.PLB.0SAJ.FCO294 Tecnivel VVS-45-E/4T/FH CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO295 LBY087.CAB.PLB.0SAJ.FCO295 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO296 LBY087.CAB.PLB.0SAJ.FCO296 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA FCO289 LBY087.CAB.PLB.0ADM.FCO289 Tecnivel VVC-85-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA UTA116 LBY087.CAB.PLC.0CUB.UTA116 Tecnivel CHF-8-B CL-1246-A-06. CLIMATIZADOR CENTRO CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CABECERA FCO297 LBY087.CAB.PLB.0SAJ.FCO297 Tecnivel VVC-95-E/4T/FV CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CABECERA DEX012 LBY087.CAB.PLC.0CUB.DEX012 Ibaiondo 200 AMR M/F CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

CABECERA BOM048 LBY087.CAB.PLC.0CUB.BOM048 WILO DPL 40/160-4/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CABECERA BOM049 LBY087.CAB.PLC.0CUB.BOM049 WILO DPL 40/160-4/2 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CABECERA UTA115 LBY087.CAB.PLC.0CUB.UTA115 Tecnivel CHF-8-B CL-1243-A-06. CLIMATIZADOR DERECHO CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CABECERA UTA117 LBY087.CAB.PLC.0CUB.UTA117 Tecnivel CHF-1-BE CL-1244-A-06. CLIMARIZADOR IZQUIERDA CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CABECERA ALI006 LBY087.CAB.CAB.EDCO.ALI006 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

CABECERA CDS186 LBY087.CAB.PLB.0CON.CDS186 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 186 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CABECERA CDS187 LBY087.CAB.P01.0SCO.CDS187 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 187 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CABECERA CDS188 LBY087.CAB.PLC.0CUB.CDS188 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 188 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CABECERA ACH006 LBY087.CAB.PLB.0OFF.ACH006 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 006 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

CABECERA AFH006 LBY087.CAB.PLB.0OFF.AFH006 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 006 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

CABECERA RDA006 LBY087.CAB.CAB.EDCO.RDA006 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 006 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

CABECERA ECM003 LBY087.CAB.PLC.0CUB.ECM003 TRANE ECGAN600E72C2XDDXX1XXXBXXA4 (701701PC) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

CABECERA AII002 LBY087.CAB.PLB.0ENT.AII002 Tarjeteros control de accesos ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

CABECERA CCT001 LBY087.CAB.PLB.0CON.CCT001 Monitores CCTV. 27 cámaras exteriores ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

CABECERA SAA006 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SDA006 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 006 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

CABECERA SMA006 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SMA006 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

CABECERA BIE038 LBY087.CAB.P01.0VES.BIE038 L=20m, Ø25 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA



CABECERA EXT232 LBY087.CAB.P01.0VES.EXT232 Polvo ABC 6kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CABECERA EXT233 LBY087.CAB.P01.0SCO.EXT233 CO2 5kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CABECERA EXT234 LBY087.CAB.P01.0SAA.EXT234 Polvo ABC 6kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CABECERA EXT235 LBY087.CAB.PLC.0CUB.EXT235 CO2 5kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CABECERA EXT237 LBY087.CAB.PLB.0VES.EXT237 Polvo ABC 6kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA ETA006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.ETA006 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

CAFETERIA RCA006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.RCA006 RCA - RED DE CONDUCTOS - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

CAFETERIA VEX104 LBY087.CAF.CAF.EDCO.VEX104 Marelli MA63 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

CABECERA BIE037 LBY087.CAB.PLB.0VES.BIE037 L=20m, Ø25 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CABECERA EXT236 LBY087.CAB.PLB.0VES.EXT236 Polvo ABC 6kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA ACE010 LBY087.CAF.PLB.0VST.ACE010 Vaillant IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

CAFETERIA ALI007 LBY087.CAF.PLB.0PCA.ALI007 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

CAFETERIA COE001 LBY087.CAF.CAF.EDCO.COE001 COE - CONTADORES Y CAMARA CONT. - 001 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

CAFETERIA COA002 LBY087.CAF.CAF.EDCO.COA002 COA - CONTADORES DE AGUA FRIA - 002 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

CAFETERIA VEX105 LBY087.CAF.CAF.EDCO.VEX105 VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES - 105 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

CAFETERIA VEX106 LBY087.CAF.CAF.EDCO.VEX106 Chaysol VPE a/4.5A 5148311700 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

CAFETERIA ALS006 LBY087.CAF.PLB.0PCA.ALS006 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

CAFETERIA CDS189 LBY087.CAF.CAF.EDCO.CDS189 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 189 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CAFETERIA ACH007 LBY087.CAF.PLB.0ACI.ACH007 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 007 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

CAFETERIA AFH007 LBY087.CAF.CAF.EDCO.AFH007 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 007 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

CAFETERIA RDA007 LBY087.CAF.CAF.EDCO.RDA007 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 007 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

CAFETERIA RSA006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.RSA006 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 006 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

CAFETERIA BCM002 LBY087.CAF.PLC.0CUB.AFM002 Ciatesa ISV-195 99F2288, frío 41'4kW 31A, calor 45'8kW 31A, 3'89m3/s, 28bar, R22/20kg, 380V, 50Hz IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

CAFETERIA CFR015 LBY087.CAF.PLB.0CAM.CFR015 Pecomark Frascold aD/80589 R22 INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

CAFETERIA CFR017 LBY087.CAF.PLB.0CAM.CFR017 Pecomark Frascold aD/90/98 R22 INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

CAFETERIA EXT238 LBY087.CAF.PLB.0ACI.EXT238 Polvo ABC 6 kg 01182 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA BCM001 LBY087.CAF.PLC.0CUB.AFM001 Ciatesa ISV-195 99F2289, frío 41'4kW 31A, calor 45'8kW 31A, 3'89m3/s, 28bar, R22/20kg, 380V, 50Hz IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

CAFETERIA CFR016 LBY087.CAF.PLB.0CAM.CFR016 Pecomark Mestral 2E R404 INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

CAFETERIA EXT239 LBY087.CAF.PLB.0COM.EXT239 Polvo ABC 6 kg 01515 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT240 LBY087.CAF.PLB.0COM.EXT240 Polvo ABC 6 kg 01362 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT241 LBY087.CAF.PLB.COCG.EXT241 Polvo ABC 6 kg 01300 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT242 LBY087.CAF.PLB.0ACD.EXT242 Polvo ABC 6 kg 00865 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT243 LBY087.CAF.PLB.0LAV.EXT243 Polvo ABC 6 kg 00572 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT244 LBY087.CAF.PLB.0VST.EXT244 Polvo ABC 6 kg 1706 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT246 LBY087.CAF.PLB.COCP.EXT246 Polvo ABC 6 kg 00120 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT247 LBY087.CAF.PLB.0PCA.EXT247 Polvo ABC 6 kg 01299 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA EXT248 LBY087.CAF.PLB.0ALM.EXT248 Polvo ABC 6 kg 01764 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA SAA007 LBY087.CAF.CAF.EDCO.SDA007 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 007 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

TALACIONES PATER  GEL006 LBY087.INS.INS.EDCO.GEL006 Electra Molins EMV-250/6004E Nº serie: 807897 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

TALACIONES PATER  COA003 LBY087.INS.INS.EDCO.COA003 84279436 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

CAFETERIA SMA007 LBY087.CAF.CAF.EDCO.SMA007 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

TALACIONES PATER  COE002 LBY087.INS.INS.EDCO.COE002 TMC-España 2000KVA SECO ENCAP Nº 14237-1 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

TALACIONES PATER  BIE039 LBY087.INS.INS.EDCO.BIE039 9700026466 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

TALACIONES PATER  EXT249 LBY087.INS.PLB.0SCT.EXT249 BOMBAS ITUR TIPO VERTIX-400T IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

TALACIONES PATER  EXT250 LBY087.INS.PLB.0SGE.EXT250 CO2 5kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

TALACIONES PATER  EXT252 LBY087.INS.PLB.0SCG.EXT252 Polvo ABC 6Kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

TALACIONES PATER  COG003 LBY087.INS.PLB.0SCG.COG003 Polvo ABC 9kg 13476 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COG - CONTADOR DE GAS

TALACIONES PATER  COG004 LBY087.INS.PLB.0SCG.COG004 Mod.: BK-616M  5114000505 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COG - CONTADOR DE GAS

CAFETERIA HSC006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.HSC006 75029846/2003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

CAFETERIA SRC006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.SRC006 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 006 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CAFETERIA IAQ006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.IAQ006 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

CAFETERIA ALE006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.ALE006 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

CAFETERIA LDA006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.LDA006 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

TALACIONES PATER  BIJ002 LBY087.INS.INS.EDCO.BIJ002 ITUR TIPO IN-65/250BF Nº5492665 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIJ - BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY

TALACIONES PATER  EXT251 LBY087.INS.PLB.0SGE.EXT251 CO2 5kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CAFETERIA RDT006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.RDT006 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

CAFETERIA GF2009 LBY087.CAF.CAF.EDCO.GF2009 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 009 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

CAFETERIA ALB006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.ALB006 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 006 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

CAFETERIA HSC007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.HSC007 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

CAFETERIA GF2008 LBY087.CAF.CAF.EDCO.GF2008 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 008 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

CAFETERIA ITC006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.ITC006 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 006 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

CAFETERIA CAP006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.CAP006 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 006 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

CAFETERIA CEJ006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.CEJ006 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 006 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

CAFETERIA FON006 LBY087.CAF.CAF.EDCO.FON006 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 006 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

CABECERA RCA007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.RCA007 RCA - RED DE CONDUCTOS - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

CABECERA RTA004 LBY087.CAB.CAB.EDCO.RTA004 RTA - RED DE TUBERIAS - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

CABECERA ETA007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.ETA007 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

CABECERA VAC004 LBY087.CAB.CAB.EDCO.VAC004 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

TALACIONES PATER  ALG002 LBY087.INS.INS.EDCO.ALG002 ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN. - 002 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

TALACIONES PATER  TAI002 LBY087.INS.INS.EDCO.TAI002 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

CABECERA SRC007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC007 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 007 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA SRC008 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC008 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 008 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA SRC009 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC009 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 009 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA SRC012 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC012 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 012 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA IAQ007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.IAQ007 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

CABECERA ALE007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.ALE007 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

CABECERA SRC010 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC010 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 010 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA SRC011 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC011 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 011 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA SRC013 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC013 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 013 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA SRC014 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SRC014 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 014 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CABECERA ALS007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.ALS007 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

CABECERA PPE032 LBY087.CAB.CAB.EDCO.PM5032 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 032 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CABECERA PCF014 LBY087.CAB.CAB.EDCO.PF5014 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 014 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

TALACIONES PATER  LDA008 LBY087.INS.INS.EDCO.LDA008 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

CABECERA LDA007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.LDA007 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

CABECERA RDT007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.RDT007 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

CABECERA GF2010 LBY087.CAB.CAB.EDCO.GF2010 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 010 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

CABECERA ITC007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.ITC007 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 007 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

CABECERA PRF036 LBY087.CAB.CAB.EDCO.PRF036 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 036 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CABECERA ALB007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.ALB007 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 007 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

CABECERA CAP007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.CAP007 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 007 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

CABECERA CEJ007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.CEJ007 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 007 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

CABECERA FON007 LBY087.CAB.CAB.EDCO.FON007 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 007 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

TALACIONES PATER  ALE008 LBY087.INS.INS.EDCO.ALE008 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

TALACIONES PATER  ALI008 LBY087.INS.INS.EDCO.ALI008 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

TALACIONES PATER  ALS008 LBY087.INS.INS.EDCO.ALS008 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

TALACIONES PATER  CGB006 LBY087.INS.INS.EDCO.CGB006 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

TALACIONES PATER  RDT008 LBY087.INS.INS.EDCO.RDT008 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

CAFETERIA PPE033 LBY087.CAF.CAF.EDCO.PM5033 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 033 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CAFETERIA PPE034 LBY087.CAF.CAF.EDCO.PM5034 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 034 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CAFETERIA PRF037 LBY087.CAF.CAF.EDCO.PRF037 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 037 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

TALACIONES PATER  CTP002 LBY087.INS.INS.EDCO.CTP002 CTP - CENTRO DE TRANSFORMACION - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

CAFETERIA ASA032 LBY087.CAF.CAF.EDCO.ASA032 Aseo Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CAFETERIA ASA033 LBY087.CAF.CAF.EDCO.ASA033 Aseo Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

TALACIONES PATER  COG001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.COG001 COG - CONTADORES DE GAS - 001 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COG - CONTADOR DE GAS

CAFETERIA PRF038 LBY087.CAF.CAF.EDCO.PRF038 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 038 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

TALACIONES PATER  CTP001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.CTP001 Torytrans.TT2918 P100kVA, U.Pri400V, U,Sec400V+-5%, I.Pri/I.Sec144,3A, F50Hz. Nº 280308-02 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

TALACIONES PATER  RDT001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.RDT001 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

TALACIONES PATER  ALS001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.ALS001 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

SSCC FCO122 LBY087.SCT.P02.212B.FCO122 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123604030019 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

TALACIONES PATER  COA001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.COA001 COA - CONTADORES DE AGUA FRIA - 001 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

TALACIONES PATER  EXT001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.EXT001 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº394525 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

TALACIONES PATER  LDA001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.LDA001 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

TALACIONES PATER  ALI001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.ALI001 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

TALACIONES PATER  ALE001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.ALE001 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

TALACIONES PATER  CGB001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.CGB001 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

SSCC FCO113 LBY087.SCT.P02.213B.FCO113 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123604030010 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO114 LBY087.SCT.P02.214B.FCO114 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123604040005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO115 LBY087.SCT.P02.215B.FCO115 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123604040007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO116 LBY087.SCT.P02.216B.FCO116 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327060004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO117 LBY087.SCT.P02.217B.FCO117 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327060002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO118 LBY087.SCT.P02.218B.FCO118 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327030003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO119 LBY087.SCT.P02.219B.FCO119 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327030007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO120 LBY087.SCT.P02.220B.FCO120 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327060001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO121 LBY087.SCT.P02.221B.FCO121 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327060003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO123 LBY087.SCT.P02.211B.FCO123 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123004040008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO124 LBY087.SCT.P02.210B.FCO124 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123604040006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO125 LBY087.SCT.P02.222B.FCO125 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 176W 14123604040003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO126 LBY087.SCT.P02.222B.FCO126 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327030002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO127 LBY087.SCT.P02.223B.FCO127 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 176W 15052327000003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO131 LBY087.SCT.P02.208B.FCO131 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 176W 14123604000004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO135 LBY087.SCT.P02.206B.FCO135 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO141 LBY087.SCT.P02.204B.FCO141 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO145 LBY087.SCT.P02.202B.FCO145 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO128 LBY087.SCT.P02.223B.FCO128 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 15052327030005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO129 LBY087.SCT.P02.209B.FCO129 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 176W 14123573400003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO130 LBY087.SCT.P02.209B.FCO130 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123604030009 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO132 LBY087.SCT.P02.208B.FCO132 YORK-YFCN  230V-50Hz Mod.hc 44W 14123573130002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO133 LBY087.SCT.P02.206B.FCO133 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO134 LBY087.SCT.P02.206B.FCO134 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO136 LBY087.SCT.P02.205B.FCO136 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO137 LBY087.SCT.P02.205B.FCO137 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO138 LBY087.SCT.P02.205B.FCO138 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO139 LBY087.SCT.P02.204B.FCO139 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO140 LBY087.SCT.P02.204B.FCO140 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO142 LBY087.SCT.P02.203B.FCO142 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO143 LBY087.SCT.P02.203B.FCO143 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO144 LBY087.SCT.P02.203B.FCO144 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO146 LBY087.SCT.P02.202B.FCO146 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO147 LBY087.SCT.P02.202B.FCO147 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO150 LBY087.SCT.P02.201B.FCO150 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO154 LBY087.SCT.P02.226B.FCO154 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO155 LBY087.SCT.P02.226B.FCO155 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO148 LBY087.SCT.P02.201B.FCO148 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO149 LBY087.SCT.P02.201B.FCO149 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO151 LBY087.SCT.P02.225B.FCO151 Termoven (1,53m) L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW



SSCC FCO152 LBY087.SCT.P02.225B.FCO152 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO153 LBY087.SCT.P02.225B.FCO153 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO156 LBY087.SCT.P02.226B.FCO156 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO157 LBY087.SCT.P02.227B.FCO157 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO158 LBY087.SCT.P02.227B.FCO158 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO160 LBY087.SCT.P02.228B.FCO160 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO162 LBY087.SCT.P02.228B.FCO162 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO163 LBY087.SCT.P02.SRZA.FCO163 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO164 LBY087.SCT.P01.104A.FCO164 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO159 LBY087.SCT.P02.227B.FCO159 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO161 LBY087.SCT.P02.228B.FCO161 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO165 LBY087.SCT.P01.103A.FCO165 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO166 LBY087.SCT.P01.106A.FCO166 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO167 LBY087.SCT.P01.106A.FCO167 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO168 LBY087.SCT.P01.106A.FCO168 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO170 LBY087.SCT.P01.106A.FCO170 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO172 LBY087.SCT.P01.105A.FCO172 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO173 LBY087.SCT.P01.102AFCO173 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO175 LBY087.SCT.P01.107A.FCO175 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO169 LBY087.SCT.P01.106A.FCO169 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO171 LBY087.SCT.P01.106A.FCO171 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO174 LBY087.SCT.P01.101A.FCO174 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO176 LBY087.SCT.P01.107A.FCO176 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO178 LBY087.SCT.P01.107A.FCO178 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO179 LBY087.SCT.P01.111B.FCO179 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO180 LBY087.SCT.P01.111B.FCO180 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO181 LBY087.SCT.P01.111B.FCO181 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO182 LBY087.SCT.P01.112B.FCO182 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO177 LBY087.SCT.P01.107A.FCO177 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO183 LBY087.SCT.P01.112B.FCO183 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO184 LBY087.SCT.P01.112B.FCO184 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO185 LBY087.SCT.P01.113B.FCO185 Termoven. FL450 TFVE 4T. Pot. en frío: 3 kW(7-12º), Pot. en calor: 2,11 kW(50-45º). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO187 LBY087.SCT.P01.113B.FCO187 Termoven. FL450 TFVE 4T. Pot. en frío: 3 kW(7-12º), Pot. en calor: 2,11 kW(50-45º). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO186 LBY087.SCT.P01.113B.FCO186 Termoven. FL450 TFVE 4T. Pot. en frío: 3 kW(7-12º), Pot. en calor: 2,11 kW(50-45º). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO188 LBY087.SCT.P01.114B.FCO188 44W 14123604030012 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO189 LBY087.SCT.P01.114B.FCO189 176W 14123604000001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO190 LBY087.SCT.P01.115B.FCO190 44W 14123604030011 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO191 LBY087.SCT.P01.115B.FCO191 176W 14123604000002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO192 LBY087.SCT.P01.116B.FCO192 176W 14123604000005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO194 LBY087.SCT.P01.117B.FCO194 176W 14123604000006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO195 LBY087.SCT.P01.117B.FCO195 44W 14123604030013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO196 LBY087.SCT.P01.118B.FCO196 44W 1505232730002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO193 LBY087.SCT.P01.116B.FCO193 44W 14123604030016 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO197 LBY087.SCT.P01.118B.FCO197 176W 15052327000001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO198 LBY087.SCT.P01.118B.FCO198 44W 15052327030001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO199 LBY087.SCT.P01.118B.FCO199 44W 15052327030006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO200 LBY087.SCT.P01.122B.FCO200 Termoven L900 TFVE 4T 3+1 motor 1x40W 230V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO201 LBY087.SCT.P01.123B.FCO201 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO202 LBY087.SCT.P01.123B.FCO202 Termoven L900 TFVE 4T 3+1 motor 1x40W 220V CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO203 LBY087.SCT.PLB.001B.FCO203 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO204 LBY087.SCT.PLB.002B.FCO204 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO205 LBY087.SCT.PLB.002B.FCO205 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO207 LBY087.SCT.PLB.006B.FCO207 176W 14123573100002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO206 LBY087.SCT.PLB.006B.FCO206 44W 141235730001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO213 LBY087.SCT.PLB.003B.FCO213 176W  14123573100005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO208 LBY087.SCT.PLB.006B.FCO208 176W 14123573100004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO209 LBY087.SCT.PLB.006B.FCO209 176W 14123604030015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO210 LBY087.SCT.PLB.006B.FCO210 176W 15052327000002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO211 LBY087.SCT.PLB.004B.FCO211 176W 14123573100001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC FCO212 LBY087.SCT.PLB.004B.FCO212 44W 14123573130003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

SSCC ACE001 LBY087.SCT.P01.PTZA.ACE001 Termo Thermor HM80N4 1500W 80L (710P1007 ducha aseo chicas) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

SSCC UTA010 LBY087.SCT.P03.CUBI.UTA010 Termoven. CLA-2015/2 DESPACHOS PLANTA 1 Y 2 SECTOR B ZONA ANTIGUA CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA011 LBY087.SCT.P03.CUBI.UTA011 Termoven. CLA-2020/11 SALÓN DE ACTOS CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA012 LBY087.SCT.P02.PTZA.UTA012 Termoven. CLA-2010/1,Q 9112m3/h, 3KW, 230/400V, 50Hz, Baterias: calor 48KW, frío 48KW. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA013 LBY087.SCT.P01.PTZA.UTA013 Termoven. CLA-2010/1. Q4267m3/h. Imp:1'5KW, 230/400V, 50Hz. Baterías: calor 22KW, frío 22KW. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA014 LBY087.SCT.P01.PTZA.UTA014 Termoven. VTA-7.1, Q 1764m3/h. Imp:0' 75KW, 230/400V, 50Hz. Baterías: calor 12KW, frío 15KW. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA015 LBY087.SCT.P01.PTZB.UTA015 Termoven. VTA-9-2-E. Q3000m3/h. Imp:1'1KW, 1500 rpm, 230/400V, 50Hz. Baterías: calor 12KW, frío 13KW. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA016 LBY087.SCT.PLB.PTZA.UTA016 Termoven. CLA-2010/1. Q4267m3/h. Imp:1'5KW, 230/400V, 50Hz. Baterías: calor 22KW, frío 22KW. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA018 LBY087.SCT.PLB.PTZB.UTA018 Termoven. VTA-9.2-E. Q3000m3/h. Imp:1'1KW, 1500rpm, 230/400V, 50Hz. Baterías: calor 12KW, frío 13KW. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA019 LBY087.SCT.P03.PTZB.UTA019 Tecnivel. THF-28-A. CL-0507-T-14 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA020 LBY087.SCT.P03.PTZB.UTA020 Tecnivel. THF-28-A. CL-0508-T-14 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA021 LBY087.SCT.P02.PTZB.UTA021 Tecnivel. THF-34-A. CL-0509-T-14.    2,5 KW CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA022 LBY087.SCT.P01.PTZB.UTA022 Climatizador Carrier Sala PET CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA017 LBY087.SCT.PLB.PTZB.UTA017 Termoven. VTA-70. Q4300m3/h. Imp:2'2KW, 1500rpm, 230/400V, 50Hz. Baterías: calor 21KW, frío 21KW. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC UTA023 LBY087.SCT.P03.SCUB.UTA023 TECNIVEL THF-81-A CL-0350-T-15 SALA LIMPIA PLANTA 1 SECTOR B CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

SSCC BOM015 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM015 Wilo IL65/170-1,5/4, nº2025851/0801  1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM016 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM016 Wilo IL65/170-1,5/4, nº2025851/0801, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM017 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM017 Wilo IL65/270-5,5/4, nº2038842/0708, 1450rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM019 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM019 Wilo IL65/270-5,5/4, nº2038842/0708, 1450rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM020 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM020 Wilo IL65/270-5,5/4, nº2038842/0708, 1450rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM018 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM018 Wilo IL65/270-5,5/4, nº2038842/0708, 1450rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM025 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM025 WILO Type: IPL65/165-5,5/2    5,5KW   Art.Nº-2089610/15W18 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC ETA002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ETA002 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

SSCC BOM021 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM021 Typ: IL65/220-3/4, nº2034271/0711, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM022 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM022 Typ: IL65/220-3/4, nº2034271/0711, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM023 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM023 Typ: IL65/220-3/4, nº2034271/0711, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM024 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM024 Typ: IL65/220-3/4, nº2034271/0711, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM026 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM026 WILO Type: IPL65/165-5,5/2    5,5KW   Art.Nº-2089610/15W18 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM027 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM027 WILO Type: IPL50/150-4/2    4KW   Art.Nº-2989597/14W42 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC BOM028 LBY087.SCT.P03.CUBI.BOM028 WILO Type: IPL50/150-4/2    4KW   Art.Nº-2989597/14W42 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC DEX003 LBY087.SCT.P03.CUBI.DEX003 Ibaiondo nº4177610028 (250 L) , Pmax 6 bar, Pprueba 9 bar, Presión 1,5 bares CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

SSCC VEC001 LBY087.SCT.PLS.SBOM.DF7001 IBALONDO 100 AMR-P   100L  P.Máx 10 bar  S/N 4587000015 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - DF7 - DEPOSITO DE EXPANSION PRODUCCION FRIO P<=70kW

SSCC VEC002 LBY087.SCT.PLS.SBOM.DF7002 IBALONDO 24 AMR-P   24L  P.Máx 8bar  S/N 4579530261 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - DF7 - DEPOSITO DE EXPANSION PRODUCCION FRIO P<=70kW

SSCC RCA002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.RCA002 RCA - RED DE CONDUCTOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

SSCC RTA002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.RTA002 RTA - RED DE TUBERIAS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

SSCC VAC002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.VAC002 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

TALACIONES PATER  BCD001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.BCD001 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

SSCC GEL002 LBY087.SCT.P03.SCUB.GEL002 Electro Molins. EMJ-135, AUT-MP10, nº816461 (108KW), 400V, 3+neutro, f.potencia 0'8, 178A, 50Hz, 1850Kg, 1500rpm. ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

SSCC GEL003 LBY087.SCT.P03.CUBI.GEL003 HIMOINSA  HDW-285 T5 INS 50Hz  NºSerie 151003401   Pot. 217,6KW Fact.Pot. 0,8   Int.392,6/682,8 A ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

SSCC CDS002 LBY087.SCT.P01.PTZA.CDS002 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS005 LBY087.SCT.PLB.PTZB.CDS005 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS009 LBY087.SCT.P02.203B.CDS009 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 009 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS012 LBY087.SCT.P02.206B.CDS012 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 012 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS016 LBY087.SCT.P02.210B.CDS016 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 016 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CGB002 LBY087.SCT.PLB.PTZB.CGB002 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

SSCC CDS001 LBY087.SCT.P02.PTZA.CDS001 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS003 LBY087.SCT.PLB.PTZA.CDS003 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS004 LBY087.SCT.PLB.PTZB.CDS004 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS006 LBY087.SCT.PLB.PTZB.CDS006 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS007 LBY087.SCT.P02.201B.CDS007 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS008 LBY087.SCT.P02.202B.CDS008 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS010 LBY087.SCT.P02.204B.CDS010 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 010 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS011 LBY087.SCT.P02.205B.CDS011 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 011 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS013 LBY087.SCT.P02.207B.CDS013 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 013 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS014 LBY087.SCT.P02.208B.CDS014 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 014 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS015 LBY087.SCT.P02.209B.CDS015 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 015 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS017 LBY087.SCT.P02.211B.CDS017 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 017 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS018 LBY087.SCT.P02.212B.CDS018 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 018 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS020 LBY087.SCT.P02.213B.CDS020 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 020 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS021 LBY087.SCT.P02.214B.CDS021 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 021 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS022 LBY087.SCT.P02.215B.CDS022 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 022 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS023 LBY087.SCT.P02.SSER.CDS023 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 023 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS024 LBY087.SCT.P01.111B.CDS024 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 024 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS019 LBY087.SCT.P02.213B.CDS019 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 019 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS031 LBY087.SCT.PLB.003B.CDS031 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 031 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS033 LBY087.SCT.PLB.001B.CDS033 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 033 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS035 LBY087.SCT.P01.116B.CDS035 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 035 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS025 LBY087.SCT.P01.112B.CDS025 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 025 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS026 LBY087.SCT.P01.113B.CDS026 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 026 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS027 LBY087.SCT.P01.114B.CDS027 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 027 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS028 LBY087.SCT.P01.115B.CDS028 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 028 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS029 LBY087.SCT.P01.PTZB.CDS029 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 029 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS030 LBY087.SCT.PLB.PTZB.CDS030 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 030 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS032 LBY087.SCT.PLB.002B.CDS032 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 032 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS034 LBY087.SCT.PLB.PTZB.CDS034 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 034 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS036 LBY087.SCT.P01.117B.CDS036 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 036 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS037 LBY087.SCT.P01.118B.CDS037 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 037 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS038 LBY087.SCT.P01.118B.CDS038 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 038 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS039 LBY087.SCT.P02.SAZA.CDS039 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 039 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS040 LBY087.SCT.P03.CUBI.CDS040 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 040 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS049 LBY087.SCT.P02.PTZB.CDS049 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 049 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC GPA001 LBY087.SCT.PLS.SBOM.GPA001 Motor 1: Bomba Elias. VH-10/7, Nº090415-CS, L/H: 9000/1700, mca: 30/90, 3CV, 230/400V, 8,9/5,2A, 50Hz, 2'2KW, 2950rpm IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

SSCC CDS041 LBY087.SCT.P03.CUBI.CDS041 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 041 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS042 LBY087.SCT.P03.PTZB.CDS042 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 042 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS043 LBY087.SCT.P03.SCUA.CDS043 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 043 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS044 LBY087.SCT.P03.SSER.CDS044 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 044 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS045 LBY087.SCT.P03.ZOAN.CDS045 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 045 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS046 LBY087.SCT.P03.L1AN.CDS046 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 046 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS047 LBY087.SCT.P03.L2AN.CDS047 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 047 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC CDS048 LBY087.SCT.P03.L3AN.CDS048 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 048 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

SSCC PAR001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PAR001 Franklin ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - PAR - PARARRAYOS

SSCC SAI001 LBY087.SCT.PLB.PTZB.SAI001 APC Schneider. MGE Galaxy 3500. 40kVA. NºS1316332329. ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

SSCC ALE002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ALE002 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

SSCC ALI002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ALI002 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

SSCC ALS002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ALS002 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

SSCC GPA002 LBY087.SCT.PLS.SBOM.GPA002 Motor 2: Aguapress. ME-307, nº070922CI, L/H: 9000/1700, mca: 30/90, 3CV( 2'2KW), 2950rpm, 50Hz. IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA



SSCC ALF001 LBY087.SCT.PLS.SBOM.ALF001 Ruthagua. 2000L IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

SSCC ALF002 LBY087.SCT.PLS.SBOM.ALF002 500AMR,500L. Pmax:10bares, Ptest: 15bares.Ppres:1,bares IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

SSCC BFP001 LBY087.SCT.PLS.SOTA.BFP001 30LLY806M-X230-055, P 68KW, Q 250-40, 8Kg,. IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

SSCC AFH001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.AFH001 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

SSCC ACH001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ACH001 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

SSCC ETM001 LBY087.SCT.P03.CUBI.ECM001 Climaveneta FOCS/BSL-1952 (710P3905) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

SSCC ETM002 LBY087.SCT.P03.SCUB.ETM002 CLIVET WSAT-XEE 222  (710PC904) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

SSCC ETM003 LBY087.SCT.P03.SCUB.ECM003 CARRIER   30RBM/RBP (710PC904) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

SSCC RDA001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.RDA001 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

SSCC RSA001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.RSA001 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

SSCC ACC001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ACC001 ACC - CONTROL DE ACCESOS - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CDA - CONTROL DE ACCESOS

SSCC BIP001 LBY087.SCT.PLS.SBOM.BIP001 Bloch.CPRE 3220-75/DN80, Q 12m3/h, H 60m, Qsc 16,8m3/h. Bpal:2ND 32/20-RB. Motor:5,5KW/7,5 CV, 400/690V, 2900rpm. ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA

SSCC BIJ001 LBY087.SCT.PLS.SBOM.BIJ001 Bloch.CPRE 3220-75/DN80.Mod:H300T, Q 0'9/9m3/h, H 8'5m/30, Motor: 2'2KW/3CV, 2900rpm, 230/400V, 8'1/5,1A ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIJ - BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY

SSCC SAA001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.SDA001 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 001 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

SSCC SMA001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.SMA001 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

SSCC SAA002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.SDA002 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 002 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

SSCC EXT002 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT002 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160638 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT003 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT003 CO2 (5Kg), 89B, nº288768 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT004 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT004 CO2 (5Kg), 89B, nº126692 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT005 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT005 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161007 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT007 LBY087.SCT.P03.CUBI.EXT007 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº767405 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT009 LBY087.SCT.P03.CUBI.EXT009 CO2 (5Kg), 89B, nº288760 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT010 LBY087.SCT.P03.CUBI.EXT010 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161004 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT011 LBY087.SCT.P03.SCAL.EXT011 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº767300 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT012 LBY087.SCT.P03.PTZB.EXT012 CO2 (5Kg), 89B, nº288672 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT014 LBY087.SCT.P02.VESA.EXT014 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161011 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT018 LBY087.SCT.PLS.SOTA.EXT018 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161116 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT019 LBY087.SCT.P02.PDZB.EXT019 CO2 (5Kg), 89B, nº288767 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT020 LBY087.SCT.P02.PDZB.EXT020 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160695 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT021 LBY087.SCT.P02.PDZA.EXT021 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160991 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT022 LBY087.SCT.P02.PDZB.EXT022 CO2 (5Kg), 89B, nº2886683 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT023 LBY087.SCT.P02.PDZB.EXT023 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº160695 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT024 LBY087.SCT.P02.PDZB.EXT024 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº160719 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT025 LBY087.SCT.P02.SAZA.EXT025 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160982 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT026 LBY087.SCT.P02.ASCO.EXT026 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160996 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT027 LBY087.SCT.P02.ASCO.EXT027 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161129 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT028 LBY087.SCT.P02.ASCO.EXT028 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160645 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT029 LBY087.SCT.P02.PDZA.EXT029 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160983 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT037 LBY087.SCT.P01.VEZA.EXT037 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161013 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT039 LBY087.SCT.P01.VEZA.EXT039 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº160978 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT044 LBY087.SCT.P01.VEZB.EXT044 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160993 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT045 LBY087.SCT.P01.PTZB.EXT045 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº160774 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT030 LBY087.SCT.P01.103A.EXT030 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161016 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT031 LBY087.SCT.P01.PAZA.EXT031 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161138 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT032 LBY087.SCT.P03.POZB.EXT032 CO2 (5Kg), 89B, nº288704 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT033 LBY087.SCT.P01.106A.EXT033 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160636 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT034 LBY087.SCT.P01.106A.EXT034 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160635 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT035 LBY087.SCT.P01.102AEXT035 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161104 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT036 LBY087.SCT.P01.PAZA.EXT036 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº160790 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT038 LBY087.SCT.P01.VEZA.EXT038 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161114 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT040 LBY087.SCT.P01.VEZA.EXT040 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161113 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT041 LBY087.SCT.P03.SRAC.EXT041 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161008 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT042 LBY087.SCT.P01.PAZB.EXT042 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº11239 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT043 LBY087.SCT.P01.SSER.EXT043 CO2 (5Kg), 89B, nº288673 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT046 LBY087.SCT.PLB.SCZA.EXT046 CO2 (5Kg), 89B, nº288702 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT047 LBY087.SCT.PLB.SCZA.EXT047 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161067 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT059 LBY087.SCT.PLS.VEZA.EXT059 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161072 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT060 LBY087.SCT.P01.VEZB.EXT060 CO2 (5Kg), 89B, nº288716 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT070 LBY087.SCT.P01.PTZA.EXT070 CO2 (5Kg), 89B, nº288725 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT048 LBY087.SCT.PLB.VEZA.EXT048 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161010 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT049 LBY087.SCT.PLB.VEZA.EXT049 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160631 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT050 LBY087.SCT.PLB.VEZA.EXT050 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161124 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT051 LBY087.SCT.PLB.PTZA.EXT051 CO2 (5Kg), 89B, nº126656 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT052 LBY087.SCT.PLB.VEZB.EXT052 CO2 (5Kg), 89B, nº288703 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT053 LBY087.SCT.PLB.VEZB.EXT053 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161082 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT054 LBY087.SCT.PLB.003B.EXT054 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, nº161118 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT055 LBY087.SCT.PLB.002B.EXT055 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, nº160984 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT056 LBY087.SCT.PLB.VEZB.EXT056 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C, nº161136 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT057 LBY087.SCT.PLS.VEZA.EXT057 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161132 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT058 LBY087.SCT.PLS.VEZA.EXT058 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº160972 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT061 LBY087.SCT.PLS.SBOM.EXT061 CO2 (5Kg), 89B, nº288759 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT062 LBY087.SCT.PLS.SOTA.EXT062 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº140906 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT063 LBY087.SCT.PLS.SOTA.EXT063 CO2 (5Kg), 89B, nº288708 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT064 LBY087.SCT.PLS.SOTA.EXT064 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº161090 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT065 LBY087.SCT.PLS.SOTA.EXT065 CO2 (5Kg), 89B, nº288762 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT066 LBY087.SCT.P02.SCAU.EXT066 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160648 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT067 LBY087.SCT.P02.SCAU.EXT067 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161125 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT068 LBY087.SCT.PLB.SCZA.EXT068 CO2 (5Kg), 89B, nº126693 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT069 LBY087.SCT.PLB.PTZB.EXT069 CO2 (5Kg), 89B, nº288676 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT071 LBY087.SCT.P01.102AEXT071 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160642 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT072 LBY087.SCT.P01.102AEXT072 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161066 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT073 LBY087.SCT.P01.VEZA.EXT073 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161097 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT074 LBY087.SCT.P01.107A.EXT074 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160714 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT075 LBY087.SCT.P01.PTZB.EXT075 CO2 (5Kg), 89B, nº288764 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT078 LBY087.SCT.P02.201B.EXT078 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº161006 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT084 LBY087.SCT.PLB.006B.EXT084 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,      nº11291 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT076 LBY087.SCT.P02.PTZA.EXT076 CO2 (5Kg), 89B, nº288698 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC SAI002 LBY087.SCT.PLB.SSAI.SAI002 SALICRU SLC 50 CUBE 3+B2 Nº Serie: 15B0275186 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

SSCC EXT077 LBY087.SCT.P02.PTZB.EXT077 CO2 (5Kg), 89B, nº288700 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT079 LBY087.SCT.P02.210B.EXT079 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº160985 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT080 LBY087.SCT.PLB.004B.EXT080 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11242 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT081 LBY087.SCT.PLB.SPET.EXT081 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11599 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT082 LBY087.SCT.PLB.PAZB.EXT082 Polvo ABC (6 kKg) 21A/183B/C,     nº11267 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT083 LBY087.SCT.PLB.006B.EXT083 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,        nº169 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT085 LBY087.SCT.PLB.006B.EXT085 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,        nº11232 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT088 LBY087.SCT.P01.118B.EXT088 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11239 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT089 LBY087.SCT.P01.114B.EXT089 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11236 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT090 LBY087.SCT.P01.115B.EXT090 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11173 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT091 LBY087.SCT.P01.116B.EXT091 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,        nº121 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT092 LBY087.SCT.P01.117B.EXT092 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11252 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT093 LBY087.SCT.P01.PAZB.EXT093 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11235 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT094 LBY087.SCT.P01.118B.EXT094 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,        nº193 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT095 LBY087.SCT.P01.118B.EXT095 CO2 (5Kg), 89B, nº11727 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT086 LBY087.SCT.PLB.006B.EXT086 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11266 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT087 LBY087.SCT.PLB.PAZB.EXT087 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,     nº11364 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT098 LBY087.SCT.P01.118B.EXT098 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,        nº228 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT099 LBY087.SCT.P01.118B.EXT099 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº82 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT106 LBY087.SCT.P02.212B.EXT106 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11172 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT110 LBY087.SCT.P02.PAZB.EXT110 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11201 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT111 LBY087.SCT.P02.216B.EXT111 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11515 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT096 LBY087.SCT.P01.118B.EXT096 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,        nº141 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT097 LBY087.SCT.P01.118B.EXT097 CO2 (5Kg), 89B, nº 11879 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT100 LBY087.SCT.P01.122B.EXT100 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº112 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT101 LBY087.SCT.P02.208B.EXT101 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11256 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT102 LBY087.SCT.P02.209B.EXT102 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11567 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT103 LBY087.SCT.P02.210B.EXT103 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11390 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT104 LBY087.SCT.P02.211B.EXT104 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº346 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT105 LBY087.SCT.P02.PAZB.EXT105 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11370 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT107 LBY087.SCT.P02.213B.EXT107 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11780 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT108 LBY087.SCT.P02.214B.EXT108 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11166 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT109 LBY087.SCT.P02.215B.EXT109 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11204 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT112 LBY087.SCT.P02.217B.EXT112 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº32 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT113 LBY087.SCT.P02.219B.EXT113 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº159 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT114 LBY087.SCT.P02.220B.EXT114 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº39 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT115 LBY087.SCT.P02.221B.EXT115 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11569 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT116 LBY087.SCT.P02.222B.EXT116 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº99 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT117 LBY087.SCT.P02.223B.EXT117 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº11176 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT118 LBY087.SCT.P02.PAZB.EXT118 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº76 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT119 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT119 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº518748 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT121 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT121 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº519479 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT120 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT120 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº518743 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT122 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT122 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº518744 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT127 LBY087.SCT.P03.ZOAN.EXT127 CO2 (5Kg), 89B, nº 518745 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT128 LBY087.SCT.P03.ZOAN.EXT128 CO2 (5Kg), 89B, nº 6035 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT131 LBY087.SCT.P03.ZOAN.EXT131 CO2 (5Kg), 89B, nº 6087 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT123 LBY087.SCT.P03.SCUA.EXT123 CO2 (5Kg), 89B, nº 51754 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT124 LBY087.SCT.P03.VEZB.EXT124 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº518732 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT125 LBY087.SCT.P03.COAN.EXT125 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº518739 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT126 LBY087.SCT.P03.ZOAN.EXT126 Polvo ABC (6 Kg) 21A/183B/C,          nº518749 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT129 LBY087.SCT.P03.ZOAN.EXT129 CO2 (5Kg), 89B, nº 6169 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT130 LBY087.SCT.P03.ZOAN.EXT130 CO2 (5Kg), 89B, nº 6168 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT132 LBY087.SCT.P03.PLAN.EXT132 CO2 (5Kg), 89B, nº 6132 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT133 LBY087.SCT.P03.L1AN.EXT133 CO2 (5Kg), 89B, nº 3567 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC EXT134 LBY087.SCT.P03.L2AN.EXT134 CO2 (5Kg), 89B, nº 11213 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC BIE001 LBY087.SCT.P03.VEZB.BIE001 Ø 25/20m, P 12 bares, nº13 -- 382588 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE002 LBY087.SCT.P03.VEZA.BIE002 Ø 25/20m, P 12 bares,nº12 -- 382585 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE004 LBY087.SCT.P02.VESA.BIE004 Ø 25/20m, P 12 bares, nº10 -- 375454 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE005 LBY087.SCT.P02.VESA.BIE005 Ø 25/20m, P 12 bares, nº8 -- 382583 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC EXT135 LBY087.SCT.P03.L3AN.EXT135 CO2 (5Kg), 89B, nº 11402 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC BIE003 LBY087.SCT.P02.SAZA.BIE003 Ø 25/20m, P 12 bares, nº9 -- 382580 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE006 LBY087.SCT.P02.PDZB.BIE006 Ø 25/20m, P 12 bares, nº7 -- 382578 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE007 LBY087.SCT.P01.VEZA.BIE007 Ø 25/20m, P 12 bares, nº12 -- 382579 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE008 LBY087.SCT.P01.VEZA.BIE008 Ø 25/20m, P 12 bares, nº6 -- 382584 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE009 LBY087.SCT.P01.VEZB.BIE009 Ø 25/20m, P 12 bares, nº5 -- 382582 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE010 LBY087.SCT.PLB.VEZA.BIE010 Ø 25/20m, P 12 bares, nº3 -- 200604 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE011 LBY087.SCT.PLS.SOTA.BIE011 Ø 25/20m, P 12 bares, nº2 --  382581 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA



SSCC BIE012 LBY087.SCT.PLS.SOTA.BIE012 Ø 25/20m, P 12 bares, nº4 --  382586 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE013 LBY087.SCT.PLB.VEZB.BIE013 Ø 25/20m, P 12 bares, nº1 --  382589 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE014 LBY087.SCT.PLB.PAZB.BIE014 8-880 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE015 LBY087.SCT.P01.PAZB.BIE015 71882 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE016 LBY087.SCT.P02.PAZB.BIE016 8/50611 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE017 LBY087.SCT.P03.ZOAN.BIE017 10-1726 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE018 LBY087.SCT.P03.PAZB.BIE018 9-1725 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC BIE019 LBY087.SCT.P03.ZOAN.BIE019 2468 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

SSCC AEL001 LBY087.SCT.P03.PLAN.AEL001 12-881 TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

SSCC AEL002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.AEL002 RAE 58992 Orona, 1000 kg, 13 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

SSCC CAC002 LBY087.SCT.PLS.SMAQ.CAC002 BÉTICO ER-22 Nº.2276015 Código 8782722 22 Kw. P.Máx 10 bar 3000 rpm IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

SSCC BOC001 LBY087.SCT.PLS.SMAQ.BOC001 EBARA Type: CVM/E  B/15 IE2   1,1KW P/Nº 2170080004E IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - CLO - SISTEMA DE CLORACION

SSCC AEL003 LBY087.SCT.SCT.EDCO.AEL003 RAE 58632 Orona, 1600 kg, 21 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

SSCC CAC001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.CAC001 ATLAS COPCO TYPE 6A15 PLUS. NºAPI 305170 15KW 240 rpm   P.Max 7,5 bar IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

SSCC DAN001 LBY087.SCT.PLS.SMAQ.DAN001 ROTH Modelo ROTHAGAN Ref.11561017210  NºSerie:3411148300142  1000L IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - DIA - DISPOSITIVO ANTIARIETE

SSCC BOC002 LBY087.SCT.PLS.SMAQ.BOC002 EBARA Type: CVM/E  B/15 IE2   1,1KW P/Nº 2170080004E IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - CLO - SISTEMA DE CLORACION

SSCC VRE001 LBY087.SCT.P03.SCUB.VRE001 VRV exterior IV Inverter DAIKIN RXYQ16T7Y1B N/S190974079216 (710PC904) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

SSCC VRE002 LBY087.SCT.P03.SCUB.VRE002 VRV exterior IV Inverter DAIKIN RXYQ12T7Y1B N/S: 190950088456 (710PC904) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

SSCC VRE003 LBY087.SCT.P03.SCUB.VRE003 VRV ext IV Inverter DAIKIN  RXYQ12T7Y1B N/S 19095009403 (710PC904) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

SSCC VRE004 LBY087.SCT.P03.SCUB.VRE004 VRV ext MULTI V IV LG  ARUN200LTE4 (710PC901 sector A) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

SSCC VRE005 LBY087.SCT.P03.SCUB.VRE005 VRV ext MULTI V IV LG  ARUN080LTE4 (710PC901 sector A) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRE - VRF EXTERIOR P>70kW

SSCC PPE001 LBY087.SCT.PLB.VEZA.PPE001 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE002 LBY087.SCT.P01.VEZA.PPE002 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE003 LBY087.SCT.P02.VEZA.PPE003 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE004 LBY087.SCT.P03.VEZA.PPE004 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE008 LBY087.SCT.P01.VEZB.PPE008 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE011 LBY087.SCT.P02.VEZB.PPE011 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PRF003 LBY087.SCT.P02.VEZA.PRF003 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF007 LBY087.SCT.PLB.VEZB.PRF007 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF003 LBY087.SCT.P02.VEZA.PCF003 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF004 LBY087.SCT.P03.VEZA.PCF004 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PPE005 LBY087.SCT.P03.VEZB.PPE005 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE006 LBY087.SCT.PLB.VEZB.PPE006 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE007 LBY087.SCT.PLB.VEZB.PPE007 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE009 LBY087.SCT.P01.VEZB.PPE009 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PPE010 LBY087.SCT.P02.VEZB.PPE010 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

SSCC PRF001 LBY087.SCT.PLB.VEZA.PRF001 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF002 LBY087.SCT.P01.VEZA.PRF002 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF004 LBY087.SCT.P03.VEZA.PRF004 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF005 LBY087.SCT.P03.VEZB.PRF005 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF006 LBY087.SCT.PLB.VEZB.PRF006 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF008 LBY087.SCT.P01.VEZB.PRF008 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF009 LBY087.SCT.P01.VEZB.PRF009 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF010 LBY087.SCT.P02.VEZB.PRF010 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PRF011 LBY087.SCT.P02.VEZB.PRF011 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF001 LBY087.SCT.PLB.VEZA.PCF001 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF002 LBY087.SCT.P01.VEZA.PCF002 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF005 LBY087.SCT.P03.VEZB.PCF005 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF006 LBY087.SCT.PLB.VEZB.PCF006 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF008 LBY087.SCT.P01.VEZB.PCF008 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF009 LBY087.SCT.P01.VEZB.PCF009 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF010 LBY087.SCT.P02.VEZB.PCF010 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC SRC001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.SRC001 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 001 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

SSCC IAQ001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.IAQ001 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

SSCC PCF007 LBY087.SCT.PLB.VEZB.PCF007 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC PCF011 LBY087.SCT.P02.VEZB.PCF011 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

SSCC HSC001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.HSC001 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

SSCC RAC001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.RAC001 RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO - 001 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO

SSCC BCD002 LBY087.SCT.P01.PTZA.BCD002 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

SSCC GC2001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GC2001 GC2 - GENERADOR DE CALOR RENDIM ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GC2 - GENERADOR DE CALOR 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

SSCC GF2002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF2002 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1004 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1004 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 004 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC ALB001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ALB001 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 001 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

SSCC CAP001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.CAP001 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 001 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

SSCC CEJ001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.CEJ001 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 001 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

SSCC LDA002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.LDA002 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

SSCC RDT002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.RDT002 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

SSCC GF2001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF2001 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

SSCC GF2003 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF2003 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1001 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1002 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1003 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1003 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC ITC001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ITC001 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 001 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

SSCC FON001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.FON001 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 001 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

SSCC ASA002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA002 Aseo correspondiente a Planta Baja ZA Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA003 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA003 Aseo correspondiente a Planta Baja ZB Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA004 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA004 Aseo correspondiente a Planta Baja ZB Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA001 Aseo correspondiente a Planta Baja ZA Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA005 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA005 Aseo correspondiente a Planta Primera ZA Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA006 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA006 Aseo correspondiente a Planta Primera ZA Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA007 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA007 Aseo correspondiente a Planta Primera ZB Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA008 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA008 Aseo correspondiente a Planta Primera ZB Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA009 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA009 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZA Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA010 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA010 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZA Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC SAI003 LBY087.SCT.PLB.SSAI.SAI003 SALICRU SLC 100 CUBE 3+B1 Nº Serie: 15B0272182 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

SSCC GF1007 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1007 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 007 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC ASA011 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA011 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZB Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA012 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA012 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZB Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA013 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA013 Aseo correspondiente a Planta Tercera ZA Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC ASA014 LBY087.SCT.SCT.EDCO.ASA014 Aseo correspondiente a Planta Tercera ZA Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

SSCC TAI001 LBY087.SCT.PLS.SBOM.TAI001 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

SSCC GF1005 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1005 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 005 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1006 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1006 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 006 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1008 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1008 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 008 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

SSCC GF1009 LBY087.SCT.SCT.EDCO.GF1009 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 009 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

CUE BOM.02 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM002 Wilo IL65/165-5,5/2, 2900rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.03 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM003 Wilo IL65/165-5,5/2, 2900rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.04 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM004 Wilo IL65/165-5,5/2, 2900rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.05 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM005 Typ: IL50/130-2'2/2, P7'2KW, 230/400V , 2900rpm, PN10, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.06 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM006 Typ: IL65/220-2'2/4, P2'2KW, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.07 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM007 Typ: IL65/220-2'2/4, P2'2KW, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.08 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM008 Typ: IL65/220-2'2/4, P2'2KW, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.01 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM001 Wilo IL65/165-5,5/2, 2900rpm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.09 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM009 Wilo IL80/170-2'2/4, P2'2KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.12 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM012 Wilo IL65/160-1'1/4, P1'1KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE UTA.04 LBY087.CUE.P02.PATD.UTA004 Termoven.CL-1. VTA-9D.1, Q 6050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 42'6KW calor, 51KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE UTA.06 LBY087.CUE.PLB.PATD.UTA006 Termoven.CL-2. VTA-9D.1, Q 4950m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 35KW calor, 41'8KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE BOM.10 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM010 Wilo IL80/170-2'2/4, P2'2KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.11 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM011 Wilo IL65/160-1'1/4, P1'1KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.13 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM013 Wilo Q2E FA 100L4C-90, 1440 rpm, 230/400V, 50Hz, Nº 019731 DL CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE BOM.14 LBY087.CUE.PLC.CUBI.BOM014 Wilo Q2E FA 100L4C-90, 1440 rpm, 230/400V, 50Hz, Nº 019733 DL CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

CUE DEX.01 LBY087.CUE.PLC.CUBI.DEX001 Reflex Winkelmann GmbH+Co.Kg. D-59227Ahlen. 250L CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

CUE DEX.02 LBY087.CUE.PLC.CUBI.DEX002 Reflex Winkelmann 1'5-6bares. 100L CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

CUE UTA.01 LBY087.CUE.PLC.PATN.UTA001 Termoven.CL-2. VTA-9D.1, Q 4950m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 35KW calor, 41'8KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE UTA.02 LBY087.CUE.P02.PATD.UTA002 Termoven.CL-1. VTA-9D.1, Q 6050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 42'6KW calor, 51KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE UTA.03 LBY087.CUE.P02.PATI.UTA003 Termoven.CL-3. VTA-9D.1, Q 5050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 35KW calor, 42'6KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE UTA.05 LBY087.CUE.P01.PATI.UTA005 Termoven.CL-3. VTA-9D.1, Q 5050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 35KW calor, 42'6KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE UTA.07 LBY087.CUE.PLB.PATI.UTA007 Termoven.CL-1.1 VTA-9.2-E, Q 2900m3/h. Motor imp: 1'1Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 14KW calor,14KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE UTA.08 LBY087.CUE.PLB.PATI.UTA008 Termoven.CL-1.2. VTA-9.2-E, Q 2900m3/h. Motor imp: 1'1Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 14KW calor,14KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE UTA.09 LBY087.CUE.PLB.PATD.UTA009 Termoven.CL-2. VTA-9.1-E, Q 2500m3/h. Motor imp: 1'1Kw, 1500rpm, 230-400V, 50Hz. Batería: 17'09KW calor,12KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

CUE FCO.01 LBY087.CUE.P02.D207.FCO001 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.03 LBY087.CUE.P02.D208.FCO003 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.07 LBY087.CUE.P02.D215.FCO006 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.02 LBY087.CUE.P02.D206.FCO002 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.04 LBY087.CUE.P02.D213.FCO004 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE QCG.01 LBY087.CUE.PLC.SCAL.QCG001 QUEMADOR EBMPAPST G3G250-GN44-01 (712PC001) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - QCG - QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS P>70kW

CUE FCO.06 LBY087.CUE.P02.D212.FCO005 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.08 LBY087.CUE.P02.D211.FCO007 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.09 LBY087.CUE.P02.D216.FCO008 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.12 LBY087.CUE.P02.D219.FCO011 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.10 LBY087.CUE.P02.D209.FCO009 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.11 LBY087.CUE.P02.D218.FCO010 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.13 LBY087.CUE.P02.D217.FCO012 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.14 LBY087.CUE.P02.D210.FCO013 FCO - FAN COILS - 013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.16 LBY087.CUE.P02.D202.FCO015 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.17 LBY087.CUE.P02.D203.FCO016 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.18 LBY087.CUE.P02.D204.FCO017 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.15 LBY087.CUE.P02.D201.FCO014 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.19 LBY087.CUE.P02.D205.FCO018 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.28 LBY087.CUE.P01.D109.FCO027 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.34 LBY087.CUE.P01.D115.FCO033 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.37 LBY087.CUE.P01.D118.FCO036 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.40 LBY087.CUE.PLB.A002.FCO039 FCO - FAN COILS - 039 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.43 LBY087.CUE.PLB.L004.FCO042 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.20 LBY087.CUE.P01.D101.FCO019 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.21 LBY087.CUE.P01.D102.FCO020 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.22 LBY087.CUE.P01.D103.FCO021 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.23 LBY087.CUE.P01.D104.FCO022 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.24 LBY087.CUE.P01.D105.FCO023 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.25 LBY087.CUE.P01.D106.FCO024 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.26 LBY087.CUE.P01.D107.FCO025 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.27 LBY087.CUE.P01.D108.FCO026 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.29 LBY087.CUE.P01.D110.FCO028 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.30 LBY087.CUE.P01.D111.FCO029 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.31 LBY087.CUE.P01.D112.FCO030 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.32 LBY087.CUE.P01.D113.FCO031 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW



CUE FCO.33 LBY087.CUE.P01.D114.FCO032 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.35 LBY087.CUE.P01.D116.FCO034 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.36 LBY087.CUE.P01.D117.FCO035 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.38 LBY087.CUE.P01.D119.FCO037 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.39 LBY087.CUE.P01.D119.FCO038 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.41 LBY087.CUE.PLB.A002.FCO040 FCO - FAN COILS - 040 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.42 LBY087.CUE.PLB.L004.FCO041 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.44 LBY087.CUE.PLB.L005.FCO043 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.45 LBY087.CUE.PLB.L006.FCO044 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.46 LBY087.CUE.PLB.L007.FCO045 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.47 LBY087.CUE.PLB.L008.FCO046 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.48 LBY087.CUE.PLB.L008.FCO047 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.49 LBY087.CUE.PLB.S009.FCO048 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.50 LBY087.CUE.PLB.S009.FCO049 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.51 LBY087.CUE.PLB.D003.FCO050 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.53 LBY087.CUE.PLB.L011.FCO052 FCO - FAN COILS - 052 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.54 LBY087.CUE.PLB.L011.FCO053 FCO - FAN COILS - 053 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.55 LBY087.CUE.PLB.L012.FCO054 FCO - FAN COILS - 054 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.52 LBY087.CUE.PLB.L010.FCO051 FCO - FAN COILS - 051 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.59 LBY087.CUE.PLB.L016.FCO058 FCO - FAN COILS - 058 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.60 LBY087.CUE.PLB.L016.FCO059 FCO - FAN COILS - 059 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.64 LBY087.CUE.PLB.L020.FCO063 FCO - FAN COILS - 063 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.56 LBY087.CUE.PLB.L013.FCO055 FCO - FAN COILS - 055 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.57 LBY087.CUE.PLB.L014.FCO056 FCO - FAN COILS - 056 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.58 LBY087.CUE.PLB.L015.FCO057 FCO - FAN COILS - 057 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.61 LBY087.CUE.PLB.L017.FCO060 FCO - FAN COILS - 060 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.62 LBY087.CUE.PLB.SD18.FCO061 FCO - FAN COILS - 061 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.63 LBY087.CUE.PLB.L019.FCO062 FCO - FAN COILS - 062 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.65 LBY087.CUE.PLB.L021.FCO064 FCO - FAN COILS - 064 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.66 LBY087.CUE.PLB.L024.FCO065 FCO - FAN COILS - 065 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.67 LBY087.CUE.PLB.L025.FCO066 FCO - FAN COILS - 066 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.68 LBY087.CUE.PLB.L026.FCO067 FCO - FAN COILS - 067 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.69 LBY087.CUE.PLB.L027.FCO068 FCO - FAN COILS - 068 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.71 LBY087.CUE.PLB.L029.FCO070 FCO - FAN COILS - 070 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.74 LBY087.CUE.P01.D122.FCO073 FCO - FAN COILS - 073 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.76 LBY087.CUE.P01.D124.FCO075 FCO - FAN COILS - 075 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.70 LBY087.CUE.PLB.L028.FCO069 FCO - FAN COILS - 069 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.72 LBY087.CUE.P01.D120.FCO071 FCO - FAN COILS - 071 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.73 LBY087.CUE.P01.D121.FCO072 FCO - FAN COILS - 072 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.75 LBY087.CUE.P01.D123.FCO074 FCO - FAN COILS - 074 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.77 LBY087.CUE.P01.D125.FCO076 FCO - FAN COILS - 076 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.85 LBY087.CUE.P01.L132.FCO084 FCO - FAN COILS - 084 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.89 LBY087.CUE.P01.L136.FCO088 FCO - FAN COILS - 088 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.92 LBY087.CUE.P01.L138.FCO091 FCO - FAN COILS - 091 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.104 LBY087.CUE.P02.L231.FCO103 FCO - FAN COILS - 103 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE ETA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ETA001 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

CUE FCO.78 LBY087.CUE.P01.D126.FCO077 FCO - FAN COILS - 077 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.79 LBY087.CUE.P01.L127.FCO078 FCO - FAN COILS - 078 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.80 LBY087.CUE.P01.L128.FCO079 FCO - FAN COILS - 079 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.81 LBY087.CUE.P01.L129.FCO080 FCO - FAN COILS - 080 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.82 LBY087.CUE.P01.L130.FCO081 FCO - FAN COILS - 081 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.83 LBY087.CUE.P01.L131.FCO082 FCO - FAN COILS - 082 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.84 LBY087.CUE.P01.L132.FCO083 FCO - FAN COILS - 083 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.86 LBY087.CUE.P01.L133.FCO085 FCO - FAN COILS - 085 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.87 LBY087.CUE.P01.L134.FCO086 FCO - FAN COILS - 086 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.88 LBY087.CUE.P01.L135.FCO087 FCO - FAN COILS - 087 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.90 LBY087.CUE.P01.L137.FCO089 FCO - FAN COILS - 089 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.91 LBY087.CUE.P01.L138.FCO090 FCO - FAN COILS - 090 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.93 LBY087.CUE.P02.D220.FCO092 FCO - FAN COILS - 092 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.94 LBY087.CUE.P02.D221.FCO093 FCO - FAN COILS - 093 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.95 LBY087.CUE.P02.L222.FCO094 FCO - FAN COILS - 094 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.96 LBY087.CUE.P02.D223.FCO095 FCO - FAN COILS - 095 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.97 LBY087.CUE.P02.D224.FCO096 FCO - FAN COILS - 096 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.98 LBY087.CUE.P02.D225.FCO097 FCO - FAN COILS - 097 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.99 LBY087.CUE.P02.D226.FCO098 FCO - FAN COILS - 098 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.100 LBY087.CUE.P02.D227.FCO099 FCO - FAN COILS - 099 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.101 LBY087.CUE.P02.L228.FCO100 FCO - FAN COILS - 100 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.102 LBY087.CUE.P02.L229.FCO101 FCO - FAN COILS - 101 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.103 LBY087.CUE.P02.L230.FCO102 FCO - FAN COILS - 102 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.105 LBY087.CUE.P02.L232.FCO104 FCO - FAN COILS - 104 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.106 LBY087.CUE.P02.L232.FCO105 FCO - FAN COILS - 105 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.107 LBY087.CUE.P02.L233.FCO106 FCO - FAN COILS - 106 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.108 LBY087.CUE.P02.L234.FCO107 FCO - FAN COILS - 107 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.109 LBY087.CUE.P02.L235.FCO108 FCO - FAN COILS - 108 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.110 LBY087.CUE.P02.L236.FCO109 FCO - FAN COILS - 109 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.111 LBY087.CUE.P02.L237.FCO110 FCO - FAN COILS - 110 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.112 LBY087.CUE.P02.L238.FCO111 FCO - FAN COILS - 111 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.113 LBY087.CUE.P02.L238.FCO112 FCO - FAN COILS - 112 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE RCA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.RCA001 RCA - RED DE CONDUCTOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

CUE RTA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.RTA001 RTA - RED DE TUBERIAS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

CUE VAC.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.VAC001 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

CUE CGB.01 LBY087.CUE.PLB.PATD.CGB001 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

CUE GEL.01 LBY087.CUE.PLC.CUBI.GEL001 Electro Molins. EMJ-135, AUT-MP10, Ppal 98'4, Pemerg108KW, 400V, 3+neutro, f.potencia 0'8, 178A, 50Hz, 1850Kg, 1500rpm. ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

CUE CGB.02 LBY087.CUE.PLB.PATI.CGB002 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

CUE CDS.01 LBY087.CUE.PLC.PATN.CDS001 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.02 LBY087.CUE.P02.PATD.CDS002 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.03 LBY087.CUE.P02.D208.CDS003 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ETSE CDS156 LBY087.BL4.P01.A411.CDS156 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 156 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICBIBE/ICMUV AFS010 LBY087.ICB.P01.LBFO.AFS010 Mitsubishi Mr Slim. Unidad interior 1: PK-2GKL 24G00224, gas R-22. Unidad interior 2: PK-2GKL 24G00212. Unidad exterior: PU-4YJSA, 10100344 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

ICMOL AFM082 LBY087.ICM.PLS.04VE.AFM082 Mitsubishi 2X1 Uext: MXZ-4B80VA Uint: MSZ-GE50VA (702PC903, 702SS023 Lab 4 Vivero) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL CFR010 LBY087.ICM.P01.L126.CFR010 Kobol Uext: Kobol 6PC-32MC 1C P-71854\01 HUSSMANN KOXKA 370KW  Uint: Plafon XR-20E A-71995\07. (702PC901, 702P1017CÁMARA LAB 1.2 INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICMOL CFR011 LBY087.ICM.P02.L294.CFR011 Ibercex Uext: Kobol GPC-32HC 1C P-71854\02, 1 ventilador de 37W/3,5A HUS  Uint: evaporadora Kobol Plafon XR-20E, nº A-71995\02, 1 ventilador de    INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - CFR - CAMARA FRIGORIFICA

ICMOL AFM083 LBY087.ICM.P03.S351.AFM083 Mitsubishi Uext: MUZ-AP71V6  Uint: MSZ-AP71VGK (702PC903, 702P3023 Servidores 3.5.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ICMOL AFM084 LBY087.ICM.P03.S351.AFM084 General Uext: AOH624LALA  Uint: ABHG24LVTA   (702PC903, 702P3023 Servidores 3.5.1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ARAS DE LOS OLMO ACE001 LBY087.ARA.ARA.TEL001 ACE - TERMO ELECTRICO < 500 l - 001 IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - TEL - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P<=70kW

ARAS DE LOS OLMO CDS002 LBY087.ARA.ARA.CDS002 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ARAS DE LOS OLMO CDS004 LBY087.ARA.ARA.CDS004 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ARAS DE LOS OLMO EXT003 LBY087.ARA.ARA.EXT003 EXT - EXTINTORES PORTATILES - 003 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE VRI006 LBY087.BL0.PLB.SES6.VRI006 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E. (233PB004 - sala estudio6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI007 LBY087.BL0.PLB.SES7.VRI007 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E. (233PB003 - sala estudio7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI008 LBY087.BL0.PLB.SES8.VRI008 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E. (233PB002 - sala estudio8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI014 LBY087.BL0.P01.SECR.VRI014 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P1021 - Secretaria) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI015 LBY087.BL0.P01.D012.VRI015 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P1020 - D.0.1.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI016 LBY087.BL0.P01.A013.VRI016 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P1033 - Archivo 0.1.3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI017 LBY087.BL0.P01.D014.VRI017 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P1018 - D.0.1.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI018 LBY087.BL0.P01.D014.VRI018 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P1018 - D.0.1.4) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI019 LBY087.BL0.P01.D015.VRI019 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P1017 - D.0.1.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI020 LBY087.BL0.P01.D015.VRI020 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P1017 - D.0.1.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI025 LBY087.BL0.P01.S019.VRI025 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P1012 - 0.1.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI028 LBY087.BL0.P02.SEXP.VRI028 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2005 - Sala exposición) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI032 LBY087.BL0.P02.S022.VRI032 Mitsubishi.  PFFY-P32VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI033 LBY087.BL0.P02.S022.VRI033 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI036 LBY087.BL0.P02.S022.VRI036 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI037 LBY087.BL0.P02.S022.VRI037 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI038 LBY087.BL0.P02.S022.VRI038 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI039 LBY087.BL0.P02.S022.VRI039 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2006 - 0.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI043 LBY087.BL0.P02.D026.VRI043 Mitsubishi. PFFY-P40VLRMM-E. (233P2010 - D.0.2.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI045 LBY087.BL0.P02.D028.VRI045 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P2012 - D.0.2.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI047 LBY087.BL0.P02.S029.VRI047 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-E. (233P2013 - S.R.0.2.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI048 LBY087.BL0.P02.ALMT.VRI048 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-E. (233P2020 - Alma.Trad.Interr. IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE RCA001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.RCA001 RCA - RED DE CONDUCTOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

ETSE VEX002 LBY087.BL0.PLB.SCLI.VEX002 Soler y Palau, CVTT-7/7-0,75KW CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

CUE CDS.04 LBY087.CUE.P02.D207.CDS004 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 004 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.05 LBY087.CUE.P02.D206.CDS005 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.06 LBY087.CUE.P02.D213.CDS006 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 006 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.08 LBY087.CUE.P02.D212.CDS008 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 008 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.10 LBY087.CUE.P02.D211.CDS010 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 010 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.11 LBY087.CUE.P02.D216.CDS011 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 011 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.07 LBY087.CUE.P02.D214.CDS007 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 007 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.09 LBY087.CUE.P02.D215.CDS009 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 009 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.12 LBY087.CUE.P02.D209.CDS012 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 012 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.13 LBY087.CUE.P02.D218.CDS013 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 013 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.14 LBY087.CUE.P02.D217.CDS014 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 014 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.15 LBY087.CUE.P02.D219.CDS015 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 015 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.17 LBY087.CUE.P02.D201.CDS017 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 017 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.18 LBY087.CUE.P02.D202.CDS018 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 018 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.16 LBY087.CUE.P02.D210.CDS016 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 016 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.20 LBY087.CUE.P02.D204.CDS020 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 020 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.21 LBY087.CUE.P02.D205.CDS021 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 021 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.25 LBY087.CUE.P01.D103.CDS025 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 025 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.32 LBY087.CUE.P01.D110.CDS032 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 032 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.19 LBY087.CUE.P02.D203.CDS019 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 019 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.22 LBY087.CUE.P01.PATI.CDS022 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 022 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.23 LBY087.CUE.P01.D101.CDS023 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 023 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.24 LBY087.CUE.P01.D102.CDS024 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 024 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.26 LBY087.CUE.P01.D104.CDS026 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 026 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.27 LBY087.CUE.P01.D105.CDS027 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 027 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.28 LBY087.CUE.P01.D106.CDS028 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 028 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.29 LBY087.CUE.P01.D107.CDS029 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 029 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.30 LBY087.CUE.P01.D108.CDS030 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 030 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.31 LBY087.CUE.P01.D109.CDS031 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 031 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.33 LBY087.CUE.P01.D111.CDS033 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 033 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.34 LBY087.CUE.P01.D112.CDS034 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 034 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.35 LBY087.CUE.P01.D113.CDS035 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 035 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.36 LBY087.CUE.P01.D114.CDS036 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 036 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.38 LBY087.CUE.P01.D116.CDS038 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 038 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND



CUE CDS.37 LBY087.CUE.P01.D115.CDS037 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 037 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.39 LBY087.CUE.P01.D117.CDS039 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 039 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.40 LBY087.CUE.P01.D118.CDS040 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 040 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.41 LBY087.CUE.P01.D119.CDS041 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 041 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.42 LBY087.CUE.PLB.PATD.CDS042 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 042 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.43 LBY087.CUE.PLB.PATD.CDS043 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 043 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.44 LBY087.CUE.PLB.A001.CDS044 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 044 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.45 LBY087.CUE.PLB.A002.CDS045 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 045 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.46 LBY087.CUE.PLB.A003.CDS046 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 046 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.47 LBY087.CUE.PLB.L004.CDS047 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 047 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.48 LBY087.CUE.PLB.L005.CDS048 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 048 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.48 LBY087.CUE.PLB.L006.CDS049 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 049 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.48 LBY087.CUE.PLB.L007.CDS050 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 050 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.49 LBY087.CUE.PLB.L008.CDS051 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 051 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.50 LBY087.CUE.PLB.SSAI.CDS052 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 052 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.51 LBY087.CUE.PLB.SSAI.CDS053 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 053 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.52 LBY087.CUE.PLB.PATI.CDS054 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 054 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.53 LBY087.CUE.PLB.L010.CDS055 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 055 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.58 LBY087.CUE.PLB.L015.CDS060 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 060 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.59 LBY087.CUE.PLB.L016.CDS061 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 061 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.54 LBY087.CUE.PLB.L011.CDS056 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 056 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.55 LBY087.CUE.PLB.L012.CDS057 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 057 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.56 LBY087.CUE.PLB.L013.CDS058 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 058 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.57 LBY087.CUE.PLB.L014.CDS059 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 059 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.60 LBY087.CUE.PLB.L017.CDS062 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 062 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.61 LBY087.CUE.PLB.SD18.CDS063 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 063 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.62 LBY087.CUE.PLB.L019.CDS064 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 064 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.63 LBY087.CUE.PLB.L020.CDS065 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 065 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.64 LBY087.CUE.PLB.L021.CDS066 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 066 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.65 LBY087.CUE.PLB.L024.CDS067 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 067 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.67 LBY087.CUE.PLB.L026.CDS069 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 069 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.68 LBY087.CUE.PLB.L027.CDS070 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 070 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.69 LBY087.CUE.PLB.L028.CDS071 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 071 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.66 LBY087.CUE.PLB.L025.CDS068 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 068 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.70 LBY087.CUE.PLB.D029.CDS072 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 072 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.71 LBY087.CUE.P01.PATI.CDS073 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 073 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.72 LBY087.CUE.P01.D120.CDS074 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 074 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.73 LBY087.CUE.P01.D121.CDS075 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 075 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.74 LBY087.CUE.P01.D122.CDS076 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 076 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.75 LBY087.CUE.P01.D123.CDS077 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 077 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.76 LBY087.CUE.P01.D124.CDS078 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 078 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.77 LBY087.CUE.P01.D125.CDS079 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 079 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.78 LBY087.CUE.P01.D126.CDS080 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 080 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.84 LBY087.CUE.P01.L132.CDS086 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 086 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.86 LBY087.CUE.P01.L134.CDS088 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 088 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.79 LBY087.CUE.P01.L127.CDS081 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 081 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.80 LBY087.CUE.P01.L128.CDS082 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 082 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.81 LBY087.CUE.P01.L129.CDS083 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 083 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.82 LBY087.CUE.P01.L130.CDS084 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 084 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.83 LBY087.CUE.P01.L131.CDS085 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 085 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.85 LBY087.CUE.P01.L133.CDS087 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 087 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.87 LBY087.CUE.P01.L135.CDS089 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 089 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.88 LBY087.CUE.P01.L136.CDS090 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 090 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.89 LBY087.CUE.P01.L137.CDS091 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 091 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.90 LBY087.CUE.P01.L138.CDS092 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 092 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.91 LBY087.CUE.P02.PATI.CDS093 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 093 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.92 LBY087.CUE.P02.D220.CDS094 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 094 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.93 LBY087.CUE.P02.D221.CDS095 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 095 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.94 LBY087.CUE.P02.D222.CDS096 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 096 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.96 LBY087.CUE.P02.D224.CDS098 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 098 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.95 LBY087.CUE.P02.D223.CDS097 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 097 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.97 LBY087.CUE.P02.D225.CDS099 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 099 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.103 LBY087.CUE.P02.L231.CDS105 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 105 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.109 LBY087.CUE.P02.L237.CDS111 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 111 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE AFS.01 LBY087.CUE.PLC.PATN.AFS001 DAIKIN RKS71FV1B  R410A SPLIT SAI PLANTA 3 IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

CUE CSM.01 LBY087.CUE.PLC.SCAL.COS001 CALDERA ADISA BT INOX 400 (712PC001) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - COS - CALDERA AGUA SOBRECALENTADA P>70kW

CUE AII.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.AII001 AII - ANTI-INTRUSION - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

CUE CDS.98 LBY087.CUE.P02.D226.CDS100 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 100 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.99 LBY087.CUE.P02.D227.CDS101 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 101 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.100 LBY087.CUE.P02.L228.CDS102 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 102 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.101 LBY087.CUE.P02.L229.CDS103 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 103 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.102 LBY087.CUE.P02.L230.CDS104 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 104 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.104 LBY087.CUE.P02.L232.CDS106 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 106 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.105 LBY087.CUE.P02.D233.CDS107 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 107 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.106 LBY087.CUE.P02.L234.CDS108 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 108 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.107 LBY087.CUE.P02.L235.CDS109 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 109 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.108 LBY087.CUE.P02.L236.CDS110 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 110 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.110 LBY087.CUE.P02.L238.CDS112 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 112 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.111 LBY087.CUE.PLC.PATN.CDS113 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 113 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.112 LBY087.CUE.PLS.PSBO.CDS114 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 114 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE CDS.113 LBY087.CUE.PLB.D022.CDS115 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 115 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

CUE SAI.01 LBY087.CUE.PLC.SSAI.SAI001 MCE ups-system. Galaxy 5000.  80kVA. Nº1P9J11001. ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

CUE ALE.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ALE001 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

CUE ALI.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ALI001 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

CUE ALS.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ALS001 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

CUE TPO.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.TPO001 Estructural RW0609327703. Operating pressure:0-10bar. Operating Temp: 1-50ºC. 103'1L. Bomba 1: Aquapress. PC-5-M97INOX. Q 0'6/3'3m3/h, 230-40  IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

CUE GPA.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.GPA001 Tecnofiber. 2000L IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

CUE ALF.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.ALF001 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

CUE BFP.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.BFP001 Ibaiondo.300AMR. M/EC. Pmax 10bares, Ptest 15bares, Ppres 1'5bares, 300L. IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

CUE AFH.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.AFH001 30LLY806M-X230-055, P 68KW, Q 250-40, 8Kg,. LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

CUE RDA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.RDA001 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

CUE RSA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.RSA001 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

CUE ETM.01 LBY087.CUE.PLC.CUBI.ECM001 Climaveneta FOCS/LN-1502 (712PC901 enfriadora 1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

CUE ETM.02 LBY087.CUE.PLC.CUBI.ECM002 Climaveneta FOCS2/K-1502 (712PC901 enfriadora 2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

CUE AFM002 LBY087.CUE.PLC.PATN.AFM002 Split Daikin  U.ext: FTKS71FV1B U.int: RKS71FVB (712PC902, 712P2031 Sala rack P2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

CUE AFM003 LBY087.CUE.PLC.CUBI.AFM003 Split Daikin U.ext:RXS42J2.V1B U.int:FTXS42J2V1B (712PC902, 712P1032 rack planta 1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

CUE DCL.01 LBY087.CUE.PLC.CUBI.DCL001 DCL - DESCALCIFICADORA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - DCL - DESCALCIFICADORA

CUE ACC.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ACC001 ACC - CONTROL DE ACCESOS - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CDA - CONTROL DE ACCESOS

CUE BIP.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.BIP001 BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA - 001 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA

CUE BIJ.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.BIJ001 BIJ - BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY - 001 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIJ - BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY

CUE ALG.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.ALG001 ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN. - 001 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

CUE ALG.02 LBY087.CUE.PLS.SBOM.ALG002 ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN. - 002 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

CUE SAA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.SDA001 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 001 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

CUE EXT.03 LBY087.CUE.PLC.SCAL.EXT003 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 00497 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.07 LBY087.CUE.P02.PASI.EXT007 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº03283 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.10 LBY087.CUE.P01.VEST.EXT010 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00805 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE SMA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.SMA001 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

CUE EXT.01 LBY087.CUE.PLC.PCUB.EXT001 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 06826 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.02 LBY087.CUE.PLC.PCUB.EXT002 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 00483 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.04 LBY087.CUE.P02.VEST.EXT004 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 00830 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.05 LBY087.CUE.P02.VEST.EXT005 CO2 (5Kg), 89B, nº062807 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.06 LBY087.CUE.P02.PASI.EXT006 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00844 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.08 LBY087.CUE.P02.PASI.EXT008 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00837 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.09 LBY087.CUE.P02.PASI.EXT009 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº06775 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.11 LBY087.CUE.P01.VEST.EXT011 CO2 (5Kg), 89B, nºB288730 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.12 LBY087.CUE.PLB.L005.EXT012 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C nº3428603 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.13 LBY087.CUE.P01.PASI.EXT013 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00818 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.14 LBY087.CUE.P01.PASI.EXT014 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº04765 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.15 LBY087.CUE.P01.PASI.EXT015 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00898 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.16 LBY087.CUE.P01.D119.EXT016 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00834 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.17 LBY087.CUE.PLB.VEST.EXT017 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº07166 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.18 LBY087.CUE.PLB.A002.EXT018 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00482 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.19 LBY087.CUE.PLB.A002.EXT019 CO2 (5Kg), 89B, nº058943 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.20 LBY087.CUE.PLB.L004.EXT020 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00454 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.21 LBY087.CUE.PLB.L004.EXT021 CO2 (5Kg), 89B, nº062797 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.22 LBY087.CUE.PLB.L005.EXT022 CO2 (5Kg), 89B, nº1102 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.24 LBY087.CUE.PLB.L006.EXT023 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº3413902 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.25 LBY087.CUE.PLB.L006.EXT024 CO2 (5Kg), 89B, nº1944 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.26 LBY087.CUE.PLB.L007.EXT025 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C, nº3414161 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.27 LBY087.CUE.PLB.L007.EXT026 CO2 (5Kg), 89B, nº1764 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.28 LBY087.CUE.PLB.L008.EXT027 CO2 (5Kg), 89B, nº0036 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.30 LBY087.CUE.PLB.S009.EXT028 CO2 (5Kg), 89B, nº0939 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.31 LBY087.CUE.PLB.PASI.EXT029 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00800 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.32 LBY087.CUE.PLB.PASI.EXT030 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00839 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.31 LBY087.CUE.PLS.SBOM.EXT031 CO2 (5Kg), 89B, nº059164 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.32 LBY087.CUE.PLS.SBOM.EXT032 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00829 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.34 LBY087.CUE.PLB.PASI.EXT034 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42915 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.41 LBY087.CUE.PLB.L011.EXT041 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42940 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.42 LBY087.CUE.PLB.L011.EXT042 Nieve carbónica (2kg) 34B, nº 510422 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.33 LBY087.CUE.PLS.SBOM.EXT033 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº00817 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.35 LBY087.CUE.PLB.PASI.EXT035 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42932 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.36 LBY087.CUE.PLB.PASI.EXT036 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42936 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.37 LBY087.CUE.PLB.PASI.EXT037 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42941 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.38 LBY087.CUE.PLB.PASI.EXT038 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 00804 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.39 LBY087.CUE.PLB.L010.EXT039 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42927 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.40 LBY087.CUE.PLB.L010.EXT040 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510415 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.43 LBY087.CUE.PLB.L012.EXT043 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42944 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.44 LBY087.CUE.PLB.L012.EXT044 Nieve carbónica (2kg) 34B, nº 510414 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.45 LBY087.CUE.PLB.L013.EXT045 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42999 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.49 LBY087.CUE.PLB.L015.EXT049 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42939 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.46 LBY087.CUE.PLB.L013.EXT046 Nieve carbónica (2kg) 34B, nº 510419 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.47 LBY087.CUE.PLB.L014.EXT047 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42935 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.48 LBY087.CUE.PLB.L014.EXT048 Nieve carbónica (2kg) 34B, nº 510416 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.50 LBY087.CUE.PLB.L015.EXT050 Nieve carbónica (2kg) 34B, nº 510413 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.51 LBY087.CUE.PLB.L016.EXT051 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42937 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.52 LBY087.CUE.PLB.L016.EXT052 Nieve carbónica (2kg) 34B, nº 510423 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



CUE EXT.54 LBY087.CUE.PLB.L017.EXT054 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510418 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.55 LBY087.CUE.PLB.SD18.EXT055 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº  42943 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.53 LBY087.CUE.PLB.L017.EXT053 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº  42942 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.56 LBY087.CUE.PLB.SD18.EXT056 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510420 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.57 LBY087.CUE.PLB.L019.EXT057 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº  42945 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.58 LBY087.CUE.PLB.L019.EXT058 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510417 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.59 LBY087.CUE.PLB.L020.EXT059 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº  42934 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.60 LBY087.CUE.PLB.L020.EXT060 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510432 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.61 LBY087.CUE.PLB.L021.EXT061 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42983 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.62 LBY087.CUE.PLB.L021.EXT062 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510421 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.63 LBY087.CUE.PLB.L024.EXT063 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42926 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.64 LBY087.CUE.PLB.L025.EXT064 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42938 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.65 LBY087.CUE.PLB.L026.EXT065 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42925 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.67 LBY087.CUE.PLB.L027.EXT067 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42997 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.68 LBY087.CUE.PLB.L028.EXT068 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 43000 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.66 LBY087.CUE.PLB.L008.EXT066 Polvo ABC  (6 Kg) 27A/183B/C nº 3428169 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.69 LBY087.CUE.PLB.L029.EXT069 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42933 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.70 LBY087.CUE.P01.PASI.EXT070 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42982 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.71 LBY087.CUE.P01.PASI.EXT071 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42481 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.72 LBY087.CUE.P01.PASI.EXT072 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42979 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.73 LBY087.CUE.P01.D120.EXT073 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42980 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.74 LBY087.CUE.P01.D121.EXT074 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42916 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.77 LBY087.CUE.P01.D124.EXT077 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42918 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.78 LBY087.CUE.P01.D125.EXT078 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42480 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.75 LBY087.CUE.P01.D122.EXT075 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42977 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.76 LBY087.CUE.P01.D123.EXT076 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42914 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.80 LBY087.CUE.P01.L127.EXT080 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42478 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.82 LBY087.CUE.P01.L128.EXT082 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42921 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.79 LBY087.CUE.P01.D126.EXT079 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42919 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.81 LBY087.CUE.P01.L127.EXT081 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510441 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.83 LBY087.CUE.P01.L128.EXT083 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510427 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.84 LBY087.CUE.P01.L129.EXT084 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42922 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.85 LBY087.CUE.P01.L129.EXT085 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510445 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.86 LBY087.CUE.P01.L130.EXT086 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42985 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.87 LBY087.CUE.P01.L130.EXT087 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510440 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.90 LBY087.CUE.P01.L132.EXT090 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42976 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.92 LBY087.CUE.P01.L133.EXT092 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42912 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.88 LBY087.CUE.P01.L131.EXT088 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42477 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.89 LBY087.CUE.P01.L131.EXT089 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510428 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.91 LBY087.CUE.P01.L132.EXT091 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510443 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.93 LBY087.CUE.P01.L133.EXT093 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510442 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.94 LBY087.CUE.P01.L134.EXT094 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42978 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.95 LBY087.CUE.P01.L134.EXT095 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510433 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.96 LBY087.CUE.P01.L135.EXT096 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42984 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.97 LBY087.CUE.P01.L135.EXT097 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510446 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.98 LBY087.CUE.P01.L136.EXT098 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42479 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.99 LBY087.CUE.P01.L136.EXT099 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510444 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.100 LBY087.CUE.P01.L137.EXT100 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42981 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.101 LBY087.CUE.P01.L137.EXT101 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510447 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.102 LBY087.CUE.P01.L138.EXT102 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42476 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.105 LBY087.CUE.P02.PASI.EXT105 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42998 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.106 LBY087.CUE.P02.D220.EXT106 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42986 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.113 LBY087.CUE.P02.D227.EXT113 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42995 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.117 LBY087.CUE.P02.L229.EXT117 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42987 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.118 LBY087.CUE.P02.L229.EXT118 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510437 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.103 LBY087.CUE.P01.L138.EXT103 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510448 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.104 LBY087.CUE.P02.PASI.EXT104 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42923 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.107 LBY087.CUE.P02.D221.EXT107 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42931 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.108 LBY087.CUE.P02.D222.EXT108 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42992 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.109 LBY087.CUE.P02.D223.EXT109 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42994 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.110 LBY087.CUE.P02.D224.EXT110 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42917 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.111 LBY087.CUE.P02.D225.EXT111 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42924 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.112 LBY087.CUE.P02.D226.EXT112 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42928 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.114 LBY087.CUE.P02.D227.EXT114 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510434 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.115 LBY087.CUE.P02.L228.EXT115 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42929 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.116 LBY087.CUE.P02.L228.EXT116 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510426 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.119 LBY087.CUE.P02.L230.EXT119 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42920 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.120 LBY087.CUE.P02.L230.EXT120 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510435 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.121 LBY087.CUE.P02.L231.EXT121 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42996 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.122 LBY087.CUE.P02.L231.EXT122 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510429 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.123 LBY087.CUE.P02.L232.EXT123 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42991 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.126 LBY087.CUE.P02.L233.EXT126 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510439 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.127 LBY087.CUE.P02.L234.EXT127 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42913 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.124 LBY087.CUE.P02.L232.EXT124 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510438 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.125 LBY087.CUE.P02.L233.EXT125 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42988 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.128 LBY087.CUE.P02.L234.EXT128 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510424 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.132 LBY087.CUE.P02.L236.EXT132 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510430 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.129 LBY087.CUE.P02.L235.EXT129 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42990 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.130 LBY087.CUE.P02.L235.EXT130 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510436 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.131 LBY087.CUE.P02.L236.EXT131 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42930 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.133 LBY087.CUE.P02.L237.EXT133 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42993 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.134 LBY087.CUE.P02.L237.EXT134 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510425 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.135 LBY087.CUE.P02.L238.EXT135 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº 42989 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE BIE.01 LBY087.CUE.PLC.PCUB.BIE001 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402202 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.02 LBY087.CUE.P02.VEST.BIE002 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402200 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.03 LBY087.CUE.P02.PASI.BIE003 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402198 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.04 LBY087.CUE.P01.VEST.BIE004 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402196 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE EXT.136 LBY087.CUE.P02.L238.EXT136 Nieve carbónica (2 kg) 34B, nº 510431 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE EXT.137 LBY087.CUE.P02.L219.EXT137 Polvo ABC (6 kg) 21A/113B/C, nº04814 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

CUE BIE.05 LBY087.CUE.P01.PASI.BIE005 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402201 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.06 LBY087.CUE.PLB.VEST.BIE006 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402197 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.09 LBY087.CUE.PLB.VESA.BIE009 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 447471 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.10 LBY087.CUE.P01.PASI.BIE010 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 447470 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.07 LBY087.CUE.PLB.A001.BIE007 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402195 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.08 LBY087.CUE.PLS.PSBO.BIE008 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 402199 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE BIE.11 LBY087.CUE.P02.PASI.BIE011 Tipsa Chesterfire 25. Ø 25/20m, 12 bares, nº 447469 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

CUE HSC.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.HSC001 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

CUE RAC.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.RAC001 RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO - 001 IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - RAC - RED DE AIRE COMPRIMIDO

CUE AEL.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.AEL001 RAE 60583Orona, 1150 kg, 21 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

CUE CAC.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.CAC001 Compresor aire Compair.100009186/0015. Mod.D15-HRS-10A,  (712S1001) IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - CAC - COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO

CUE SFR.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.SFR001 Secador aire Compair.F0030HS-100010516. (712S1001) IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - SFR - SECADOR FRIGORIFICO

CUE AAC.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.AAC001 Acumulador aire comprimido Compair.VAC/1000/10Nº 2730, 10bares, 1000L (712S1001) IACO - INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO - AAC - ACUMULADOR DE AIRE COMPRIMIDO

CUE SRC.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.SRC001 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 001 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

CUE IAQ.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.IAQ001 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

CUE LDA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.LDA001 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

CUE RDT.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.RDT001 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

CUE ASA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA001 Aseo correspondiente a la Planta Baja Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.04 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA004 Aseo correspondiente a la Planta Primera Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.02 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA002 Aseo correspondiente a la Planta Baja Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.03 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA003 Aseo correspondiente a la Planta Baja Minusválido IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.05 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA005 Aseo correspondiente a la Planta Primera Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.06 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA006 Aseo correspondiente a la Planta Primera Minusválido IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.07 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA007 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.08 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA008 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE ASA.09 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ASA009 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Minusválido IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

CUE TAI.01 LBY087.CUE.PLS.SBOM.TAI001 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

CUE PPE.01 LBY087.CUE.PLB.VEST.PM5001 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CUE PRF.01 LBY087.CUE.PLB.VEST.PF5001_ PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE TAI.02 LBY087.CUE.PLS.SBOM.TAI002 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

CUE PPE.02 LBY087.CUE.PLB.VEST.PM5002 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CUE PRF.02 LBY087.CUE.PLB.VEST.PRF002 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PCF.01 LBY087.CUE.PLB.VEST.PF5001 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PCF.02 LBY087.CUE.PLB.VEST.PF5002 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PPE.03 LBY087.CUE.P01.VEST.PM5003 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CUE PPE.04 LBY087.CUE.P01.VEST.PM5004 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CUE PRF.03 LBY087.CUE.P01.VEST.PRF003 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PRF.04 LBY087.CUE.P01.VEST.PRF004 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PRF.05 LBY087.CUE.P01.VEST.PRF005 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PCF.04 LBY087.CUE.P01.VEST.PF5004 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PPE.05 LBY087.CUE.P01.VEST.PM5005 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CUE PCF.03 LBY087.CUE.P01.VEST.PF5003 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PCF.05 LBY087.CUE.P01.VEST.PF5005 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PPE.06 LBY087.CUE.P02.VEST.PM5006 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CUE PPE.07 LBY087.CUE.P02.VEST.PM5007 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

CUE PCF.06 LBY087.CUE.P02.VEST.PF5006 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PCF.07 LBY087.CUE.P02.VEST.PF5007 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PRF.06 LBY087.CUE.P02.VEST.PRF006 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE PRF.07 LBY087.CUE.P02.VEST.PRF007 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE GF2.02 LBY087.CUE.CUE.EDCO.GF2002 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

CUE GF2.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.GF2001 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

CUE GF1.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.GF1001 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

CUE GF1.02 LBY087.CUE.CUE.EDCO.GF1002 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

CUE BCD.01 LBY087.CUE.PLB.PATI.BCD001 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

BIOTEC ACE.01 LBY087.BIO.P02.PATI.ACE001 Termo Idrogas VD 100 SF (711P2023 - Planta 2 patinillo izqu) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - ACE - TERMO-ACUMULADOR ELECTRICO P>70kW

BIOTEC UTA.01 LBY087.BIO.PLB.PATD.UTA010 Termoven.CLV-8. VTA-9.2E, Q 2904m3/h. Motor imp: 1'1Kw, 230-400V, 50Hz. Batería: 24KW calor, 24KW frio. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC UTA.03 LBY087.BIO.PLB.PATI.UTA012 Termoven.CLV-6. VTA-9D.1, Q 5050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 230-400V, 50Hz. Bat: calor 36Kw, frío 43Kw CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC UTA.02 LBY087.BIO.PLB.PATI.UTA011 Termoven.CLV-7.VTA-9.2E, Q 2904m3/h.Motor imp:1'1Kw, 230-400W, 50Hz.Bat: Calor 24Kw, frío 24Kw CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC UTA.04 LBY087.BIO.P02.PATD.UTA013 Termoven.CL-1. VTA-9D.1, Q 6050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 230-400V, 50Hz. Bat: calor 43Kw, frío 51Kw CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC UTA.05 LBY087.BIO.P02.PATI.UTA014 Termoven.CL-2. VTA-9D.1, Q 4950m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 230-400V, 50Hz. Bat: calor 35Kw, frío 42Kw CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC UTA.06 LBY087.BIO.P01.PATI.UTA015 Termoven.CL-4. VTA-9D.1, Q 4950m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 230-400V, 50Hz. Bat: calor 35Kw, frío 42Kw CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC UTA.07 LBY087.BIO.P01.PATD.UTA016 Termoven.CL-5. VTA-9D.1, Q 6050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 230-400V, 50Hz. Bat: calor 43Kw, frío 51Kw CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC UTA.08 LBY087.BIO.PLC.CUBI.UTA017 Termoven.CL-3. VTA-9D.1, Q 5050m3/h. Motor imp: 2'2Kw, 230-400V, 50Hz. Bat: calor 36Kw, frío 43Kw CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

BIOTEC FCO.01 LBY087.BIO.PLB.L001.FCO113 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.02 LBY087.BIO.PLB.L001.FCO114 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.03 LBY087.BIO.PLB.L001.FCO115 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.04 LBY087.BIO.PLB.L001.FCO116 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW



BIOTEC FCO.05 LBY087.BIO.PLB.L002.FCO117 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.06 LBY087.BIO.PLB.L002.FCO118 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.07 LBY087.BIO.PLB.L002.FCO119 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.08 LBY087.BIO.PLB.L003.FCO120 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.11 LBY087.BIO.P02.D214.FCO121 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.12 LBY087.BIO.P02.D213.FCO122 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.13 LBY087.BIO.P02.D201.FCO123 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.14 LBY087.BIO.P02.D201.FCO124 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.15 LBY087.BIO.P02.D202.FCO125 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.16 LBY087.BIO.P02.D202.FCO126 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.17 LBY087.BIO.P02.D208.FCO127 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.18 LBY087.BIO.P02.D203.FCO128 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.19 LBY087.BIO.P02.D204.FCO129 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.20 LBY087.BIO.P02.D205.FCO130 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.21 LBY087.BIO.P02.D206.FCO131 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.22 LBY087.BIO.P02.D212.FCO132 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.23 LBY087.BIO.P02.D211.FCO133 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.24 LBY087.BIO.P02.D210.FCO134 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.25 LBY087.BIO.P02.D209.FCO135 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.26 LBY087.BIO.P02.D215.FCO136 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.27 LBY087.BIO.P02.D216.FCO137 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.28 LBY087.BIO.P02.D217.FCO138 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.29 LBY087.BIO.P02.D218.FCO139 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.31 LBY087.BIO.P02.S220.FCO141 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.32 LBY087.BIO.P02.S220.FCO142 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.33 LBY087.BIO.P01.D113.FCO143 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.34 LBY087.BIO.P01.D114.FCO144 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.30 LBY087.BIO.P02.D219.FCO140 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.35 LBY087.BIO.P01.L101.FCO145 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.38 LBY087.BIO.P01.L108.FCO148 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.46 LBY087.BIO.P01.L104.FCO156 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.50 LBY087.BIO.P01.L120.FCO160 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.53 LBY087.BIO.P01.S117.FCO163 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.36 LBY087.BIO.P01.L102.FCO146 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.37 LBY087.BIO.P01.L102.FCO147 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.39 LBY087.BIO.P01.L109.FCO149 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.40 LBY087.BIO.P01.L110.FCO150 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.41 LBY087.BIO.P01.L111.FCO151 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.42 LBY087.BIO.P01.L112.FCO152 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.43 LBY087.BIO.P01.L107.FCO153 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.44 LBY087.BIO.P01.L106.FCO154 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.45 LBY087.BIO.P01.L105.FCO155 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.47 LBY087.BIO.P01.L103.FCO157 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.48 LBY087.BIO.P01.L120.FCO158 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.49 LBY087.BIO.P01.L120.FCO159 Termoven L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.51 LBY087.BIO.P01.L115.FCO161 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.52 LBY087.BIO.P01.S106.FCO162 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.54 LBY087.BIO.P01.D118.FCO164 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.55 LBY087.BIO.P01.D119.FCO165 Termoven.FL 450 TFVE 4T.Pot. en frío: 3 kW (7-12ºC), Pot. en calor:2,11 kW (50-45ºC). CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.56 LBY087.BIO.P02.D221.FCO166 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC FCO.57 LBY087.BIO.P02.D207.FCO167 Termoven.L900TFVE4T-3+1, motor 1x40W, 220V. CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

BIOTEC BOM.05 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM019 Wilo IL80/270-5,5/4, 1450rm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.07 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM021 Typ: IL65/220-2'2/4, P2'2KW, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.01 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM015 Wilo IL65/160-1'1/4, P1'1KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.02 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM016 Wilo IL65/160-1'1/4, P1'1KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.03 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM017 Wilo IL80/270-5,5/4, 1450rm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.04 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM018 Wilo IL80/270-5,5/4, 1450rm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.06 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM020 Wilo IL80/270-5,5/4, 1450rm, 400/690V,P5'5KW PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.08 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM022 Typ: IL65/220-2'2/4, P2'2KW, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.09 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM023 Typ: IL65/220-2'2/4, P2'2KW, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.10 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM024 Typ: IL65/220-2'2/4, P2'2KW, 230/400V , 1450rpm, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.11 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM025 Wilo IL80/170-2'2/4, P2'2KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC BOM.12 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BOM026 Wilo IL80/170-2'2/4, P2'2KW, 1450rpm, 230/400V, PN16, 50Hz CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC DEX.01 LBY087.BIO.PLC.CUBI.DEX003 Ibaiondo.24AMR-E, Pmax 8b, Ptest 9b, Ppre 1'5b, 24 L CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC DEX.02 LBY087.BIO.PLC.CUBI.DEX004 Ibaiondo.250CMF, Pmax 6b, Ptest 9b, Ppre 1'5b,-10+100ºC, Nº4/53, 250L CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

BIOTEC ETA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ETA002 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

BIOTEC RTA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.RTA002 RTA - RED DE TUBERIAS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

BIOTEC VAC.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.VAC002 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

BIOTEC GEL.01 LBY087.BIO.PLC.CUBI.GEL002 Electro Molins. EMJ-135, AUT-MP10,(98'4KW), 400V, 3+neutro, f.potencia 0'8, 178A, 50Hz, 1850Kg, 1500rpm. ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

BIOTEC CGB.01 LBY087.BIO.PLB.PATI.CGB003 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 003 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

BIOTEC CDS.02 LBY087.BIO.PLB.PATI.CDS117 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 117 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC RCA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.RCA002 RCA - RED DE CONDUCTOS - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

BIOTEC CDS.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.CDS116 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 116 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.03 LBY087.BIO.PLB.L001.CDS118 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 118 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.04 LBY087.BIO.PLB.L002.CDS119 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 119 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.06 LBY087.BIO.PLB.PIZQ.CDS121 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 121 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.07 LBY087.BIO.P02.D214.CDS122 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 122 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.08 LBY087.BIO.P02.D213.CDS123 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 123 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.09 LBY087.BIO.P02.PATI.CDS124 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 124 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.10 LBY087.BIO.P02.D201.CDS125 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 125 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.05 LBY087.BIO.PLB.PIZQ.CDS120 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 120 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.11 LBY087.BIO.P02.D202.CDS126 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 126 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.13 LBY087.BIO.P02.D204.CDS128 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 128 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.22 LBY087.BIO.P02.D215.CDS137 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 137 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.30 LBY087.BIO.P01.L101.CDS145 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 145 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.31 LBY087.BIO.P01.L102.CDS146 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 146 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.12 LBY087.BIO.P02.D203.CDS127 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 127 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.14 LBY087.BIO.P02.D205.CDS129 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 129 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.15 LBY087.BIO.P02.D206.CDS130 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 130 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.16 LBY087.BIO.P02.D207.CDS131 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 131 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.17 LBY087.BIO.P02.D208.CDS132 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 132 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.18 LBY087.BIO.P02.D212.CDS133 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 133 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.19 LBY087.BIO.P02.D211.CDS134 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 134 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.20 LBY087.BIO.P02.D210.CDS135 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 135 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.21 LBY087.BIO.P02.D209.CDS136 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 136 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.23 LBY087.BIO.P02.D216.CDS138 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 138 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.24 LBY087.BIO.P02.D217.CDS139 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 139 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.25 LBY087.BIO.P02.D218.CDS140 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 140 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.26 LBY087.BIO.P02.D219.CDS141 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 141 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.27 LBY087.BIO.P02.S220.CDS142 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 142 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.28 LBY087.BIO.P01.D113.CDS143 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 143 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.29 LBY087.BIO.P01.D114.CDS144 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 144 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.32 LBY087.BIO.P01.L108.CDS147 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 147 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.35 LBY087.BIO.P01.L111.CDS150 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 150 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.37 LBY087.BIO.P01.L107.CDS152 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 152 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.33 LBY087.BIO.P01.L109.CDS148 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 148 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.34 LBY087.BIO.P01.L110.CDS149 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 149 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.36 LBY087.BIO.P01.L112.CDS151 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 151 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.38 LBY087.BIO.P01.L106.CDS153 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 153 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.39 LBY087.BIO.P01.L105.CDS154 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 154 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.40 LBY087.BIO.P01.L104.CDS155 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 155 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.45 LBY087.BIO.P01.D119.CDS160 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 160 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.41 LBY087.BIO.P01.L103.CDS156 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 156 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.42 LBY087.BIO.P01.L120.CDS157 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 157 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.43 LBY087.BIO.P01.S117.CDS158 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 158 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.44 LBY087.BIO.P01.D118.CDS159 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 159 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.46 LBY087.BIO.PLC.CUBI.CDS161 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 161 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.47 LBY087.BIO.P01.PATI.CDS162 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 162 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.51 LBY087.BIO.P01.L115.CDS166 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 166 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.53 LBY087.BIO.PLB.S011.CDS168 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 168 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC SAI.01 LBY087.BIO.PLC.SSAI.SAI002 Ups Systems. Galaxy5000.Pot.80KVA. Nº 1P9J11003 (711PC002) ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

BIOTEC CDS.48 LBY087.BIO.PLC.CUBI.CDS163 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 163 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.49 LBY087.BIO.PLC.CUBI.CDS164 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 164 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.50 LBY087.BIO.PLB.L012.CDS165 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 165 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC CDS.52 LBY087.BIO.P01.S116.CDS167 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 167 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

BIOTEC ALE.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ALE002 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

BIOTEC ALS.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ALS002 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

BIOTEC PAR.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PAR001 Franklin ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - PAR - PARARRAYOS

BIOTEC TPO.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.TPO002 SIATA.V132F/050#FO. 230v, 50Hz, 8W, 2-6 atm. Motor 1:SAE.M/94-AQ. 285rpm, 230V, 3'4A, Q 0'3m3/h, 8'3Kg. Motor 2:90SB2-24FT115-D1, 60Hz, 1'5  IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

BIOTEC ALI.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ALI002 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

BIOTEC BFP.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.BFP002 30LLY806M-X230-055, P 68KW, Q 250-40, 8Kg,. IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

BIOTEC GPA.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.GPA002 Bomba elias.VM-10/5T, l/H9000/1400, mca20/60, 2CV, 2950rpm, 50Hz, 290-400V, 6'3-3'6A. Bomba aguapress.ME-305. l/H9000/1400, mca20/60, 2CV, IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

BIOTEC ALF.02 LBY087.BIO.PLS.SBOM.ALF003 Ibaiondo.300AMR. M/EC. Pmax 10bares, Ptest 15bares, Ppres 1'5bares, 300L. IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

BIOTEC BFP.02 LBY087.BIO.PLS.SBOM.BFP003 BFP - BOMBEO AGUA FECAL Y PLUVIAL - 003 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABF - BOMBEO AGUA FECAL

BIOTEC ALF.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.ALF002 Tecnofiber. 2000L IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

BIOTEC AFH.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.AFH002 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

BIOTEC ETM.01 LBY087.BIO.PLC.CUBI.ECM003 Climaveneta FOCS/LN-1502 gas R134-A (32x2 Kg), 400V, 3/50Hz + PE, 137'1 KW,227A, 3800Kg IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

BIOTEC RDA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.RDA002 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

BIOTEC RSA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.RSA002 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 002 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

BIOTEC AFS.01 LBY087.BIO.PLC.CUBI.AFS004 Daikin. EXT: RKS71FV1B R410-A, (711PC001, 711PC002-SPLIT SAI PLANTA 3) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

BIOTEC DCL.01 LBY087.BIO.PLC.CUBI.DCL002 GE Infraestructura. Mod.255/760 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - DCL - DESCALCIFICADORA

BIOTEC CSM.01 LBY087.BIO.PLC.SCAL.COS002 Caldera Adisa BT inox 400. Mod.1312BQ (711PC003) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - COS - CALDERA AGUA SOBRECALENTADA P>70kW

BIOTEC QCG.01 LBY087.BIO.PLC.SCAL.QCG002 Quemador Ebmplast. G3G250-GN04-01 (711PC003) IPCR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE CALOR PARA CONFORT TERMICO RITE - QCG - QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS P>70kW

BIOTEC AII.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.AII002 AII - ANTI-INTRUSION - 002 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

BIOTEC ACC.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ACC002 Siemens ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CDA - CONTROL DE ACCESOS

BIOTEC BIP.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.BIP002 Bloch.ALD13251-2/23224-F, 400-690V, 10.5/6.03V, 5.5KW, 2900rpm. ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA

BIOTEC CCT.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.CCT001 Vivotek. 18 CAMARAS EXTERIORES, 3INTERIORES ED 1, 1 INTERIOR ED 2, 2 INTERIORES ED3 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

BIOTEC ALG.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.ALG003 Bloch.H300T, Q 0,9/9m3/h, H(m) 81'5/30, 2'2KW, 8'9/5'1A, 230/400V, 50Hz ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

BIOTEC ALG.02 LBY087.BIO.PLS.SBOM.ALG004 Ibaiondo.24-AHR-E.Pmax 8b, Ptest 12b, Ppre 1,5b, 24L ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

BIOTEC SAA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.SDA002 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 002 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

BIOTEC SMA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.SMA002 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

BIOTEC EXT.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.EXT138 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767393 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.02 LBY087.BIO.PLS.SBOM.EXT139 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767398 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.03 LBY087.BIO.PLB.VEST.EXT140 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767303 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.04 LBY087.BIO.PLB.VEST.EXT141 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767421 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.05 LBY087.BIO.PLB.L001.EXT142 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767306 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



BIOTEC EXT.07 LBY087.BIO.PLB.L002.EXT144 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767293 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.08 LBY087.BIO.PLB.L002.EXT145 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0768352 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.06 LBY087.BIO.PLB.L001.EXT143 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767402 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.09 LBY087.BIO.PLB.L002.EXT146 CO2 (2Kg), 89B, nº226956 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.10 LBY087.BIO.PLB.PASI.EXT147 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº06493 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.11 LBY087.BIO.PLB.L010.EXT148 CO2 (5Kg), 89B, nº059150 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.12 LBY087.BIO.PLB.S005.EXT149 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767387 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.13 LBY087.BIO.PLB.SB09.EXT150 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767392 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.14 LBY087.BIO.PLC.SCAL.EXT151 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767314 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.15 LBY087.BIO.PLC.PCUB.EXT152 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767412 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.16 LBY087.BIO.PLC.PCUB.EXT153 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767309 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.17 LBY087.BIO.P02.VEST.EXT154 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767354 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.18 LBY087.BIO.P02.VEST.EXT155 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0768646 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.19 LBY087.BIO.P02.VEST.EXT156 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767339 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.20 LBY087.BIO.P02.PATI.EXT157 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº049313 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.21 LBY087.BIO.P02.D202.EXT158 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767204 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.22 LBY087.BIO.P02.D202.EXT159 CO2 (2Kg), 89B, nº234897 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.23 LBY087.BIO.P02.D203.EXT160 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767260 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.24 LBY087.BIO.P02.D203.EXT161 CO2 (2Kg), 89B, nº234832 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.25 LBY087.BIO.P02.D204.EXT162 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767302 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.27 LBY087.BIO.P02.D205.EXT164 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767404 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.26 LBY087.BIO.P02.D204.EXT163 CO2 (2Kg), 89B, nº226958 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.28 LBY087.BIO.P02.D205.EXT165 CO2 (2Kg), 89B, nº226957 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.29 LBY087.BIO.P02.D206.EXT166 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0768335 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.30 LBY087.BIO.P02.D206.EXT167 CO2 (2Kg), 89B, nº234834 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.31 LBY087.BIO.P02.D207.EXT168 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767409 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.32 LBY087.BIO.P02.D207.EXT169 CO2 (2Kg), 89B, nº226928 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.33 LBY087.BIO.P02.PASI.EXT170 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0768611 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.34 LBY087.BIO.P02.S220.EXT171 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767407 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.35 LBY087.BIO.P02.S220.EXT172 CO2 (2Kg), 89B, nº226902 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.36 LBY087.BIO.P01.L101.EXT173 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767292 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.37 LBY087.BIO.P01.L101.EXT174 CO2 (2Kg), 89B, nº226934 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.38 LBY087.BIO.P01.L102.EXT175 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767388 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.39 LBY087.BIO.P01.L102.EXT176 CO2 (2Kg), 89B, nº226903 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.40 LBY087.BIO.P01.PASI.EXT177 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767396 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.41 LBY087.BIO.P01.PASI.EXT178 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767390 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.42 LBY087.BIO.P01.PASI.EXT179 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767395 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.43 LBY087.BIO.P01.PASI.EXT180 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767414 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.44 LBY087.BIO.P01.L107.EXT181 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767286 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.45 LBY087.BIO.P01.L107.EXT182 CO2 (2Kg), 89B, nº234903 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.48 LBY087.BIO.P01.L105.EXT185 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767391 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.49 LBY087.BIO.P01.L104.EXT186 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767418 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.50 LBY087.BIO.P01.L104.EXT187 CO2 (2Kg), 89B, nº226955 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.51 LBY087.BIO.P01.L103.EXT188 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767281 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.46 LBY087.BIO.P01.L106.EXT183 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767385 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.47 LBY087.BIO.P01.L106.EXT184 CO2 (2Kg), 89B, nº226935 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.52 LBY087.BIO.P01.L103.EXT189 CO2 (2Kg), 89B, nº226965 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.53 LBY087.BIO.P01.L120.EXT190 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº0767394 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.55 LBY087.BIO.P01.PATI.EXT192 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº044821 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.54 LBY087.BIO.P01.L120.EXT191 CO2 (2Kg), 89B, nº226954 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.56 LBY087.BIO.P01.VEST.EXT193 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº767289 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.57 LBY087.BIO.P02.D201.EXT194 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº767283 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.60 LBY087.BIO.P01.L105.EXT197 CO2 (2Kg), 89B, nº226952 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.58 LBY087.BIO.P02.D201.EXT195 CO2 (2Kg), 89B, nº226951 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.59 LBY087.BIO.P02.PASI.EXT196 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº768361 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.61 LBY087.BIO.PLB.L010.EXT198 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº6496 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.62 LBY087.BIO.PLB.L010.EXT199 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº6505 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.63 LBY087.BIO.PLS.SBOM.EXT200 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/113B/C, nº387765 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.64 LBY087.BIO.PLC.CUBI.EXT201 Polvo ABC (6 Kg) 21A/113B/C, nº767246 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.66 LBY087.BIO.PLB.L010.EXT203 CO2 (5Kg), 89B, nº059150 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC EXT.65 LBY087.BIO.PLC.CUBI.EXT202 Polvo ABC (6 Kg) 21A/113B/C, nº014841 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

BIOTEC BIE.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.BIE012 Ø 25/20m, P 12 bares, nº1 -- 375457 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.03 LBY087.BIO.PLB.S010.BIE014 Ø 25/20m, P 12 bares, nº3 -- 375452 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.06 LBY087.BIO.P02.PASI.BIE017 Ø 25/20m, P 12 bares, nº7 -- 386167 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.02 LBY087.BIO.PLB.VEST.BIE013 Ø 25/20m, P 12 bares, nº2 -- 382587 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.04 LBY087.BIO.PLC.CUBI.BIE015 Ø 25/20m, P 12 bares, nº8 -- 375453 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.05 LBY087.BIO.P02.VEST.BIE016 Ø 25/20m, P 12 bares, nº6 -- 375456 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.07 LBY087.BIO.P01.PASI.BIE018 Ø 25/20m, P 12 bares, nº5 -- 369183 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.08 LBY087.BIO.P01.PASI.BIE019 Ø 25/20m, P 12 bares, nº4 -- 375458 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC BIE.09 LBY087.BIO.PLB.PASI.BIE020 Ø 25/20m, P 12 bares, nº9 -- 123041 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BIOTEC AEL.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.AEL002 RAE 58296 Orona, 1150 kg, 15 personas TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

BIOTEC HSC.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.HSC002 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

BIOTEC SRC.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.SRC002 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 002 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

BIOTEC IAQ.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.IAQ002 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

BIOTEC RDT.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.RDT002 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

BIOTEC LDA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.LDA002 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 002 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

BIOTEC ACH.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ACH001 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

BIOTEC GPA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.GPA003 GPA - GRUPO PRESION AGUA SANITARIA - 003 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

BIOTEC ASA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA010 Aseo correspondiente a la Planta Baja Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC ASA.02 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA011 Aseo correspondiente a la Planta Baja Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC ASA.03 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA012 Aseo correspondiente a la Planta Baja Minusválido IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC ASA.04 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA013 Aseo correspondiente a la Planta Primera Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC ASA.05 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA014 Aseo correspondiente a la Planta Primera Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC ASA.06 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA015 Aseo correspondiente a la Planta Primera Minusválido IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC ASA.08 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA017 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Masculino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC ASA.09 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA018 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Minusválido IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC GF2.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.GF2003 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

BIOTEC ASA.07 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ASA016 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Femenino IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

BIOTEC GC2.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.GC2001 GC2 - GENERADOR DE CALOR RENDIM ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GC2 - GENERADOR DE CALOR 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

BIOTEC GF1.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.GF1003 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

BIOTEC ITC.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ITC002 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 002 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

BIOTEC TAI.01 LBY087.BIO.PLS.SBOM.TAI003 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 003 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

BIOTEC PPE.01 LBY087.BIO.PLB.VEST.PPE008 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

BIOTEC PPE.02 LBY087.BIO.PLB.VEST.PPE009 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

BIOTEC PRF.01 LBY087.BIO.PLB.VEST.PRF008 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC GF1.02 LBY087.BIO.BIO.EDCO.GF1004 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 004 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

BIOTEC TAI.02 LBY087.BIO.PLS.SBOM.TAI004 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 004 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

BIOTEC PRF.02 LBY087.BIO.PLB.VEST.PRF009 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PRF.03 LBY087.BIO.P01.VEST.PRF010 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PCF.01 LBY087.BIO.PLB.VEST.PCF008 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PCF.02 LBY087.BIO.PLB.VEST.PCF009 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 009 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PPE.03 LBY087.BIO.P01.VEST.PPE010 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

BIOTEC PPE.04 LBY087.BIO.P01.VEST.PPE011 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

BIOTEC PRF.04 LBY087.BIO.P01.VEST.PRF011 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PCF.03 LBY087.BIO.P01.VEST.PCF010 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 010 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PCF.04 LBY087.BIO.P01.VEST.PCF011 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 011 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PPE.05 LBY087.BIO.P02.VEST.PPE012 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

BIOTEC PPE.06 LBY087.BIO.P02.VEST.PPE013 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

BIOTEC PRF.06 LBY087.BIO.P02.VEST.PRF013 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PRF.05 LBY087.BIO.P02.VEST.PRF012 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 012 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

BIOTEC PCF.06 LBY087.BIO.P02.VEST.PCF013 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 013 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

CUE FCO.114 LBY087.CUE.P02.D216.FCO168 FCO - FAN COILS - 168 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE FCO.115 LBY087.CUE.P02.D219.FCO169 FCO - FAN COILS - 169 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

CUE ALB.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.ALB001 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 001 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

CUE CAP.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.CAP001 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 001 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

CUE CEJ.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.CEJ001 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 001 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

CUE FON.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.FON001 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 001 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

BIOTEC CAP.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.CAP002 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 002 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

BIOTEC CEJ.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.CEJ002 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 002 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

BIOTEC FON.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.FON002 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 002 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

BIOTEC ALB.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.ALB002 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 002 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

CUE LDV.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.LDV001 LDV - LINEAS DE VIDA - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - LDV - LINEAS DE VIDA

CUE GC2.02 LBY087.CUE.CUE.EDCO.GC2002 GC2 - GENERADOR DE CALOR RENDIM ENERG 70<P<1000 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GC2 - GENERADOR DE CALOR 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

CUE CCT.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.CCT002 CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION - 002 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

EDIFICIO 4 EXT.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT001 POLVO ABC (6kg) 312420 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT002 POLVO ABC (6kg) 312269 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.03 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT003 POLVO ABC (6kg) 312286 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.07 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT007 POLVO ABC (6kg) 312266 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.08 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT008 5kg DE CO2  12611 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.04 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT004 POLVO ABC (6kg) 312441 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.05 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT005 POLVO ABC (6kg) 312457 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.06 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT006 POLVO ABC (6kg) 312422 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.09 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT009 5kg DE CO2 12752 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.10 LBY087.I2S.PLS.PBIN.EXT010 5kg DE CO2  12532 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.11 LBY087.I2S.PLB.0CPD.EXT011 POLVO ABC (6kg) 312281 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.13 LBY087.I2S.P03.0VES.EXT013 5kg DE CO2 12608 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.14 LBY087.I2S.P03.0VES.EXT014 POLVO ABC (6kg) 300368 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.15 LBY087.I2S.P03.0PAS.EXT015 POLVO ABC (6kg) 312283 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.16 LBY087.I2S.P03.0PAS.EXT016 POLVO ABC (6kg) 312264 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.17 LBY087.I2S.P03.0PAS.EXT017 5kg DE CO2 12768 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.12 LBY087.I2S.PLB.0PAS.EXT012 POLVO ABC (6kg) 312430 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.18 LBY087.I2S.P03.0L31.EXT018 POLVO ABC (6kg) 312442 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.19 LBY087.I2S.P03.0L31.EXT019 POLVO ABC (6kg) 312452 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.20 LBY087.I2S.P03.0L32.EXT020 POLVO ABC (6kg) 312433 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.21 LBY087.I2S.P03.0L32.EXT021 POLVO ABC (6kg) 312475 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.23 LBY087.I2S.P04.0VES.EXT023 POLVO ABC (6kg) 312458 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.27 LBY087.I2S.P04.0L41.EXT027 POLVO ABC (6kg) 312459 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.22 LBY087.I2S.P04.0VES.EXT022 5kg DE CO2 12654 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.24 LBY087.I2S.P04.0PAS.EXT024 POLVO ABC (6kg) 312467 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.25 LBY087.I2S.P04.0L42.EXT025 POLVO ABC (6kg) 300363 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.26 LBY087.I2S.P04.0L42.EXT026 POLVO ABC (6kg) 312447 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.28 LBY087.I2S.P04.0L41.EXT028 POLVO ABC (6kg) 312268 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.29 LBY087.I2S.P04.0PAS.EXT029 5kg DE CO2 12525 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.30 LBY087.I2S.P04.0PAS.EXT030 POLVO ABC (6kg) 312285 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.31 LBY087.I2S.P02.0VES.EXT031 5kg DE CO2 12632 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.32 LBY087.I2S.P02.0VES.EXT032 POLVO ABC (6kg) 312263 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR



EDIFICIO 4 EXT.33 LBY087.I2S.P02.0PAS.EXT033 POLVO ABC (6kg) 300386 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.34 LBY087.I2S.P02.0PAS.EXT034 POLVO ABC (6kg) 312449 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.36 LBY087.I2S.P02.0L21.EXT036 POLVO ABC (6kg) 312270 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.37 LBY087.I2S.P02.0L21.EXT037 POLVO ABC (6kg) 300384 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.35 LBY087.I2S.P02.0PAS.EXT035 5kg DE CO2 12597 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.38 LBY087.I2S.P02.0L22.EXT038 POLVO ABC (6kg) 312279 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.41 LBY087.I2S.PLB.0VES.EXT041 5kg DE CO2 12429 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.42 LBY087.I2S.PLB.0PAS.EXT042 POLVO ABC (6kg) 312272 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.43 LBY087.I2S.PLB.0VES.EXT043 POLVO ABC (6kg) 312432 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.39 LBY087.I2S.P02.0L22.EXT039 POLVO ABC (6kg) 312456 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.40 LBY087.I2S.PLB.0VES.EXT040 POLVO ABC (6kg) 312259 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.47 LBY087.I2S.PLB.0LB1.EXT047 POLVO ABC (6kg) 312280 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.44 LBY087.I2S.PLB.DIRE.EXT044 POLVO ABC (6kg) 312454 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.45 LBY087.I2S.PLB.SEME.EXT045 POLVO ABC (6kg) 312398 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.46 LBY087.I2S.PLB.0LB1.EXT046 POLVO ABC (6kg) 312399 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.48 LBY087.I2S.PLB.0LB1.EXT048 5kg DE CO2 12619 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.49 LBY087.I2S.P01.0VES.EXT049 5kg DE CO2 12656 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.50 LBY087.I2S.P01.0VES.EXT050 POLVO ABC (6kg) 312445 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.51 LBY087.I2S.P01.0PAS.EXT051 POLVO ABC (6kg) 312284 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.52 LBY087.I2S.P01.0PAS.EXT052 POLVO ABC (6kg) 312425 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.53 LBY087.I2S.P01.0PAS.EXT053 5kg DE CO2 12563 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.54 LBY087.I2S.P01.0L11.EXT054 POLVO ABC (6kg) 212267 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.55 LBY087.I2S.P01.0L11.EXT055 POLVO ABC (6kg) 312261 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 EXT.56 LBY087.I2S.P01.0L12.EXT056 POLVO ABC (6kg) 312418 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 ALG.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.ALG001 Depósito de agua 800L DVA80 15055 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

EDIFICIO 4 ALG.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.ALG002 Depósito de agua 8000L DVA80 150055 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - ALG - ALJIBES/DEPOSITOS EXT. INCEN.

EDIFICIO 4 BIJ.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.BIJ001 Bomba Jockey (EBARA) CVMIE/A/18EI2 1,3kW 2170100004E ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIJ - BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY

EDIFICIO 4 COA.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.COA001 Contador de agua incendios Qn10 m3 SENSUS 1-1/2" E15JE394377W EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

EDIFICIO 4 COA.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.COA002 Contador de agua incendios 125D Q=15m3/h PN16 E15XF721252C EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

EDIFICIO 4 BIE.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.BIE001 BIE 150304-86 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.BIE002 BIE 150304-89 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.03 LBY087.I2S.PLS.PBIN.BIE003 BIE 150304-87 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.04 LBY087.I2S.PLS.PBIN.BIE004 BIE 150304-96 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 EXT.57 LBY087.I2S.P01.0L12.EXT057 POLVO ABC (6kg) 300365 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

EDIFICIO 4 BIP.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.BIP001 Bomba de incendios Eléctrica (EBARA) HVP 5,5kW 18/75078 ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - BIP - BOMBA INCENDIOS ELECTRICA

EDIFICIO 4 COA.03 LBY087.I2S.PLS.PBIN.COA003 Contador de agua incendios Q=2,5 m3/h SENSUS PN16  E14JB356658M EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - COA - CONTADOR DE AGUA FRIA

EDIFICIO 4 BIE.05 LBY087.I2S.P03.0VES.BIE005 BIE 150304-101 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.06 LBY087.I2S.P03.0PAS.BIE006 BIE 150304-97 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.07 LBY087.I2S.P03.0PAS.BIE007 BIE 150304-32 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.08 LBY087.I2S.P03.0L31.BIE008 BIE 150304-94 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.09 LBY087.I2S.P03.0L32.BIE009 BIE 150304-112 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.10 LBY087.I2S.P04.0VES.BIE010 BIE 150304-90 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.11 LBY087.I2S.P04.0PAS.BIE011 BIE 150304-93 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.12 LBY087.I2S.P04.0L42.BIE012 BIE 150304-?? IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.13 LBY087.I2S.P04.0L41.BIE013 BIE 150304-85 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.15 LBY087.I2S.P02.0VES.BIE015 BIE 150304-102 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.16 LBY087.I2S.P02.0PAS.BIE016 BIE 150304-104 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.18 LBY087.I2S.P02.0L21.BIE018 BIE 150304-113 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.19 LBY087.I2S.P02.0L22.BIE019 BIE 150304-103 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.14 LBY087.I2S.P04.0PAS.BIE014 BIE 150304-88 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.17 LBY087.I2S.P02.0PAS.BIE017 BIE 150304-105 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.20 LBY087.I2S.PLB.0VES.BIE020 BIE 150304-108 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.25 LBY087.I2S.P01.0PAS.BIE025 BIE 150304-109 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.21 LBY087.I2S.PLB.0VES.BIE021 BIE 150304-99 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.22 LBY087.I2S.PLB.DIRE.BIE022 BIE 150304-100 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.23 LBY087.I2S.PLB.0LB1.BIE023 BIE 150304-106 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.24 LBY087.I2S.P01.0VES.BIE024 BIE 150304-110 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.26 LBY087.I2S.P01.0PAS.BIE026 BIE 150304-98 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.27 LBY087.I2S.P01.0L11.BIE027 BIE 150304-107 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 BIE.28 LBY087.I2S.P01.0L12.BIE028 BIE 150304-111 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EDIFICIO 4 ALF.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.ALF002 Depósitoo agua presión servicio IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

EDIFICIO 4 GPA.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.GPA001 Grupo presión agua osmotizada EBARA 0,75kW CVMIE A/10 ie12  nº2170030004E IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

EDIFICIO 4 ALF.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.ALF001 Depósito agua osmotizada IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

EDIFICIO 4 GPA.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.GPA002 Grupo presión 2 bombas EBARA HWP 18-550/6 4kW 5.5 HP Nº5900645202015 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - GPA - GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA

EDIFICIO 4 FCO.01 LBY087.I2S.PLB.0VES.FCO001 AERMEC  MOD:FCL62VL 1503003562390007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 TPO.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.TPO001 Sistema osmosis IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

EDIFICIO 4 BFP.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.BFP001 Bomba sumergible achique pluviales IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ABP - BOMBEO AGUA PLUVIAL

EDIFICIO 4 FCO.02 LBY087.I2S.PLB.0VES.FCO002 AERMEC  MOD:FCL62VL  1503003562390008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.03 LBY087.I2S.PLB.0VES.FCO003 AERMEC  MOD:FCL62VL    1503003562390034 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.04 LBY087.I2S.PLB.0VES.FCO004 AERMEC MOD:FCL62VL   1503003562390031 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.05 LBY087.I2S.PLB.0VES.FCO005 AERMEC MOD:FCL62VL  1503003562390029 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.06 LBY087.I2S.PLB.SSOC.FCO006 AERMEC  MOD:FCLI124VL   1503003562510005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.07 LBY087.I2S.PLB.SSOC.FCO007 AERMEC MOD:FCLI124VL   1503003562510021 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.08 LBY087.I2S.PLB.SSOC.FCO008 AERMEC MOD:FCLI124VL   1503003562510020 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.09 LBY087.I2S.PLB.SCON.FCO009 AERMEC MOD: FCLI62VL  1506003420320007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.12 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO012 AERMEC MOD: FCL62VL  1503003562450012 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.13 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO013 AERMEC MOD:FCL62VL   1503003562450015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.10 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO010 AERMEC MOD: FCL62VL  1503003562450013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.11 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO011 AERMEC MOD: FCL62VL 15030035662450012 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.14 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO014 AERMEC MOD: FCL62VL  1503003562450006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.15 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO015 AERMEC  MOD:FCL62VL  1503003562450005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.17 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO017 AERMEC MOD: FCL26VL  1503003562450014 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.22 LBY087.I2S.PLB.0LB1.FCO022 AERMEC  MOD:FCLI122VL   1503003562440014 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.16 LBY087.I2S.PLB.SEME.FCO016 AERMEC MOD: FCL62VL  1503003562450004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.18 LBY087.I2S.PLB.DIRE.FCO018 AERMEC MOD: FCL62VL  1503003562390025 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.19 LBY087.I2S.PLB.DIRE.FCO019 AERMEC MOD: FCL62VL  1503003562390006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.20 LBY087.I2S.PLB.DIRE.FCO020 AERMEC MOD:FCL62VL  1503003562390014 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.21 LBY087.I2S.PLB.DIRE.FCO021 AERMEC MOD: FCL62VL      1503003562390026 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.23 LBY087.I2S.PLB.0LB1.FCO023 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.29 LBY087.I2S.PLB.DES4.FCO029 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320023 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.30 LBY087.I2S.PLB.DES5.FCO030 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320019 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.33 LBY087.I2S.PLB.SREU.FCO033 AERMEC MOD: FCLI82VL    1503003562430003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.37 LBY087.I2S.PLB.0CPD.FCO037 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380043 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.38 LBY087.I2S.P02.0VES.FCO038 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390023 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.41 LBY087.I2S.P02.0VES.FCO041 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390028 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.24 LBY087.I2S.PLB.0LB1.FCO024 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.25 LBY087.I2S.PLB.0LB1.FCO025 AERMEC MOD: FCLI122VL  1503003562440007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.26 LBY087.I2S.PLB.DES1.FCO026 AERMEC MOD: FCLI42VL  1502003554320031 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.27 LBY087.I2S.PLB.DES2.FCO027 AERMEC MOD:FCLI42VL 1503003562380046 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.28 LBY087.I2S.PLB.DES3.FCO028 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320021 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.31 LBY087.I2S.PLB.DES6.FCO031 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320029 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.32 LBY087.I2S.PLB.DES7.FCO032 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320018 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.34 LBY087.I2S.PLB.SREU.FCO034 AERMEC MOD: FCLI122VL    1503003562440011 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.35 LBY087.I2S.PLB.SREU.FCO035 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440033 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.36 LBY087.I2S.PLB.SREU.FCO036 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440032 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.39 LBY087.I2S.P02.0VES.FCO039 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390029 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.42 LBY087.I2S.P02.0L21.FCO042 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003162440018 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.43 LBY087.I2S.P02.0L21.FCO043 AERMEC MOD: FCLI122VL   1412003533780023 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.44 LBY087.I2S.P02.0L21.FCO044 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440019 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.47 LBY087.I2S.P02.D211.FCO047 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.45 LBY087.I2S.P02.0L21.FCO045 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.46 LBY087.I2S.P02.0L21.FCO046 AERMEC MOD: FCLI122VL   1412003533780024 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.48 LBY087.I2S.P02.D212.FCO048 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380014 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.49 LBY087.I2S.P02.D213.FCO049 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380026 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.50 LBY087.I2S.P02.D214.FCO050 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380045 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.51 LBY087.I2S.P02.D215.FCO051 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380035 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.52 LBY087.I2S.P02.D216.FCO052 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380040 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.53 LBY087.I2S.P02.D217.FCO053 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380047 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.54 LBY087.I2S.P02.SREU.FCO054 AERMEC MOD: FCLI82VL   1412003533510001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.55 LBY087.I2S.P02.DIRE.FCO055 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380025 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.56 LBY087.I2S.P02.0L23.FCO056 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562510010 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.57 LBY087.I2S.P02.0L24.FCO057 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562510007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.58 LBY087.I2S.P02.0L25.FCO058 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562510003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.62 LBY087.I2S.P02.0L22.FCO062 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.59 LBY087.I2S.P02.0L26.FCO059 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562510017 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.60 LBY087.I2S.P02.0L22.FCO060 AERMEC MOD: FCLI122VL   14120035337801009 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.61 LBY087.I2S.P02.0L22.FCO061 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440017 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.63 LBY087.I2S.P02.0L22.FCO063 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440027 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.64 LBY087.I2S.P02.0L22.FCO064 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440009 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.66 LBY087.I2S.P02.D222.FCO066 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320024 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.70 LBY087.I2S.P02.D226.FCO070 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380037 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.72 LBY087.I2S.P03.0VES.FCO072 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390018 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.73 LBY087.I2S.P03.0VES.FCO073 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390030 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.65 LBY087.I2S.P02.D221.FCO065 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380024 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.67 LBY087.I2S.P02.D223.FCO067 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380041 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.68 LBY087.I2S.P02.D224.FCO068 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380022 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.69 LBY087.I2S.P02.D225.FCO069 AERMEC MOD: FCLI42VL   1502003554320027 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.71 LBY087.I2S.P02.D227.FCO071 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380039 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.74 LBY087.I2S.P03.0VES.FCO074 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.75 LBY087.I2S.P03.0VES.FCO075 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390027 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.76 LBY087.I2S.P03.SREU.FCO076 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.77 LBY087.I2S.P03.DIRE.FCO077 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562380012 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.78 LBY087.I2S.P03.0L31.FCO078 AERMEC MOD: FCLI122VL   1412003533780021 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.79 LBY087.I2S.P03.0L31.FCO079 AERMEC MOD: FCLI124VL   1412003533780001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.80 LBY087.I2S.P03.0L31.FCO080 AERMEC MOD: FCLI124VL   1411003533520076 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.81 LBY087.I2S.P03.0L31.FCO081 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562440023 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.82 LBY087.I2S.P03.0L31.FCO082 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562440028 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.83 LBY087.I2S.P03.D311.FCO083 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380042 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.84 LBY087.I2S.P03.D312.FCO084 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380011 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.85 LBY087.I2S.P03.D313.FCO085 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.86 LBY087.I2S.P03.D314.FCO086 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380036 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.87 LBY087.I2S.P03.D315.FCO087 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.88 LBY087.I2S.P03.D316.FCO088 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380030 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.89 LBY087.I2S.P03.D317.FCO089 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380018 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.91 LBY087.I2S.P03.0L32.FCO091 AERMEC MOD: FCLI42VL   150300356240026 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.92 LBY087.I2S.P03.0L32.FCO092 AERMEC MOD: FCLI42VL   1401003533520078 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW



EDIFICIO 4 FCO.93 LBY087.I2S.P03.0L32.FCO093 AERMEC MOD: FCLI42VL   1412003533780020 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.96 LBY087.I2S.P03.D322.FCO096 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380023 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.97 LBY087.I2S.P03.D323.FCO097 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380021 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.99 LBY087.I2S.P03.D325.FCO099 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380020 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.100 LBY087.I2S.P03.D326.FCO100 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380032 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.102 LBY087.I2S.P03.0L34.FCO102 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562510018 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.103 LBY087.I2S.P03.0L36.FCO103 AERMEC MOD: FCLI124VL   1503003562510023 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.104 LBY087.I2S.P04.0VES.FCO104 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390024 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.105 LBY087.I2S.P04.0VES.FCO105 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.90 LBY087.I2S.P03.0L32.FCO090 AERMEC MOD: FCLI42VL   1411003533520077 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.94 LBY087.I2S.P03.0L32.FCO094 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562440012 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.95 LBY087.I2S.P03.D321.FCO095 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380017 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.98 LBY087.I2S.P03.D324.FCO098 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.101 LBY087.I2S.P03.D327.FCO101 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380033 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.109 LBY087.I2S.P04.SREU.FCO109 AERMEC MOD: FCLI82VL   1503003562430006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.118 LBY087.I2S.P04.D414.FCO118 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380009 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.122 LBY087.I2S.P04.0L42.FCO122 AERMEC MOD: FCLI122VL    1412003533780002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.123 LBY087.I2S.P04.0L42.FCO123 AERMEC MOD: FCLI122VL    1503003562440020 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.127 LBY087.I2S.P04.D421.FCO127 AERMEC MOD: FCLI42VL    1503003562380048 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.133 LBY087.I2S.P04.D427.FCO133 AERMEC MOD: FCLI42VL     1503003562380016 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.136 LBY087.I2S.P04.0L45.FCO136 AERMEC MOD: FCLI124VL     1503003562510016 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 DEX.01 LBY087.I2S.PLB.VERT.DEX001 IBAIONDO 35-AMF-PLUS Nº443456 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 CDS.03 LBY087.I2S.P01.0L12.CDS003 CDS.1.03 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.04 LBY087.I2S.P01.L103.CDS004 CDS.1.04 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 FCO.106 LBY087.I2S.P04.0VES.FCO106 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390019 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.107 LBY087.I2S.P04.0VES.FCO107 AERMEC MOD: FCLI62VL   1503003562390015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.108 LBY087.I2S.P04.DIRE.FCO108 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.110 LBY087.I2S.P04.0L41.FCO110 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440022 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.111 LBY087.I2S.P04.0L41.FCO111 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440016 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.112 LBY087.I2S.P04.0L41.FCO112 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440010 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.113 LBY087.I2S.P04.0L41.FCO113 AERMEC MOD: FCLI122VL   1503003562440031 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.114 LBY087.I2S.P04.0L41.FCO114 AERMEC MOD: FCLI122VL   1412003533780022 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.115 LBY087.I2S.P04.D411.FCO115 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.116 LBY087.I2S.P04.D412.FCO116 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380010 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.117 LBY087.I2S.P04.D413.FCO117 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.119 LBY087.I2S.P04.D415.FCO119 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.120 LBY087.I2S.P04.D416.FCO120 AERMEC MOD: FCLI42VL   1503003562380019 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.121 LBY087.I2S.P04.D417.FCO121 AERMEC MOD: FCLI42VL    1503003562380027 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.124 LBY087.I2S.P04.0L42.FCO124 AERMEC MOD: FCLI122VL    1503003562440021 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.125 LBY087.I2S.P04.0L42.FCO125 AERMEC MOD: FCLI122VL    1412003533780003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.126 LBY087.I2S.P04.0L42.FCO126 AERMEC MOD: FCLI122VL    1503003562440002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.128 LBY087.I2S.P04.D422.FCO128 AERMEC MOD: FCLI42VL     1503003562380003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.129 LBY087.I2S.P04.D423.FCO129 AERMEC MOD: FCLI42VL     1503003562380029 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.130 LBY087.I2S.P04.D424.FCO130 AERMEC MOD: FCLI42VL     1503003562380031 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.131 LBY087.I2S.P04.D425.FCO131 AERMEC MOD: FCLI42VL     1503003562380004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.132 LBY087.I2S.P04.D426.FCO132 AERMEC MOD: FCLI42VL     1503003562380002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.134 LBY087.I2S.P04.0L43.FCO134 AERMEC MOD: FCLI124VL     1503003562510008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.135 LBY087.I2S.P04.0L44.FCO135 AERMEC MOD: FCLI124VL    15063003562510013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 FCO.137 LBY087.I2S.P04.0L46.FCO137 AERMEC MOD: FCLI124VL     1503003562510015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - FCO - FAN-COIL P>70kW

EDIFICIO 4 VEX.01 LBY087.I2S.PLB.ASEO.VEX001 NOVOVENT IN NOVO 2-200M PLUS Nº 10009967/2013 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

EDIFICIO 4 VEX.02 LBY087.I2S.PLB.SREU.VEX002 NOVOVENT IN NOVO 2-100M PLUS Nº 10009273/2015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

EDIFICIO 4 VEX.03 LBY087.I2S.PLB.ASEO.VEX003 NOVOVENT IN NOVO 2-150M PLUS Nº 10007694/2014 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

EDIFICIO 4 VEX.04 LBY087.I2S.P04.VERT.VEX004 NOVOVENT IN NOVO 2-200M PLUS Nº 10008967/2015 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

EDIFICIO 4 VEX.05 LBY087.I2S.P04.ASEM.VEX005 NOVOVENT IN NOVO 2-150M PLUS Nº 1010007694/2014 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - VEX - VENTILADORES Y EXTRACTORES P>70kW

EDIFICIO 4 DEX.02 LBY087.I2S.P04.VERT.DEX002 IBAIONDO 35-AMF-PLUS Nº443456 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - DEX - DEPOSITO DE EXPANSION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 CDS.01 LBY087.I2S.P01.0VES.CDS001 CDS.1.01 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.02 LBY087.I2S.P01.0L11.CDS002 CDS.1.02 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.05 LBY087.I2S.P01.L104.CDS005 CDS.1.05 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.06 LBY087.I2S.P01.CAMF.CDS006 CDS.1.06 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.07 LBY087.I2S.P01.L106.CDS007 CDS.1.07 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.09 LBY087.I2S.P02.0L21.CDS009 CDS.2.02 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.10 LBY087.I2S.P02.0L22.CDS010 CDS.2.03 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.11 LBY087.I2S.P02.0L23.CDS011 CDS.2.04 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.12 LBY087.I2S.P02.0L24.CDS012 CDS.2.05 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.13 LBY087.I2S.P02.0L25.CDS013 CDS.2.06 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.15 LBY087.I2S.P03.0VES.CDS015 CDS.3.01 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.17 LBY087.I2S.P03.0L32.CDS017 CDS.3.03 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.08 LBY087.I2S.P02.0VES.CDS008 CDS.2.01 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.14 LBY087.I2S.P02.0L26.CDS014 CDS.2.07 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.16 LBY087.I2S.P03.0L31.CDS016 CDS.3.02 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.20 LBY087.I2S.P03.CAMA.CDS020 CDS.3.06 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.21 LBY087.I2S.P04.0VES.CDS021 CDS.4.01 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.24 LBY087.I2S.P04.0L43.CDS024 CDS.4.04 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.27 LBY087.I2S.P04.0L46.CDS027 CDS.4.07 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 PRF.04 LBY087.I2S.PLB.0VES.PRF004 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PRF.08 LBY087.I2S.P04.0VES.PRF008 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PAR.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.PAR001 PAR - PARARRAYOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - PAR - PARARRAYOS

EDIFICIO 4 ASC.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.AEL001 ASC IZQUIERDO KONE 13 PERSONAS 1000KG RAEE 66857 TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

EDIFICIO 4 PPR.01 LBY087.I2S.PLB.0VES.PM5001 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 AFH.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.AFH001 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

EDIFICIO 4 SAA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SDA001 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 001 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

EDIFICIO 4 LDA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.LDA001 LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - LDA - LINEAS DISTRIB. Y ACCESORIOS

EDIFICIO 4 HSC.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC001 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 ALS.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ALS001 ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALS - ALUMB. ESPECIAL (REE-EME-SEÑ.)

EDIFICIO 4 CAP.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.CAP001 CAP - TRABAJOS DE CARPINTERÍA - 001 VARI - VARIOS - CRP - TRABAJOS DE CARPINTERIA

EDIFICIO 4 CEJ.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.CEJ001 CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERÍA - 001 VARI - VARIOS - CEJ - TRABAJOS DE CERRAJERIA

EDIFICIO 4 ASA.07 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA007 Aseo correspondiente a  Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.09 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA009 Aseo correspondiente a  Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.16 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA016 Aseo correspondiente a  Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.22 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA022 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.24 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA024 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 BOM.09 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM009 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.13 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM013 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.14 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM014 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.06 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA006 CL6 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21447 (PLANTA 2 NORTE) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.09 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA009 CL9 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21444 (PLANTA 3 SUR) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.12 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA012 CL12 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21446 (PLANTA SS) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 PCF.01 LBY087.I2S.PLB.0VES.PF5001 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PCF.04 LBY087.I2S.PLB.0VES.PF5004 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PCF.07 LBY087.I2S.P03.0VES.PF5007 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 CDS.18 LBY087.I2S.P03.0L34.CDS018 CDS.3.04 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.19 LBY087.I2S.P03.0L36.CDS019 CDS.3.05 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.22 LBY087.I2S.P04.0L41.CDS022 CDS.4.02 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.23 LBY087.I2S.P04.0L42.CDS023 CDS.4.03 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.25 LBY087.I2S.P04.0L44.CDS025 CDS.4.05 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.26 LBY087.I2S.P04.0L45.CDS026 CDS.4.06 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.28 LBY087.I2S.PLB.0VES.CDS028 CDS.B.01 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.29 LBY087.I2S.PLB.0VES.CDS029 CDS.B.02 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CDS.30 LBY087.I2S.PLB.0LB1.CDS030 CDS.B.03 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

EDIFICIO 4 CGB.01 LBY087.I2S.PLB.0VES.CGB001 CGB.B.01 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

EDIFICIO 4 PRF.01 LBY087.I2S.PLB.0VES.PF5001_ PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 001 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PRF.02 LBY087.I2S.PLB.0VES.PRF002 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PRF.03 LBY087.I2S.PLB.0VES.PRF003 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PRF.05 LBY087.I2S.P01.0VES.PRF005 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PRF.06 LBY087.I2S.P02.0VES.PRF006 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PRF.07 LBY087.I2S.P03.0VES.PRF007 PRF - PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 ASC.02 LBY087.I2S.I2S.0I2S.AEL002 ASC DERECHO KONE 13 PERSONAS 1000KG RAEE 66858 TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

EDIFICIO 4 PPR.02 LBY087.I2S.PLB.0VES.PM5002 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 PPR.03 LBY087.I2S.PLB.0VES.PM5003 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 PPR.04 LBY087.I2S.PLB.0VES.PM5004 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 004 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 PPR.05 LBY087.I2S.P01.0VES.PM5005 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 PPR.06 LBY087.I2S.P02.0VES.PM5006 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 PPR.07 LBY087.I2S.P03.0VES.PM5007 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 007 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 PPR.08 LBY087.I2S.P04.0VES.PM5008 PPE - PUERTAS PEATONALES PARA EVACUACION - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PE5 - PUERTA EN RECORRIDOS DE EVACUACION >500PAX

EDIFICIO 4 ETA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ETA001 ETA - DIFUSORES Y REJILLAS EDIFICIO COMPLETO - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - ETA - REJILLAS Y DIFUSORES P>70kW

EDIFICIO 4 RTA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.RTA001 RTA - RED DE TUBERIAS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

EDIFICIO 4 RCA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.RCA001 RCA - RED DE CONDUCTOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 VAC.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.VAC001 VAC - VALVULERIA Y ACCESORIOS - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RTA - CIRCUITO AGUA CLIMATIZACION (TUBERIAS, VALVULERIA Y ACCESORIOS) P>70kW

EDIFICIO 4 RDA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.RDA001 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

EDIFICIO 4 RSA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.RSA001 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

EDIFICIO 4 SMA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SMA001 PULSADORES ALARMA INCENDIOS ZOBS - INSTALACIONES OBSOLETAS - SMA - SIST. MANUAL ALARMA INCENDIOS

EDIFICIO 4 RDT.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.RDT001 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

EDIFICIO 4 IAQ.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.IAQ001 IAQ - CALIDAD DE AIRE INTERIOR - 001 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - IAQ - CALIDAD AMBIENTAL

EDIFICIO 4 HSC.02 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC002 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 002 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 HSC.03 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC003 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 003 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 ALE.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ALE001 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

EDIFICIO 4 ALI.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ALI001 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

EDIFICIO 4 BCD.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BCD001 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

EDIFICIO 4 TAI.01 LBY087.I2S.PLS.PBIN.TAI001 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

EDIFICIO 4 TAI.02 LBY087.I2S.PLS.PBIN.TAI002 TAI - TRATAMIENTO AGUA INCENDIOS - 002 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - TAI - SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIOS

EDIFICIO 4 ALB.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ALB001 ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA - 001 VARI - VARIOS - ALB - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

EDIFICIO 4 FON.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.FON001 FON - TRABAJOS DE FONTANERÍA - 001 VARI - VARIOS - FON - TRABAJOS DE FONTANERIA

EDIFICIO 4 ASA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA001 Aseo correspondiente a  Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.02 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA002 Aseo correspondiente a  Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.03 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA003 Aseo correspondiente a  Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.04 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA004 Aseo correspondiente a  Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.05 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA005 Aseo correspondiente a  Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.06 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA006 Aseo correspondiente a  Planta Baja IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.08 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA008 Aseo correspondiente a  Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.10 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA010 Aseo correspondiente a  Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.11 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA011 Aseo correspondiente a  Planta Primera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.12 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA012 Aseo correspondiente a  Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.13 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA013 Aseo correspondiente a  Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.14 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA014 Aseo correspondiente a  Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.15 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA015 Aseo correspondiente a  Planta Segunda IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.17 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA017 Aseo correspondiente a  Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS



EDIFICIO 4 ASA.18 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA018 Aseo correspondiente a  Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.19 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA019 Aseo correspondiente a  Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.20 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA020 Aseo correspondiente a  Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.21 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA021 Aseo correspondiente a  Planta Tercera IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.23 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA023 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.25 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA025 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 ASA.26 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ASA026 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ASA - GRIFERIA, ACCESORIOS Y SANITARIOS

EDIFICIO 4 BOM.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM001 SEDICAL Mod.: M6661505 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.02 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM002 SEDICAL Mod.: M6661505 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.03 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM003 SEDICAL Mod.: M6661505 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.04 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM004 SEDICAL Mod.: M6661505 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.05 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM005 SEDICAL Mod.: H831601 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.06 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM006 SEDICAL Mod.: H831601 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.07 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM007 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.08 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM008 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.10 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM010 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.11 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM011 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.12 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM012 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.15 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM015 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 BOM.16 LBY087.I2S.PLC.0CUB.BOM016 SEDICAL Mod.: M771503 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - BOM - BOMBA DE CIRCULACION CLIMATIZACION P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA001 CL1 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21438 (PL. BAJA  NORTE) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.02 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA002 CL2 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21440 (PL BAJA SUR) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.03 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA003 CL3 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21441 (PLANTA 1 NORTE) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.04 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA004 CL4 TROX TECHNIK  Mod: 325328 NS: EEU21437 (SALA P2 VIRUS) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.05 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA005 CL5 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21443 (PLANTA 2 SUR) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.07 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA007 CL7 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21442 (PLANTA 1 SUR) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.08 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA008 CL8 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21445 (PLANTA 3 NORTE) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.10 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA010 CL10 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS: ECS21439 (PLANTA 4 NORTE) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 UTA.11 LBY087.I2S.PLC.0CUB.UTA011 CL11 TROX TECHNIK  Mod: 325160 NS:ECS21448 (PLANTA 4 SUR) CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - UTA - CLIMATIZADOR O U.T.A. P>70kW

EDIFICIO 4 EAM.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.ECM001 CLIMAVENETA  4TUBOS Mod.: NECS-Q/B 1314 (714PC905) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

EDIFICIO 4 EAM.02 LBY087.I2S.PLC.0CUB.ECM002 CLIMAVENETA 2 TUBOS Mod.: NECS-Q/B 1414 (714PC905) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - ECM - ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE P>70kW

EDIFICIO 4 ETM.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.FST001 UNIFLAIR Mod.: TRAC1742A INFR - INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL - FST - MAQUINA DE FRIO DE PRECISION PARA SALA TECNICA

EDIFICIO 4 PCF.02 LBY087.I2S.PLB.0VES.PF5002 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 002 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PCF.03 LBY087.I2S.PLB.0VES.PF5003 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 003 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PCF.05 LBY087.I2S.P01.0VES.PF5005 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 005 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PCF.06 LBY087.I2S.P02.0VES.PF5006 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 006 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 PCF.08 LBY087.I2S.P04.0VES.PF5008 PCF - SECT.: PUERTAS CORTAFUEGOS - 008 IPTA - PUERTAS CORTAFUEGO,EVACUACION,INDUSTRIALES,COMERCIALES, GARAJE - PRF - PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

EDIFICIO 4 HSC.04 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC004 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 004 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 HSC.05 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC005 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 005 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 HSC.06 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC006 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 006 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 HSC.07 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC007 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 007 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 HSC.08 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC008 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 008 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 HSC.09 LBY087.I2S.I2S.0I2S.HSC009 HSC - HIGIENIZACION SISTEMA DE CLIMATIZACION - 009 CLIM - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION P>70kW RITE - RCA - RED DE CONDUCTOS P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC001 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 001 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.02 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC002 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 002 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.03 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC003 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 003 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.04 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC004 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 004 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.05 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC005 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 005 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.06 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC006 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 006 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.07 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC007 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 007 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.08 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC008 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 008 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 SRC.09 LBY087.I2S.I2S.0I2S.SRC009 SRC - REGUL. Y CONTROL AUTOMAT. - 009 SRCA - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO - SRC - SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL AUTOMATICO RITE P>70kW

EDIFICIO 4 ITC.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ITC001 ITC - INSTALACION TERMICA COMPLETA - 001 IOCA - INSPECCIONES POR OCA DE INSTALACION COMPLETA - ITC - RITE - VERIFICACION E INSPECCION INSTALACION TERMICA COMPLETA

EDIFICIO 4 GF2.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.GF2001 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

EDIFICIO 4 GF2.03 LBY087.I2S.I2S.0I2S.GF2003 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

EDIFICIO 4 CCT.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.CCT001 CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

EDIFICIO 4 AII.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.AII001 AII - ANTI-INTRUSION - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - AII - ANTI-INTRUSION

EDIFICIO 4 SAI.01 LBY087.I2S.PLC.0CUB.SAI001 SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - SAI - SIST. ALIMEN. ININTERRUMPIDA

EDIFICIO 4 CTP.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.CTP001 CTP - CENTRO DE TRANSFORMACION - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

BIOTEC SAA103 LBY087.BIO.PLS.SBOM.SAA103 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS - 103 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS

TALACIONES PATER  SAA102 LBY087.INS.INS.EDCO.SAA102 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS - 102 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS

TALACIONES PATER  SSL001 LBY087.IP2.IP2.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

EDIFICIO 4 SSL001 LBY087.I2S.PLB.0VES.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ETSE SSL001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

CUE SSL001 LBY087.CUE.PLB.VEST.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ICBIBE/ICMUV SSL001 LBY087.ICB.ICB.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ICMOL SSL001 LBY087.ICM.ICM.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

INSTITUTOS SSL001 LBY087.IIP.IIP.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

CABECERA SSL001 LBY087.CAB.CAB.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

SSCC SSL001 LBY087.SCT.PLB.VEZA.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ETSE SSL001 LBY087.BL1.BL1.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

BIOTEC SSL001 LBY087.BIO.PLB.VEST.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ETSE SSL001 LBY087.BL2.BL2.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ETSE SSL001 LBY087.BL4.BL4.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

EDIFICIO 4 GF2.02 LBY087.I2S.I2S.0I2S.GF2002 GF2 - GENERADOR DE FRIO REND ENERG 70<P<1000 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF2 - GENERADOR DE FRIO 70<P<=1000kW REND. ENERGETICO

EDIFICIO 4 ACC.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.ACC001 ACC - CONTROL DE ACCESOS - 001 ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CDA - CONTROL DE ACCESOS

ETSE SAA101 LBY087.APU.PLB.SBOM.SAA101 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS - 101 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS

CUE SAA101 LBY087.CUE.PLS.SBOM.SAA101 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS - 101 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS

EDIFICIO 4 SAA101 LBY087.I2S.PLS.PBIN.SAA101 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS - 101 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS

IFIC SAA101 LBY087.IFI.PLB.0SBO.SAA101 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS - 101 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS

SSCC SAA101 LBY087.SCT.PLS.SBOM.SAA101 SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS - 101 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SAA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIOS

IFIC SSL001 LBY087.IFI.IFC.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

CAFETERIA SSL001 LBY087.CAF.CAF.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ETSE SSL001 LBY087.BL3.BL3.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

TALACIONES PATER  SSL001 LBY087.INS.INS.EDCO.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ETSE SSL001 LBY087.VAS.VAS.0VAS.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ARAS DE LOS OLMO SSL001 LBY087.ARA.ARA.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

EDIFICIO 4 LEG-ASA.04 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF004 Aseo correspondiente a  Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.04 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF013 Aseo correspondiente a la Planta Primera Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.06 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF006 Aseo correspondiente a la Planta Primera Minusválido LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.08 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF008 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.08 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF017 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.09 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF009 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Minusválido LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.09 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF018 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Minusválido LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.13 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF013 Aseo correspondiente a  Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.15 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF015 Aseo correspondiente a  Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.16 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF016 Aseo correspondiente a  Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.18 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF018 Aseo correspondiente a  Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA001 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF001 Aseo correspondiente a Planta Baja ZA Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ARAS DE LOS OLMO LEG-ASA002 LBY087.ARA.ARA.PTF002 Aseo Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

IRTIC LEG-ASA003 LBY087.IRT.IRT.EDCO.PTF003 Aseo correspondiente a Primera Planta Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA006 LBY087.BL0.BL0.ASBL.PTF006 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA006 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF006 Aseo correspondiente a Planta Primera ZA Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE SSL001 LBY087.APU.PLB.SBOM.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

ETSE SSL001 LBY087.ZSE.ZSE.0ZSE.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

IRTIC SSL001 LBY087.IRT.PLB.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE

CUE LEG-ASA.01 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF001 Aseo correspondiente a la Planta Baja Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.01 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF001 Aseo correspondiente a  Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.01 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF010 Aseo correspondiente a la Planta Baja Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.02 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF002 Aseo correspondiente a la Planta Baja Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.02 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF002 Aseo correspondiente a  Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.02 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF011 Aseo correspondiente a la Planta Baja Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.03 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF003 Aseo correspondiente a la Planta Baja Minusválido LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.03 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF003 Aseo correspondiente a  Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.03 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF012 Aseo correspondiente a la Planta Baja Minusválido LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.04 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF004 Aseo correspondiente a la Planta Primera Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.05 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF005 Aseo correspondiente a la Planta Primera Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.05 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF005 Aseo correspondiente a  Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.05 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF014 Aseo correspondiente a la Planta Primera Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.06 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF006 Aseo correspondiente a  Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.06 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF015 Aseo correspondiente a la Planta Primera Minusválido LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CUE LEG-ASA.07 LBY087.CUE.CUE.EDCO.PTF007 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.07 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF007 Aseo correspondiente a  Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

BIOTEC LEG-ASA.07 LBY087.BIO.BIO.EDCO.PTF016 Aseo correspondiente a la Planta Segunda Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.08 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF008 Aseo correspondiente a  Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.09 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF009 Aseo correspondiente a  Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.10 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF010 Aseo correspondiente a  Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.11 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF011 Aseo correspondiente a  Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.12 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF012 Aseo correspondiente a  Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.14 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF014 Aseo correspondiente a  Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.17 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF017 Aseo correspondiente a  Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.19 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF019 Aseo correspondiente a  Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.20 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF020 Aseo correspondiente a  Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.21 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF021 Aseo correspondiente a  Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.22 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF022 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.23 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF023 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.24 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF024 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.25 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF025 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 LEG-ASA.26 LBY087.I2S.I2S.0I2S.PTF026 Aseo correspondiente a  Planta Cuarta LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ARAS DE LOS OLMO LEG-ASA001 LBY087.ARA.ARA.PTF001 Aseo Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA001 LBY087.BL0.BL0.ASBL.PTF001 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

IRTIC LEG-ASA001 LBY087.IRT.IRT.EDCO.PTF001 Aseo correspondiente a Primera Planta Minusválidos LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA002 LBY087.BL0.BL0.ASBL.PTF002 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

IRTIC LEG-ASA002 LBY087.IRT.IRT.EDCO.PTF002 Aseo correspondiente a Primera Planta Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA002 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF002 Aseo correspondiente a Planta Baja ZA Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA003 LBY087.BL0.BL0.ASBL.PTF003 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA003 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF003 Aseo correspondiente a Planta Baja ZB Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA004 LBY087.BL0.BL0.ASBL.PTF004 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICBIBE/ICMUV LEG-ASA004 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PTF004 Aseo correspondiente a Primera Planta Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA004 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF004 Aseo correspondiente a Planta Baja ZB Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA005 LBY087.BL0.BL0.ASBL.PTF005 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICBIBE/ICMUV LEG-ASA005 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PTF005 Aseo correspondiente a Primera Planta Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA005 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF005 Aseo correspondiente a Planta Primera ZA Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICBIBE/ICMUV LEG-ASA006 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PTF006 Aseo correspondiente a Primera Planta Minusválidos LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA007 LBY087.BL0.BL0.ASBL.PTF007 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICBIBE/ICMUV LEG-ASA007 LBY087.ICB.ICB.EDCO.PTF007 Aseo correspondiente a Primera Planta Duchas LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA



SSCC LEG-ASA007 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF007 Aseo correspondiente a Planta Primera ZB Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA008 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF008 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

IFIC LEG-ASA008 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PTF008 Aseo correspondiente a Planta Baja Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA008 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF008 Aseo correspondiente a Planta Primera ZB Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA010 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF010 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA010 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF010 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZA Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA011 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF011 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

IFIC LEG-ASA011 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PTF011 Aseo correspondiente a Planta Primera Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA011 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF011 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZB Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA012 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF012 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA012 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF012 Aseo correspondiente a Planta Sótano LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA012 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF012 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZB Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA013 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF013 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA013 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF013 Aseo correspondiente a Planta Tercera ZA Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA014 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF014 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA014 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF014 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA015 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF015 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA015 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF015 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA016 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF016 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA017 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF017 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA017 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF017 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA018 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF018 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA018 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF018 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA019 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF019 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA019 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF019 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA020 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF020 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA020 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF020 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA021 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF021 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ICMOL LEG-ASA021 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF021 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA022 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF022 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA022 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF022 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 022 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA023 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF023 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA024 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF024 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA025 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF025 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA009 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF009 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

IFIC LEG-ASA009 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PTF009 Aseo correspondiente a Planta Baja Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

SSCC LEG-ASA009 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF009 Aseo correspondiente a Planta Segunda ZA Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

IFIC LEG-ASA010 LBY087.IFI.IFC.EDCO.PTF010 Aseo correspondiente a Planta Primera Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ARAS DE LOS OLMO CGB001 LBY087.ARA.ARA.CGB001 CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CGB - CUADRO GENERAL BAJA TENSION

ARAS DE LOS OLMO ACH001 LBY087.ARA.ARA.ACH001 ACH - AGUA CALIENTE: HIGIEN. SANIT. - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - ACH - SISTEMA DE AGUA SANITARIA

ARAS DE LOS OLMO ALF001 LBY087.ARA.ARA.ALF001 ALF - ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - ALF - ALJIBE / DEPOSITO AGUA FRIA

ARAS DE LOS OLMO RDT001 LBY087.ARA.ARA.RDT001 RDT - RED DE TIERRAS GENERAL - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - RDT - RED DE TIERRAS GENERAL

ARAS DE LOS OLMO GF1002 LBY087.ARA.ARA.GF1002 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 002 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ARAS DE LOS OLMO GF1003 LBY087.ARA.ARA.GF1003 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 003 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ARAS DE LOS OLMO GF1004 LBY087.ARA.ARA.GF1004 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 004 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ARAS DE LOS OLMO GF1005 LBY087.ARA.ARA.GF1005 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 005 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE VRI004 LBY087.BL0.PLB.SES1.VRI004 Mitsubishi. PFFY-P20VLRMM-E.  (233PB006 - sala estudio1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI030 LBY087.BL0.P02.SEXP.VRI030 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2005 - sala exposición) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE ALE001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.ALE001 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ETSE BCD001 LBY087.BL0.PLB.0SCT.BCD001 BCD - BATERIA DE CONDENSADORES - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - BCD - BATERIA DE CONDENSADORES

ETSE EXT030 LBY087.BL0.P02.0PAS.EXT030 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 04062 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE BIE010 LBY087.BL0.P02.0PAS.BIE010 Macoin, Modelo BIE-25BMR-20. Nº serie: 797c-47 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - BIE - BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

ETSE VRI049 LBY087.BL1.P02.D122.VRI049 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P2137 - Dcho 1.2.2) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI095 LBY087.BL1.P03.1326.VRI095 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3116 - Dcho 1.3.26) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI100 LBY087.BL1.P03.1329.VRI100 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3109 - Lab 1.3.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI101 LBY087.BL1.P03.1329.VRI101 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3109 - Lab 1.3.29) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI104 LBY087.BL1.P03.1323.VRI104 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3107 - Lab 1.3.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI105 LBY087.BL1.P03.1323.VRI105 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3107 - Lab 1.3.23) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI107 LBY087.BL1.P03.1315.VRI107 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3105 - Lab 1.3.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI108 LBY087.BL1.P03.1315.VRI108 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3105 - Lab 1.3.5) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI109 LBY087.BL1.P03.1315.VRI109 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3105 - Lab 1.3.15) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI110 LBY087.BL1.P03.1313.VRI110 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3104 - Dcho 1.3.13) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI111 LBY087.BL1.P03.L139.VRI111 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3103 - Lab 1.3.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI112 LBY087.BL1.P03.L139.VRI112 Mitsubishi. PFFY-P50VLRMM-3. (233P3103 - Lab 1.3.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI113 LBY087.BL1.P03.D137.VRI113 Mitsubishi. PFFY-P25VLRMM-3. (233P3102 - Dcho 1.3.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE CDS016 LBY087.BL1.PLB.PATI.CDS016 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 016 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ICMOL LEG-ASA013 LBY087.ICM.ICM.EDCO.PTF013 Aseo correspondiente a Planta Sótano LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ARAS DE LOS OLMO RAE001 LBY087.ARA.ARA.RAE001 RAE - RADIADORES (ELECTRICOS) - 001 ICAC - INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA P>70kW RITE - RAE - RADIADOR/RED RADIADORES ELECTRICOS P>70kW

ARAS DE LOS OLMO RAE002 LBY087.ARA.ARA.RAE002 RAE - RADIADORES (ELECTRICOS) - 002 ICAC - INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA P>70kW RITE - RAE - RADIADOR/RED RADIADORES ELECTRICOS P>70kW

ARAS DE LOS OLMO RAE003 LBY087.ARA.ARA.RAE003 RAE - RADIADORES (ELECTRICOS) - 003 ICAC - INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA P>70kW RITE - RAE - RADIADOR/RED RADIADORES ELECTRICOS P>70kW

ARAS DE LOS OLMO COE001 LBY087.ARA.ARA.COE001 COE - CONTADORES Y CAMARA CONT. - 001 EQME - EQUIPOS DE MEDIDA - CYC - CONTADOR ELECTRICO Y CAMARA CONT.

ARAS DE LOS OLMO CDS005 LBY087.ARA.ARA.CDS005 CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND - 005 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CDS - CUADRO DISTRIB/MANDO/SECUND

ARAS DE LOS OLMO ALE001 LBY087.ARA.ARA.ALE001 ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALE - ALUMBRADO EXTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ARAS DE LOS OLMO ALI001 LBY087.ARA.ARA.ALI001 ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO) - 001 ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - ALI - ALUMBRADO INTERIOR (EDIFICIO MEDIO)

ARAS DE LOS OLMO RDA001 LBY087.ARA.ARA.RDA001 RDA - RED DISTRIB. AGUA SANITARIA - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RDA - RED DISTRIBUCION AGUA FRIA SANITARIA

ARAS DE LOS OLMO RSA001 LBY087.ARA.ARA.RSA001 RSA - RED DE SANEAMIENTO - 001 IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - RSA - RED DE SANEAMIENTO

ARAS DE LOS OLMO AFH001 LBY087.ARA.ARA.AFH001 AFH - AGUA FRIA:HIGIENICO SANITARIO - 001 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - AFH - AGUA FRIA DE CONSUMO

ARAS DE LOS OLMO GF1001 LBY087.ARA.ARA.GF1001 GF1 - GENERADOR DE FRIO REND ENERGETICO 12<P<70 - 001 IEEG - INSTALACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERADORES - GF1 - GENERADOR DE FRIO 12<=P<=70kW REND. ENERGETICO

ETSE VRI009 LBY087.BL0.PLB.PATI.VRI009 Mitsubishi. PEFY-P200VMH-E. (233P2020 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI010 LBY087.BL0.PLB.PATI.VRI010 Mitsubishi. PEFY-P200VMH-E.  (233PB020 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI021 LBY087.BL0.P01.D016.VRI021 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E (233P1016 - D.0.1.6) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI022 LBY087.BL0.P01.S017.VRI022 Mitsubishi. PFFY-P32VLRMM-E. (233P1013 - 0.1.7) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI023 LBY087.BL0.P01.D018.VRI023 Mitsubishi.  PFFY-P32VLRMM-E. (233P1015 - D.0.1.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI024 LBY087.BL0.P01.D018.VRI024 Mitsubishi.  PFFY-P32VLRMM-E. (233P1015 - D.0.1.8) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI026 LBY087.BL0.P01.S019.VRI026 Mitsubishi: PFFY-P50VLRMM-E. (233P1012 - 0.1.9) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI027 LBY087.BL0.P02.SEXP.VRI027 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2005 - sala exposición) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI029 LBY087.BL0.P02.SEXP.VRI029 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2005 - sala exposición) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE VRI031 LBY087.BL0.P02.SEXP.VRI031 Mitsubishi. PFFY-P63VLRMM-E. (233P2005 - sala exposición) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - VRI - VRF INTERIOR P>70kW

ETSE AFM007 LBY087.BL0.P01.PATI.AFM007 Mitsubishi: PUHZ-RP50VHA4. (233P1033 - Patinillo) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

ETSE CCT001 LBY087.BL0.BL0.EDCO.CCT001 Cámaras interiores Vivotek FD8134. Cámaras exteriores Vivotek IP8332. ISPR - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION - CCT - CIRCUITO CERRADO TELEVISION

ETSE EXT002 LBY087.BL0.PLB.0PAS.EXT002 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02996 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT003 LBY087.BL0.PLB.P003.EXT003 Polvo ABC  (6 Kg) 21A/183B/C. Nº serie: 02983 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT004 LBY087.BL0.PLB.P003.EXT004 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 31157 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

ETSE EXT005 LBY087.BL0.PLB.P003.EXT005 CO2 (5 kg) 89B. Nº serie: 30824 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR

SSCC LEG-ASA014 LBY087.SCT.SCT.EDCO.PTF014 Aseo correspondiente a Planta Tercera ZA Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA016 LBY087.BL1.BL1.ASBL.PTF016 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA023 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF023 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 023 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA024 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF024 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 024 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA029 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF029 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CAFETERIA LEG-ASA032 LBY087.CAF.CAF.EDCO.PTF032 Aseo Masculino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA034 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF034 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA042 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF042 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA046 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF046 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA049 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF049 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

EDIFICIO 4 AFS.01 LBY087.I2S.PLB.RKPB.AFS001  SPLIT DAIKIN U.ext: RX35J3V1B U.int:FTX25JV1B-E050221 (714PB902, 714PB025 RACK PB) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

EDIFICIO 4 AFS.02 LBY087.I2S.P01.RKP1.AFS002 SPLIT DAIKIN U.ext: RX35J3V1B U.int: FTX35J2V1B-J102410 (714P1902, 714P1025 RACK P1) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFS - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P<=70kW

SSCC AFM005 LBY087.SCT.P03.SCUB.AFM005 Mitsubishi Uext:PUZ-ZM140YKA Uint:PCA-M140KA (710PC901, 710PB024 Sala PET) IPFR - INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO PARA CONFORT TERMICO RITE - AFM - EQUIPO AUTONOMO (PARTIDO, COMPACTO, ROOF-TOP) P>70kW

INSTITUTOS LEG-ASA025 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF025 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 025 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA026 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF026 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA026 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF026 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 026 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA027 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF027 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA027 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF027 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 027 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA028 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF028 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA028 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF028 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 028 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA029 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF029 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 029 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA030 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF030 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA030 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF030 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 030 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA031 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF031 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INSTITUTOS LEG-ASA031 LBY087.IIP.IIP.EDCO.PTF031 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 031 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA032 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF032 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA033 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF033 Aseo correspondiente a Planta Segunda LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

CAFETERIA LEG-ASA033 LBY087.CAF.CAF.EDCO.PTF033 Aseo Femenino LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA035 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF035 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA036 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF036 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA037 LBY087.BL2.BL2.ASBL.PTF037 Aseo correspondiente a Planta Tercera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA038 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF038 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA039 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF039 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA040 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF040 Aseo correspondiente a Planta Baja LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

ETSE LEG-ASA041 LBY087.BL4.BL4.ASBL.PTF041 Aseo correspondiente a Planta Primera LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INVERNADERO GEL.01 LBY087.INV.PLB.GEL001 GENERAL ENERGY 7673 GEN350YA ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - GEL - GRUPO ELECTROGENO

INVERNADERO CTP001 LBY087.INV.PLB.CTP001 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: 1X630KVA ELEC - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD - CET - CENTRO DE TRANSFORMACION

INVERNADERO TPO002 LBY087.INV.PL1.SBOM.TPO001 EQUIPO DE ÓSMOSIS IFYS - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO - TPO - PLANTA DE OSMOSIS

INVERNADERO SAA003 LBY087.INV.PL1.SDA001 Centralpci IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

INVERNADERO AEL001 LBY087.INV.AEL001  Orona, 2P TRAN - ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AEL - ASCENSOR ELECTRICO

INVERNADERO LEG-ASA0 LBY087.INV.ASBL.PTF0 Aseo correspondiente a Planta 1 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA

INVERNADERO LEG-ASA0 LBY087.INV.EDCO.PTF0 ASA - GRIFERÍA, ACCESORIOS Y SANITARIOS - 030 LEGI - INSTALACIONES CON TRATAMIENTO POR LEGIONELLA - PTF - PUNTO TERMINAL DE AGUA
INVERNADERO SSL001 LBY087.INV.PLB.0VES.SSL001 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE EDIFICIO COMPLETO IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SSL - SISTEMAS DE SEÑALIZACION LUMINISCENTE
INVERNADERO SAA001 LBY087.INV..SDA001 SAA - DETECCION Y ALARMA INCENDIOS - 004 IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SDA - SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA
INVERNADERO EXT001 LBY087.inv.P01.EXT001 Polvo ABC  (6 Kg) IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
INVERNADERO EXT002 LBY087.inv.P01.EXT002 Polvo ABC  (6 Kg) IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
INVERNADERO EXT003 LBY087.inv.P01.EXT003 Polvo ABC  (6 Kg) IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
INVERNADERO EXT004 LBY087.inv.P01.EXT004 Polvo ABC  (6 Kg) IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
INVERNADERO EXT005 LBY087.inv.P01.EXT005 Polvo ABC  (6 Kg) IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
INVERNADERO EXT006 LBY087.inv.P01.EXT006 CO2 5Kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
INVERNADERO EXT007 LBY087.inv.P01.EXT007 CO2 5Kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
INVERNADERO EXT008 LBY087.inv.P01.EXT008 CO2 5Kg IPCI - INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - EXT - EXTINTOR
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